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1 ANTECEDENTES 

Tras la adquisición y transferencia de la titularidad de la concesión de la 

piscifactoría, se precisa dar cumplimiento al acuerdo 13-4º de la Junta de Gobierno para 

solicitar a la Confederación Hidrográfica el cambio de uso de la concesión, destinándola 

a abastecimiento de poblaciones. 

Se relacionan las resoluciones y documentos administrativos más relevantes a 

estos efectos: 

• Resolución de 28 de julio de 1964 de la Comisaría de Aguas de concesión 

de 1.000,00 litros de agua por segundo del río Nalón, en el término 

municipal de Sobrescobio (Oviedo), con destino a una piscifactoría 

industrial, en la que se destaca a efectos de este informe la condición 18ª 

b) que establece que por el tramo de río comprendido entre la toma y el 

desagüe de la piscifactoría, deberá circular un caudal mínimo de 500 

litros por segundo en épocas de estiaje, debiendo cumplirse este requisito 

aun cuando en épocas excepcionales el caudal del río sea inferior a 1.500 

litros de agua por segundo. Expediente E-3736-A A/33/03736. 

• Resolución de fecha 16 de marzo de 1970 de la dirección general de 

Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, mediante la que se 

otorga al Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de la Zona 

Central de Asturias la concesión de hasta 3.500 l/s, con un volumen 

máximo anual de cien millones de metros cúbicos, de las aguas 

superficiales del rio Nalón derivados en el término municipal de 

Sobrescobio, y autorizar el régimen de utilización de los embalses de 

Tanes y Rioseco , con destino al abastecimiento. Expediente E-4132 

• Acuerdo 13- de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias 

de adquisición de los terrenos y concesión administrativa de la 

piscifactoría ubicada al pie de la presa de Rioseco, y la gestión de la 

transmisión de la concesión con cambio de uso de Piscifactoría industrial 

a abastecimiento de poblaciones. 

• Resolución de 20 de septiembre de 2019 de la Confederación 

Hidrográfica mediante la que se aprueba la transferencia a favor del 

Consorcio de Aguas del aprovechamiento de 1.000 l/s en Comillera  
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2 OBJETO DEL PROYECTO CONCESIONAL 

El objeto del presente Proyecto Concesional es la modificación de la concesión de 

1.000 litros por segundo de agua del río Nalón destinado al uso en una piscifactoría 

industrial, dictada por la Comisaría de Aguas de 28 de julio de 1964, para destinar la 

misma a incrementar la garantía de abastecimiento de agua potable a la zona central 

de Asturias, reconociendo la posibilidad en caso de necesidad de incrementar en 1.000 

litros por segundo sobre los 3.500 concedidos al Consorcio de Aguas, la capacidad 

instantánea de producción de agua potable tras la ejecución de las infraestructuras que 

se justifican en el presente documento. 

Todo ello sin que se incremente el volumen máximo anual de cien millones de 

metros cúbicos (100 Hm3) que establece la Resolución de fecha 16 de marzo de 1970 

de la dirección general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, mediante 

la que se otorga al Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central 

de Asturias la concesión de las aguas superficiales del rio Nalón derivados en el término 

municipal de Sobrescobio, y se autoriza el régimen de utilización de los embalses de 

Tanes y Rioseco , con destino al abastecimiento. 
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3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LA 

ZONA CENTRAL DE ASTURIAS 

El Sistema de Abastecimiento de la Zona Central de Asturias lo constituyen 

diversas infraestructuras que almacenan, tratan y transportan el agua hasta los puntos 

de conexión.  

El agua es almacenada en los embalses de Tanes y Rioseco situados en los 

municipios de Caso y Sobrescobio. 

En la margen derecha del río Nalón, aguas abajo del embalse de Rioseco, a 50 m 

del cuerpo de la presa, se ubica la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 

Rioseco, a la cota de 373,06 m. 

Una vez tratada el agua, es transportada hasta los puntos de conexión por una 

red ramificada de unos 185 km de longitud. El trazado discurre por los municipios de 

Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Bimenes, Siero, Nava, 

Sariego, Villaviciosa, Oviedo, Llanera, Gijón, Carreño, Corvera de Asturias, Avilés, 

Castrillón, Soto del Barco, Muros del Nalón; de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

A continuación, se describen las infraestructuras: embalses, estaciones de 

tratamiento, depósitos, conexiones, red, estaciones de control remoto y puntos de 

muestreo.  
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3.1 EMBALSES 

Los embalses de Tanes y Rioseco dan servicio al Sistema de Abastecimiento de 

la Zona Central de Asturias. Están situados en la cuenca del río Nalón, a las cotas de 

coronación de 495 y 382 m respectivamente. 

La cuenca del embalse de Tanes tiene una superficie de 271 km2. Por su parte, la 

superficie de la cuenca que drena al embalse de Rioseco asciende a 337 km2. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento de los embalses, el de Tanes 

alcanza los 35,40 hm3, con una superficie de embalse de 150 ha; en cambio el embalse 

de Rioseco, con una superficie de embalse de 63 ha, tiene una capacidad de 4,30 hm3. 

La coronación de la presa del embalse de Tanes está situada a la cota 495 m, 

tiene una altura sobre cimientos de 95 m y su longitud es de 175 m. La longitud de 

coronación de la presa del embalse de Rioseco es de 100 m, está situada a la cota 382 

m, con una altura sobre cimientos de 28 m. 

La capacidad del aliviadero del embalse de Tanes es de 750 m3/s; en el caso del 

aliviadero del embalse de Rioseco, su capacidad asciende a 875 m3/s. 

Se resumen sus características en la siguiente tabla: 

Tanes 
superficie de la cuenca 271 km2  
superficie del embalse 150 ha 

altura sobre cimientos 95 m 
longitud de coronación 175 m 
capacidad del aliviadero 750 m3/s 

  cota volumen 
(hm3) 

coronación 495,00   
máximo embalse 
extraordinario 493,00 36,11 

máximo embalse normal 491,00 33,27 

umbral aliviadero 486,25 27,16 

mínima turbinado  
455,00 4,63 
451,20 3,46 

galería toma 435,75   
desagüe medio fondo (2ª 
toma) 438,00 0,98 

desagües fondo 420,50   
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Rioseco 
superficie de la cuenca 337 km2  
superficie del embalse 63 ha 

altura sobre cimientos 28 m 
longitud de coronación 100 m 
capacidad del aliviadero 875 m3/s 

  cota volumen 
coronación 382,00   

máximo embalse 
extraordinario 

381,00 4,58 

380,50 4,28 
máximo embalse normal 379,50 3,72 
galería toma 371,93 0,94 

umbral aliviadero 374,00 1,46 
mínima suministro 374,00 1,46 
toma depuradora 370,00 0,58 

desagües diámetro 1,4 362,00   

desagües diámetro 0,8 361,50   

 

• Evapotranspiración 

Se incluyen a continuación, los datos recogidos en la publicación La Presa de 

Tanes y su entorno, Estudio integral de los elementos científico-técnicos y jurídico-

sociales que definen y condicionan la situación de la principal fuente de abastecimiento 

de agua potable de Asturias, en donde se determinan los valores para la 

evapotranspiración potencial (EVP) según los métodos de Thornthwaite y gradiente 

hipsométrico (tanto regresión lineal como exponencial) 

Thornthwaite 

 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago set suma 

Bezanes 52 28 14 12 17 29 43 66 92 116 107 85 661 

Rioseco 58 32 21 17 22 35 51 74 102 127 116 96 751 

Isoba 45 21 12 0 3 15 30 60 84 107 83 71 531 

media aritmética 648 
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Gradiente hipsométrico 

H (m) S (km2) 
ETP (l/m2) 

regresión 
lineal 

regresión 
exponencial 

>2.000 0,04 514,18 555,50 

1.800-2.000 3,20 538,96 565,03 

1.600-1.800 19,50 563,75 575,82 

1.400-1.600 39,50 588,53 588,21 

1.200-1.400 56,80 613,31 602,70 

1.000-1.200 64,20 638,09 620,06 

800-1.000 67,20 662,88 641,59 

600-800 54,30 687,66 669,60 

400-600 20,03 712,44 709,03 

<400 1,30 731,03 753,36 

 suma 625,08 628,09 

 

Resultando el siguiente valor medio para el valor de la evapotranspiración: 

 

método ETP (l/m2) 

media estaciones Thornthwaite 648,00 

gradiente 
hipsométrico 

regresión lineal 625,08 

regresión exponencial 628,09 

 ETPm 633,72 
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3.2 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.2.1 ETAP de Rioseco 

La actual planta de tratamiento de Rioseco, se encuentra inmediatamente aguas 

abajo del embalse del mismo nombre sobre el río Nalón en el Concejo de Sobrescobio 

(Asturias). 

Las obras de construcción comenzaron en setiembre de 1980 y fueron recibidas 

provisionalmente en noviembre de 1983. 

En el momento actual es capaz de tratar un caudal de 3,2 m3/s. 

A continuación, se describe su funcionamiento. 

3.2.1.1 Línea de agua 

3.2.1.1.1 Obra de toma 

Dado que el nivel del embalse oscila entre las cotas 381,50 y 374,00 para 

mantener constante el nivel aguas abajo, existe una válvula tipo AVI0 200/315 válida 

para 4,8 m3/s. 

La regulación del caudal de alimentación se realiza mediante "módulos masque", 

en grupos monobloc, de los cuales dos de 1.000 l/s. son sin modulación, otro de 1.200 

l/s. esta modulado (2x100+1x200+2x400 l/s) y existe la obra civil necesaria para 

disponer otro grupo monobloc de 1600 l/s. 

3.2.1.1.2 Mezclador rápido 

Con unas dimensiones de 5x5x5,12 y un volumen útil de 128 m3, provisto de un 

agitador electro-mecánico de 15 CV, es recorrido por el agua de abajo hacia arriba y 

asegura la mezcla del agua bruta con los reactivos introducidos. 

3.2.1.1.3 Floculadores 

Seis unidades en paralelo que alimentan cada uno a un decantador. Cada 

floculador mide 9,50x9,50x5,30, con un volumen útil de 478 m3 y un tiempo de 

floculación de 15 min a caudal máximo. Son atravesados por el agua de arriba abajo y 

están provistos de un agitador de eje vertical y velocidad variable, accionado por 

motorreductor de 2 CV con variador de velocidad. 

3.2.1.1.4 Decantadores horizontales 

Seis unidades estructurales independientes. 
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El agua floculada pasa por la parte baja de cada floculador hacia la cámara de 

coalescencia, de dimensiones 5,00x9,50x5,40, con un tiempo de retención de 8 min a 

caudal máximo y una velocidad ascensional de 0,01 m/s. 

A continuación de cada cámara de coalescencia el agua pasa al decantador 

propiamente dicho, cubeta paralelepipédica con cuatro pisos de 1,90 m de altura y 

dimensiones en planta de 34,00 x 9,50 m. La superficie horizontal útil de los 4 pisos es 

de 1.300 m2, con una velocidad de rebose de 1,47 m/hora para el caudal nominal. La 

sección vertical media de paso es de 77 m2, con una velocidad horizontal de circulación 

del agua de aproximadamente 25 m/hora para caudal nominal. 

Los pisos del decantador están constituidos por losas con pendiente ascendente 

hacia aguas abajo, más pronunciada en el primer tercio de su longitud. 

El dispositivo de recolección de agua decantada está constituido por canales tipo 

"pico de pato", 5 por cada corredor de decantación y de 6,00 m. de longitud útil, situados 

sobre los tabiques transversales que limitan los pisos. El caudal por metro lineal es de 

8,23 l/s con una altura de lámina de 3,0 cm. 

Los picos de pato desembocan en un canal común a todos los decantadores. La 

evacuación de los fangos se produce por el efecto de la carga hidrostática, a través de 

tubos perforados dispuestos en la superficie aguas arriba de los pisos, unidos a un 

colector provisto de válvula con mando manual y automático, con accionamiento 

neumático y combinador regulable, que desemboca en la galería de vaciado y 

evacuación de fangos. 

3.2.1.1.5 Filtros y Cámara de maniobra 

La instalación de filtración consta de 12 filtros abiertos de 6,10x23,60 con una 

superficie total de filtración de 1.727,50 m2. 

Las velocidades de filtración a caudal máximo son 6,67 m/h en funcionamiento 

normal y 7,28 m/h con un filtro en lavado. 

Cada filtro tiene una altura total de 2,90 m. La arena es de granulometría fina 

homogénea (0,90 mm). 

Las conducciones de entrada de agua y aire, así como los canales de recogida de 

agua de lavado, van situadas en el centro del filtro. 
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Los 12 filtros se distribuyen simétricamente respecto a la edificación cubierta que 

cubre los instrumentos de mando, control y regulación y que consta de dos pisos. En el 

superior se albergan los tableros de control y mando de cada filtro (pupitres). En el 

inferior se alojan los dispositivos de regulación de caudal de salida de los filtros y las 

tuberías y válvulas de agua y aire de lavado, y la galería de agua filtrada donde se 

efectúa la esterilización final del agua antes de su pase al depósito de agua tratada. 

La regulación del caudal de los filtros está concebida de manera que estos 

mantienen el nivel constante sobre ellos, regulando el caudal de agua que sale del filtro 

con independencia de la pérdida de carga progresiva impuesta por el funcionamiento 

del filtro. 

Esto se consigue mediante un regulador de tipo "VARIBAR", en el que una válvula 

de mariposa accionada por un cilindro hidráulico situada en la salida de agua tratada de 

cada filtro, abre o cierra en función de dos flotadores cuyo movimiento viene dado por 

la posición de los planos de agua sobre filtros y en la salida de agua filtrada de cada 

filtro. 

El lavado de los filtros se realiza a contracorriente en tres etapas, esponjamiento 

con aire, 60 m3/h/m2. durante 4 minutos, lavado con 60 m3/h/m2 de aire y 15 m3/m2 de 

agua durante 5 minutos y aclarado final con 30 m3/h/m2 de agua durante 4 minutos. 

El agua necesaria se suministra mediante 3 grupos electrobomba de 100 CV cada 

uno (uno de reserva), con un caudal de 2.160 m3/h a 8 mca. 

El aire se suministra mediante 3 ventiladores radiales (uno de reserva) con un 

caudal de 4.320 m3/h, a 3.000 mm. de columna de agua, accionados por un motor 

eléctrico de 100 CV. 

Los lavados se realizan de modo automático desde el pupitre general de mando 

PLC, pudiendo además realizarse manualmente desde los pupitres locales. 

3.2.1.1.6 Restitución del agua tratada 

Del depósito de agua tratada de 690 m3 situado bajo el edificio de administración 

y control, arranca la tubería de conexión a la conducción principal del Consorcio. 

3.2.1.1.7 Dispositivos de bypass 

La instalación cuenta con los dispositivos necesarios para que puedan llevarse a 

cabo las siguientes alternativas de funcionamiento: 
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• Tratamiento completo. 

• Tratamiento completo con una unidad estructural fuera de servicio. 

• Tratamiento parcial con una mezcla rápida, filtración y esterilización 

(canal de bypass de decantadores). 

• Tratamiento parcial con filtración y esterilización. 

• Tratamiento parcial con solo esterilización (bypass de filtros). 

• Planta fuera de servicio (bypass general). 

3.2.1.2 Línea de lodos 

Se ocupa de las materias procedentes de las purgas y vaciado de decantadores 

y del agua de lavado de filtros mediante su tratamiento hasta la obtención de una torta 

con un contenido de humedad que permita su transporte y eliminación. 

La línea de lodos existente tiene su obra civil dimensionada para un caudal de 4,8 

m3/s si bien sus equipos solo están dimensionados para 3,2 m3/s. 

El agua de lavado de filtros se almacena en un depósito de 972 m3 donde 

predecanta. El agua sobrenadante se envía a cabecera o al canal de agua decantada 

mediante 3 bombas de 200 m3/h, según su calidad, los lodos son enviados por gravedad 

al depósito de recuperación de purgas de los decantadores de 1.025 m3. 

Los lodos procedentes de este depósito son bombeados mediante 3 bombas de 

156 m3/h. cada uno a un primer espesador y una vez concentrados a un segundo 

espesador mediante 3 bombas de 15 m3/h cada una, con una relación de concentración 

de 1:10 y 1:4 respectivamente, inyectándose polielectrolito para mejorar el proceso. 

El agua decantada se envía a la cabecera o al canal de agua decantada.  

Los lodos concentrados del espesador nº 2 se envían de forma intermitente a una 

cuba de homogenización de 6,5 m3 mediante 3 bombas de 30 m3/h, donde se les 

adiciona cal. De esta cuba se envían a una cuba tampón de 100 m3 y de esta se 

bombean a dos filtros prensa para su desecación final. 

El agua filtrada y de lavado de los filtros prensa, vuelve al depósito de recuperación 

de agua de lavado de filtros. 

Los lodos procedentes del vaciado de un decantador, se bombean directamente 

al espesador nº2, mediante 2 bombas de 95 m3/h cada una siendo desde aquí su 

tratamiento análogo al descrito anteriormente. 
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Las características de los espesadores son las siguientes: 

• Diámetro interior: 20 m. 

• Altura cilíndrica: 4 m. 

• Altura cónica: 1,50 m. 

• Pendiente solera: 8º 30' 

• Volumen total: 1.413 m3  

• Velocidad de rebose: 1,5 m/h 

• Concentración de lodos a la salida: 10 gr/l 

Los fangos una vez homogeneizados y mezclados son enviados a los filtros 

prensa mediante 2 bombas a pistón y membrana de 30 m3/h a 15 bar 

Los filtros prensa, en número de 2 ud, cuentan con 96 placas filtrantes de 

polipropileno de 1.200x1.200 mm y están provistos de una bomba hidráulica de 2 

escalones. 

Para el lavado de telas, existe una bomba de pistón de 13 m3/h, capaz de 

proporcionar 80 bar. 

Para la limpieza periódica de telas con agua acidulada con ClH existe un depósito 

de 300 desde el que, mediante un venturi con rotámetro, se puede dosificar el ClH. 

Para la evacuación del lodo central del filtro existe un compresor de aire de 1.500 

l/min y 15 bar, de 2 etapas simple efecto. 

Para la descarga de las tortas, existe un sistema de tolvas y cintas 

transportadoras, que evacuan las tortas a un contenedor para su traslado a un vertedero 

de Residuos Sólidos Urbanos. 

3.2.1.3 Edificios 

Los edificios incluidos en la Planta son de estructura de hormigón y cerramiento 

de fábrica de ladrillo recubierta de piedra artificial lavada en zócalos, bajo ventanas y 

petos de cubierta. 

3.2.1.3.1 Edificio de administración y control 

Consta de 3 plantas, semisótano, baja y primera. 

En semisótano se encuentra el depósito de agua de lavado que ocupa 152 m2 y 

adosado a este depósito y 1,00 m. más alto se encuentra parte de la sala de máquinas 

(76 m2) albergando las bombas de agua de lavado y los grupos de presión. 
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Encima del depósito se completa la sala de máquinas situándose los ventiladores 

de aire de lavado y los compresores para accionamientos neumáticos, cuadro eléctrico, 

pequeña arca de repuestos y zonas de paso y accesos a galería de filtros y planta baja. 

Los muros son de hormigón visto y el pavimento de terrazo lavado. 

La planta baja de 208 m2 está situada 1,30 por encima del terreno circundante, 

accediéndose mediante una escalinata que da a un hall de 70 m2 en el. que se sitúa el 

cuadro de control principal y sinóptico de la estación. Además, en esta planta se 

encuentran las celdas de transformadores, el cuadro general de distribución y zonas de 

uso del personal. 

Todas las paredes y techos llevan un guarnecido y tendido de yeso y pintura al 

temple, excepto aseos y vestuarios, alicatados. 

El solado es de terrazo con rodapié, excepto en zonas de descarga de materiales 

y eléctrico que es de terrazo lavado. 

La planta 1ª de 208 m2, comprende: 

• Acceso desde planta baja (13 m2) 

• Zona de espera o distribuidor (36 m2) 

• Laboratorio (30 m2) 

• Sala de reuniones (30 m2) 

• Despachos de 14 m2 para el Jefe de Planta y el Jefe de Laboratorio 

• Aseos (15 m2) 

• Archivo-Almacén 

Los techos en esta planta son de escayola. 

3.2.1.3.2 Edificio de reactivos 

Este edificio tiene una sola planta, con un depósito enterrado para coagulante 

dividido en dos cubas independientes. Adosados al edificio están los silos de cal. La 

superficie total es de 640 m2 y en él se disponen las siguientes zonas: 

• Almacén de cloro 

• Depósito enterrado bajo el anterior, para coagulante. 

• Sala de dosificación, en la que se emplazan evaporadores, clorómetros, 

generadores y dosificadores de dióxido de cloro. 

• Sala de neutralización de fugas de cloro. 
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• Zona de servicios y aseos. 

• Sala de dosificación de floculante y polielectrolito, permanganato, carbón 

activo y cal. 

• Taller mecánico. 

• Almacén de repuestos. 

• Almacén de pinturas. 

• Zona de silos de cal de 90 m3 de capacidad. 

• Pasillos de distribución. 

Acabados: solados de terrazo y terrazo lavado. Paredes con guarnecido y tendido 

de yeso y pintura al temple liso, excepto en aseos y dosificación que van alicatados. 

3.2.1.3.3 Edificio de filtración de lodos 

Consta de 4 plantas distribuidas de la forma siguiente y adosado al mismo, un silo 

de cal de 95 m3. 

3.2.1.3.3.1 Planta baja 

• Zona de entrada con cuadro eléctrico 

• Zona de descarga de maquinaria 

• Acceso a planta semisótano 

• Acondicionamiento de lodos (cuba de homogenización) 

• Zona de filtros prensa 

3.2.1.3.3.2 Planta semisótano 

• Zona de descarga de maquinaria. 

• Acceso a sótano 1. 

• Cuba tampón. 

• Zona destinada a bombas de alimentación a filtros, compresores, grupo 

para limpieza de telas, almacenamiento y dosificación de polielectrolito, 

dosificación de cal y sistema de cintas de evacuación de tortas. 

3.2.1.3.3.3 Planta sótano 1 

• Zona de descarga de maquinaria. 

• Acceso a sótano 2. 

• Zona de bombas de recuperación de agua lavado. 

• Depósito de recuperación de agua lavado. 
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3.2.1.3.3.4 Planta sótano 2 

• Zona de descarga de maquinaria 

• Acceso a sótano 1 

• Zona de bombas de purga de lodos y vaciado de decantadores. 

• Depósito de almacenamiento de purgas de lodos. 

Los acabados en este edificio son similares a los ya descritos anteriormente. 

3.2.1.4 Obras complementarias 

3.2.1.4.1 Canal piscifactoría 

Para entregar a la piscifactoría situada inmediatamente aguas abajo de la planta 

un caudal de 1.000 m3/s, existen dos canales adosados de hormigón de 1,00x1,90 m. 

de sección cada uno y que discurren enterrados bajo la planta. En la toma cuentan con 

2 compuertas que permiten utilizar uno u otro canal o dejarlo fuera de servicio. 

3.2.1.4.2 Canalizaciones para cables y tuberías 

Todos los cables eléctricos, así como las tuberías de agua, aire y reactivos, se 

distribuyen por la planta a través de una canalización visitable de 1,20x1,00 m. de 

sección en el tramo principal y de 0,30x0,50 en el resto. Está situada a nivel de rasante 

y cubierta por placas prefabricadas o tapas metálicas. 

3.2.1.4.3 Urbanización 

Las zonas de tráfico de vehículos y aparcamientos se encuentran pavimentadas 

y delimitadas por bordillo de hormigón. Bordeando los edificios existen aceras de loseta 

hidráulica sobre base de hormigón. 

Bajo los viales se encuentra la red de recogida de pluviales que vierten al río. 

Los espacios libres se encuentran ajardinados, utilizando césped, arbustos y 

árboles de hoja perenne. La superficie total ajardinada es de 5.400 m2. 

El recinto de la planta está provisto de un cerramiento metálico, en el lindero con 

la piscifactoría. 

3.2.1.5 Instalaciones de accionamiento y control 

Los aparatos de accionamiento y control más significativos instalados en la planta 

son los siguientes: 
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• Aforo de caudal de agua bruta, mediante medidor ultrasónico con 

indicador, registro e integración en cuadro de control de la sala de 

mandos. 

• Aforo de caudal de salida de agua tratada, mediante medidor ultrasónico 

con indicación, registro e integración en el cuadro de control. Control de 

pH de agua bruta y agua tratada, con indicadores en cuadro de control y 

laboratorio. 

• Control de temperatura de agua bruta, con indicación duplicada en 

cuadro de control y laboratorio. 

• Indicadores de contenido de depósitos de productos químicos, con 

alarmas de nivel mínimo ópticas y acústicas. 

• Indicadores de funcionamiento de los aparatos dosificadores. 

• Indicación de pérdida de carga en filtros, mediante manómetro con 

trasmisor de presión e indicadores en pupitre de filtro y registrador con 

alarma en cuadro de control. Se dispone también de señalización 

acústica de parada de filtro por pérdida de carga máxima y de contador 

de ciclos de lavado por filtro y totalizador del conjunto. 

• Control de cloro residual en agua tratada, mediante analizador en 

continuo con indicación y registro actuando sobre la dosificación. 

3.2.1.5.1 Controles 

Desde el cuadro de control principal, situado en la planta baja del edificio de 

administración y control, se puede mandar el tratamiento de aguas. Este cuadro lleva 

incorporado un sinóptico de la planta en el que se señaliza la situación de 

marcha/parada de cada motor, la posición de las válvulas de agua bruta y de purga de 

lodos y la situación de cada filtro. También incluye los registradores y totalizadores de 

caudales e indicadores de temperatura y pH. Desde este cuadro al cuadro central en 

Oviedo los siguientes datos: caudal y pH de agua bruta y caudal, pH, cloro residual y 

nivel del depósito de agua tratada. 

El mando y control de los filtros se realiza desde el cuadro de control de filtros 

(PLC), situado en la galería superior de filtración, además de 6 pupitres de filtros. En 

cada pupitre se disponen los indicadores de pérdida de carga, alarmas y el mando de 

válvulas, bombas y ventiladores para efectuar el lavado manual. 
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El lavado automático se efectúa desde el cuadro de control (PLC) que lleva 

incorporados los selectores de filtros, ventiladores y bombas, los contadores de ciclos 

de lavado de cada filtro y totalizador general, los registradores de pérdidas de carga, los 

temporizadores correspondientes a cada fase del lavado y el mando y señalización de 

ventiladores y bombas. 

El mando y control de la línea de lodos se realiza desde un cuadro situado en el 

propio edificio de lodos. 

Los motores correspondientes al edificio de reactivos se mandan desde el cuadro 

de reactivos. 

3.2.1.6 Instalación eléctrica 

La planta se alimenta mediante una línea de aérea conectada a una línea de 24 

KV existente en las proximidades. 

El centro de transformación es de 1.000 KV con relación 24/0,38/0,22 KV. Cuenta 

con equipos de medida en A.T. (triple tarifa) y batería de condensadores para corrección 

del cos Ɵ. 

Existe un grupo electrógeno para emergencia de 450 KVA con salida 380/220 V. 

La salida de BT alimenta el cuadro general de fuerza situado en el edificio de 

administración, desde el que se alimentan los equipos de dicho edificio y los restantes 

cuadros de fuerza de la planta que son: 

Cuadro de sala de máquinas, situado junto al cuadro general y que alimenta al 

mezclador rápido, floculadores y electroválvulas de purga de lodos, bombeo de 

recuperación de agua de lavado, bombas de muestras y compresores. 

Cuadro de reactivos, situado en el edificio de reactivos y que alimenta los equipos 

situados en el edificio. 

Cuadro de tratamiento de lodos, en el edificio de lodos y que alimenta los filtros y 

equipos accesorios, espesadores, bombas de lodos y bombas de vaciado 

decantadores. 

Cuadro de filtros de arena, alimenta soplantes, bombas de lavado (PLC) y cuadro 

sinóptico. 

La distribución de fuerza a los distintos motores y aparatos se efectúa mediante 

líneas independientes para cada uno, con conductor de puesta a tierra. 
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La instalación de alumbrado consta de pantallas y regletas fluorescentes en 

interiores y de báculos con lámparas de descarga en exteriores. 

Existe, por último, una red de tierras que asegura la protección contra contactos 

indirectos de toda instalación. 

3.2.1.7 Reactivos utilizados y procesos 

En la actualidad, la planta se encuentra preparada para utilizar, en función de las 

características del agua bruta los tratamientos siguientes: 

3.2.1.7.1 Preoxidación 

Dosificación de cloro gas, dióxido de cloro y permanganato potásico. Para la 

dosificación de estos reactivos la planta está dotada de los siguientes equipos: 

• Dosificador de cloro gas de 40 kg/h, proporcional al caudal. 

• Dosificador de cloro gas de 40 kg/h, proporcional al cloro residual libre. 

• Dosificador manual de cloro gas de 40 kg/h. 

• Capacidad de almacenamiento para 9 tanques de 1.000 kg de cloro gas. 

• Dos instalaciones de generación de dióxido de cloro de 5,5 kg/h cada 

una. 

• Dos depósitos de almacenamiento de clorito sódico de 18 m3 cada uno. 

• Permanganato potásico: se emplea en primitiva instalación de 

polielectrolito consistente en: 

o  Dos depósitos de dilución de 3.700 l equipados con agitador. 

o  Dos bombas dosificadoras (1 en reserva de 320 l/h). 

o  Almacenamiento de productos en sacos. 

3.2.1.7.2 Coagulación 

Dosificación de policloruro de aluminio (WAC), sulfato de alúmina y cloruro férrico. 

La planta está dotada de los siguientes equipos: 

• Policloruro de aluminio (WAC) y sulfato de alúmina: 

o  Depósito de almacenamiento enterrado de 150 m3 de capacidad (una de las 

mitades del primitivo depósito de 300 m3). 

o  Dos bombas dosificadoras de 320 l/h. 

o  Dos cubas de preparación de producto en polvo de 1.300 l equipadas con 

agitador. 

• Cloruro férrico: 
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o  Un depósito de almacenamiento enterrado de 150 m3 (mitad del primitivo 

depósito de 300 m3) 

o  Los mismos equipos que sirven para preparación y dosificación de WAC o 

sulfato de alúmina. 

3.2.1.7.3 Coadyuvación 

Dosificación de polielectrolito. El almacenamiento de este producto se efectúa en 

sacos empleando para su preparación y dosificación las mismas instalaciones que para 

permanganato potásico. 

3.2.1.7.4 Absorción de olores y sabores 

Dosificación de carbón activo en polvo. Para la dosificación de este producto se 

emplea la mitad de las primitivas instalaciones de preparación de lechada de cal 

consistentes en: 

• Un silo de almacenamiento de 45 m3. 

• Una tolva intermedia de 1,00 m3. 

• Un dosificador volumétrico de 400 Kg/h. 

• Una cuba de dilución de 1,5 m3 equipada con agitador. 

• Dos bombas centrífugas con caudal de 2,5 y 5 m3/h respectivamente. 

3.2.1.7.5 Modificación de pH 

Dosificación de cal y ácido clorhídrico. Para la dosificación de estos reactivos se 

emplean las instalaciones siguientes: 

• Cal: Mismos equipos detallados para dosificar carbón activo (mitad de las 

primitivas instalaciones de cal) 

• Ácido clorhídrico: Dos depósitos de almacenamiento de PRFV de 10 m3 

de capacidad. Para preparación y dosificación se emplean las mismas 

instalaciones detalladas para permanganato y polielectrolito. 

3.2.1.7.6 Esterilización 

Dosificación de cloro gas y dióxido de cloro. Se realiza con las mismas 

instalaciones descritas en preoxidación. 
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3.2.2 ETAP de Ablaneda 

La ETAP de Ablaneda se encuentra situada en concejo de Corvera, junto al pk 

1+800 de la carretera autonómica AS-233 y a una distancia aproximada de 1,5 km al 

sur de Los Campos. 

Está ubicada entre el canal del Narcea, propiedad de ArcelorMittal y la estación 

de bombeo de Ablaneda. 

La ETAP de Ablaneda se construyó en 2 fases; la primera fase (planta inicial) 

finalizó el 12-ene-2011 y la segunda fase (obras de ampliación realizadas por AcuaEs) 

entraron en servicio el 16-mar-2017. 

El caudal nominal de la ETAP es 2,5 m3/s.  

Siguiendo la línea de agua de la planta, esta consta principalmente de las 

siguientes unidades o subconjuntos: 

• Obra de toma, adaptada a las necesidades de caudal y tratamiento de la 

nueva planta, con un sistema adecuado de desbaste y tamizado del agua 

que llega del canal del Narcea. 

• Depósito de almacenamiento enterrado de agua bruta, de 14.650,61 m3 

de capacidad, dividido en dos compartimentos capaz de realizar una 

regulación de los caudales del canal del Narcea de acuerdo a las 

necesidades de la planta. El depósito incluye un sistema de bombeo del 

agua bruta almacenada hasta la cabecera de la planta de tratamiento. 

• Sistema de filtración a base de filtros de arena y depósito de 

almacenamiento de agua tratada con capacidad para 14.092 m3 situado 

bajo los filtros y dividido en dos compartimentos. 

• Conexión a la aspiración de la estación de bombeo existente y su 

adaptación a la nueva estación de tratamiento. 

• Edificio de control y de almacenamiento de reactivos ubicado en 

cabecera de la planta. 

• Sistema de tratamiento y recogida de fangos. 

• Centro de transformación con capacidad para el suministro completo de 

la estación de bombeo y de la planta de tratamiento, así como de sus 

posibles futuras ampliaciones  
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Las instalaciones que componen la ETAP de Ablaneda se describen de forma 

detallada en los siguientes puntos. 

3.2.2.1 Línea de agua 

3.2.2.1.1 Toma desde el canal de Narcea 

Se configura como una toma lateral hacia un canal de desbaste y tamizado que 

vierte a un canal de reparto anterior al depósito de agua bruta a la cota 94,82 m y con 

la capacidad de desaguar independientemente a cada uno de los 2 compartimentos del 

depósito. La geometría y equipos de esta toma están diseñados para que pueda circular 

por ella el caudal máximo previsto de 3.500 l/s (incluidas las posibles ampliaciones) con 

unas transiciones suaves e hidráulicamente correctas. 

La conexión con la ETAP se efectúa mediante un canal de 9,00 m de ancho y una 

altura total de 2,70 m. La altura útil máxima de líquido es de 1,50 m. 

Para aislamiento de este canal se disponen tres compuertas de canal abierto de 

2,30 x 2,70 m2 de accionamiento eléctrico. 

Previo al tamizado existe un desbaste de sólidos gruesos, manual, con cuatro 

rejas de 50 mm de paso, construidas en acero inoxidable AISI-316 L (una por canal de 

tamizado). Cada reja tiene una anchura de 1,50 m. El grosor de barrotes es de 20 mm 

y la limpieza se realiza manualmente en el exterior, una vez extraída la reja mediante el 

correspondiente puente grúa. 

3.2.2.1.2 Tamizado de sólidos 

Del canal de conexión el agua pasa a cuatro (4) canales paralelos de 1,50 m de 

ancho cada uno. 

Están instalados tres (3) tamices automáticos de tipo rejilla continua de luz libre 

de paso de 3 mm con sus seis (6) correspondientes compuertas de aislamiento. 

El cuarto canal es un bypass del tamizado con sus dos (2) correspondientes 

compuertas de aislamiento. 

La obra de toma incluye también un bypass de toda la estación de tratamiento, de 

forma que se puede bombear al depósito de Núñez directamente agua almacenada en 

el depósito de agua bruta o que haya pasado simplemente por la obra de desbaste y 

tamizado, y a la que se aplicaría únicamente un tratamiento de desinfección con cloro. 

Con este objetivo se construye otro marco metálico de las mismas medidas que el 
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anterior (2,00x2,00 m2) y que conecta con él antes de su llegada al recinto de aspiración 

de las bombas. 

Las compuertas son motorizadas y la carga de agua máxima de 2,16m. 

Los residuos extraídos vierten primeramente a un tornillo transportador 

compactador de 2 m3/h de capacidad, que a su vez descarga en otro tornillo sin-fin de 

la misma capacidad que, finalmente, vierte a un contenedor de 4 m3. 

A la salida de los tamices existe el bypass de agua tamizada por el que se conduce 

directamente a la estación de bombeo de agua tratada, sin pasar por el depósito de 

agua bruta. Este bypass se realiza mediante compuerta motorizada de 

2,00x2,00x2,50m. 

3.2.2.1.3 Depósito de agua bruta 

Junto a la obra de toma, se sitúa el depósito de agua bruta, dividido en dos 

compartimentos, uno de 7.552,86 m3 y otro de 7.097,75 m3, con un volumen total de 

14.650,61 m3. 

El depósito, aproximadamente rectangular, tiene su cota de solera en 87,80 m y 

su máximo tirante de agua viene marcado por el nivel del canal del Narcea y su 

aliviadero al arroyo de Ablaneda a la cota 95,06. 

El alivio del depósito, se sitúa en cualquier caso a la 95,50, en el canal de reparto 

y vertiendo directamente al canal del Narcea junto al aliviadero de este. 

El depósito, de hormigón armado en su totalidad, está provisto de accesos, 

desagües y elementos de ventilación, así como una conexión entre ambos 

compartimentos en el extremo opuesto a la toma. En funcionamiento normal, y con 

vistas a conseguir la máxima renovación del agua del depósito, se debe de verter al 

mismo desde el canal de reparto por uno de los compartimentos y alimentar el pozo de 

bombeo de agua bruta desde el otro, de forma que el agua tenga que recorrer por 

completo ambos compartimentos y no queden zonas “muertas” con agua sin renovar. 

La entrada de agua bruta al depósito se realiza mediante dos compuertas murales 

motorizadas de 2,20 x 2,20 m. 

La interconexión entre los dos compartimentos se efectúa mediante compuerta 

mural motorizada de 2,00 m x 2,00 m. 
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La salida de agua de los depósitos al pozo de bombeo de agua bruta se efectúa 

mediante dos compuertas murales motorizadas de 1,50 m x 2,50 m. 

De este pozo aspiran las bombas que envían el agua al mezclador estático y la 

instalación de filtración situada en la parte alta de la ETAP. 

3.2.2.1.4 Bombeo de agua bruta 

Se disponen seis (6) bombas centrífugas sumergibles de caudal unitario 1.800,00 

m3/h a una altura manométrica de 16,14mca, que permiten impulsar el caudal máximo 

a tratamiento (3.000,00 l/s). Cada bomba tiene una potencia unitaria de 118,9 KW y su 

funcionamiento viene comandado por el nivel del depósito de agua bruta y por la medida 

de caudal de agua bruta a tratar en la ETAP.  

La tubería de impulsión al mezclador rápido previo a los filtros es en acero 

S275JJR galvanizado en caliente de diámetro 1.500 mm. 

Un puente grúa con polipasto eléctrico de 2.000 Kg de capacidad dispuesto para 

la extracción de las bombas también da servicio al canal de tamizado. 

3.2.2.1.5 Medida de caudal de agua bruta a tratamiento 

Entre el pozo de bombeo de agua bruta y las cámaras de mezcla se sitúa la 

medida de caudal a tratamiento. 

Se realiza mediante un caudalímetro electromagnético de diámetro 1.500 mm que 

envía su señal a la Sala de Control. 

3.2.2.1.6 Mezclador estático 

Se dispone de un mezclador estático de DN 1.500 y longitud de 2.800 mm provisto 

de cañas de inyección para incorporar los reactivos necesarios para el proceso de 

tratamiento 

3.2.2.1.7 Filtración de agua tratada 

La instalación de filtración la componen 10 filtros de gravedad de nivel constante 

de 108 m2 de superficie unitaria, con un espesor del lecho de arena de 1,20 m, siendo 

la talla efectiva de la arena de 0,78 mm y su coeficiente de uniformidad menor de 1,4. 

La velocidad de filtración a caudal nominal asciende a 8,33 m3/h/m2 y a 9,26 

m3/h/m2 con lavado simultáneo a caudal medio. 
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La entrada de agua a cada filtro se realiza por compuerta neumática de 

dimensiones 1,52 m por 0,85 m y la salida del agua ya filtrada se efectúa por válvula 

reguladora neumática del tipo mariposa de diámetro 600 mm. 

En el fondo de cada filtro se dispone un falso fondo en polietileno de alta densidad 

(patente Leopold) con una altura de 317 mm, sobre el cual se apoya el lecho filtrante. 

El agua filtrada se almacena en un depósito con un volumen de 700 m3. Desde 

este, el agua filtrada pasa al depósito de agua tratada. 

El lavado de los filtros se realiza mediante la inyección de agua y aire a 

contracorriente impulsado por cuatro bombas centrífugas (1 en reserva) horizontales de 

caudal unitario 1.800 m3/h a 4 m.c.a. y por dos soplantes (1 en reserva) de caudal 

unitario 540 m3/h a 4 m.c.a. 

Los filtros disponen de cubiertas de módulos deslizantes construidas en 

poliéster/fibra de vidrio para evitar la proliferación de algas, en los periodos en que la 

instalación se encuentra fuera de uso. 

La compuerta de salida de agua filtrada es mural neumática de 1.00 x 0.70 m 

3.2.2.1.8 Depósito de agua tratada 

El depósito de agua tratada se sitúa separado por un vial del depósito de agua 

bruta, debajo de los filtros de arena, con la solera del depósito a la cota 93.40, estando 

la coronación de los filtros a la 105.85 y el camino perimetral de mantenimiento de los 

mismos a la 106.65 aproximadamente. 

La estructura del depósito es también de hormigón armado y el depósito se divide 

en dos compartimentos independientes con una capacidad total de 14.052,83 m3 

(6.896,38 m3 y 7.196,15 m3 por compartimento). 

La carrera de agua en el depósito es de 6,50 m, yendo desde la cota 93,40 hasta 

la 99,90. 

La entrada de agua tratada a cada uno de los compartimentos se realiza mediante 

compuerta mural motorizada y vertedero, fabricada en acero inoxidable AISI-316 L. 

La salida de agua tratada del depósito se realiza mediante dos válvulas de 

mariposa motorizadas de 1.500 mm de diámetro. 

3.2.2.1.9 Conexión a bombeo final de agua tratada 
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La cámara de aspiración del bombeo de Ablaneda consiste en un recinto metálico 

cerrado que funciona fundamentalmente a presión desde el depósito de agua tratada y 

con su cota de solera a la cota 91,20 m. 

Esta cámara de aspiración recibe el agua del depósito de agua tratada, mediante 

un marco metálico de 4 m2 de sección (2,00 x 2,00 m2) que cruza por debajo el actual 

canal del Narcea, por lo que la aspiración de las bombas (con el eje a la cota 93,50) 

funcionará siempre a presión. 

La obra de toma construida prevé también el bypass general de toda la estación 

de tratamiento, de forma que se puede bombear al depósito de Núñez directamente 

agua almacenada en el depósito de agua bruta o que haya pasado simplemente por la 

obra de desbaste y tamizado, y a la que se aplicaría únicamente un tratamiento de 

desinfección final con cloro. Con este objetivo se ha construido otro marco metálico de 

las mismas medidas que el anterior (2,00 x 2,00 m2) y que conecta con él antes de su 

llegada al recinto de aspiración de las bombas. 

Esta conducción de bypass puede recoger agua tanto del canal de reparto 

posterior a los tamices como del propio depósito de agua bruta a través de las 

compuertas de entrada, que en este caso funcionarían a la inversa, vertiendo agua del 

depósito al canal de reparto y de aquí al bypass hacia la aspiración de las bombas. 

Este bypass permite aprovechar la carrera de agua del depósito de agua bruta a 

partir de la cota 92,80, hasta la cota 94,837, lo que significa un volumen útil del orden 

de los 4.000 m3. A diferencia de la conducción que llega del depósito de agua tratada, 

en esta condición de bypass , la cámara de aspiración no siempre funcionará a presión, 

por lo que se disponen en la cámara unas tuberías de purga/venteo en el que faciliten 

su ventilación en este caso de funcionamiento del bypass. 

3.2.2.2 Línea de fangos 

3.2.2.2.1 Recuperación del agua de lavado de filtros 

El agua producida por el lavado de los filtros se recoge en un depósito rectangular 

de volumen 1.400 m3, que permite almacenar el agua de lavado de dos filtros. 

El depósito tiene pendiente hacia un punto donde están situadas las dos (2) 

bombas sumergibles de caudal unitario 350 m3/h a 14,19 mca, que impulsan agua de 

lavado a la decantación lamelar. El agua recuperada es enviada a cabecera de planta. 

3.2.2.2.2 Decantador lamelar 
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Se dispone de un (1) decantador lamelar para el tratamiento de las aguas de 

recuperación de lavado de filtros. 

La instalación consta de un (1) decantador lamelar de 8,00 m de ancho por 12,00 

m de largo y 4,00 m de altura útil. 

Con estas dimensiones, la superficie efectiva por decantador es de 437,50 m² con 

una velocidad de Hazen aparente a caudal medio de 3,84 m³/h/m² y una velocidad 

ascensional aparente de 0,80 m/h. 

La salida del agua clarificada se realiza mediante seis colectores longitudinales de 

Ø250 mm y taladros de 8 mm. 

La recogida de fangos se realiza mediante rascador de fondo y poceta de 

almacenamiento 

Los fangos purgados, son enviados por dos (s) bombas sumergibles rodete-vortex 

de 5-50 m³/h a 10 mca una de reserva con variador de frecuencia que envían el fango 

purgado al flotador. 

3.2.2.2.3 Depósito homogeneización lodos del decantador. 

Previo al espesador se sitúa el depósito de homogeneización de fangos 

decantados flotados para regular el caudal de entrada a este equipo. 

El citado depósito tampón tiene unas dimensiones de 10,70 m de longitud, 8,85 m 

de ancho y 4,10 m de altura útil, con capacidad de 388,25 m3. 

La entrada de fangos al depósito se realiza por su parte superior y la extracción 

se efectuará por el fondo a través de dos (2) bombas de lodos que comunican alimentan 

directamente al equipo de espesamiento por flotación 

Para conseguir la agitación de los fangos en este depósito, y así evitar la 

estratificación de los mismos, se instalarán un agitador sumergible de 3,00 KW de 

potencia, que aseguran la mezcla de los fangos y su homogeneización.  

3.2.2.2.4 Equipo de espesamiento de fangos por flotación 

Para el espesamiento de los fangos homogeneizados se instala un flotador 

rectangular ubicado dentro del edificio de explotación. 

Este equipo consta de los siguientes elementos: 
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• Un flotador rectangular de última tecnología de 10.500 mm de longitud, 

3.400 mm de anchura y 3.350 mm de altura, con una superficie total de 

26,7 m2 y un volumen unitario de 25,8 m3. 

• Rasquetas para la eliminación del lodo superficial moviéndose a una 

velocidad entre 0,5 y 2,7 rpm.  

• Rejilla superficial en acero AISI-304. 

• Una bomba centrífuga horizontal multi-etapa de recirculación de 30 m3/h 

de capacidad. 

Un panel de control neumático y un panel de control eléctrico. 

Para mejorar la flotación de los fangos se dispone de dosificación de polielectrolito 

al floculador previo al flotador. La instalación consta de un sistema de dilución en 

continuo del tipo POLYPACK A-1000 con tres cámaras de volumen unitario 1.700 litros 

y dos bombas dosificadoras de tornillo helicoidal de caudal unitario 300-1.300 l/h a 10 

mca. 

3.2.2.2.5 Depósito de recogida de fangos espesados 

Previo a las instalaciones de deshidratación de fangos se sitúa el depósito de 

homogeneización de fangos flotados, capaz de absorber las puntas de caudal de fangos 

espesados y regular el caudal a las instalaciones de deshidratación. 

El citado depósito tampón tiene unas dimensiones de 10,70 m de longitud, 5,05 m 

de ancho y 4,10 m de altura útil, con capacidad de 216,14 m3, que proporciona un 

tiempo de retención de 1,70 días para las necesidades actuales. 

La entrada de fangos al depósito se realiza por su parte superior y la extracción 

se efectuará por el fondo. 

Para conseguir la agitación de los fangos en este depósito, y así evitar la 

estratificación de los mismos, se instalarán dos agitadores sumergibles de 3,00 KW de 

potencia, que aseguran la mezcla de los fangos y su homogeneización.  

De este depósito se aspiran los fangos a deshidratar mediante dos (2) bombas de 

alimentación de tornillo helicoidal de caudal unitario 2-20 m3/h a 10 mca.  

3.2.2.2.6 Deshidratación y almacenamiento de fangos 
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La deshidratación de fangos se realiza mediante dos centrífugas convencionales 

durante seis (6) días a la semana a un promedio de funcionamiento de diez (10) horas 

por día útil. 

Las instalaciones de secado constan de los siguientes elementos: 

• Dos centrífugas convencionales para un caudal de 8,5 h/d actual y 12 h/d 

futuro. 

• Un sistema de dosificación en continuo de polielectrolito del tipo Polypack 

A-3.000 o similar, compuesto por tres cubas de 1,00 m3 de volumen 

unitario, dos electroagitadores de 0,5 CV de potencia unitaria, un 

dosificador volumétrico de polielectrolito catiónico y dos bombas 

dosificadoras de membrana de caudal unitario 150-1.000 l/h a 10 mca. 

• Un tornillo transportador que descargará sobre dos (2) contenedores de 

12 m3 de capacidad unitaria. 

3.2.2.3 Instalación de reactivos 

3.2.2.3.1 Policloruros de aluminio 

Como coagulante se adicionan policloruros de aluminio en forma líquida, que se 

adaptan mejor a las características del agua bruta a tratar y siendo más eficaces en su 

función. 

La dosis media de producto comercial es de 25 gr/m3, que supone un consumo 

medio horario de 163,04 l/h. 

Están instalados dos depósitos verticales de 25.000 l de capacidad unitaria para 

almacenamiento del reactivo, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 

una autonomía real para esta fase y a dosis medias de 12,78 días.  

De los depósitos de almacenamiento aspirarán las dos (una en reserva) bombas 

dosificadoras de membrana de caudal unitario 50-500 l/h, que impulsan el coagulante al 

mezclador estático 

3.2.2.3.2 Polielectrolito aniónico 

Cuenta con una instalación de polielectrolito aniónico, cuyo estado de suministro 

es sólido. 

La dosis media estimada es 0,10 mg/l, lo que supone un consumo medio horario 

de 0,90 Kg/h para esta fase. 
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El polielectrolito en polvo se diluye en continuo al 0,2% en tres cubas de capacidad 

unitaria 550 l, las dos primeras dotadas de agitador de 0,50 CV de potencia. En la 

primera cuba va instalado un dosificador volumétrico de polielectrolito en polvo. 

El polielectrolito se dosifica mediante dos (2) unidades (1 de reserva) de tipo 

membrana, de caudal unitario 60-600 l/h al mezclador estático siendo anteriormente 

diluido al 0,05% en línea mediante la aportación de agua por los correspondientes 

rotámetros. 

3.2.2.3.3 Permanganato potásico 

Como oxidante para la eliminación de hierro y manganeso se dispone de la 

instalación de dilución y dosificación de permanganato potásico que consta de los 

siguientes elementos: 

• Dos cubas de dilución de 10 m3 de capacidad unitaria. 

• Dos dosificadores volumétricos. 

• Dos agitadores verticales de 0,55 KW de potencia. 

• Dos bombas dosificadoras de membrana de caudal unitario 90-900 l/h.  

3.2.2.3.4 Sosa 

El ajuste de pH se puede realizar mediante la instalación de almacenamiento, 

dilución y dosificación de hidróxido sódico. 

El producto comercial se almacena en un depósito de 25.000 l de capacidad, 

fabricado en PRFV calorifugado y con resistencias de calefacción, para evitar que la 

sosa cristalice. 

La dosificación se efectúa al depósito de agua bruta mediante dos (una en reserva) 

bombas de membrana de caudal unitario 17-175 l/h, siendo la sosa diluida en línea al 

20% mediante la aportación de agua por el correspondiente rotámetro. 

3.2.2.3.5 Ácido clorhídrico 

La dosis media estimada es de 15 gr/m3, que supone un consumo medio horario 

de 115,19 l/h para esta fase. 

El producto comercial se almacena en un depósito de 30.000 l de capacidad, 

fabricado en PRFV. 
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La dosificación se realiza al depósito de agua tratada mediante tres (una en 

reserva) bombas de pistón-membrana de caudal unitario 30-300 l/h, siendo el ácido 

diluido en línea mediante la aportación de agua por el correspondiente rotámetro. 

3.2.2.3.6 Cloración 

Tanto la preoxidación como la desinfección final se realizan mediante la adición y 

dosificación de cloro gas. La instalación dispuesta en un edificio específico consta de 

los siguientes elementos: 

• Un polipasto eléctrico para carga y descarga de los contenedores de 

cloro. 

• Nueve contenedores de 1.000 Kg de capacidad unitaria. 

• Un sistema de cierre rápido de los contenedores de cloro. 

• Un sistema automático de transferencia de los contenedores en uso. 

• Una báscula colgante de dinamómetro hidráulico. 

• Dos evaporadores de 120 Kg/h de capacidad. 

• Tres clorómetros para precloración de capacidad 2-40 Kg/h, de 

funcionamiento automático proporcional al agua de entrada. 

• Tres clorómetros para desinfección final en el canal de agua filtrada de 

capacidad 0,5-10 Kg/h, de funcionamiento automático proporcional al 

cloro libre residual. 

• Dos analizadores de cloro residual de rango 0-10 mg/l. 

• Dos detectores de cloro en atmósfera. 

• Tres bombas (una de reserva) de arrastre de cloro para poscloración de 

capacidad 25 m3/h a 35 mca. 

Tres bombas (una de reserva) de arrastre de cloro para poscloración de capacidad 

6 m3/h a 30 mca. 

Para el caso de que pudiera producirse alguna fuga de cloro, se dispone de una 

torre de neutralización de diámetro 1.400 mm, con una altura total de 3.500 mm y un 

ventilador extractor de 6.000 Nm3/h de capacidad, que aspira de la sala de 

almacenamiento de tanques de cloro y de la sala de clorómetros; está provista de un 

depósito de sosa de 4.000 l de volumen y una bomba de recirculación de sosa de 28 

m3/h a 15 mca. 
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3.2.2.4 Instalaciones auxiliares 

3.2.2.4.1 Conducciones 

El trazado de las conducciones está condicionado tanto por las limitaciones de 

espacio en la parcela como por los cruces entre las propias conducciones y con el canal 

del Narcea. Estas conducciones fundamentalmente son: 

• Bombeo de agua bruta: 1 tubería de acero A 42b galvanizado en caliente 

de 1.500 mm de diámetro hasta el mezclado estático previo a los filtros, 

dejando una conexión para su futura ampliación al subconjunto de 

decantación 

• Canaleta de servicios, registrable, de hormigón armado por donde 

discurren los distintos servicios e instalaciones de la estación de 

tratamiento (agua, PCI, conducciones de reactivos, conducciones 

eléctricas, etc.). 

Además de estas conducciones las obras cuentan con las conducciones de 

drenaje, vaciado y alivio de los depósitos existentes (agua bruta y agua tratada), que 

desaguan en el arroyo de Ablaneda. Los pozos de registro en estas conducciones son 

de hormigón armado  

3.2.2.4.2 Bypass dispuestos 

La instalación dispone de los dispositivos convenientes para que dentro del 

proceso de tratamiento puedan llevarse a cabo, en el caso necesario, según la calidad 

de las aguas brutas y el plan de explotación previstos, los tratamientos siguientes: 

• Tratamiento parcial de las aguas a base de tamizado y desinfección. 

• Tratamiento parcial de las aguas a base de filtración y desinfección. 

• Tratamiento parcial de las aguas con una unidad estructural fuera de 

funcionamiento. 

Para conseguir la primera opción, basta con utilizar el bypass posterior a la 

instalación de tamizado, que comunica con el bombeo de agua tratada. 

Para conseguir el tratamiento completo de las aguas, se hacen circular estas con 

los reactivos pertinentes a través de las cámaras de mezcla pasando a continuación a 

los canales de alimentación a filtros. 

Para realizar el tratamiento dejando fuera de funcionamiento una unidad 

estructural (filtro) se procede a cerrar su correspondiente compuerta de aislamiento. 
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En caso de querer dejar totalmente fuera de servicio la instalación, bastaría con 

cerrar las compuertas de entrada de aislamiento de la ETAP. 

3.2.2.4.3 Red de aire 

La instalación de aire comprimido está compuesta por dos compresores rotativos 

para alimentación de las válvulas neumáticas de aire y agua de lavado, para las 

reguladoras de salida de agua filtrada, para las de purga de fangos, etc.  

La instalación consta de purgadores, secador frigorífico, prefiltro de alta eficacia, 

submicrofiltro coalescente, dos depósitos a presión de 2.000 litros… 

3.2.2.4.4 Red de agua industrial 

Para la red de agua industrial va instalado un grupo de agua a presión compuesto 

de tres bombas multicelulares de 25 m3/h de caudal unitario a 60 mca., dos depósitos 

de membrana de 900 litros con todos los aspersores, bocas de riego, tubería, válvulas 

y elementos adicionales necesarios. 

3.2.2.4.5 Bombeos de toma de muestras 

Incluye tres bombas que impulsarán el agua bruta, filtrada y tratada hasta el 

laboratorio situado en la zona de control. 

3.2.2.4.6 Edificio de control y almacenamiento de reactivos 

En cabecera de planta se sitúa el edificio de almacenamiento de reactivos y de 

control de la propia planta, con buena visibilidad respecto al conjunto de las 

instalaciones y que dispone de unos 1.000 m2 útiles en total. Se trata de un edificio 

singular exento, desarrollado en una sola planta, excepto el volumen de tres alturas que 

alberga la zona de oficinas y control (despachos, laboratorio, sala de control, etc) que 

está situado en planta alta. La planta baja se destina al almacenamiento de reactivos, 

los centros de control de mando (CCM) y tratamiento de fangos, así como a un gran 

vestíbulo que da acceso a la zona de oficinas antes mencionada. Los dos volúmenes 

conforman en cualquier caso un único edificio, y se conectan en planta baja a través del 

vestíbulo. 

La zona de almacén con una altura libre de 8,5 metros, está capacitada para 

albergar los depósitos que se precisan. Una zona del citado almacén se ha 

compartimentado para albergar usos, que, por sus características, precisan de espacios 
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independientes: Taller de almacén, vestuarios, y cuartos de instalaciones propios del 

edificio. 

Para la instalación de los almacenamientos, dosificación, neutralización de fugas 

de cloro se cuenta con un edificio independiente, junto a los filtros  

3.2.2.4.7 Urbanización 

Las obras incluyen todas las obras de urbanización necesarias para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, viario, saneamiento y drenaje superficial, redes de 

agua de servicios, jardinería, iluminación, cerramiento perimetral… 

El viario rodea y da acceso a todas las instalaciones existentes, planteándose una 

sección tipo de 5 m de ancho y con firme flexible formado por una base de 20 cm de 

zahorra artificial y 5 cm de capa de rodadura a base de mezcla bituminosa tipo D-12. 

3.2.2.5 Instalaciones eléctricas en alta tensión 

3.2.2.5.1 Acometida de EDP 

La instalación dispone de una acometida en alta tensión, con doble línea desde la 

subestación de Trasona.  

 

3.2.2.5.2 Centro de transformación 

Se sitúa en la estación de tratamiento y junto al bombeo a los depósitos de Núñez 

Se trata de un centro de transformación prefabricado con dos transformadores de 1.600 

kVA cada uno para suministro a los motores de la ETAP. Del centro de transformación 

existe una salida en media tensión para dar servicio a los motores de la estación de 

bombeo; estos transformadores complementan a los transformadores de 2.500 kVA 

22/6,3 KV de la estación de bombeo. 

Asimismo, se dispone de un transformador de 400 kVA 22/0,4 kV para suministro 

de energía a los servicios auxiliares de la ETAP y el cuadro de baja tensión de las 

instalaciones de bombeo de agua tratada. 

3.2.2.6 Instalaciones eléctricas en baja tensión 

3.2.2.6.1 Alimentación en BT 

De los secundarios de los transformadores se alimenta el cuadro de distribución 

con cable de 0,6/ 1 KV de Al 7 x F de (1 X 300) mm2 y 4 N de (1 x 300) mm2.  
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3.2.2.6.2 Cuadro de distribución 

El cuadro de distribución está formado por: 

• 4 paneles de dimensiones totales 2.100 x 3.800 x 600 mm, conteniendo 

en su interior lo siguiente:  

• 2 interruptores automáticos de IV x 2.500 A fijo, para el acoplamiento de 

los transformadores. 

• 1 interruptor automático de III x 2.500 A. fijo, conexionado con la batería 

de condensadores. 

• 1 interruptor automático de IV x 2.000 A fijo, para alimentar el CCM de la 

línea de agua I. 

• 1 interruptor automático de IV x 800 A fijo, para alimentar el CCM de la 

línea de agua II y cloración. 

• 1 interruptor automático de IV x 630 A fijo, para alimentar al CCM de línea 

de fangos y reactivos. 

• 8 transformadores de intensidad 2500/5 A. 

• 2 analizadores de redes. 

3.2.2.6.3 Mejora del factor potencia 

Existen dos botes fijos de 60 kVAR, para compensar los transformadores de 1.600 

KVA, más una batería automática para mejorar el factor de potencia de la planta y 

conseguir un cosƟ lo más cercano a 1 posible, de 18 pasos, y potencia de 2 x 60 + (8 x 

120) = 1.080 kVAR, montada en un panel de dimensiones 2100 x 1.600 x 500 mm y 

conexionada al cuadro de distribución. 

3.2.2.6.4 Centros de Control de motores 

Del cuadro general de distribución se acometen a los siguientes CCM: 

• CCM de Línea de agua I 

• CCM de Línea de agua II y cloración 

• CCM de Línea de fangos y reactivos 

Los CCM son de tipo extraíble y están compuestos por los siguientes elementos: 

• Columna de entrada que llevará un interruptor automático, un equipo 

circutor para medidas y dos transformadores de mandos. 

• Columnas de alimentación a los motores según necesidades. 

Los arrancadores previstos son los siguientes: 
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• Arranque directo para motores de hasta 15 KW, compuesto por: 

o 1 interruptor automático con relés magnetotérmicos, núcleo toroidal y relé 

diferencial. 

o  1 contactor III con contactos auxiliares 

o  1 relé térmico 

o  1 conmutador POS 1-0-2 

o  2 pulsadores de M-P 

o  2 pilotos de señalización M-D 

• Arranque por inversor para motores de hasta 4 KW, compuesto por: 

o  1 interruptor automático con relés magnetotérmicos, núcleo toroidal y relé 

diferencial 

o  1 inversor formado por dos contactores III con contactos auxiliares 

o  1 relé térmico 

o  1 conmutador POS 1-0-2 

o  3 pulsadores P-A-C 

o  4 pilotos de señalización A-C-P-D 

• Arrancador estático para motores de potencia superior a 15 KW, 

compuesto por: 

o  1 interruptor automático con relés magnéticos, núcleo toroidal y relé 

diferencial 

o 1 arrancador estático con microprocesador para sus protecciones 

o  1 conmutador POS 1-0-2 

o 2 pulsadores M-P 

o  2 pilotos de señalización M-D 

• Arranque por variador de frecuencia para motores de distintas potencias, 

compuesto por: 

o 1 interruptor automático con relés magnéticos, núcleo toroidal y relé 

diferencial 

o  1 variador de frecuencia con miniprocesador para programación y protección 

o  1 conmutador POS 1-0-2 

o  2 pulsadores M-P 

o  2 pilotos de señalización M-D 

• Alimentación eléctrica a las electroválvulas, compuesto por: 

o  1 interruptor II magnetotérmico  
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o  1 conmutador POS 1-0-2 

o  1 relé auxiliar 

o  1 temporizador cíclico marcha manual 

o  2 pilotos de señalización M-D 

• Alimentaciones varias de energía, compuesto por: 

o  1 interruptor automático, núcleo toroidal y relé diferencial.  

• Alimentaciones de los equipos de instrumentación: 

o  1 interruptor magnetotérmico II x 5 A.  

3.2.2.6.5 Alumbrado exterior e interior 

Existe un cuadro general de alumbrado y servicios auxiliares que se alimenta 

desde el nuevo transformador de 400 KVA. Desde este armario se abastecen las cajas 

de alumbrado situadas en los edificios, las tomas de corriente, los circuitos de alumbrado 

exterior, así como el cuadro de baja tensión de las instalaciones de bombeo de agua 

tratada. 

En interiores se disponen luminarias de 2 x 36 W estancas, empotradas, regletas 

y equipos autónomos de alumbrado de emergencia. En el exterior báculos de 8 m con 

luminarias de 250 W, y en las fachadas exteriores de los edificios brazos murales de 1 

m con luminarias de 150 W, cumpliendo con los niveles de iluminación 

correspondientes.  

3.2.2.7 Instalaciones de comunicación y seguridad  

La instalación está dotada de un sistema de megafonía con centralita 

microprocesada. 

El sistema cuenta con un pupitre microfónico, situado en sala de control. 

La megafonía queda integrada en el sistema de control centralizado del edificio de 

forma que, ante cualquier eventualidad o alarma, el sistema es capaz de transmitir el 

mensaje de emergencia automáticamente en la zona afectada. 

La instalación está dotada de un sistema de seguridad que consta de un sistema 

de anti-intrusión con 3 niveles de protección, perimetral, circuito cerrado de TV y sistema 

centralizado de alarmas en el interior del edificio, usando detectores de doble tecnología 

3.2.2.8 Instrumentación 

Los instrumentos dispuestos en la planta, corresponden a: 
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• Medidores de caudal en tubería de tipo electromagnético y ultrasónico. 

• Medidores de caudal de tipo másico. 

• Medidores de pH. 

• Medidores de conductividad. 

• Medidores de temperatura. 

• Medidores de turbiedad. 

• Medidores de nivel. 

• Medidores de presión. 

• Analizadores de cloro residual. 

• Medidores de presión diferencial. 

3.2.2.9 Automatismo y control 

La instalación de automatización y control consta de los siguientes elementos: 

• Una red ethernet que engloba a todos los PLC de la planta. 

• Un controlador de la Línea de agua (I) 

• Un controlador de la Línea de agua (II) y Cloración. 

• Un controlador de la Línea de fangos y Reactivos. 

• Un controlador de servicios auxiliares y sinóptico. 

• Un controlador para el arranque y parada de las bombas de agua tratada 

y los servicios auxiliares de esta instalación. 

• Equipo de supervisión: 

• Programa de supervisión, paquete de software standard, particularizado 

para este caso concreto. 

3.3 RED 

La red de aducción tiene la siguiente estructura: 

• arteria principal 

• arteria norte 

• arteria costera 

• ramales 

La red cuenta con más de 500 válvulas de diámetros comprendidos entre 2.000 y 

50 mm. 
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Las ventosas y desagües de la conducción están instaladas en más de 400 

arquetas, a las que hay añadir 24 arquetas de operación. 

A continuación, se describen las arterias y ramales que constituyen la red. 

3.3.1 Arteria principal 

La arteria principal comienza en la salida de la ETAP de Rioseco. Los primeros 

3.125 metros corresponden al tramo Rioseco-El Condado. Está construido en túnel de 

2,6 m de altura. 

Desde El Condado continúa hasta Ordaliego en túnel de 2,6 m de altura, en una 

longitud de 5.125 m. 

En Ordaliego, la arteria principal continúa hacia Rozadas con la sección túnel de 

2,6 m de altura y 3.788 m de longitud. 

En Ordaliego, también comienza el ramal Sur, que da servicio a las tomas de 

Laviana, Langreo, El Entrego y Ciaño. 

Estos 3 tramos de túnel de la arteria principal (Rioseco-El Condado, El Condado-

Ordaliego y Ordaliego-Rozadas), no están desdoblados. 

En Rozadas la arteria principal se encuentra desdoblada en 2 tuberías hasta 

Lieres sur; una tubería es de acero de 1.800 mm de diámetro y 5.420 m de longitud y la 

otra de hormigón de 1.500 mm de diámetro; la tubería de hormigón y 1.500 mm de 

diámetro está fuera de servicio, por colapso de la tubería, está prevista su reposición a 

corto plazo. 

El tramo Lieres sur-Lieres norte es un antiguo túnel ferroviario de 2,6 m y 1.234 m 

de longitud. 

El último tramo de la arteria principal es el que comunica Lieres norte con la 

arqueta de rotura de carga de Picoplana, tiene una longitud de 12.415 m y la tubería es 

de hormigón pretensado de 1.500 mm de diámetro. En este tramo se sitúa el depósito 

de Celles, con un volumen de 130.000 m3. Existe una 2ª línea, desdoblada parcialmente, 

entre el cruce con la autovía Minera y la arqueta de derivación de Orviz de 1.500 mm de 

diámetro 1.500 y longitud 1.063 m. 

En Picoplana finaliza la arteria principal, que se divide en la arteria norte y la arteria 

oeste. 
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La arteria principal tiene una longitud de 31,1 km, de los que 6,4km están 

desdoblados, por lo que la longitud total de red es de 37,5 km. 

A lo largo del trazado, la arteria principal cuenta con 34 ventosas y 26 desagües. 

3.3.2 Arteria norte 

La arteria norte conecta Picoplana (Siero) y Orviz con Pinzales. Está desdoblada 

parcialmente. Una línea está formada por tuberías de hormigón pretensado de 

diámetros 1.200 mm (2.637 m) y 1.100 mm (6.773 m). La segunda línea, desdoblada 

parcialmente, es de acero de 1.200 mm de diámetro y 9.258 m de longitud. 

La arteria norte tiene una longitud de 9,4 km. Está desdoblado parcialmente, 

resultando una longitud próxima a 18,7 km. 

La arteria norte dispone de 24 ventosas y 22 desagües. 

3.3.3 Arteria oeste 

Comienza en Picoplana (Siero) y Orviz y llega hasta Viella (Siero). Al final de 2020, 

la arteria oeste estará completamente desdoblada. Ambas líneas son de 1.000 mm de 

diámetro y 7.965 m de longitud. En cuanto a los materiales, una línea es de hormigón 

pretensado y la otra es de fundición dúctil. 

La longitud de la arteria oeste es de 8,0 km, con un trazado desdoblado, por lo 

que alcanza la longitud de 16,0 km. 

El trazado dispone de 11 ventosas y 7 desagües. 

3.3.4 Arteria costera 

La arteria costera comienza en la arqueta de Pinzales, donde se divide en 2 

tramos: uno hacia las instalaciones situadas en Núñez (Avilés, Corvera) y la otra hacia 

el ramal Gijón. 

La arteria costera que llega a Gijón tiene una longitud de 3.000 m, está desdoblada 

en 2 conducciones, una de 600 mm de diámetro de hormigón pretensado y otra de 800 

mm de diámetro de fundición dúctil. 

El primer tramo de la arteria costera que llega hasta las instalaciones de Núñez, 

es el Pinzales-Veriña. Son 3.660 m, que están desdoblados en tuberías de hormigón 

pretensado con camisa de chapa (Ø 1.000 mm) y de fundición dúctil (Ø 800 mm). 
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En Veriña se inicia el tramo que llega a DuPont y Tamón. Tiene una longitud de 

7.763 m. Está desdoblado en 2 tuberías de fundición dúctil de 1.000 y 800 mm de 

diámetro. 

Desde DuPont hasta La Consolación, la arteria costera está desdoblada en 2 

tuberías de fundición dúctil de 1.000 y 800 mm de diámetro, con una longitud de 2.658 

m. 

El tramo que se inicia en La Consolación conduce el agua hasta la T de Núñez, 

su longitud es 1.800 m y las tuberías son de fundición dúctil de 800 y 1.000 mm de 

diámetro. En la T de Núñez la arteria se divide en el tramo que llega hasta los depósitos 

de Núñez y el tramo que comunica con la impulsión de Ablaneda. 

El tramo de T de Núñez a los depósitos de Núñez consta de 2 tuberías de 

hormigón pretensado de 800 mm de diámetro y de fundición dúctil de 1.000 mm de 

diámetro. Su longitud es 100 m 

El último tramo es el que comunica la T de Núñez con la estación de bombeo de 

Ablaneda. Tiene una longitud de 284 m y está desdoblado en 2 tuberías de 800 mm de 

diámetro de hormigón pretensado y fundición dúctil. 

La longitud de la arteria costera es de 19,3 km. El trazado está desdoblado en su 

totalidad, por lo que la longitud total de conducciones es de 38,5 km. 

Dispone en el trazado de 30 ventosas y 30 desagües. 

3.3.5 Ramales 

3.3.5.1 Ramal Sur 

En Ordaliego comienza el ramal que llega hasta Langreo. El primer tramo es el 

denominado Ordaliego-Barredos; la tubería es de fundición dúctil de 700 mm de 

diámetro y tiene una longitud de 3.292 m. De Barredos hasta El Entrego, Ciaño y 

Langreo la longitud de la conducción es 8.718 m, el diámetro es 600 mm y el material 

fundición dúctil. 

3.3.5.2 Ramal Nava 

En Lieres sur se inicia el ramal Lieres-El Solano (Nava), de 2.190  m de longitud. 

El ramal es de fundición dúctil de 250 mm de diámetro. 
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3.3.5.3 Ramal Villaviciosa 

En Lieres también comienza el ramal que alcanza a Villaviciosa. Tiene una 

longitud de 7.961 m, de diferentes materiales y diámetros: fundición dúctil y 600 mm de 

diámetro (2.530 m), fundición dúctil y 500 mm de diámetro (3.060 m) y acero y 400 mm 

de diámetro (2.371 m). 

3.3.5.4 Derivación Celles 

En la derivación de Celles de la arteria principal, se inicia el ramal que conecta 

con el depósito de Celles, de 130.000 m3 de volumen. Está constituido por 2 tuberías de 

entrada y salida al depósito de acero de 1.800 mm y 1.500 mm de diámetro. La longitud 

de ambas es 1.200 m. 

Desde la artera oeste parte el ramal Viella-Granda-CLAS, constituido por 2.183 m 

de tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro. 

3.3.5.5 Ramal Oviedo 

En Ordoño, en mitad de la arteria oeste, se inicia el ramal de Oviedo. El tramo 

inicial de la tubería es de fundición dúctil y 800 mm de diámetro con una longitud de 

3.002 m, para continuar con 3.000 m de tubería de fundición dúctil de 1.000 mm de 

diámetro y terminar con tubería de fundición dúctil de 800 mm de diámetro en una 

longitud de 1.510 m. 

3.3.5.6 Ramal Silvota 

También en Ordoño comienza el ramal que llega hasta La Cobertoria. Es un 

conducto de fibrocemento de 500 mm de diámetro y una longitud de 2.763 m, que está 

previsto desdoblar en breve. 

3.3.5.7 Ramal Carreño-Gozón 

Ya en la arteria costera, desde la T de Tamón, se inicia el ramal que da servicio a 

Carreño, Gozón (Coyanca). Su longitud es de 4.746 y la tubería es de fundición dúctil 

de 400 mm de diámetro. 

3.3.5.8 Ramal Avilés-Bajo Nalón 

En la Consolación, desde la arteria costera, comienza el ramal que abastece a 

Avilés, Corvera, Castrillón, Soto del Barco y llega a Muros del Nalón y está previsto que 

llegue a Cudillero. El primer tramo es La Consolación-Avilés, es de fundición dúctil y su 

longitud es de 5.990 m: de los cuales los primeros 3.203 son de 800 m de diámetro, los 
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siguientes 1.619 m son de 700 mm de diámetro y los últimos 1.168 m son de diámetro 

600 mm. 

El tramo La Carrionina-Avilés y Corvera-Villa tiene una longitud de 1.260 m. Es 

tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro. 

El tramo denominado Avilés-La Plata, es de 500 mm de diámetro. Este tramo está 

desdoblado y las longitudes de cada alternativa son: 2.630 m (no operativo, por estar 

ejecutado en fibrocemento) y 2.500 m (fundición dúctil). 

Desde La Plata, la conducción se bifurca en 2 derivaciones: una hasta Castrillón-

Azsa y otra hasta Bajo Nalón. El primero llega hasta la conexión que da servicio a 

Castrillón-Salinas y Asturiana de Zinc SA, en El Agüil; tiene 1.346 m de longitud y es 

tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro. 

El otro ramal que se inicia en La Plata discurre hacia El Castro (Castrillón). Su 

longitud es de 1.540 m. La tubería es de 500 mm de diámetro de fundición dúctil. 

El tramo El Castro (Castrillón)-Soto del Barco tiene una longitud 10.828 m. La 

tubería tiene varios tramos. 

El primer tramo, entre El Castro y la carretera N-632; tiene una longitud de 5.559 

m y es de fundición dúctil de 500 mm de diámetro. 

El segundo tramo es de 400 mm de diámetro y discurre desde el cruce con la 

carretera N-632 y Soto del Barco. Este segundo tramo se subdivide en 2 subtramos. El 

primero, entre la carretera N-632 y el túnel de Los Gallos es de fundición dúctil y su 

longitud es de 3.841 m. El segundo subtramo discurre por el interior del túnel hasta Soto 

del Barco, es de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tiene una longitud de 1.428 m. 

El ramal que da servicio a Muros es de fundición dúctil y poliéster reforzado con 

fibra de vidrio de 250 mm de diámetro. Está previsto extender el ramal Avilés-Bajo 

Nalón, para dar servicio a Cudillero. 

La longitud total de los ramales es de 62,7 km. El trazado cuenta con 2,5 km 

desdoblados, por lo que la longitud total de conducciones es de 65,2 km. 

A lo largo del trazado de los ramales se ubican 181 ventosas y 165 desagües. 
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3.3.6 Resumen 

3.3.6.1 Longitudes 

Se relacionan en la siguiente tabla las longitudes de la conducción, indicando las 

longitudes que están desdobladas: 
 

longitud (km) 

 tramos 

(sin incluir 
desdobles) 

sin 
desdoblar 

desdoblada total 

arteria principal 31,1 24,7 6,4 37,5 

arteria oeste 8,0 0,0 8,0 15,9 

arteria norte 9,4 0,2 9,3 18,7 

arteria costera 19,3 0,0 19,3 38,5 

ramal 62,7 60,2 2,5 65,2 

total 130,4 85,8 45,3 175,8 

 

3.3.6.2 Materiales y diámetros 

A continuación, se relacionan los tramos de la conducción descritos indicando 

materiales, diámetros, longitudes y si se encuentra desdoblado: 

arteria/ 

ramal 

tramo material Ø longitud 

(m) 
 año 

puesta 
servicio 

arteria 
principal 

1 2 Rioseco El Condado túnel 2.600 3.125  1971-1980 

2 3 El Condado Ordaliego túnel 2.600 5.125  1971-1980 

3 6 Ordaliego Rozadas túnel 2.600 3.788  1971-1980 

6 7 Rozadas Lieres sur hormigón 1.500 5.296 tramo 
desdoblado 

1971-1980 

acero 1.800 5.420 1991-2000 

7 8 Lieres sur Lieres norte túnel 2.600 1.234  1971-1980 

8 9 Lieres norte Picoplana HP 1.500 12.415  1971-1980 

    HP 1.500 1.063  1971-1980 

arteria 
oeste 

9 10 Picoplana Viella HP 1.000 7.965 tramo 
desdoblado 

1971-1980 

FD 1.000 7.965 2011-2020 

arteria 
norte 

9 14 Picoplana Pinzales HP 1.200 2.637 1971-1980 

HP 1.100 6.773 1971-1980 
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arteria/ 

ramal 

tramo material Ø longitud 

(m) 
 año 

puesta 
servicio 

acero 1.200 9.258 tramo 
parcialmente 
desdoblado 

2011-2020 

arteria 
costera 

14 15 Pinzales Gijón HP 600 3.000 tramo 
desdoblado 

1961-1970 

FD 800 3.000 2001-2010 

14 16 Pinzales Veriña 
(Arcelor) 

HP 1.000 3.660 tramo 
desdoblado 

1991-2000 

FD 800 3.660 2011-2020 

16 17 Veriña 
(Arcelor) 

Dupont FD 1.000 7.763 tramo 
desdoblado 

1991-2000 

FD 800 7.763 2001-2010 

17 18 Dupont La 
Consolación 

FD 1.000 2.658 tramo 
desdoblado 

1991-2000 

FD 800 2.658 2011-2020 

18 19 La 
Consolación 

T de Núñez FD 1.000 1.800 tramo 
desdoblado 

1991-2000 

FD 800 1.800 2011-2020 

19 20 T de Núñez Núñez 
(depósito) 

HP 800 100 tramo 
desdoblado 

1971-1980 

FD 1.000 100 1991-2000 

21 19 impulsión 
Ablaneda 

T de Núñez HP 800 284 tramo 
desdoblado 

1971-1980 

FD 800 284 1991-200 

ramales 3 4 Ordaliego Barredos FD 700 3.292 
 
1991-2000 

4 5 Barredos El Entrego FD 600 8.718 
 
2001-2010 

30 c5 Lieres El Solano 
(Nava) 

FD 250 2.190  2001-2010 

30 31 Lieres Villaviciosa FD 600 2.530 
 
2001-2010 

FD 500 3.060 
 
2001-2010 

acero 400 2.371 
 
2001-2010  

32 derivación 
Celles 

depósito 
Celles 

acero 1.800 1.200 
 
2001-2010 

acero 1.500 1.200 
 
2001-2010 

HP 1.000 

 
 
2001-2010 

11 

 

Viella Granda-
Clas 

FD 300 2.183  1991-2000 

10 12 Ordoño Oviedo FD 800 3.002  2001-2010 

FD 1.000 300  2001-2010 

FD 800 1.510  2001-2010 
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arteria/ 

ramal 

tramo material Ø longitud 

(m) 
 año 

puesta 
servicio 

10 13 Ordoño La 
Cobertoria 

FC 500 2.763  1971-1980 

22 23 Tamón Coyanca FD 400 4.746 
 
1981-1990 

24 25 La 
Consolación 

Avilés FD 800 3.203 
 
1991-2000 

FD 700 1.619 
 
1991-2000 

FD 600 1.168 
 
1991-2000 

33 34 La Carrionina Villa FD 300 1.260 
 
1991-2000 

25 26 Avilés La Plata FC 500 2.630 tramo 
desdoblado 

1971-1980 

FD 500 2.500 1991-2000 

26 27 La Plata Salinas FD 600 1.346 
 
1991-2000 

26 28 La Plata El Castro FD 500 1.540 
 
1991-2000 

28 29 El Castro Soto del 
Barco 

FD 500 5.559 
 
1991-2000 

FD 400 3.841  2001-2010 

PRFV 400 1.428 
 
2001-2010 

29 33 Soto del 
Barco 

Muros del 
Nalón 

FD 250   
 
2001-2010 

PRFV 250   2001-2010 

 

En la tabla siguiente se relacionan las materiales y diámetros de las conducciones 

que configuran la red de abastecimiento. 

Ø (mm) acero FC FD hormigón HP PRFV túnel total 

250   2.190     2.190 

300   3.443     3.443 

400 2.371  8.587   1.428  12.386 

500  5.393 12.659     18.052 

600   13.762  3.000   16.762 

700   4.911     4.911 

800   26.880  384   27.264 

1.000   20.586  11.625   32.211 

1.100     6.773   6.773 

1.200 9.258    2.637   11.895 

1.500 1.200   5.296 13.478   19.974 
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1.800 6.620       6.620 

2.600       13.272 13.272 

total 19.449 5.393 93.018 5.296 37.897 1.428 13.272 175.753 

longitudes en m 

en los tramos de túnel, la dimensión Ø se refiere a la altura 

 

 

3.3.6.3 Ventosas y desagües 

Se recoge en la siguiente tabla el número de ventosas y desagües a lo largo de la 

conducción: 

 

ventosas 

(ud) 

desagües 

(ud) 

arteria principal 34 26 

arteria oeste 11 7 

arteria norte 24 22 

arteria costera 30 30 

ramal 82 80 

total 181 165 

A partir de las longitudes de red, se obtienen las siguientes ratios de longitud de 

conducción por unidad de ventosa/desagüe: 

 ventosas desagües 
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arteria principal 1,1 1,4 

arteria oeste 1,4 2,3 

arteria norte 0,8 0,9 

arteria costera 1,3 1,3 

ramal 0,8 0,8 

promedio 1,0 1,1 

longitud conducción (km)/ud 

3.4 ESTACIONES DE BOMBEO 

3.4.1 Bombeo Ablaneda 

La estación de bombeo de Ablaneda, ubicada en el concejo de Corvera de 

Asturias, permite apoyar el abastecimiento normal de agua procedente del Alto Nalón 

con recursos hídricos del Narcea, impulsando agua de este río, tomada del canal de 

ArcelorMittal hasta el depósito de Núñez y distribuyéndola a lo largo de la arteria 

Costera. La puesta en marcha de la estación de bombeo iene lugar en situaciones 

excepcionales, como: averías en las conducciones, obras en la red de transporte o 

prevención de posibles restricciones derivadas de periodos de estiaje. 

La capacidad máxima de la impulsión es de 9.000 m3/hora (2.500 litros/segundo) 

a 120 m de altura. 

Se describe a continuación la línea de agua, cloración e instalación eléctrica: 

3.4.1.1 Línea de agua 

• Canal: sección 3 m x 2 m 

• Conducciones y válvulas de aspiración: 3x 1.000 mm 

• Bombas: 

o 1x1.800 m3/h (500 l/s) 

o 2x3.600 m3/h (1.000 l/s) 

• Conducciones y válvulas de impulsión: 3x800 mm 

• Colector de impulsión: 1x1.200 mm 

• Grupo antiariete: 2x15 m3 

• Línea de impulsión: 2x800 mm 

• Medidores de caudal: 2 ultrasónicos 

• Depósito de Núñez: 25.000 m3 
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3.4.1.2 Cloración 

• Depósitos de hipoclorito: 25 m3 + 3 m3 

• Tubería de aspiración 

• Bombas dosificadoras: 2x220 l/hora máx 

• Conducto de impulsión 

3.4.1.3 Instalación eléctrica 

• Potencia instalada: 5.000 KVA 

• Línea de llegada: 22 KV 

• Transformadores: 

o 1x160 KVA: 22 KV/380-220 V 

o 2x2.500 KW: 22 KV/6,3 KV 

• Arrancador a tiristores, 1.600 KW 

• Motores: 

o 1x900 KW-6,3 KV 

o 1.1600 KW-6,3 KV 

3.4.1.4 Teletransmisión 

Los datos relevantes de la estación, tales como caudales, presiones, posiciones 

de válvulas, estado de equipos, alarmas… se transmiten por radio al Centro de Control 

de Oviedo donde son almacenados y analizados. Asimismo, desde la propia estación y 

a través de una línea RDSI, los vigilantes de planta pueden conectarse con el Centro de 

Control de Oviedo para recabar información de cualquier punto de la red de transporte. 

3.4.2 Bombeo de Lamasanti 

El bombeo de Lamasanti, situado en el municipio de Sariego, permite captar agua 

de la conducción de Los Arrudos de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón. El caudal 

nominal es de 300 l/s. Por otra parte, es posible entregar agua de la conducción de 

Consorcio de Aguas de Asturias a la de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, 

mediante unas válvulas reguladoras de presión; también para un caudal nominal de 300 

l/s. 

3.5 DEPÓSITOS 

La red cuenta con 2 depósitos de almacenamiento de agua tratada, situadas en la 

zona intermedia del trazado, con una capacidad total de 180.000 m3: 
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• depósito de Celles, de 130.000 m3, situado a la cota de 324,68 m, en el 

término municipal de Siero. 

• depósitos de Núñez, de 50.000 m3 de capacidad (2x25.000 m3), situados 

en el término municipal de Corvera a la cota de 197,50 m. 

3.6 PUNTOS DE ENTREGA 

A lo largo del trazado, el Consorcio abastece en los siguientes puntos de entrega: 

c01 Laviana c19 Pervera-La Consolación 

c02 San Martín del Rey Aurelio-
Sotrondio 

c20 Avilés-La Luz 

c03 El Entrego c21 Avilés y Corvera-Villa 

c04 Bimenes c22 Avilés-La Lleda 

c05 Nava c23 Castrillón-El Castro 

c06 Siero-Carballín (Espinera) c24 Castrillón-Salinas-AZSA 

c07 Siero-Pola c25 Soto del Barco 

c08 Noreña c26 enlace Consorcio-Gijón 
(Lamasanti) 

c09 Militares-La Barganiza-Siero 
Bobes 

c27 Villaviciosa-Pendiz 

c10 Siero-Granda y CLAS c28 Langreo-Ciaño 

c11 Oviedo (2 tomas) c29 Carreño en Tabaza 

c12 Llanera, Silvota y Siero-La 
Fresneda 

c30 Cabranes 

c13 Gijón-Ruedes c31 Siero-Solvay 

c14 Gijón-Mareo c32 Aguas de Langreo 

c15 ARCELOR c33 Castrillón-La Plata 

c16 COGERSA c34 Muros del Nalón-Cudillero 

c17 Carreño y Gozón-Coyanza c35 Castrillón-Santiago del Monte 

c18 Du Pont c36 Cuyences-Oviedo 

 

Los 36 puntos de entrega dan servicio a población e industrias de los siguientes 

municipios: 

Avilés Laviana 

Bimenes Llanera 

Cabranes Muros del Nalón 
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Carreño Nava 

Castrillón Noreña 

Corvera Oviedo 

Cudillero San Martín del Rey Aurelio 

Gijón Siero 

Gozón Soto del Barco 

3.7 ESTACIONES DE CONTROL REMOTO 

A lo largo del trazado se sitúan las estaciones de control remoto (ECR) que 

permiten almacenar las señales registradas en los equipos de medida (caudal, presión, 

cloro libre residual, estado de válvulas…) y enviarlas al centro de control. 

• ETAP Rioseco 

• Rozadas 

• Ordoño 

• conexión Cuyences-Oviedo 

• conexión Llanera, Silvota y Siero-La Fresneda 

• Pinzales 

• conexión Gijón-Mareo 

• conexión ARCELOR 

• bombeo de Ablaneda 

• conexión Avilés-La Lleda 

La retransmisión de las señales se apoya en los repetidores de comunicación de 

La Vara y Fario.  

Se relacionan a continuación las señales correspondientes a cada instalación: 

instalación 

señales 

observaciones pr
es

ió
n 

ca
ud

al
 

ni
ve

l 

po
si

ci
ón

 v
ál

vu
la

 

cl
or

o 

tu
rb

id
ez

 

te
m

pe
ra

tu
ra

 

ph
 

co
nd

uc
tiv

id
ad

 

Rioseco 
 

3 1 
 

1 
  

2 
 

además, dispone de 
una sonda 

multiparamétrica a la 
entrada que realiza 

varias medidas 
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instalación 

señales 

observaciones pr
es

ió
n 

ca
ud

al
 

ni
ve

l 

po
si
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ón

 v
ál

vu
la

 

cl
or

o 

tu
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id
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te
m
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ra
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ra

 

ph
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El Condad 
 

1 
        

Ordaliego 1 2 1 
       

Rozadas 2 2 1 2 
     

dispone de medidas 
específicas de voltaje 

de referencia y 
corriente catódica 

Espinera 2 2 1 5 
  

1 
  

una medida de presión 
está actualmente fuera 

de servicio 
Lamasanti 4 3 

 
13 

     
cuenta además con 

una medida virtual de 
caudal 

Celles depósito 
 

1 2 9 1 
     

Celles 
derivación 

2 
  

3 
      

Picoplana 1 2 1 5 
      

Ordoño 3 
  

3 
      

Cuyences 1 3 
        

Silvota -CEEX 3 5 
        

Llanera – 
CEEX 

 
2 

        

Mareo 1 3 
 

1 
 

1 
    

Pinzales 6 
  

7 
     

está previsto incorporar 
nuevas medidas: 

presión (1) y posición 
de válvula (3) 

Veriña 5 2 
 

9 
      

Tamón 5 
  

7 
      

Dupont 1 2 
 

4 
     

se encuentran 
instalados dos 

medidores más de 
caudal, pero no están 

operativos 
La Consolación 5 2 

 
6 1 

 
1 

  
la medida de 

temperatura no está 
operativa 

Ablaneda 
ETAP 

 
1 4 

 
1 3 2 2 1 son solo las señales de 

planta entregadas al 
SCADA de 

Abastecimiento 
Ablaneda 

EBAP 
2 3 0* 3 

     
el medidor de caudal 
del canal dispone de 
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medida de nivel, pero 
no se está registrando 

Núñez 
depósitos 

  
2 4 

      

Núñez 
derivación 

   
4 1 

     

La Lleda 3 3 
 

2 
      

La Pendiz 1 3 
        

Soto del Barco 1 2 
        

Muros del 
Nalón 

1 2 
        

Vento Los 
Gallos 

1 
         

Coyanca (toma 
Carreño-

Gozón) 

1 4 
        

El Agüil 1 4 
       

dos medidas de caudal 
no están operativas 

Ruedes 2 
        

estación no está 
operativa 

Orviz 3 2 
 

2 
     

no operativa, en fase 
de proyecto 

arqueta 2 
   

1 
      

arqueta 3 
   

1 
      

arqueta 3bis 1 
 

1 2 
     

no operativa, en fase 
de proyecto; contará 

también con medidas 
de protección catódica 

Pola de Siero 1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
Nava 1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 

Tabaza 1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
El Castro 

(Castrillón) 
1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 
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Santiago Del 
Monte 

1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
Cogersa 1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 

Villa (Toma 
Avilés-Corvera) 

1 4 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
Noreña 1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 

Militares / 
Barganiza / 

Bobes 

1 6 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
Bimenes 1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 

Cabranes 1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
Sariego 1 2 

       
en fase de proyecto; 

instrumentación 
prevista 

Sotrondio 1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
San Martín 

(toma El 
Entrego) 

1 2 
       

en fase de proyecto; 
instrumentación 

prevista 
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3.8 PUNTOS DE MUESTREO 

En cuanto a los puntos de muestreo establecidos de acuerdo al Protocolo de 

Autocontrol aprobado, la red de aducción cuenta con 36, dispuestos a lo largo del 

trazado: 

pm00 ETAP Rioseco     

pm01 conexión Gijón-Mareo     

pm02 conexión Oviedo (2 tomas)     

pm03 conexión ARCELOR     

pm04 conexión Pervera-La Consolación     

pm05 conexión Noreña     

pm06 conexión Llanera, Silvota y Siero-La Fresneda     

pm07 conexión Castrillón-El Castro     

pm08 Acuartelamiento Cabo Noval (antiguo)  

pm09 Silvota (antiguo)  

pm10 conexión Siero-Pola     

pm11 conexión Carreño y Gozón-Coyanza     

pm12 conexión Militares-La Barganiza-Siero Bobes     

pm13 conexión Siero-Granda y CLAS     

pm14 conexión Carreño en Tabaza     

pm15 conexión Castrillón-Salinas-AZSA     

pm16 conexión Du Pont     

pm17 conexión Avilés-La Lleda     

pm18 conexión Bimenes     

pm19 conexión Laviana     

pm20 conexión San Martín del Rey Aurelio-Sotrondio    

pm21 conexión COGERSA pm21 conexión Castrillón-
Santiago del Monte 

pm22 conexión Siero-Carballín (Espinera)     

pm23 conexión Gijón-Ruedes     

pm24 enlace Consorcio-Gijón (bombeo Lamasanti)     

pm25 conexión Soto del Barco     

pm26 conexión Avilés y Corvera-Villa     

pm27 conexión Avilés-La Luz   

pm28 conexión Nava   
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pm29 conexión El Entrego   

pm30 conexión Muros del Nalón-Cudillero   

pm31 Cabranes-Sariego  

pm32 conexión Villaviciosa-Pendiz   

pm33 depósito de Celles     

pm34 depósitos de Núñez     

pm35 etap Ablaneda     
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4 RECURSOS DISPONIBLES 

El Anteproyecto para el Abastecimiento de Aguas de la Zona Central y Costera de 

Asturias: Solución Oriental elaborado en el año 1967 por los Técnicos de la 

Confederación Hidrográfica del Norte de España, La Diputación Provincial de Oviedo, y 

el Consorcio de Aguas, ya determinaba con el conocimiento y los medios técnicos de la 

época que la cuenca del río Nalón hasta la toma de la central de La Coruxera, ubicada 

unos 5 kilómetros aguas debajo de la actual presa de Rioseco, presentaba una 

superficie aproximada de unos 380 kilómetros cuadrados, con una cota altimétrica 

media de 1.000 metros, y un régimen pluviométrico anual de unos 1.700 milímetros de 

lluvia, de manera que estimando un coeficiente de escorrentía medio de 0.68, permitía 

deducir una aportación media anual previsible de unos 440 millones de metros cúbicos 

(440 hm3). 

Por otra parte, con el fin de contrastar el régimen de aportaciones, a partir del año 

1958 se estableció un servicio de aforos en La Coruxera, que diariamente determinaba 

los caudales por medición directa, en base a cuyas mediciones en el periodo 1958-1966 

procede a realizar el estudio hidrológico del anteproyecto, alcanzando las conclusiones 

que se transcriben a continuación: 

• La aportación media anual del río Nalón puede estimarse en 430 millones 

de m3, para la cuenca de dicho río hasta la toma de la Coruxera… 

• El río Nalón, posee actualmente un régimen de caudales muy anárquico 

y de grandes oscilaciones extremas… 

• …Vemos que claramente que la casi totalidad del agua de rio discurre en 

unos pocos meses del año. Concretamente, en los cuatro meses de 

aguas más altas se recoge más del 80% de la aportación total, y 

finalmente en los meses de estiaje se recoge el 13% del volumen anual 

aportado. 

Además de los datos de aforo precitados, desde el año 1978 hasta la actualidad, 

los caudales y aportaciones medias diarias, medias mensuales, y acumuladas del río 

Nalón en la presa de Tanes, se calculan a partir de la información obtenida por HC/EDP 

sobre la evolución de niveles en el embalse, los caudales turbinados, y en su caso 

aliviados. 

Para el análisis que nos ocupa, se precisa determinar el régimen de aportaciones 

en Rioseco, por ello, además de las aportaciones cuantificadas en Tanes, es preciso 
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determinar la aportación de la cuenca intermedia entre Tanes y Rioseco, que 

fundamentalmente se corresponde con el río Alba. Para ello, históricamente se han 

seguido dos métodos: 

• Hasta el año 2001 se calcula una serie histórica sintética basada en el 

estudio desarrollado en el año 1978 para justificar el régimen de caudales 

ecológicos, mediante en el cual se determinó utilizando la fórmula de 

Becerril y la correlación de la superficie de cuencas y los datos de 

pluviometría disponibles, que el coeficiente de proporcionalidad aplicable 

es de 0,8441, o lo que es lo mismo, las aportaciones en Rioseco son 

aproximadamente un 18,5% superiores a las registradas en Tanes. 

• A partir del año hidrológico 2000-2001, al igual que para las aportaciones 

en Tanes, se determinan a partir de la información obtenida por HC/EDP 

sobre la evolución de niveles en el embalse de Rioseco, la gestión del 

bombeo hidroeléctrico de remonte, la demanda de agua para la estación 

de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco, y los caudales 

evacuados para las diversas servidumbres, todo ello con las limitaciones 

de precisión derivadas de la ausencia en las mismas de sistemas de aforo 

o lazos de control en función de las cotas del embalse. 

En este caso, aunque el coeficiente de proporcionalidad entre cuencas es variable 

mes a mes, se aprecia que calculado el valor medio de todos los meses de la serie 

resulta un valor de 1.31, es decir, las aportaciones en Rioseco son un 31% superior a 

las registradas en Tanes. 

No obstante, a pesar de las limitaciones expuestas, los datos obtenidos son 

suficientemente representativos tanto del volumen de recurso disponible, como de 

extrema variabilidad del régimen de aportaciones, permitiendo elaborar las gráficas que 

se muestran a continuación, en las que se trata la información correspondiente a la 

aportación mensual acumulada desde octubre de 1959. 

Así, podemos observar en relación a las aportaciones mensuales su extrema 

variabilidad, y su aparente tendencia a registrar valores extremos, lo cual puede estar 

relacionado con los efectos del cambio climático. Así, en noviembre de 2019 se han 

registrado más de 127 hm3, mientras que en octubre de 2017 se registró tan solo una 

aportación de 4,37 hm3. 
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Otras conclusiones relevantes, observadas a partir del régimen de aportaciones 

mensuales son: 

• Las máximas aportaciones mensuales se produjeron en diciembre de 

1959 (138,92 hm3), noviembre de 2019 (127,59 hm3), y febrero de 2015 

(107,9 hm3), no habiéndose registrado más meses con aportaciones 

superiores a los 100 hm3.  

• La aportación media mensual de todo el periodo fue de 28,76 hm3, 

mientras que la mínima fue de 2,71 hm3. 

• En 185 meses, se han registrado aportaciones mensuales inferiores a los 

9 hm3 equivalentes al caudal de 3.500 l/s concedido para abastecimiento 

a la zona central de Asturias, lo que supone que, de no contar con la 

regulación actual mediante embalses, en más de un 25% de los meses 

no se habría podido satisfacer la posible demanda de abastecimiento. 

• Si analizamos la necesidad de satisfacer además un caudal ecológico 

mínimo de 672 l/s como el establecido recientemente para los periodos 

de aguas bajas, el cual equivale a un volumen mensual de 1,74 hm3. El 

número de meses en el que la aportación natural es inferior a los 10,84 

Hm3 (9 Hm3 de abastecimiento más 1,74 destinado a caudal ecológico) 

es de 217, casi un 30 % de la serie. 

Si analizamos las aportaciones acumuladas en términos de años naturales, las 

aportaciones máximas se produjeron en los años 1978 (531 hm3), 1979 (522 hm3) y 

2013 (482 hm3), mientras que las mínimas descendieron hasta 203 hm3 en 2006, 217 

hm3 en 1997 y 230 en 1990, siendo la media anual de los 60 años 344 hm3. 

Pero para analizar las situaciones extremas en el régimen de aportaciones, se 

considera más interesante analizar la evolución de la aportación acumulada en los 12 

meses anteriores a cada mes, lo que permite concluir que: 

o La menor aportación acumulada en 12 meses fue de 167,23 hm3 

y se registró en enero de 2007. 

o En el periodo mayo a noviembre de 2017, la aportación 

acumulada se mantuvo por debajo de los 200 hm3.  

o Esta circunstancia de concatenar varios meses con aportaciones 

acumuladas muy bajas se produjo también en los episodios 

transcurridos entre febrero y octubre de 2002, julio y noviembre 

de 1989, y junio y setiembre de 1990. 
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y = -3E-11x5 + 5E-08x4 - 3E-05x3 + 0,0103x2 - 1,9488x + 548,52

R² = 0,9956
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5 CALIDAD DEL AGUA 

5.1 CALIDAD DEL AGUA BRUTA 

El Real Decreto 1541/94, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 

del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio, establece una clasificación para las 

aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano, clasificándolas 

en los siguientes tres grupos según el grado de tratamiento que deben recibir para su 

potabilización: 

• Tipo A1. Tratamiento físico simple y desinfección. 

• Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 

• Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. 

También establece que los niveles de calidad de las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable que fijen los planes hidrológicos no podrán 

ser menos estrictos que los que figuran en la tabla siguiente para los distintos tipos de 

calidad que figuran en el apartado anterior, salvo que se prevea un tratamiento especial 

que las haga potables. 
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El Consorcio de Aguas de Asturias, en el ámbito de sus responsabilidades de 

gestión del principal sistema de abastecimiento del Principado de Asturias controla de 

manera rutinaria la calidad del agua bruta captada en el embalse de Rioseco, de manera 

que dispone de información histórica de su calidad desde el año 1982. 

Así, el resultado de los análisis de control de la evolución de la calidad del agua 

bruta del embalse de Rioseco durante el año 2018, se muestran a continuación, y 

permiten concluir que en la actualidad su calidad es muy alta durante la mayor parte del 

año, registrando tan solo episodios puntuales en la que es equiparable a un tipo A2 o 
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A3, como se puede observar en las gráficas siguientes, las cuales resumen de manera 

visual la información aportada en el documento anejo 05. 
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5.2 CALIDAD DE AGUA TRATADA 

Como se ha descrito anteriormente, la estación potabilizadora de Rioseco cuenta 

con un proceso consistente en oxidación, floculación, sedimentación, filtración, y 

desinfección que permite alcanzar la máxima calidad del agua tratada, cumpliendo 

ampliamente lo requerido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y sus 

modificaciones posteriores. 

Su control se desarrolla de acuerdo al documento Protocolo de Autocontrol y 

Gestión del Sistema de Abastecimiento del Consorcio de Aguas en la zona central, cuya 

cuarta revisión fue aprobada por la presidencia del consorcio en marzo de 2015, e 

informado favorablemente por el Órgano competente en materia sanitaria, y mediante 

el cual se da cumplimiento a lo requerido en el citado Real Decreto. 

Dicho documento contiene un programa de control analítico que establece un total 

de 35 puntos de muestreo, correspondiente 33 puntos de muestreo a la red existente, 

uno en cada una de los puntos de entrega a otros gestores o en grandes depósitos, y 2 
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puntos de muestreo en las dos ETAP existentes. Todos están ubicados dentro de 

arquetas perfectamente preparadas y protegidas para poder llevar a cabo la 

correspondiente toma de muestras para el autocontrol. 

Sobre las muestras tomadas se realizan como mínimo 503 análisis de control al 

año, con la frecuencia de distribución y parámetros a determinar que se señalan a 

continuación en función del punto de muestreo: 

• Salida ETAP de Rioseco 

312 análisis de control al año, con un mínimo semanal de 6 a la semana 

o  Parámetros Indicadores: 

Olor 

Sabor 

Turbidez 

Color  

Conductividad 

Concentración ión Hidrógeno 

Amonio 

Coliformes Totales 

Recuento de Bacterias aerobias a 22ºC.  

Aluminio  

o  Agentes desinfectantes: 

Cloro Residual 

Clorito (Cuando se utilice dióxido de cloro) 

o  Caracteres microbiológicos: 

Echerichia Coli 

Clostridium Perfringens 

Con el objeto de conocer mejor en cada momento la calidad del agua tratada y 

circulante por la red del Consorcio, en base a nuestro conocimiento histórico de las 

calidades tratadas y de sus parámetros más significativos se han considerado otros 

parámetros suplementarios además de los que estrictamente contempla el R.D. 

140/2003, a realizar con una periodicidad semanal y que son: 

o  Parámetros Indicadores: 

Hierro 

Manganeso 

Oxidabilidad al Permanganato 
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o • Parámetros Químicos: 

Nitritos 

Nitratos 

Cloruros 

Dureza Total 

o  Otros parámetros: 

Clorofila A, B, C (frecuencia semanal pero solamente cuando se detecte 

presencia de clorofila en el agua bruta de la E.T.A.P.) 

• Salida del depósito de regulación de Celles  

Mínimo 24 al año. 

o  Parámetros Indicadores: 

Olor 

Sabor 

Turbidez 

Color  

Conductividad 

Concentración ión Hidrógeno 

Amonio 

Coliformes Totales 

o  Agentes desinfectantes: 

Cloro Residual 

Clorito (Cuando se utilice dióxido de cloro) 

o  Caracteres microbiológicos: 

Echerichia Coli 

• Punto de entrega de cada gestor final 

Mínimo de 155 al año, para que todos los puntos dispongan al menos de un 

control, independientemente de que por el volumen consumido no fuese necesario. 

o  Parámetros Indicadores: 

Olor 

Sabor 

Turbidez 

Color  

Conductividad 

Concentración ión Hidrógeno 
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Amonio 

Coliformes Totales 

o  Agentes desinfectantes: 

Cloro Residual 

Clorito (Cuado se utilice dióxido de cloro) 

o  Caracteres microbiológicos: 

Echerichia Coli 

• Parámetros a la salida del depósito de Núñez o bombeo de Ablaneda 

7 análisis a la semana siempre y cuando esté en funcionamiento el bombeo al que 

se le suministra agua de la salida de la E.T.A.P. de Ablaneda como agua tratada. 

o  Parámetros Indicadores: 

Olor 

Sabor 

Turbidez 

Color  

Conductividad 

Concentración ión Hidrógeno 

Amonio 

Coliformes Totales 

Recuento de Bacterias aerobias a 22ºC.  

Aluminio  

o  Agentes desinfectantes: 

Cloro Residual 

Clorito (Cuando se utilice dióxido de cloro) 

o  Caracteres microbiológicos: 

Echerichia Coli 

Clostridium Perfringens 

Paralelamente, se desarrolla un programa de control analítico mediante 24 análisis 

al año más los correspondientes al tiempo de funcionamiento del bombeo de Ablaneda 

a razón de uno al mes, distribuidos en diferentes puntos del sistema de acuerdo a la 

planificación que se muestra a continuación. 
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mes nº muestras puntos de muestreo 

enero 1 Oviedo en Cuyences 
febrero 2 ETAP Rioseco.-Dep.Celles 
marzo 1 Gijón en Mareo 
abril 2 ETAP-Dep.Celles 
mayo 2 Avilés en La Lleda-Dep.Núñez 
junio 2 ETAP-Dep.Celles 
julio 2 Oviedo en Cuyences-ETAP 

agosto 3 Gijón en Mareo-ETAP de Rioseco-
Dep.Celles 

septiembre 2 Avilés en La Lleda-ETAP de Rioseco 

octubre 3 Gijón en Mareo-ETAP de Rioseco-
Dep.Celles 

noviembre 2 Oviedo en Cuyences-Dep.Núñez 
diciembre 2 ETAP de Rioseco-Dep.Celles 

total 24  

Mediante los análisis completos se determinan los parámetros siguientes, cuyos 

resultados obtenidos durante el año 2019 se aportan en el anejo 06: 

Bacterias aerobias a 22ºC Nitratos Dieldrín 

Clostridium Perfringens Nitritos Endosulfan sulfato 

Coliformes totales Amonio Endosulfan Alfa 

Escherichia coli Oxidabilidad Endosulfan Beta 

Enterococos I. Langelier Heptacloro epóxido 

Ph Cinc Isodrín 

Conductividad Boro Metolacloro 

Cloro in situ Fluoruros o-p DDD 

Cloruros Fosfatos o-p DDE 

Color Benceno o-p DDT 

Olor Cianuros p-p DDE 

Sabor 1,2-dicloroetano p-p DDT 

Turbidez Suma de tri y 
tetracloroeteno 

p-p DDD 

Dureza Suma de PAHs Simazina 

Alcalinidad Acenafteno Terbutilazina 

Aluminio Acenaftileno Trifluralina 

Antimonio Antraceno Suma trihalometanos 

Arsénico Benzo(a) antraceno Bromoformo 

Bario Benzo(b) Fluoranteno Cloroformo 

Cadmio Benzo(ghi) perileno Dibromoclorometano 
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Calcio Benzo(k) Fluoranteno Diclorobromometano 

Cobalto Benzo(a) pireno Carbono orgánico total 
(TOC) 

Cobre Criseno Beta Total 

Cromo Dibenzo(ah)antraceno Hexaclorobenceno 

Hierro Fenantreno Berilio 

Manganeso Fluoranteno Cianazina 

Mercurio Fluoreno CO2 

Magnesio Indeno(123-cd)pireno Eptan 

Niquel Naftaleno Lindano 

Plata Pireno Metribuzina 

Plomo Total plaguicidas Pirimifos etil 

Potasio Alacloro Pirimifos metil 

Selenio Aldrín Propazina 

Sodio Ametrina Talio 

Sílice Atrazina Tritio 

Residuo Seco Clorfenvinfos Vanadio 

Sulfatos Clorpirifos metil Dosis indicativa Total 
adón 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30, apartado 1 del 

Real Decreto, el Consorcio notifica periódicamente al SINAC (Sistema de Información 

Nacional de Agua de Consumo), los resultados de la analítica realizada, copia de cuyos 

reportes se aporta en el anejo 06, en los que se puede observar que no se ha producido 

ninguna excepción. 
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6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En el presente epígrafe se procede a analizar la evolución histórica de la demanda, 

tanto de manera conjunta para todo el consorcio, como de manera individual para cada 

usuario, tratando de determinar el grado de dependencia que cada usuario tiene del 

sistema de abastecimiento de la zona central. 

De igual manera se efectúa una revisión de los estudios históricos de demanda 

desarrollados por la entidad, y de las previsiones de modificación que se pueden derivar 

de actuaciones urbanísticas relevantes o decisiones socio políticas. 

6.1 DEMANDA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LA ZONA 

CENTRAL 

La demanda histórica de agua para el uso de abastecimiento es el dato mejor 

conocido por cuantificarse a partir de las mediciones mensuales de los volúmenes 

suministrados a cada usuario en su sistema de contadores.  

Se dispone de una serie histórica desde el año de inicio de explotación de la ETAP 

de Rioseco, aunque con el fin de eliminar los sesgos que podrían derivarse de los 

primeros años de explotación en los que la red de abastecimiento no estaba 

completamente desarrollada, a los efectos que nos ocupa se considerarán las 

demandas a partir del año 1989, que se corresponden con las que se muestran a 

continuación, y en la que se puede observar que: 

• La demanda máxima histórica se produjo en el año 2006 con más de 57 

hm3 suministrados 

• La envolvente de las demandas máximas mensuales totaliza una 

demanda de más de 60 hm3  

• Los máximos consumos mensuales históricos se producen 

mayoritariamente entre los años 2003 y 2007.  

• Los consumos máximos mensuales guardan una relación directa con 

escenarios de sequias prolongadas con un régimen de aportaciones 

mínimo, y con escenarios en los que las aportaciones se encuentran en 

zonas de máximos históricos, lo que hace presumir que la alta 

pluviometría afecta a la calidad de los recursos propios, lo que motiva el 

incremento de demanda del Consorcio. 
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6.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA A SATISFACER 

De los estudios que esta entidad ha desarrollado para estimar la demanda que 

razonadamente puede ser necesaria atender desde el sistema de abastecimiento a la 

zona central de Asturias, cabe destacar el realizado por el INDUROT en 2008, 

denominado Documento Integrado de Análisis de la Demanda de Agua en Asturias, en 

el que para diversos escenarios de desarrollo socioeconómico, determinaba las 

demandas a atender por el Consorcio en los horizontes 2015 y 2021 en función de 

diferentes escenarios climatológicos, cuyo resumen de resultados se muestra a 

continuación. 

 necesidades de agua 
hm3/año 

 2015 2021 
escenario A B C A B C 
año medio 66,4 62,8 58,2 70,5 65,7 59,8 
año húmedo 61,4 58,1 53,9 65,3 60,8 55,3 
año seco (Tr=10 años) 71,3 67,5 62,6 75,8 70,6 64,2 
año muy seco (Tr=20 años) 72,7 68,8 63,8 77,2 72,0 65,5 
año de sequía extrema (Tr=100 años) 75,5 71,4 66,2 80,1 74,7 67,9 
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La crisis económica posterior al estudio, con las consecuencias de sobra 

conocidas, modificó de forma sustancial las características generales definitorias de los 

escenarios contemplados y en particular supuso un descenso del consumo de agua y 

una rotura clara de la tendencia creciente (aunque leve) que este mantenía. En 

consecuencia, el Consorcio, utilizando una metodología más sencilla, ha revisado las 

previsiones de consumo a atender para un horizonte sensiblemente estable tipo 2015 

pero considerando varios escenarios de posible aplicación de medidas de gestión de la 

demanda (ahorro de agua, política tarifaria, etc.). 

La conclusión de esta revisión es que la demanda máxima que razonablemente 

puede ser necesaria atender a corto plazo por el sistema de abastecimiento de la zona 

central asciende a unos 62,12 hm3 al año, la cual coincide sensiblemente con la 

demanda teórica que presenta una probabilidad del 98% de no ser superada, si se 

analiza la serie histórica de demandas desde el año 1989 mediante una función de 

distribución normal, tal y como se muestra a continuación. 

En todo caso, a esta demanda es necesario añadir las nuevas demandas 

soportadas durante los últimos años como son las correspondientes a los municipios de 

Nava, Bimenes, Cabranes y Villaviciosa, o las que se puedan derivar de las solicitudes 

cursadas durante el año 2019 por los municipios de Pravia, Candamo, Las Regueras y 

Grado, para estudiar la viabilidad de su incorporación al Consorcio, solucionando así los 

problemas de calidad y/o cantidad de suministro que vienen sufriendo. 

Con todo lo expuesto, se estima que el valor de demanda puede alcanzar un valor 

de 64 hm3 al año. 
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Por otra parte, atendiendo a las consideraciones efectuadas para cada cliente, y 

el grado de dependencia que presenta del sistema de abastecimiento de la zona central, 

así como a la previsión de la puesta en servicio de nuevas grandes áreas industriales 

como son la Zalia, o los polígonos de Bobes y Lieres que serán atendidos directamente, 

como la posibilidad de que determinados municipios precisen incrementar su demanda 

como consecuencia de las limitaciones que para detraer sus recursos propios puede 

suponer el nuevo régimen de caudales ecológicos, o la imposibilidad de alcanzar la 

calidad mínima requerida para dar cumplimiento al Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, y sus modificaciones posteriores, nos conduce considerar que la 

demanda máxima a atender puede ascender a unos 73 hm3 al año.  

Dado que las demandas analizadas se calculan en términos de suministro, es 

preciso contemplar para su transformación a términos de demanda total sobre el recurso 

en origen, las posibles pérdidas derivadas fugas, vaciados, consumos internos de las 

instalaciones, errores de los dispositivos de medida, etc., las cuales, según las últimas 

estimaciones son del orden de los 150 l/s (4,73 hm3/año) que pueden considerarse en 

mínimos técnicos y por tanto de difícil disminución, lo hace necesario estimar la posible 

demanda bruta en unos 78 hm3 al año. 

6.3 ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA DE CADA CLIENTE RESPECTO AL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

En este epígrafe se analizará la relevancia que presenta el Sistema de 

abastecimiento a la zona central de Asturias para satisfacer la demanda de cada cliente, 

y consecuentemente la dependencia que del mismo tienen. 

Para ello, primeramente es necesario aclarar que el Consorcio de Aguas se 

garantiza los ingresos necesarios para desarrollar su actividad con calidad y eficacia, 

estableciendo un sistema de mínimos de facturación, en el cual permite a cada cliente 

municipal adoptar la facturación mínima mensual acorde a sus necesidades pudiendo 

revisar los mismos anualmente. Las dos opciones posibles son: 

o Consumo mínimo mensual de facturación obligatoria cuya cuantía será la 

doceava parte del consumo mínimo anual, calculado multiplicando la población 

del Concejo figurada en el padrón municipal de habitantes en vigor, por 40 

metros cúbicos. Mediante esta opción el municipio podrá tomar del Consorcio 

toda el agua que precise, al precio fijado en la tarifa. 
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o Consumo mínimo equivalente al 50 % del volumen de caudal que 

comprometan con el Consorcio. A tal efecto, los Ayuntamientos interesados 

fijarán libremente el volumen de caudal a tomar del Consorcio de acuerdo con 

sus necesidades, pudiendo revisar y modificar dicho volumen. En este caso los 

volúmenes que excedan del caudal comprometido y no lleguen a 1,5 veces su 

valor, se facturarán al precio en vigor multiplicado por el factor 2,5, y los que 

sobrepasen el anterior límite, al precio en vigor multiplicado por tres. 

Para los clientes industriales, cada uno de los contratos suscritos contempla el 

caudal mínimo comprometido equivalente a la opción segunda. 

En virtud de lo cual, anualmente el consorcio dicta una resolución en la que 

aprueba los consumos mínimos de facturación que para el año 2019 se presentan en la 

tabla siguiente, de la que se desprende que a la segunda opción tan solo se encuentran 

acogidos los municipios de Laviana, Llanera y Oviedo, lo cual da una prime indicación 

de que son los único municipios en los que los recursos propios permiten una baja 

dependencia del sistema, eliminando el riesgo económico que esta modalidad presenta 

en caso de un incremento de consumo.  
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En la siguiente tabla se muestra la evolución de los consumos demandados por 

cada cliente en los últimos años, a partir de la cual se puede concluir que: 

o Los principales clientes son Gijón, ArcelorMittal, y Siero.  

o La demanda industrial presenta una tendencia creciente y se sitúa en torno 

al 35%, probablemente motivada por las dificultades que ArcelorMittal tiene en 

la gestión del embalse de San Andrés de los Tacones, que ha hecho que en 

los últimos años se incremente notablemente su demanda. En todo caso, 

aunque soluciones los problemas citados, la próxima puesta en servicio de las 

baterías de coque de Gijón, u otras actuaciones planificadas, previsiblemente 

mantendrán el incremento de consumo. 

o Hay clientes que presenta una gran variación entre el consumo máximo y el 

mínimo, como son Arcelor, Castrillón, Gozón, Avilés, Laviana y San Martín del 

Rey Aurelio. 

VOL M ES EN  
M 3

P o blació n a 
01/ 01/ 2018

OVIEDO 350.000 220.020

GIJON 906.143 271.843

AVILES 75.000 78.715

LLANERA 45.587 13.676

SIERO 172.207 51.662

NOREÑA 17.223 5.167
S. MARTIN REY 
AURELIO

54.277 16.283

LAVIANA 10.000 13.087

CORVERA 52.403 15.721

GOZON 34.757 10.427
SOTO DEL 
BARCO

12.957 3.887

MUROS DEL 
NALON

6.153 1.846

CARREÑO 34.813 10.444

CASTRILLON 74.880 22.464

BIMENES 5.667 1.700

CABRANES 3.450 1.035

VILLAVICIOSA 48.100 14.430

INDUSTRIALES

CAPSA 90.720
ARCELORMITTA
L VERIÑA

670.000

P.I. SILVOTA 16.934,40

AZSA 145.152

DUPONT 60.480

COGERSA 8.064

TOTAL 
SISTEMA 2.894.967

C ON C EJOS
C ON SUM O M IN IM O 2019



 

 

PROYECTO CONCESIONAL PARA CAMBIO DE USO DE LA PISCIFACTORÍA DE COMILLERA (SORESCOBIO)  página 85|175 
 

o La mayoría de los clientes presenta una demanda sensiblemente estable a 

lo largo de los años lo que da idea de su dependencia del sistema gestionado 

por CADASA. 

o Hay clientes que han reducido gradual y notablemente su demanda en los 

últimos años como son Gijón, Castrillón, Gozón, y Avilés, probablemente como 

consecuencia de la puesta en valor de sus recursos propios, atención a sus 

infraestructuras y desarrollo de campañas de concienciación. 

o Otros clientes presentan una tendencia al alza con incrementos muy 

importantes como son ArcelorMittal por la problemática descrita, Carreño, y 

San Martín. 
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2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Max Media Min
dif entre max 
y min % s/media

Gijón 11.772.700 12.355.100 12.042.500 13.588.700 14.372.300 14.146.397 14.620.063 17.228.609 15.890.900 16.782.300 16.484.900 15.301.773 17.228.609 14.548.854 11.772.700 5.455.909 38%

Oviedo 4.102.800 5.343.700 4.195.900 4.108.200 4.851.000 3.962.900 4.229.400 4.349.600 4.722.100 5.141.200 4.328.600 4.341.200 5.343.700 4.473.050 3.962.900 1.380.800 31%

Veriña 11.878.600 11.500.000 10.293.200 10.393.000 10.161.300 8.699.400 5.165.400 7.352.700 5.057.300 4.270.600 5.110.000 6.098.100 11.878.600 7.998.300 4.270.600 7.608.000 95%

Corvera 1.550.000 1.690.100 1.937.100 2.014.600 1.803.700 1.967.300 1.999.000 1.845.500 1.633.000 1.608.300 1.737.600 1.360.500 2.014.600 1.762.225 1.360.500 654.100 37%

Noreña 595.750 647.700 541.900 662.700 558.200 517.100 496.100 463.200 486.900 371.100 520.300 579.100 662.700 536.671 371.100 291.600 54%

Llanera 1.382.400 1.472.400 1.438.200 1.607.500 1.582.400 1.582.100 1.687.500 1.883.300 1.945.600 2.095.600 2.179.200 2.453.400 2.453.400 1.775.800 1.382.400 1.071.000 60%

Castrillón 907.400 1.247.400 1.269.200 1.508.300 1.590.800 1.778.600 2.010.200 2.389.500 2.298.300 2.399.660 3.158.500 4.080.800 4.080.800 2.053.222 907.400 3.173.400 155%

Militares 41.100 55.600 67.700 50.700 48.900 68.300 58.200 44.400 34.800 27.500 35.800 30.400 68.300 46.950 27.500 40.800 87%

Silvota 317.200 359.500 314.400 307.800 307.500 317.300 334.700 383.700 383.000 398.200 563.300 484.400 563.300 372.583 307.500 255.800 69%

Siero 5.460.540 5.298.400 5.425.200 5.590.730 5.045.700 5.450.100 4.960.400 5.244.100 5.110.900 4.921.000 4.417.700 4.735.800 5.590.730 5.138.381 4.417.700 1.173.030 23%

Gozón 438.851 477.400 446.200 496.000 488.000 461.800 549.100 583.100 644.600 707.800 786.400 1.073.200 1.073.200 596.038 438.851 634.349 106%

La Barganiza 47.600 60.700 66.200 70.000 63.200 59.000 79.300 65.500 75.000 92.000 77.200 93.700 93.700 70.783 47.600 46.100 65%

CLAS 1.779.500 1.672.700 1.788.800 1.715.500 1.746.500 1.702.800 1.778.400 1.756.200 1.712.100 1.478.100 1.791.900 1.928.100 1.928.100 1.737.550 1.478.100 450.000 26%

Carreño 1.516.045 1.519.800 1.563.900 1.557.400 1.284.900 1.377.600 1.289.200 1.404.400 1.035.000 1.029.500 853.600 802.300 1.563.900 1.269.470 802.300 761.600 60%

AZSA 2.002.100 2.196.500 1.985.100 2.261.600 2.237.400 2.040.600 2.092.100 2.048.700 2.061.600 2.189.500 1.951.600 1.919.047 2.261.600 2.082.154 1.919.047 342.553 16%

Du Pont 1.296.650 1.298.500 1.170.000 1.221.900 1.127.300 1.045.300 1.029.200 1.180.500 1.136.900 903.000 973.400 926.700 1.298.500 1.109.113 903.000 395.500 36%

Avilés 903.300 1.080.200 879.526 1.198.400 1.551.040 1.457.640 1.604.900 1.817.900 2.231.500 3.349.300 3.390.000 3.379.700 3.390.000 1.903.617 879.526 2.510.474 132%

Bimenes 103.130 119.700 149.300 160.200 141.900 148.200 118.000 117.800 119.200 116.600 104.200 107.800 160.200 125.503 103.130 57.070 45%

Laviana 99.000 131.200 117.100 72.300 68.200 107.100 123.800 130.900 212.300 130.100 104.700 119.800 212.300 118.042 68.200 144.100 122%

San Martín 2.147.900 1.831.800 1.837.900 1.286.900 921.700 904.900 1.332.300 2.473.200 1.467.300 2.364.300 2.092.600 841.200 2.473.200 1.625.167 841.200 1.632.000 100%

Cogersa 138.284 156.300 136.000 119.800 164.400 138.400 143.300 180.500 198.200 160.800 165.000 167.400 198.200 155.699 119.800 78.400 50%

Soto del Barco 522.600 604.300 607.600 666.200 697.200 614.400 571.900 579.800 615.800 740.200 590.300 465.900 740.200 606.350 465.900 274.300 45%

Muros del Nalón 52.100 33.200 42.400 30.600 35.600 19.700 32.600 0 1.500 9.300 7.300 4.600 52.100 22.408 0 52.100 233%

Cabranes 67.700 82.800 77.900 70.000 70.500 62.200 70.500 75.400 63.016 82.800 71.113 62.200 20.600 29%

Villaviciosa 642.400 710.000 725.900 131.233 0 5.786 3.869 725.900 317.027 0 725.900 229%

SUMAS 49.123.250 51.235.000 48.393.226 50.759.030 50.919.640 48.629.137 46.375.563 53.523.109 49.073.800 51.285.960 51.424.100 51.294.920 66.138.639 50.516.068 36.909.154 29229485 0,5786176
Urbano 31.622.216 33.935.200 32.571.826 34.618.730 35.063.140 34.558.037 35.694.963 40.510.909 38.414.900 41.766.260 40.755.900 39.647.073
Industrial 17.501.034 17.299.800 15.821.400 16.140.300 15.856.500 14.071.100 10.680.600 13.012.200 10.658.900 9.519.700 10.668.200 11.647.847
%indust/total 36% 34% 33% 32% 31% 29% 23% 24% 22% 19% 21% 23%

Analisis datos
EVOLUCIÓN DE CONSUMOS

Zona Central
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6.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR CADA CLIENTE 

En las páginas siguientes se incluyen los gráficos que reflejan la evolución de la 

demanda de cada cliente, mostrando tanto los consumos mensuales, como la evolución 

de los consumos acumulados en 12 meses, con lo que se pretende realzar la tendencia. 
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7 ANÁLISIS DE LA GARANTÍA PARA EL ABASTECIMIENTO 

En el presente epígrafe se procede a analizar el interés técnico de la modificación 

de la concesión de la piscifactoría, destinando la misma a incrementar el volumen de 

recurso disponible para su uso con destino al sistema de abastecimiento de la zona 

central de Asturias, aprovechando de manera más eficiente la capacidad de regulación 

de los embalses existentes, especialmente en los periodos de aguas bajas y estiajes 

prolongados. 

Para ello, se procede a determinar la repercusión que representa dicha actuación 

para la garantía de servicio del sistema de abastecimiento a la zona central de Asturias, 

cuestión de especial relevancia, como se contempla incluso en la Planificación 

Hidrológica, al considerar que la principal amenaza para el sistema de abastecimiento 

a la zona central de Asturias no radica tanto en la cantidad de recurso disponible, ya 

que las aportaciones anuales en Rioseco oscilan entre 400 y 200 Hm3, como se 

corrobora en el análisis de aportaciones efectuado, si no de la necesidad de disponer 

de una mayor de capacidad de regulación eficaz y almacenamiento de los recursos, de 

manera  que se pueda disponer de dicho recurso en las épocas del  año en que la 

aportación natural no es suficiente para satisfacer los diferentes usos y demandas. 

7.1 REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

El Plan Hidrológico vigente refleja en su anejo VI Sistemas de explotación y 

Balances, tanto para el entonces considerado horizonte actual, el correspondiente al 

año 2021, como para el horizonte futuro correspondiente al año 2027 la situación de 

falta de garantía en que se encuentra el sistema de abastecimiento a la zona central, 

refiriéndose de manera expresa a que hasta la fecha no ha presentado fallos 

significativos en el suministro gracias a disponer de los recursos detraídos del río 

Narcea. 

Así, en el capítulo 5.1 dedicado al sistema de explotación Nalón, en los apartados 

dedicados a las conclusiones, se detalla la situación de ausencia de garantía y se 

determinan los déficits teóricos que presenta el sistema, mencionando textualmente: “En 

la simulación del sistema se ha considerado una extracción de recursos procedentes 

del Canal del Narcea que alcanza un valor promedio de 0,76 hm3 /mes ó 9,14 hm3 /año, 

alcanzándose caudales máximos mensuales de 3,95 hm3 /mes y caudales máximos 

anuales de 16,08 hm3 /año; la extracción de estos recursos se concentra en algunos 

meses del año (octubre, junio, julio, agosto y septiembre). Dichos recursos contribuyen 
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a la atención de las demandas del sistema CADASA, garantizando asimismo el 

mantenimiento del caudal ecológico mínimo en el río. Si no se contara con dichos 

recursos, existirían fallos severos en el sistema y el déficit total del sistema se 

incrementaría de forma proporcional al volumen que se deja de suministrar. 

De los resultados del modelo se concluye que en el escenario actual con caudales 

circulantes en valores medios de los recursos totales disponibles del sistema de 

explotación son suficientes para satisfacer las garantías de las demandas y el 

mantenimiento de los caudales ecológicos definidos hasta el momento. Sin embargo, 

en épocas de sequía se pone de manifiesto que existe déficit en el sistema que habrá 

que gestionar mediante las medidas previstas en el programa de medidas y conforme 

al régimen concesionario existente. 

Mientras que el horizonte futuro correspondiente al año 2027: Durante estos 

periodos, el volumen de los embalses de Tanes-Rioseco disminuye significativamente 

al disminuir las aportaciones que reciben, por lo que la conducción de CADASA no 

puede derivar el volumen requerido por las demandas. A lo largo de toda la serie 

temporal, la reserva mínima mantenida en los embalses de Tanes- Rioseco es de 9,5 

hm3. 

En la simulación del sistema se ha considerado una extracción de recursos 

procedentes del Canal del Narcea que alcanza un valor promedio de 0,69 hm3 /mes o 

8,25 hm3/año, alcanzándose caudales máximos mensuales de 3,95 hm3/mes y caudales 

máximos anuales de 15,92 hm3/año; la extracción de estos recursos se concentra en 

algunos meses del año (octubre, junio, julio, agosto y septiembre). Dichos recursos 

contribuyen a la atención de las demandas del sistema CADASA, garantizando 

asimismo el mantenimiento del caudal ecológico mínimo en el río. Si no se contara con 

dichos recursos, existirían fallos severos en el sistema y el déficit total del sistema se 

incrementaría de forma proporcional al volumen que se deja de suministrar.” 

De los resultados del modelo se concluye que en el escenario 2027 con caudales 

circulantes en valores medios los recursos totales disponibles del sistema de explotación 

son suficientes para satisfacer las garantías de las demandas y el mantenimiento de los 

caudales ecológicos definidos hasta el momento. Sin embargo, en épocas de sequía se 

pone de manifiesto que existe déficit en el sistema que habrá que gestionar mediante 

las medidas previstas en el programa de medidas y conforme al régimen concesionario 

existente. 
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En virtud de lo anterior, entre las medidas destinadas a la atención de las 

demandas y racionalidad del uso, que establece el propio Plan hidrológico en su 

Programa de Medidas, se encuentran las codificadas como 3002 y 3-0021 relacionadas 

con la mejora del abastecimiento a la zona central de Asturias, en virtud de las cuales, 

el propio Organismo de Cuenca ha licitado recientemente el contrato de Servicios para 

la redacción del estudio de mejora del abastecimiento de agua a la zona central de 

Asturias. Análisis y optimización de los sistemas Nalón y Villaviciosa (Asturias), cuyo 

modelo de simulación se ha revisado recientemente por esta entidad, remitiendo las 

conclusiones más relevantes al Organismo de Cuenca. 

Finalmente, hay que destacar que el Plan Hidrológico, en virtud de la Instrucción 

de Planificación Hidrológica, contempla el efecto del cambio climático mediante una 

reducción paulatina en el régimen de aportaciones respecto a las históricas. Así 

establece, para el Horizonte 2027 un porcentaje de disminución del 2% mientras que 

para el Horizonte 2033, contempla un porcentaje de disminución del 11%. 

7.2 ESTUDIO DE LOS DÉFICITS Y GARANTÍAS PARA EL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL 

Independientemente de los estudios desarrollados por el Organismo de Cuenca, 

los servicios técnicos del Consorcio de Aguas vienen analizando el riesgo que para el 

cumplimento del servicio presentan las diferentes circunstancias históricas que pueden 

afectar al sistema de abastecimiento. 

Se considera conveniente recordar que la determinación de la garantía de 

abastecimiento se basa en analizar la probabilidad de que se produzca una 

imposibilidad de satisfacer una determinada demanda. El criterio de garantía utilizado 

hasta ahora por el Consorcio se fundamente en las siguientes premisas: 

• Se considera un año como “fallo” si no es posible satisfacer al menos el 

90% de la demanda nominal prevista (déficit anual mayor del 10%). 

• Garantía exigible del 95%, es decir se admite un solo año de fallo (con la 

definición anterior) de cada 20. 

Relacionado con el mismo, se puede establecer la denominada Curva de garantía, 

que representa el volumen mínimo que es necesario tener embalsado en cada momento 

para tener la seguridad de poder suministrar la demanda que se debe servir, incluso con 

el pésimo régimen histórico de aportaciones y cumpliendo las condiciones 

concesionales. 
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Para determinar la garantía y los posibles déficits de suministro, se desarrolla una 

simulación en la que, para el régimen histórico de aportaciones, se detraen los usos 

concesionales y ecológicos, y la demanda teórica para la que se pretende analizar el 

comportamiento del sistema, desarrollándose el análisis en términos mensuales dado 

que solo se dispone de datos de aportaciones y demanda consuntiva histórica en esos 

términos.  

La simulación fundamentalmente se basa en determinar el comportamiento de los 

embalses, calculando para cada mes el resultado de los volúmenes aportados y 

detraídos, así como el volumen acumulado en los embalses, por lo que hace necesario 

que el modelo matemático contemple que el nivel mensual de los embalses viene 

determinado por el denominado huso de explotación, el cual es aprobado 

semestralmente por el Organismo de Cuenca, y que se materializa mediante una doble 

curva de nivel máximo y mínimo durante el año, que persiguen tanto la finalidad de 

conjugar la necesidad de disponer cada mes de una determinada capacidad de 

laminación de avenidas, con mantener un volumen de agua almacenado que permita 

atender tanto los usos concesionales como el régimen de caudales ecológicos. 

Puesto que la explotación del embalse es libre establecer el nivel del mismo entre 

ambas curvas, con el fin de simplificar la simulación, se procede a analizar la situación 

desde el punto de vista de la situación pésima de gestión de niveles en el embalse que 

se corresponde con un hipotético régimen de explotación en el que, de manera 

continuada durante todos los meses, el nivel del embalse de Tanes se ubicase en el 

mínimo permitido por las curvas de explotación. Cabe destacar, que esta situación 

hipotética se considera pésima porque no es previsible que intencionadamente se 

mantenga de manera continuada los niveles en mínimos de explotación, sin embargo, 

sí que es posible y de hecho ocurre con cierta frecuencia, que en el devenir de la 

explotación se puedan registrar episodios en los que el régimen de aportación natural 

no permita alcanzar los niveles mínimos de explotación, como se puede observar en 

alguna de las series históricas de explotación. 

Se describe a continuación los factores que intervienen en la simulación: 

7.2.1 Aportaciones históricas 

Como se ha expuesto en el epígrafe correspondiente, el Consorcio de Aguas 

dispone de las series históricas de datos de caudales y aportaciones en la zona desde 

el año 1959. Para el análisis que nos ocupa, se utilizarán los datos de aportación 



 

 

PROYECTO CONCESIONAL PARA CAMBIO DE USO DE LA PISCIFACTORÍA DE COMILLERA (SORESCOBIO)  página 117|175 
 

mensual acumulada desde el año hidrológico 1981-1982, coincidente con el inicio de la 

explotación de la ETAP de Rioseco a partir del cual por tanto hay datos de demanda 

consuntiva, y que además es coincidente con lo que la planificación Hidrológica 

denomina serie corta. 

7.2.2 Demanda histórica de abastecimiento y estimación de la demanda máxima 

a satisfacer 

Como se ha expuesto en el epígrafe correspondiente, la demanda histórica de 

agua para el uso de abastecimiento es el dato mejor conocido por cuantificarse a partir 

de las mediciones mensuales de los volúmenes suministrados a cada usuario en su 

sistema de contadores. 

De los estudios que esta entidad ha desarrollado para estimar la demanda que 

razonablemente puede ser necesaria atender desde el sistema de abastecimiento a la 

zona central de Asturias, se considera que acorto plazo la demanda anual podría 

ascender a unos 64 hm3, mientras que a medio plazo podría ascender a unos 77 hm3. 

7.2.3 Caudal concesional de la piscifactoría 

De acuerdo al título concesional, el caudal concedido para aprovechamiento es 

de 1.000 litros por segundo, y por ser esta concesión previa a la concesión del Consorcio 

en el embalse de Rioseco, debe de ser respetada. 

Hasta la fecha, históricamente se viene restituyendo dicho caudal desde la tubería 

de media presa prevista para instalación de una posible mini central hidráulica sin ningún 

elemento de medida de caudal ni elemento de control que proporcione un ajuste en la 

regulación del caudal mediante la variación en la apertura de la válvula de compuerta 

correspondiente. 

Sin embargo, la condición 18ª que figura en concesión de la piscifactoría 

contempla la obligación de mantener un flujo por el río de al menos 500 l/s en época de 

estiaje, debiendo cumplirse este requisito aun cuando en épocas excepcionales el 

caudal del rio sea inferior a 1.500 l/s. 

Cabe destacar que en las concesiones posteriores a favor del Consorcio e 

Hidroeléctrica del Cantábrico para el aprovechamiento del sistema Tanes-Rioseco, no 

figura obligación alguna de soportar la toma en la presa y mucho menos de respetar o 

garantizar en su totalidad el suministro de agua a la piscifactoría. 
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En todo caso, para la simulación se comparará la restitución que tradicionalmente 

se viene efectuando de los 1.000l/s, con la situación que se produce con la propuesta 

que se trata de justificar mediante este documento, de anular dicha restitución 

reservando el recurso para el abastecimiento en caso necesario. 

7.2.4 Régimen de caudal ecológico 

Si bien la concesión otorgada al Consorcio de Aguas en el año 1970 no contempla 

como tal un régimen de caudales ecológicos, la condición 7º mediante la que se 

establece un régimen mínimo de caudales fluyentes por el río a su paso por la Felguera 

ejerce el mismo efecto.  

Es evidente la dificultad de aplicar directamente dicha condición, como 

consecuencia de que los caudales restituidos por la presa de Rioseco pueden verse 

mermados por los usos y demandas de agua en el tramo de cauce que discurren entre 

la presa y la Felguera. 

Esta dificultad motivó que la aplicación práctica que se ha venido desarrollando es 

la de restituir unos 660 l/s mediante una tubería de diámetro 800 mm, ubicada a pie de 

presa en el borde del cuenco amortiguador, conectada directamente al desagüe de 

fondo, que regula mediante el posicionamiento fijo de sus válvulas el caudal para 

garantizar que con el mínimo nivel del embalse se restituye el caudal correspondiente. 

La ausencia de un lazo de control y válvulas reguladoras hace que, para cualquier cota 

de embalse superior a la mínima operacional, el caudal restituido se incremente 

conforme se incrementa la cota de embalse. 

La reciente resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que 

se aprueban los “Planes de implantación y Gestión Adaptativa del régimen de caudales 

ecológicos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental”, en el programa 

de medidas específico para CADASA contempla entre sus prescripciones adaptar la 

condición 7º de la concesión a régimen de caudales ecológicos que establece la 

Planificación Hidrológica. 

Las consecuencias prácticas de tal condición se detallan en la tabla 3 del propio 

Programa que se transcribe a continuación, mediante el que la planificación establece 

una distribución temporal de caudales en tres periodos que denomina aguas altas 

(meses de enero, febrero, marzo y abril), aguas medias (meses de mayo, junio, 

noviembre y diciembre) y aguas bajas (meses de julio, agosto, septiembre y octubre). 
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7.3 ESCENARIOS E HIPÓTESIS ANALIZADOS 

En virtud de lo expuesto anteriormente se procede a comparar en términos de 

garantía y déficit observados, tres escenarios temporales correspondientes a: 

• Escenario 1: situación actual, con la demanda máxima previsible a corto 

plazo de 64 Hm3/año, 

• Escenario 2: situación de un futuro próximo contemplando la demanda 

máxima estimada en 77 Hm3/año, 

• Escenario 3: con una demanda máxima estimada en 77 hm3/año y la 

repercusión de las previsiones de cambio climático con una reducción de 

las aportaciones del 11%, según la estimación del Plan Hidrológico para 

el año 2033. 

Para cada escenario se estudian a su vez dos hipótesis: 

• La primera valora cómo afecta mantener el actual régimen de restitución 

del caudal concesional de la piscifactoría conjuntamente con régimen de 

caudal ecológico tras la aprobación del PIGA. 

• La segunda, valora las consecuencias del rescate de la concesión de la 

piscifactoría, anulando su restitución para destinar todo el recurso a 

abastecimiento. 

7.3.1 Escenario 1 Hipótesis1  

Equivalente a la situación actual: Demanda máxima estimada en 64 hm3/año, 

manteniendo la restitución del caudal concesional de la piscifactoría en 1.000 l/s, y 

aplicando adicionalmente el nuevo régimen de caudales ecológicos. 

Este escenario representa la situación que ocurre en este momento, tras la 

publicación del PIGA, ya que se está restituyendo al cauce de manera complementaria 

el caudal ecológico y el concesional de la piscifactoría. 

distribución 
temporal de 

caudales 
mínimos 

caudales mínimos (m3/s) 

PH vigente en 
Tanes 

PH vigente en 
Rioseco 

PH vigente en La 
Felguera 

Condición 7a en 
La Felguera 

aguas bajas 0,544 0,672 1,263 2,5 
aguas medias 1,165 1,443 2,329 2,5 
aguas altas 1,624 2,015 3,162 2,5 

Comparativa caudal mínimo ecológico y condición concesional CADASA
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Como se puede observar, los volúmenes anuales restituidos al cauce ascienden 

a 74,67 hm3, cantidad superior a la detraída para usos consuntivos. 

En este escenario, el máximo déficit anual acumulado simulado es de unos 9.09 

Hm3, lo que representa el 15,37% de la demanda, existiendo mayor probabilidad de que 

se produzcan déficit desde septiembre hasta diciembre, coincidiendo con estiajes 

prolongados, aunque se aprecian la existencia de un fallo en mayo con un episodio en 

el que las lluvias de primavera no fueron suficientes para recargar los embalses. 

El periodo de retorno para que se produzca algún año con un mes con déficit es 

de 5.4 años, mientras que el periodo de retorno para que el déficit acumulado supere el 

10% de la demanda es de 38 años. 

Como se puede observar, los valores máximos de déficit anual son sensiblemente 

inferiores a los estimados por la Planificación hidrológica. 

 

7.3.2 Escenario 1 Hipótesis 2 

Se daría para una demanda máxima actual de 62,12 Hm3/año, aplicando el nuevo 

régimen de caudales ecológicos, y anulando la restitución de la piscifactoría. 

Este escenario representa la situación que ocurriría a corto plazo en caso de 

admitir la propuesta de modificación de la concesión de la piscifactoría, ya que solo 

habría que restituir al cauce el caudal ecológico.  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,67 1,44 1,44 2,01 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

Caudal Piscifactoría (m3/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 5,02 4,86 5,02 5,02 4,54 5,02 4,86 5,02 4,86 5,02 5,02 4,86 59,14

Demanda total detraida 5,42 5,25 5,42 5,42 4,90 5,42 5,25 5,42 5,25 5,42 5,42 5,25 63,87

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 2,7 4,7 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 4,7 9,1

456 9,09 15,37 8 1 2 5,4 38,00 19,00

1,8 0,0 0,4

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

%  Probabilidad simple

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 1,1 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico + 1,0 m/s (piscifactoria)

Demanda a satisfacer 59,14 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red



 

 

PROYECTO CONCESIONAL PARA CAMBIO DE USO DE LA PISCIFACTORÍA DE COMILLERA (SORESCOBIO)  página 121|175 
 

Como se puede observar, los volúmenes anuales restituidos al cauce se reducen 

hasta los 43,2 hm3, y no se observa ninguna situación de déficit mensual por lo que en 

principio estaría garantizada la atención de toda la demanda. 

Esta situación contribuye a incrementar la garantía del sistema de abastecimiento 

por cuanto se aprovecha el volumen disponible de embalse de una manera más eficaz, 

permitiendo disponer de recurso incluso en los periodos de estiaje prolongado. 

 

7.3.3 Escenario 2 Hipótesis 1 

Equivalente a la situación futura con una demanda máxima estimada de 78 

Hm3/año, manteniendo la concesión de la piscifactoría de 1.000 l/s, y aplicando 

adicionalmente el nuevo régimen de caudales ecológicos. 

Este escenario representa la situación que ocurriría para la demanda máxima 

previsible en caso de que no se admita la propuesta de modificación concesional, y haya 

que seguir restituyendo al cauce de manera complementaria al caudal ecológico, el 

concesional de la piscifactoría. 

Como se puede observar, los volúmenes anuales restituidos al cauce se 

mantienen en 74,8 hm3, cantidad ligeramente inferior a la detraída para usos 

consuntivos de 77,33 hm3.  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,67 1,44 1,44 2,02 2,02 2,02 2,02 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

Caudal Piscifactoría (m3/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 1,800 3,740 3,865 5,397 4,875 5,397 5,223 3,865 3,740 1,800 1,800 1,742 43,24

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 5,02 4,86 5,02 5,02 4,54 5,02 4,86 5,02 4,86 5,02 5,02 4,86 59,14

Demanda total detraida 5,42 5,25 5,42 5,42 4,90 5,42 5,25 5,42 5,25 5,42 5,42 5,25 63,87

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

456 0,00 0,00 0 0 0

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

%  Probabilidad simple

No se observa

No se observa

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 1-2 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico + 

Demanda a satisfacer 59,14 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 
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En este escenario, el máximo déficit acumulado anual que se podría registrar se 

elevaría a 19,6 hm3, que representa el 27% de la demanda, existiendo posibilidad de 

que se produzcan déficit desde agosto hasta febrero. De los 456 meses analizados en 

la serie, 33 presentan déficit. 

El periodo de retorno para que se produzca algún mes con déficit se reduce a 1.7 

años, mientras que el periodo de retorno para que el déficit acumulado supere el 10% 

de la demanda es de 7,6 años. 

 

7.3.4 Escenario 2 Hipótesis 2 

Considera una demanda máxima futura de 77,20 hm3/año, y el nuevo régimen de 

caudales ecológicos, rescatando la concesión de la piscifactoría. 

En este escenario, si bien la simulación arroja la posibilidad de que exista un 

máximo déficit anual acumulado de 1,14 hm3, que representa el 1,6% de la demanda, 

analizando los meses de fallo se aprecia que se reducen a 2 en toda la serie histórica 

de 456, por lo que en la práctica se puede considerar un escenario con garantía 

completa de abastecimiento. Estrictamente, el periodo de retorno para que se produzca 

algún año con déficit es de 19 años. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

Caudal Piscifactoría (m3/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 4,478 6,332 6,543 8,075 7,294 8,075 7,815 6,543 6,332 4,478 4,478 4,334 74,78

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

Demanda total detraida 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 7,3 7,8 5,1 2,1 4,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 5,5 7,9 19,7

456 19,68 27,11 33 5 17 1,7 7,6 2,2

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 2-1 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico + Caudal concesional

Demanda a satisfacer 72,6 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 
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7.3.5 Escenario 3 Hipótesis 1 

Equivalente a la situación futura con una demanda máxima estimada de 77,60 

hm3/año, aportaciones reducidas en un 11% derivado del cambio climático, 

manteniendo la concesión de la piscifactoría de 1.000 l/s, y aplicando adicionalmente el 

nuevo régimen de caudales ecológicos 

Los escenarios siguientes contemplan el posible efecto de la reducción de 

aportaciones derivada del cambio climático, y como consecuencia como es obvio 

empeoran con carácter general los resultados de todas las hipótesis, de manera que en 

caso de mantener el régimen de restitución de caudales ecológicos de manera adicional 

al concesional de la piscifactoría hace que puedan registrarse 42 meses con demanda 

no atendida lo que supone una probabilidad del 9,2 %, pudiendo llegar la demanda no 

atendida en un mismo año hasta los 21,58 hm3, lo que equivale al 30% del total de la 

demanda estimada, existiendo riesgo de fallo en casi todos los meses del año. 

El periodo de retorno para que se produzca algún año con un mes con déficit es 

de 1,5 años, mientras que el periodo de retorno para que el déficit acumulado supere el 

10% de la demanda es inferior a 5 años. 

En esta situación, que se corresponde con la peor de las analizadas, se aprecia 

que en 25 años de la serie de 38 estudiada se producirían déficits mensuales, y en 8 de 

los cuales el déficit anual acumulado es superior al 10% de la demanda. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

Caudal Piscifactoría (m3/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 1,800 3,740 3,865 5,397 4,875 5,397 5,223 3,865 3,740 1,800 1,800 1,742 43,24

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

Demanda total detraida 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,14

456 1,14 1,57 2 0 0 19,0 NO NO

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 2-2 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico 

Demanda a satisfacer 72,6 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 
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7.3.6 Escenario 3 Hipótesis 2 

Corresponde al que se daría para una demanda máxima futura de 72,6 hm3/año, 

aportaciones reducidas en un 11% derivado del cambio climático, aplicando el nuevo 

régimen de caudales ecológicos, y con rescate de la concesión de la piscifactoría. 

El rescate de la concesión de la piscifactoría, hace que el riesgo de fallo en el 

suministro prácticamente desaparezca, puesto que la simulación muestra fallo en tan 

solo cuatro meses de los 456 de toda la serie histórica, con un hipotético déficit anual 

acumulado máximo de 4,26 hm3.El periodo de retorno para que se produzca algún mes 

con déficit es de 19 años. De hecho, la simulación muestra que se producirían déficit en 

tan solo dos meses durante toda la serie. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

Caudal Piscifactoría (m3/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 4,478 6,332 6,543 8,075 7,294 8,075 7,815 6,543 6,332 4,478 4,478 4,334 74,78

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

Demanda total detraida 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 7,3 8,7 6,4 4,3 6,3 1,7 3,3 5,5 0,7 0,0 6,1 7,7 21,58

456 21,58 29,72 42 8 19 1,5 4,8 2,0

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 3-1 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981 reducida en 11% simulando el efecto del cambio climático

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico + Caudal concesional

Demanda a satisfacer 72,6 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 
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7.4 CONCLUSIÓN 

El resumen de los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones, y cuyo 

desarrollo se aporta en documento anexo, muestra el notable interés que para garantizar 

el abastecimiento de la zona central de Asturias presenta la modificación concesional 

de la piscifactoría para su destino a reserva de recurso de abastecimiento, ya que 

incluso en escenarios de demanda máxima, con aportaciones reducidas por efecto del 

cambio climático en un 11 %, permite que el sistema de abastecimiento disponga de 

garantía. 

Escenario-Hipótesis 

máximo 
déficit 
anual 

obtenido 

período de retorno 
para registrar un año 
con al menos 1 mes 

de déficit 
(años) 

período de retorno 
para registrar un año 

con déficit>10% de 
la demanda 

(años)  restitución 
1-1 Q ecológico + Q piscifactoría 9,09 5,43 38 
1-2 Q ecológico 0 N E N E 
2-1 Q ecológico + Q piscifactoría 19,63 1,65 7,6 
2-2 Q ecológico 1,14 19 N E 
3-1 Q ecológico + Q piscifactoría 21,58 1,52 4,75 
3-2 Q ecológico 3,09 19 N E 

 

  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ANUAL

Caudal ecologico (m3/s) 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

Caudal Piscifactoría (m3/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dias mes 31,00 30,00 31,00 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 365,00

Volumen Restituido (Hm3) 1,800 3,740 3,865 5,397 4,875 5,397 5,223 3,865 3,740 1,800 1,800 1,742 43,24

Perdidas técnicas (150 l/s) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,36 0,40 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 4,73

Demanda  Consorcio (Hm3) 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

Demanda total detraida 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Máximo Deficit 
anual 

observado

Deficit en Hm3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,09

456 3,09 4,26 2 0 0 19,0 NO NO

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >5%  

demanda

%  deficit 

anual 

maximo 

s/demanda

Nº de 

meses con 

fallo en 

todo el 

periodo

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 10%  de 

la demanda

Nº años en 

los que 

deficit es 

mayor que 

el 5%  de la 

demanda

Periodo  

retorno 

(años) para 

que ex ista 1 

mes de 

deficit

Periodo 

retorno 

(años) para 

que exista 1 

año con 

deficit >10%  

demanda

GARANTIA DEL SISTEMA TANES-RIOSECO ANTE DISTINTOS ESCENARIOS DE DEMANDA Y USOS Y DEFICIT DE  VOLUMENES

 ESCENARIO 3-2 : 

Serie historica de aportaciones desde  octubre de 1981 reducida en 11% simulando el efecto del cambio climático

Volumenes restituidos en Rioseco: Caudal ecológico 

Demanda a satisfacer 72,6 Hm3/año + 150 l/s de perdidas en la red

Distribución de máximos deficit mensual observados en la serie histórica 

Nº total meses analizados

Deficit 

anual

maximo 

Hm3 
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8 PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Si bien de los análisis se desprende la necesidad de un tratamiento mínimo, dada 

la relevancia y criticidad que representa la infraestructura hidráulica del Consorcio para 

garantizar el abastecimiento de agua potable a más de 750.000 habitante residentes en 

la zona central de Asturias, se considera conveniente contar con un infraestructura de 

tratamiento que pueda afrontar no solo las necesidades de potabilización derivadas de 

la calidad del recurso, sino también las que pudieran surgir derivadas de procesos 

naturales, o antrópicos derivados de accidentes contaminantes o sabotaje. 

Al objeto de dar respuesta a tales necesidades, se describen a continuación las 

siguientes actuaciones que se plantea acometer tras el reconocimiento de la 

modificación concesional: 

• Reserva del recurso de la concesión de la piscifactoría para uso de 

abastecimiento, incrementando de esa manera la garantía del sistema de 

abastecimiento, al aprovechar de una manera más eficaz el volumen de 

embalse disponible. 

• Ampliación de la ETAP mediante una línea de tratamiento paralela de 

1.000 l/s que cuente con los procesos tecnológicos más avanzados que 

permitan potabilizar el agua incluso en los escenarios adversos 

mencionados. 

• Renovación y adecuación tecnológica de la ETAP existente. 

• Construcción de un depósito de cabecera que contribuya a incrementar 

los plazos de parada de la ETAP para desarrollar operaciones de 

mantenimiento complejas. 

• Construcción de un Laboratorio Central del Consorcio, que cuente con 

certificaciones y clasificaciones adecuadas a los requerimientos de la 

legislación vigente en materia de abastecimiento. 

8.1 RESERVA DEL RECURSO DE LA CONCESIÓN DE LA PISCIFACTORÍA PARA 

USO DE ABASTECIMIENTO 

Como se ha justificado en el epígrafe correspondiente al Análisis de la Garantía 

para el Abastecimiento, los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones el 

notable interés que para garantizar el abastecimiento de la zona central de Asturias 

presenta la modificación concesional de la piscifactoría para su destino a reserva de 

recurso de abastecimiento, ya que tanto en las circunstancias actuales de demanda, 
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como en los escenarios de demanda máxima, con aportaciones reducidas por efecto 

del cambio climático en un 11 %, permite que el sistema de abastecimiento disponga de 

plena garantía. 

La única actuación necesaria para desarrollar esta actuación es la autorización 

para el cierre de la válvula por la que se restituye actualmente el caudal de la 

piscifactoría no precisando inversión alguna al respecto. 

8.2 DEMOLICIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y EXPLANACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES 

Dada la presencia de materiales contaminantes en las instalaciones de la 

piscifactoría como son cubiertas y otros elementos de fibrocemento, la primera 

actuación que se plantea se corresponde con elaborar y ejecutar durante el año 2020 

un proyecto de demolición y descontaminación, incluyendo la retirada de residuos a 

gestor autorizado. 

En dicho proyecto se contemplará asimismo la demolición de las balsas 

existentes, la explanación de los terrenos para poder realizar labores de mantenimiento 

rutinarias que mantengan su decoro, y el cierre perimetral de todas las instalaciones 

para limitar la accesibilidad de acuerdo a las prescripciones del Real Decreto 140/2003. 

8.3 AMPLIACIÓN ETAP 

La actual ETAP presenta un diseño que imposibilita el desarrollo de operaciones 

mantenimiento y conservación en varios elementos sin que se produzca una parada 

total de la misma. 

Por otra parte, la elevada dependencia del sistema de abastecimiento de la zona 

central que presentan varios municipios y empresas, hace que en la actualidad el tiempo 

máximo de parada del sistema no pueda exceder las 24 horas. 

Es por ello que para poder acometer las obras de adecuación tecnológica de la 

ETAP existente se precisa dar una solución a los siguientes procesos: 

• Captación y conducción hasta la decantación: solo hay una tubería de 

toma, una válvula reguladora de presión, y un tanque de coagulación-

floculación. 

• El reparto desde decantación a filtros es único. 

• La galería de salida de filtros a red disponen de una tubería única. 
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Por ello se considera conveniente emplear los terrenos de la piscifactoría para 

implementar una línea de proceso totalmente independiente, con capacidad suficiente 

para atender el consumo medio de la zona central del sistema de abastecimiento, (ya 

que la arteria costera puede ser atendida desde la ETAP de Ablaneda), de manera que   

permita acometer la reforma de la planta actual, efectuando las paradas que sean 

necesarias sin comprometer el servicio. 

Inicialmente, los parámetros estimados para el diseño de la nueva línea de 

proceso son: 

• Ubicación: en los terrenos donde está situada la piscifactoría 

• Qdiseño = 1.000 l/s equivalente al consumo medio de los municipios e 

industrias ubicados en la zona central del sistema 

• Toma: a través de la actual de la piscifactoría, resolviendo así el problema 

actual de una única obra de toma. 

• Conducción de abducción con tubería en presión hasta el emplazamiento 

de la nueva planta, bien instalando la nueva conducción en el interior del 

canal que da servicio a la piscifactoría, bien bordeando la ETAP actual. 

Proceso de tratamiento: lo más avanzados considerando procesos que 

contribuyan a garantizar el abastecimiento en caso de empeoramiento 

notable de la calidad del recurso como consecuencia fenómenos naturales o 

actos antrópicos. A continuación, se relacionan los elementos que 

constituirían la nueva línea: 

o Rotura de carga y regulación de presión 

o Desbaste de gruesos y regulación de caudal 

o Pre oxidación  

o Tratamiento anti contaminación 

o Coagulación,  

o Floculación-decantación 

o Filtración 

o Desinfección 

o Línea de tratamiento y deshidratación de fangos  

o Talleres 

o Almacén de reactivos 

o Edificio de control y administración 
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Dado que la ampliación de la planta se desarrolla en los terrenos de la 

piscifactoría, y estos terrenos están situados a una cota inferior a la conducción principal 

del sistema de abastecimiento, se requiere el relleno de la parcela hasta la cota de las 

parcelas anexas (Norte y Sur) y el camino de acceso de la ETAP (Este). 

A modo estimativo para valorar la disponibilidad de terrenos, se han estudiado dos 

alternativas que se muestran en el documento planos, estimando las superficies a 

ocupar utilizando criterios de diseño basados en procesos de tratamiento similares a los 

existentes en la ETAP actual, los cuales se puede considerar como menos eficientes en 

cuanto a la ocupación de superficie, lo que nos permite concluir que cualquier 

alternativas se puede desarrollar íntegramente en terrenos propiedad del Consorcio de 

Aguas: 

• alternativa 1: la ampliación de la ETAP se desarrolla fundamentalmente 

en los terrenos de la piscifactoría y en la parcela situada al norte. 

• alternativa 2: las nuevas instalaciones se ubican en los terrenos de la 

piscifactoría, en la parcela situada al norte y en la franja situada al oeste 

de la actual planta. 

En el apartado Planos se incluye su distribución en planta, con las 2 alternativas 

y los perfiles correspondientes al relleno planteado.  

8.4 ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ETAP ACTUAL 

Además de las limitaciones expuestas en el epígrafe anterior relacionadas con la 

imposibilidad de atender a las labores de mantenimiento y conservación de varias zonas 

de proceso por precisar de tiempos de parada de la ETAP muy superiores a los que los 

usuarios del sistema de abastecimiento pueden admitir, las instalaciones actuales de la 

ETAP de Rioseco con caudal nominal de 3,2 m3/s plantean dos problemas derivados 

del uso del cloro como oxidante: 

• La ineficacia ante el empeoramiento de la calidad del agua bruta derivado 

de la aparición y desarrollo de algas en los embalses, con sus problemas 

asociados de olores y sabores en el agua. 

• La posibilidad de que se produzcan derivados órgano-clorados, que 

planteen problemas sanitarios. 

La solución a estos problemas pasa por la adecuación del proceso de oxidación 

mediante la implantación de una instalación de ozono, que precisaría obras de: 
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• construcción de cubas de contacto de preozonización, con un tiempo de 

contacto a Qmáx de 4 min. 

• construcción de cubas de contacto de ozonización intermedia, con un 

tiempo de contacto de 6 min a Qmáx.  

• bombeo intermedio que compensa las pérdidas de carga que introduce 

en la línea de agua la instalación de ozonización. 

• instalación de producción de ozono, con al menos dos generadores de 

15 kg/hora, y sus instalaciones auxiliares. 

Por otra parte, dada la antigüedad de las instalaciones, se precisa una revisión y 

reparación de la obra civil de la planta, y la renovación y adecuación tecnológica de las 

instalaciones electromecánicas. 

8.5 DEPÓSITO DE CABECERA 

El sistema de abastecimiento presenta otra importante limitación en cuanto a su 

garantía de servicio, que es el carácter único de los túneles de cabecera, los cuales no 

se encuentran revestidos, y dadas las condiciones de demanda, no se han podido 

revisar en las últimas tres décadas. 

Con el fin disponer de un elemento que flexibilice la gestión del sistema, y permita 

atender los consumos derivados del denominado ramal sur en situaciones de 

mantenimiento de los túneles inferiores, se plantea la Construcción de un depósito a la 

salida de la ETAP, que junto con el depósito de Celles, permita mantener el 

abastecimiento ante las restricciones en el servicio. 

El depósito se dimensiona para atender las demandas de las conexiones situadas 

en el ramal Sur: 

• conexión 01: Laviana 

• conexión 02: San Martín del Rey Aurelio y Sotrondio 

• conexión 03: El Entrego 

• conexión 32: Aguas de Langreo 

• conexión 28: Langreo-Ciaño 

A partir de los máximos consumos mensuales del ramal Sur registrados en cada 

año, que varían entre 149.000 m3 (noviembre 2013) y 440.000 m3 (marzo 1999), se 

determina que el volumen necesario para dar servicio durante 2 días con un periodo de 

retorno de 2 años es de unos 20.000 m3 
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El depósito se encuentra condicionado por las cotas de la tubería de salida de la 

ETAP y la conducción de abastecimiento del sistema de abastecimiento de la zona 

central de Asturias.  

8.6 LABORATORIO CENTRAL DE CADASA 

Finalmente, otra de las actuaciones previstas en los actuales terrenos de la 

piscifactoría es la construcción de un Laboratorio Central para el Consorcio, en cuyas 

instalaciones se desarrollarán todas las analíticas de control de los sistemas de 

abastecimiento que gestiona la entidad. 
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9 PLANOS 

Índice de planos: 

plano denominación 

1 Planta general  

2.1 Esquema de red Planta 

2.2 Esquema de red Arterias y ramales 

2.3 Esquema de red Alzado de puntos de entrega 

3.1 Propuesta de actuaciones Estado actual 

3.2 Propuesta de actuaciones Alternativa 1 

Alternativa 2 

3.3 Propuesta de actuaciones Perfil longitudinal 

3.4 Propuesta de actuaciones Perfiles transversales 
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10 PRESUPUESTO 

Se incluyen a continuación las mediciones y presupuesto correspondientes a las 

actuaciones propuestas. 

 

  



mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 1 Demolición,  descontaminación y explanación de las instalaciones existentes de
la piscifactoría

 1.01 ud Demolición, desontaminación y explanación de las
instalaciones existentes de la piscifactoría

Demolición, descontaminación de las instalaciones existentes

de la piscifactoría (cubiertas, obras de fábrica, balsas...) y eje-

cución de cierre perimetral 

1,00 265.000,00 265.000,00

TOTAL CAPÍTULO  1 ............................................. 265.000,00
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 2 Ampliación ETAP
SUBCAPÍTULO  2.01 Explanaciones

 2.01.01 m2 Desbroce y demolición de firmes y pavimentos

Demolición de firmes y pavimentos en todo tipo de terreno,

incluso roca, corte de pavimento y cajeos, manteniendo los

servicios afectados, incluido agotamientos, perfilado, carga y

transporte a cualquier distancia de los productos sobrantes a

gestor autorizado.

cota explanación 27.400,00 27.400,00

talud 4.600,00 4.600,00

a deducir superf demolic

obras fábrica

-1 14.200,00 -14.200,00

17.800,00 2,50 44.500,00

 2.01.02 m3 Demolición de obras de fábrica y edificaciones

Demolición de obras de fábrica (hormigón armado, hormigón

en masa, fábricas de ladrillo, estructuras...), manteniendo los

servicios afectados, perfilado, carga y transporte a cualquier

distancia de los productos sobrantes a gestor autorizado.

14.200,00 2,00 28.400,00

28.400,00 10,41 295.644,00

 2.01.03 m3 Terraplén

Terraplén con material seleccionado procedente de présta-

mos, incluso compactación por tongadas y rasanteo.

según cubicación 221.013,09 221.013,09

demolición de firmes y

pavimentos (50%medición x

h=0,50 m)

0,5 17.800,00 0,50 4.450,00

demolición de obras de

fábrica y edificaciones

14.200,00 2,00 28.400,00

253.863,09 4,26 1.081.456,76

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01..........................1.421.600,76
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

SUBCAPÍTULO  2.02 Urbanización, señalización y adecuación ambiental
 2.02.01 m2 Urbanización

Urbanización de las zonas pavimentadas de la planta, bordi-

llos, pavimentos, escaleras, rampas...

superficie total urbanizada 27.400,00 27.400,00

superficie instalaciones -1 11.500,00 -11.500,00

15.900,00 20,00 318.000,00

 2.02.02 pA Balizamiento y señalización

Balizamiento y señalización a implantar en las instalaciones

de la planta

1,00 300.000,00 300.000,00

 2.02.03 pA Adecuación ambiental

Labores de ordenación estética y paisajística a realizar en zo-

nas verdes interiores y en taludes de explanación

1,00 300.000,00 300.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.02.......................... 918.000,00

SUBCAPÍTULO  2.03 Equipos e instalaciones
 2.03.01 pA Ampliación ETAP

Obra civil, mecánica, equipos e instalaciones mecánicas, eléc-

tricas y comunicaciones, correspondientes a la ampliación de

la ETAP de Rioseco, para un caudal de 1.000 litros/segundo: 

- arqueta de rotura de carga 

- instalaciones de desbaste de gruesos y regulación

de caudal

- coagulación

- floculación-decantación

- filtración

- espesadores (2 ud)

- deshidratación de lodos

- talleres y almacén de reactivos

- edificio de control y administración

1,00 12.000.000,00 12.000.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.03..........................12.000.000,00
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

SUBCAPÍTULO  2.04 Extensión red
 2.04.01 ud Conexión con tubería salida embalse

Partida alzada para conexión de la nueva tubería con la con-

ducción existente en el bocal de piscifactoría, aguas abajo del

embalse de Rioseco.

1,00 30.000,00 30.000,00

 2.04.02 m Tubería D800 acero galvanizado en galería

Tubería de acero galvanizado diámetro 800 mm, SCH 40, es-

pesor 13-14 mm, soldada, colocada en interior de túnel, pro-

bada en zanja, incluido macizos para apoyo de la tubería y an-

clajes de acero inoxidable, totalmente instalada e incluido el

llenado y vaciado de la red previo a su puesta en servicio.

interior galería piscifactoría 200,00 200,00

200,00 626,75 125.350,00

 2.04.03 m Tubería D800 FD en zanja

Tubería de fundición dúctil DN800 mm, clase C-25, con junta

automática flexible, colocada y probada en zanja, incluido ex-

cavación de zanja, y ejecución de cama de apoyo y relleno de

zanja con zahorra artificial, totalmente instalada e incluido el

llenado y vaciado de la red previo a su puesta en servicio.

35,00 608,51 21.297,85

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.04.......................... 168.346,45

TOTAL CAPÍTULO  2 ............................................. 14.507.947,21

página 147



mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 3 Adecuación ETAP existente
 3.01 ud Adecuación ETAP existente

Adecuación tecnológica de la ETAP de Rioseco: ozonización,

eliminación de puntos singulares...

1,00 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTAL CAPÍTULO  3 ............................................. 6.000.000,00
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 4 Depósito auxiliar
 4.01 Depósito auxiliar

Depósito auxiliar de 20.000 m3 de capacidad, incluido expla-

nación, obra civil, tuberías de conexión con la ETAP y con la

tubería de abastecimiento Zona Central de Asturias, incluido

cámara de llaves, equipos de impulsión, válvulas, piezas espe-

ciales... y pruebas de estanquidad.

1,00 4.000.000,00 4.000.000,00

TOTAL CAPÍTULO  4 ............................................. 4.000.000,00
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 5 Laboratorio
 5.01 Laboratorio Central del Consorcio

Laboratorio Central del Consorcio, incluido mobiliario y equi-

pos

1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL CAPÍTULO  5 ............................................. 1.000.000,00
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mediciones y presupuesto

ETAP de Rioseco

código descripción uds longitud anchura altura parciales totales precio importe

CAPÍTULO 6 Varios
 6.01 pA Gestión de residuos

Entrega en gestor autorizado de residuos de construcción y

demolición procedentes de la ejecución de las obras

1,00 500.000,00 500.000,00

 6.02 pA Seguridad y salud

Presupuesto de Seguridad y Salud en la obra.

1,00 400.000,00 400.000,00

TOTAL CAPÍTULO  6 ............................................. 900.000,00
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resumen de presupuesto

ETAP de Rioseco

capítulo importe

01 Demolición,  descontaminación y explanación de las instalaciones
existentes de la piscifactoría...........................................................................

265.000,00

02 Ampliación ETAP ............................................................................................. 14.507.947,21

03 Adecuación ETAP existente............................................................................. 6.000.000,00

04 Depósito auxiliar ............................................................................................. 4.000.000,00

05 Laboratorio...................................................................................................... 1.000.000,00

06 Varios............................................................................................................... 900.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.672.947,21

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) a la cantidad de TREINTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13,00  % gastos generales ............3.467.483,14

6,00  % beneficio industrial ........1.600.376,83

suma................................ 5.067.859,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 31.740.807,18

21% IVA ........................... 6.665.569,51

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A. INCLUIDO 38.406.376,69

Oviedo, diciembre 2019

Jesús Miguel Fernández Rodríguez
Jefe del Servicio de Ingeniería

152página
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11 CONCLUSIÓN 

La calidad del agua del río Nalón que se detrae en la presa de Rioseco es muy 

elevada, desprendiéndose de los análisis la necesidad de un tratamiento mínimo. 

Sin embargo, dada la relevancia y criticidad que representa la infraestructura 

hidráulica del Consorcio para garantizar el abastecimiento de agua potable a más de 

750.000 habitantes residentes en la zona central de Asturias, y ante la elevada 

dependencia que presentan algunos municipios se considera conveniente contar con un 

infraestructura de tratamiento que pueda afrontar no solo las necesidades de 

potabilización derivadas de la calidad del recurso, sino también las que pudieran surgir 

derivadas de procesos naturales o antrópicos. 

Por otra parte, como se ha acreditado, y como la propia Planificación Hidrológica 

reconoce, en la actualidad el sistema de abastecimiento presenta falta de garantía de 

suministro fundamentalmente ante dos situaciones hidrológicas totalmente opuestas 

como son escenarios continuados de alta pluviometría, durante los cuales los recursos 

municipales pueden verse afectados por perdida de calidad, y escenarios de sequía 

prolongada en los cuales no se disponga de recurso suficiente en los sistemas 

municipales.  

Además, la importante o total dependencia del sistema de abastecimiento que 

presenta un buen número de municipios, y la práctica totalidad de los consumidores 

industriales, hace necesario dotar al mismo de los elementos que puedan contribuir a 

alcanzar unas garantías de servicio muy elevadas. 

Por tal motivo, mediante este documento se propone y justifica la modificación de 

usos de la concesión de aprobada mediante Resolución de 28 de julio de 1964 de la 

Comisaría de Aguas de concesión de 1.000,00 litros de agua por segundo del río Nalón, 

en el término municipal de Sobrescobio (Oviedo), con destino a una piscifactoría 

industrial, para destinar el recurso y los terrenos, previo desarrollo de las inversiones 

necesarias por importe de 38.406.376,69 € (IVA incluido), a: 

• Incrementar la garantía de disponibilidad de recurso del Sistema de 

Abastecimiento a la Zona Central de Asturias mediante la anulación de la 

restitución actual que se efectúa por la toma de la piscifactoría, permitiendo 

así atender las necesidades de garantía de suministro a nuevos municipios 

y al desarrollo socioeconómico previsible de las áreas actualmente 
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servidas. Aprovechando de la manera más eficiente posible la capacidad 

de embalse disponible en Tanes y Rioseco, cuestión que cobra especial 

relevancia ante la evolución administrativa del denominado embalse de 

Caleao (actuación declarada de interés general del estado mediante Real 

Decreto Ley 3/1992 de 22 de mayo, que fue recogida en el Plan Hidrológico 

Norte II (aprobado por Real Decreto 1.664/98 como actuación a desarrollar 

en el primer horizonte temporal). 

• Demolición, descontaminación y explanación de los terrenos actuales de 

la piscifactoría y cierre perimetral de todas las instalaciones actuales y 

futuras afectas a los tratamientos de potabilización de agua, conforme 

establece el Real Decreto 140/2003. 

• Construir una nueva planta de potabilización de agua, complementaria a la 

actual ETAP de Rioseco, conectada a la actual toma de la piscifactoría, y 

capacidad para tratar los 1.000 l/s de la concesión de manera adicional, o 

alternativa a los 3.500 l/s concedidos al Consorcio de Aguas mediante la 

Resolución de fecha 16 de marzo de 1970 de la dirección general de Obras 

Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. 

• Construir un nuevo depósito de cabecera para incrementar la garantía de 

servicio del sistema de abastecimiento. 

• Construir un laboratorio central para el Consorcio de Aguas de Asturias. 

 

 

Oviedo, diciembre de 2019 

 

Jesús Miguel Fernández Rodríguez 

Jefe del Servicio de Ingeniería 
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Anejo 01 

Resolución de 28 de julio de 1964 de la Comisaría de Aguas de concesión 

de 1.000 litros de agua por segundo del río Nalón, en el término municipal de 

Sobrescobio (Oviedo), con destino a una piscifactoría industrial 
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Anejo 02 

Resolución de fecha 16 de marzo de 1970 de la dirección general de Obras 

Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, mediante la que se otorga al 

Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias la 

concesión de hasta 3.500 l/s 
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Anejo 03 

Acuerdo 13- de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias 

de adquisición de los terrenos y concesión administrativa de la piscifactoría 
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Anejo 04 

Resolución de 20 de septiembre de 2019 de la Confederación Hidrográfica 

mediante la que se aprueba la transferencia a favor del Consorcio de Aguas del 

aprovechamiento de 1.000 l/s en Comillera  



 
 

 

  
CONFEDERACIÓN   
HIDROGRÁFICA  
DEL CANTABRICO O.A. 

 

   
COMISARÍA DE AGUAS 

 

    
PLAZA DE ESPAÑA 2 
33071 – OVIEDO 
TEL.: 985 968 400 
FAX.: 985 968 445 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 registro.general@chcantabrico.es 

 
  

 

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

     
 
CADASA 
C/ SANTA SUSANA 15 BAJO 
33007 OVIEDO 

  S/REF.  
  N/REF. A/33/03736 

 
  FECHA  
  ASUNTO COMUNICACIÓN DE 

RESOLUCIÓN    

 

 
 
Aprovechamiento de agua de 1000 l/s de agua del río Nalón, en Comillera, T.M. de 
Sobrescobio (Asturias), otorgado el 28/07/1964 a Leopoldo Enrique Cabero Coto con 
destino a una piscifactoría industrial.  
CAMBIO DE TITULARIDAD Y TOMA DE RAZÓN 
PETICIONARIO: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 
Principado de Asturias (CADASA). 

 

 

 
Con fecha 20 de septiembre de 2019 ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN adoptada por el Comisario de 
Aguas en virtud de delegación de competencias del Presidente del Organismo de fecha 
13-09-2017 (BOE de 09-10-2017). 
 
 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
1º.- Con fecha 04/07/2019 tuvo entrada en esta Confederación escrito del CONSORCIO 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, CADASA, con CIF P-3300002G, comunicando que la Junta de Gobierno de dicho 
Consorcio había acordado la adquisición de terrenos y concesión administrativa de agua de la 
Piscifactoría del Alba, en Sobrescobio, siendo la misma objeto de formalización mediante 
escritura de compraventa, por lo que su representante acreditado, D. Benigno Fernández 
Fano, solicita el cambio de titularidad del aprovechamiento de agua indicado en el asunto, a 
favor del Consorcio, en el Registro de Aguas. Asimismo pone de manifiesto la extinción del 
arrendamiento del aprovechamiento existente en favor de Piscifactoría del Alba, S.L. 
 
2º.- Consultados los antecedentes obrantes en el archivo del Organismo, se comprueba que el 
aprovechamiento corresponde a la concesión otorgada por resolución de 28/07/1964, de la 
Comisaría de Aguas del Norte de España, en favor de D. Leopoldo Cabero Coto. Tras 
diversas transmisiones, por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 
05/12/2016 se aprobó el cambio de titularidad del derecho, con carácter provisional,  a favor 
de D. Manuel Cabero Coto. 
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3º.- Examinado el Registro de Aguas, el aprovechamiento consta inscrito, con carácter 
provisional, en la Sección A, Tomo 0130, Hoja 006, inscripción nº 12905, en favor de D. 
Manuel Cabero Coto (11288395 H), figurando asimismo que, por la misma resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 05/12/2016, se tomó razón del arrendamiento 
existente favor de Piscifactoría Alba, S.L., en virtud de contrato celebrado el 08/01/1990.  
 
4º.- A fin de justificar el tracto sucesivo y el derecho a la transmisión, el peticionario aportó los 
documentos siguientes: 

a) Copia autorizada de escritura de compraventa, transmisión de concesión 
administrativa, rescisión de contrato de arrendamiento y agrupación de fincas otorgada 
el 02/07/2019 ante el Notario de Oviedo D. Ángel María Martínez Ceyanes, con nº de 
protocolo 1.106. 

b) Declaración jurada prestada por el peticionario, poniendo de manifiesto que el 
aprovechamiento mantiene las características inscritas en el Registro de Aguas y se 
encuentra en condiciones de explotación. 

 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
A).- DE ORDEN JURIDICO-FORMAL 
 
1º.- Compete al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico dictar la presente 
resolución y a la Comisaría de Aguas su tramitación y propuesta de conformidad con la Ley de 
Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio), el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(R.D. 849/1986 de 11 de abril –RDPH-), el Reglamento de la Administración Pública del Agua 
y de la Planificación Hidrológica (R.D. 927/1988 de 29 de julio), los Reales Decretos 984/1989 
de 28 de julio y 266/2008 de 22 de febrero que establecen, respectivamente, la estructura de 
las Confederaciones Hidrográficas y la del Cantábrico en particular, y demás de aplicación. 
 
2º.- La transferencia solicitada se acomoda a la Ley de Aguas, así como a los trámites y 
requisitos de procedimiento contenidos en los artículos 146 y siguientes del RDPH. 
 
3º.- Los artículos 192.8 y 193.6 del RDPH prevén la toma de razón en el Registro de Aguas de 
la información relativa al arrendamiento de los aprovechamientos inscritos. 
 
B).- DE ORDEN JURIDICO-MATERIAL 
 
La documentación aportada ha de considerarse bastante a los fines de la transferencia 
instada, por lo que procede acceder a la inscripción del cambio de titularidad en el Registro de 
Aguas del Organismo. No obstante, dado que la inscripción en el Registro de Aguas a favor 
del transmitente lo fue con carácter provisional conforme a lo dispuesto en el artículo 147.3 
del RDPH, la inscripción que se practique a favor del nuevo titular mantendrá dicho carácter, 
quedando supeditada por tanto al resultado de la visita de reconocimiento prevista en el 
artículo 148 de dicho reglamento. 
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MINISTERIO DE   
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN 
MEDIOAMBIENTE, 

 CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA 
DEL CANTABRICO 

 

 

 
Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicación, 
 
ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA, ha resuelto: 
 
PRIMERO.- Aprobar en favor de CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CADASA), con CIF P-3300002G, la 
transferencia del aprovechamiento de agua de 1000 l/s de agua del río Nalón, en Comillera, 
T.M. de Sobrescobio (Asturias), con destino a piscifactoría, otorgado originalmente a favor de 
D. Leopoldo Cabero Coto por resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de España de 
28/07/1964. 
 
 
SEGUNDO.- El nuevo titular registral queda subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que correspondían al anterior concesionario. 
 
 
TERCERO.- Practicar en el Registro de Aguas, en la Sección A, Tomo  0130, Hoja  006, 
inscripción nº 12905, en la casilla "Asientos Posteriores" la siguiente anotación: 

 
"Transferencia, a favor de CADASA (P-3300002G), acreditada por escritura de 
compraventa, transmisión de concesión administrativa, rescisión de contrato de 
arrendamiento y agrupación de fincas, otorgada el 02/07/2019 ante el notario de Oviedo 
D. Ángel María Martínez Ceyanes, con nº de protocolo 1106. Inscripción provisional. 
 
Asimismo se acuerda tomar razón de la finalización del contrato de arrendamiento con 
efectos  2/07/2019 según resulta de lo establecido en la escritura de compraventa.” 

 
Asimismo, se hará constar la fecha de la presente resolución. 
 
 
CUARTO.- Significar que la inscripción del aprovechamiento en el registro no será definitiva 
hasta que se realice el reconocimiento del aprovechamiento y se compruebe que se encuentra 
en condiciones de explotación y sus características coinciden con las inscritas provisionales. 
 
 
QUINTO.-  Advertir al titular registral que, conforme establece el artículo 66 de la Ley de 
Aguas, el derecho al uso privativo de las aguas cualquiera que sea el título de su adquisición, 
podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años 
consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. 
  
 
 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, o ante el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
interesado. Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, 
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de UN MES y DOS MESES a contar desde el día siguiente de la notificación de la 
resolución. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si el interesado es una Administración 
Pública no caben recursos en vía administrativa, pudiendo efectuar un requerimiento 
previo a la vía Contencioso-Administrativa en el plazo de DOS MESES a partir de la 
notificación de la resolución. 
 
 
 

EL JEFE DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, 
Luis Cordero Sánchez 

 
(Documento firmado electrónicamente) 
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Análisis embalse de Rioseco 



EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

Tª Tª Tª OX. DIS. OX. DIS. OX. DIS.

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

10 ene 18 6,9 7,1 7,2 8,7 8,7 8,7

24 ene 18 7,8 7,4 7,4 8,4 8,4 8,4

7 feb 18 6,0 6,1 6,2 10,9 10,6 10,5

21 feb 18 8,0 7,9 7,6 11,6 11,4 11,4

7 mar 18 7,7 7,3 7,2 10,7 10,6 10,5

21 mar 18 6,8 6,8 6,8 11,1 10,9 10,9

12 abr 18 7,9 7,9 7,9 11,0 10,7 10,6

19 abr 18 11,6 10,8 9,4 10,4 10,3 10,3

3 may 18 9,9 9,7 9,6 9,8 9,7 9,6

17 may 18 12,2 10,7 10,6 9,7 9,6 9,5

31 may 18 14,8 11,6 11,3 10,0 9,0 8,9

14 jun 18 12,5 12,1 11,9 9,0 8,8 8,7

28 jun 18 18,1 13,8 13,1 8,2 8,0 7,8

12 jul 18 20,0 13,6 13,0 7,7 7,2 6,7

26 jul 18 19,6 13,8 13,2 6,3 6,3 6,1

9 ago 18 19,6 13,6 13,6 6,1 5,8 5,1

22 ago 18 21,6 16,1 15,3 6,9 6,6 5,3

5 sep 18 17,1 15,2 14,9 7,1 5,4 4,9

20 sep 18 16,7 15,6 15,2 8,2 5,0 4,2

4 oct 18 16,9 16,5 15,7 7,0 5,1 4,7

18 oct 18 15,5 15,4 15,0 6,5 5,6 5,4

31 oct 18 11,1 11,7 10,5 5,8 4,9 4,9

14 nov 18 10,9 10,7 10,7 10,2 9,8 9,7

29 nov 18 10,2 10,0 9,7 9,1 9,0 9,0

12 dic 18 9,0 9,0 8,9 9,3 9,0 9,0

27 dic 18 8,8 8,8 8,7 9,6 9,5 9,0

MAXIMO 21,6 16,5 15,7 11,6 11,4 11,4

MEDIA 12,6 11,1 10,8 8,8 8,3 8,1

MINIMO 6,0 6,1 6,2 5,8 4,9 4,2

Nº DETERM. 26 26 26 26 26 26

FECHA
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
FOSFATOS FOSFATOS FOSFATOS FOSFORO FOSFORO

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª

0,05 0,05 0,05 17 17

0,01 0,01 0,03 3 3

0,02 0,01 0,03 7 3

0,03 0,01 0,01 10 3

0,01 0,01 0,03 3 3

0,01 0,02 0,05 3 7

0,02 0,01 0,02 7 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,04 0,04 0,02 13 13

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,02 0,01 0,01 7 3

0,01 0,02 0,01 3 7

0,01 0,01 0,02 3 3

0,02 0,03 0,01 7 10

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,01 3 3

0,01 0,01 0,03 3 3

0,01 0,01 0,03 3 3

0,02 0,03 0,03 7 10

0,03 0,02 0,02 10 7

0,01 0,01 0,01 3 3

0,05 0,05 0,05 17 17

0,02 0,02 0,02 5 5

0,01 0,01 0,01 3 3

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
FOSFORO NITRITOS NITRITOS NITRITOS NITRATOS

3ª 1ª 2ª 3ª 1ª

17 0 0 0 1,7

10 0,00 0,00 0,00 1,7

10 0,00 0,00 0,00 2,2

3 0,00 0,00 0,00 1,6

10 0,00 0,00 0,00 1,2

17 0,00 0,00 0,00 1,3

7 0,00 0,00 0,00 1,1

3 0,00 0,00 0,00 1,2

7 0,00 0,00 0,00 1,1

3 0,00 0,00 0,00 1,2

3 0,00 0,00 0,00 1,0

3 0,00 0,00 0,00 1,2

3 0,00 0,00 0,00 1,0

3 0,00 0,00 0,00 0,0

7 0,00 0,00 0,00 0,0

3 0,00 0,00 0,00 0,0

3 0,00 0,00 0,00 0,4

3 0,00 0,00 0,00 0,3

3 0,00 0,00 0,00 0,3

3 0,00 0,00 0,00 0,3

3 0,00 0,00 0,00 0,3

10 0,00 0,00 0,00 0,4

10 0,00 0,00 0,00 0,4

10 0,00 0,00 0,00 0,4

7 0,00 0,00 0,00 0,4

3 0,00 0,00 0,00 0,4

17 0,00 0,00 0,00 2,2

6 0,00 0,00 0,00 0,8

3 0,00 0,00 0,00 0,0

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
NITRATOS NITRATOS AMONIO AMONIO AMONIO

2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

2,2 2,4 0,05 0,05 0,05

2,3 2,0 0,05 0,05 0,05

1,4 1,4 0,05 0,05 0,05

1,3 1,3 0,05 0,05 0,05

1,1 1,4 0,05 0,05 0,05

1,3 1,3 0,05 0,05 0,05

1,7 1,4 0,05 0,05 0,05

1,0 1,0 0,05 0,05 0,05

1,0 1,0 0,05 0,05 0,05

1,3 1,0 0,05 0,05 0,05

1,0 1,1 0,05 0,05 0,05

1,1 1,0 0,05 0,05 0,05

1,0 1,0 0,05 0,05 0,05

0,0 0,3 0,05 0,05 0,05

0,3 0,3 0,05 0,05 0,05

0,4 0,3 0,05 0,05 0,05

0,4 0,4 0,05 0,05 0,05

0,3 0,3 0,05 0,05 0,05

0,3 0,4 0,05 0,05 0,05

0,4 0,4 0,05 0,05 0,05

0,3 0,3 0,05 0,05 0,05

0,6 0,6 0,05 0,05 0,05

0,5 0,5 0,05 0,05 0,05

0,3 0,5 0,05 0,05 0,05

0,4 0,3 0,05 0,05 0,05

0,4 0,4 0,05 0,05 0,05

2,3 2,4 0,05 0,05 0,05

0,9 0,9 0,05 0,05 0,05

0,0 0,3 0,05 0,05 0,05

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
HIERRO HIERRO HIERRO MANGAN. MANGAN.

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª

0,02 0,018 0,018 0,021 0,02

0,017 0,019 0,019 0,010 0,018

0,029 0,028 0,027 0,022 0,024

0,027 0,026 0,027 0,028 0,025

0,026 0,020 0,023 0,025 0,020

0,034 0,030 0,029 0,021 0,020

0,020 0,022 0,026 0,023 0,027

0,028 0,028 0,019 0,023 0,018

0,031 0,029 0,030 0,029 0,025

0,031 0,031 0,031 0,025 0,022

0,017 0,017 0,018 0,020 0,019

0,028 0,028 0,034 0,032 0,030

0,028 0,034 0,041 0,031 0,032

0,002 0,007 0,012 0,025 0,050

0,034 0,062 0,069 0,020 0,047

0,067 0,085 0,096 0,027 0,067

0,059 0,082 0,087 0,025 0,050

0,049 0,045 0,051 0,037 0,054

0,046 0,050 0,057 0,034 0,071

0,042 0,051 0,063 0,048 0,096

0,039 0,045 0,055 0,044 0,044

0,055 0,059 0,062 0,051 0,051

0,045 0,043 0,044 0,028 0,029

0,043 0,042 0,045 0,032 0,029

0,037 0,040 0,046 0,021 0,026

0,030 0,031 0,038 0,025 0,023

0,067 0,085 0,096 0,051 0,096

0,034 0,037 0,041 0,028 0,036

0,002 0,007 0,012 0,010 0,018

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
MANGAN. CLOROF. CLOROF. CLOROF. CONDUCT.

3ª 1ª 2ª 3ª 1ª

0,024 0,32 0,20 0,27 142

0,020 0,23 0,14 0,11 144

0,024 0,24 0,31 0,20 152

0,034 0,48 0,44 0,41 126

0,026 0,16 0,13 0,13 138

0,026 0,24 0,24 0,23 131

0,028 0,15 0,13 0,10 123

0,019 0,25 0,23 0,10 126

0,024 0,18 0,12 0,18 120

0,026 0,57 0,38 0,39 130

0,022 13,72 2,55 1,76 134

0,036 0,65 0,44 0,44 139

0,044 4,76 0,96 0,36 128

0,085 6,69 4,25 2,39 125

0,088 2,13 1,27 1,03 133

0,152 2,17 5,40 4,51 134

0,101 2,24 14,21 8,02 137

0,084 3,13 1,04 0,86 146

0,182 1,53 2,61 2,20 149

0,157 3,62 0,66 0,81 151

0,095 2,01 3,37 1,25 156

0,054 5,01 3,30 3,55 159

0,029 1,13 0,77 1,21 146

0,035 1,44 1,12 0,58 148

0,036 0,93 1,07 0,84 147

0,029 1,25 0,89 0,38 145

0,182 13,72 14,21 8,02 159

0,057 2,12 1,78 1,24 139

0,019 0,15 0,12 0,10 120

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
CONDUCT. CONDUCT. PH PH PH

2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

142 142 7,74 7,74 7,72

145 146 7,76 7,75 7,76

146 147 7,86 7,86 7,89

123 129 7,83 7,78 7,84

136 137 7,96 7,94 7,96

129 130 7,93 7,91 7,90

124 124 7,73 7,80 7,83

126 130 7,94 7,91 7,93

121 120 8,00 7,98 7,98

128 128 8,13 8,10 8,09

128 128 7,90 7,90 7,86

140 139 7,75 7,75 7,76

125 125 8,19 7,91 7,77

123 126 8,61 7,93 7,84

127 127 8,42 7,97 7,91

128 129 8,09 7,71 7,69

132 132 8,07 7,80 7,70

141 141 7,61 7,56 7,54

146 146 8,18 7,80 7,75

151 151 8,15 8,10 7,83

156 156 8,05 8,01 8,00

149 145 7,97 7,89 7,87

143 142 7,91 7,89 7,94

146 142 7,95 7,95 7,97

147 147 7,89 7,89 7,88

145 145 7,90 7,89 7,84

156 156 8,61 8,10 8,09

136 137 7,98 7,87 7,85

121 120 7,61 7,56 7,54

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
COTA DISCO de METROS METROS METROS

 SECCHI SUP. 2º FONDO

379,0 2,3 0 9 16,7

378,0 3,2 0 8 15,7

379,0 1,9 0 9 16,7

377,0 0,9 0 7 14,7

378,0 1,8 0 8 15,7

377,0 1,7 0 7 14,7

378,0 1,7 0 8 15,7

376,0 2,8 0 6 13,7

377,0 2,9 0 7 14,7

378,0 3,0 0 8 15,7

378,0 1,9 0 8 15,7

379,0 1,1 0 9 16,7

379,0 2,6 0 9 16,7

377,0 2,3 0 7 14,7

377,0 2,5 0 7 14,7

375,0 4,0 0 5 12,7

375,0 4,0 0 5 12,7

377,0 3,6 0 7 14,7

376,0 3,8 0 6 13,7

375,0 3,9 0 5 12,7

377,0 2,7 0 7 14,7

377,0 2,7 0 7 14,7

378,0 2,4 0 8 15,7

377,0 2,8 0 7 14,7

379,0 2,9 0 9 16,7

378,0 3,2 0 8 15,7

379,0 4,0 0 9,0 16,7

377,3 2,6 0 7,3 15,0

375,0 0,9 0 5,0 12,7

26 26 26 26 26
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EMBALSE RIOSECO-A.BRUTA

10 ene 18

24 ene 18

7 feb 18

21 feb 18

7 mar 18

21 mar 18

12 abr 18

19 abr 18

3 may 18

17 may 18

31 may 18

14 jun 18

28 jun 18

12 jul 18

26 jul 18

9 ago 18

22 ago 18

5 sep 18

20 sep 18

4 oct 18

18 oct 18

31 oct 18

14 nov 18

29 nov 18

12 dic 18

27 dic 18

MAXIMO

MEDIA

MINIMO

Nº DETERM.

FECHA
SST SST DQO DQO COT COT

SUP. FONDO SUP. FONDO SUP. FONDO

3 2 1,07 0 5,05 4,97

2 2 0 0 3,89 3,85

3 3 0 0 5,36 4,86

10 12 0 0 5,09 4,48

6 5 0 0 5,07 5,09

4 4 3,08 1,09 4,87 5,01

3 5 2,13 1,99 4,33 4,81

2 4 2,2 0,9 3,53 4,95

3 4 3,77 2,5 0 3,13

2 2 3,88 0 3,51 3,34

3 2 0,82 0 4,37 4,58

4 2 6,52 3,57 6,8 12

3 2 5,56 0 11,3 5,59

2 2 1,9 0 3,4 0

1 2 4,8 1 4,2 3,8

1 3 2,6 0 3,23 3,4

3 3 2,03 0 3,54 3,19

2 4 1,1 0 0 3,49

3 2 3,4 0 3,18 2,12

2 3 3,73 0 4,15 3,69

3 3 4,65 4,1 3,46 3,55

3 4 3 3,73 5,06 6,13

2 2 4,25 4,11 4,9 4,7

2 2 2,77 0 5,12 4,52

3 2 0,58 0 4,28 4,5

2 2 4,2 3,7 5,15 4,22

10 12 6,52 4,11 11,30 12,00

3 3 2,62 1,03 4,34 4,38

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00

26 26 26 26 26 26
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Análisis agua bruta 



color

COLOR AGUA BRUTA mg/L Pt-Co A1 20 A2 100 A3 200

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 30 18 36 30 16 12 28 19 15 11 15 15

2 32 22 31 32 16 11 24 20 15 11 23 17

3 28 20 33 39 16 14 31 22 14 11 96 16

4 29 43 29 35 21 14 23 24 16 11 72 12

5 24 38 26 34 16 13 24 25 15 10 64 13

6 26 29 29 34 15 15 26 26 14 11 61 16

7 26 26 28 32 15 17 19 25 13 11 * 12

8 25 29 23 32 18 17 20 27 12 12 * 10

9 28 27 21 32 15 16 23 30 13 12 43 14

10 20 20 20 28 14 18 29 25 16 13 27 12

11 22 29 26 31 13 19 26 26 12 11 27 12

12 22 72 28 30 13 26 27 22 13 12 24 14

13 16 29 21 29 11 46 31 25 11 12 19 14

14 22 28 22 28 12 34 28 28 13 12 * 9

15 22 72 30 28 24 38 28 26 12 14 * 9

16 20 79 28 24 21 35 33 25 14 13 21 12

17 12 51 24 19 19 36 36 27 11 12 14 12

18 16 62 26 16 16 34 35 19 11 13 14 14

19 19 59 29 16 15 29 28 18 12 9 15 15

20 12 76 33 17 16 29 33 24 12 9 14 11

21 17 67 30 15 16 24 32 23 12 9 13 10

22 14 59 26 15 15 27 40 24 10 10 14 9

23 14 57 24 14 13 26 35 24 12 11 21 10

24 13 54 28 16 13 23 33 17 12 * 23 9

25 16 39 131 16 9 21 30 17 10 * 19 9

26 17 34 97 14 11 18 30 18 10 12 18 10

27 14 31 116 15 12 24 26 17 11 12 22 11

28 24 27 92 15 15 19 23 19 12 18 19 10

29 30 83 15 14 15 27 17 12 21 19 10

30 24 59 14 12 16 24 14 11 22 17 9

31 20 52 10 25 13 19 9
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nitratos

NITRATOS mg/L A1 50 A2 50 A3 50

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 * * * * * 1 * * * * * *

2 * 1 1 * * * * * * * 1 *

3 * * * * * * * 1 * * * *

4 * * * * 1 * * * * * * *

5 2 * * * * * 0 * * 0 * *

6 * * * 1 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * 2 * * 0

8 * * * * * 1 * * * * * *

9 * 2 1 * * * * * * * 1 *

10 * * * * * * * 1 * * * *

11 * * * * 1 * * * * * * *

12 2 * * * * * 0 * * * * *

13 * * * 1 * * * * * 1 * *

14 * * * * * * * * 1 * * 0

15 * * * * * 1 * * * * * *

16 * 1 1 * * * * * * * 1 *

17 * * * * * * * 1 * * * *

18 * * * * 1 * * * * * * *

19 2 * * * * * 0 * * 1 * *

20 * * * 1 * * * * * * * *

21 * * * * * * * * 0 * * 0

22 * * * * * 1 * * * * * *

23 * 1 2 * * * * * * * 1 *

24 * * * * * * * 1 * * * *

25 * * * * 1 * * * * * * *

26 2 * * * * * 0 * * 0 * *

27 * * * 1 * * * * * * * *

28 * * * * * * * * 0 * * 0

29 * * * * 1 * * * * * *

30 * * * * * * * * * 0 *

31 * 1 * * 0 * *
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hierro disuelto

HIERRO DISUELTO µg/L A1 300 A2 2000 A3 0

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 * * * * * 23 * * * * * *

2 * 23 26 * * * * * * * 50 *

3 * * * * * * * 82 * * * *

4 * * * * 23 * * * * * * *

5 27 * * * * * 45 * * 57 * *

6 * * * 17 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * 43 * * 34

8 * * * * * 18 * * * * * *

9 * 25 14 * * * * * * * 35 *

10 * * * * * * * 88 * * * *

11 * * * * 22 * * * * * * *

12 26 * * * * * 73 * * * * *

13 * * * 16 * * * * * 49 * *

14 * * * * * * * * 38 * * 32

15 * * * * * 45 * * * * * *

16 * 24 16 * * * * * * * 36 *

17 * * * * * * * 107 * * * *

18 * * * * 31 * * * * * * *

19 27 * * * * * 68 * * 40 * *

20 * * * 22 * * * * * * * *

21 * * * * * * * * 37 * * 37

22 * * * * * 43 * * * * * *

23 * 25 17 * * * * * * * 39 *

24 * * * * * * * 102 * * * *

25 * * * * 22 * * * * * * *

26 23 * * * * * 61 * * 53 * *

27 * * * 19 * * * * * * * *

28 * * * * * * * * 48 * * 29

29 * * * * 74 * * * * * *

30 * * * * * * * * * 42 *

31 * 23 * * 70 * *

pág 3/13



amonio

AMONIO mg/L A1 0 A2 1,5 A3 4

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05

8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05

9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05

15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05

16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

18 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

21 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

22 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

23 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

24 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05 0,05

25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 * 0,05 0,05

26 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

27 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

28 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

29 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

31 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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manganeso

MANGANESO µg/L A1 50 A2 100 A3 1.000

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 * * * * * 18 * * * * * *

2 * 21 13 * * * * * * * 40 *

3 * * * * * * * 71 * * * *

4 * * * * 18 * * * * * * *

5 16 * * * * * 29 * * 36 * *

6 * * * 11 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * 38 * * 20

8 * * * * * 22 * * * * * *

9 * 16 16 * * * * * * * 29 *

10 * * * * * * * 57 * * * *

11 * * * * 19 * * * * * * *

12 16 * * * * * 29 * * * * *

13 * * * 18 * * * * * 41 * *

14 * * * * * * * * 48 * * 23

15 * * * * * 32 * * * * * *

16 * 41 18 * * * * * * * 32 *

17 * * * * * * * 55 * * * *

18 * * * * 19 * * * * * * *

19 18 * * * * * 34 * * 40 * *

20 * * * 20 * * * * * * * *

21 * * * * * * * * 41 * * 24

22 * * * * * 33 * * * * * *

23 * 24 20 * * * * * * * 32 *

24 * * * * * * * 50 * * * *

25 * * * * 18 * * * * * * *

26 15 * * * * * 46 * * 36 * *

27 * * * 22 * * * * * * * *

28 * * * * * * * * 35 * * 19

29 * * * * 21 * * * * * *

30 * * * * * * * * * 27 *

31 * 33 * * 32 * *
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conductividad

CONDUCTIVIDAD µS/cm a 20 ºC A1 1.000 A2 1.000 A3 1.000

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 144 144 134 128 120 129 124 127 141 150 155 143

2 145 142 133 128 118 130 124 129 141 150 149 144

3 144 147 134 126 118 130 124 130 141 151 138 144

4 142 147 134 126 120 130 125 130 142 151 139 143

5 142 145 134 126 123 130 124 131 142 150 134 144

6 142 146 135 131 128 129 125 133 141 150 133 146

7 142 146 134 125 128 131 126 133 140 151 0 144

8 140 144 135 126 125 130 126 131 142 151 0 144

9 140 145 134 126 127 131 125 131 142 152 137 144

10 141 143 133 127 126 132 124 132 143 151 137 145

11 141 144 135 125 127 132 124 129 141 152 138 145

12 140 135 135 123 124 131 124 131 143 151 138 146

13 141 145 136 121 125 134 124 132 143 151 141 145

14 138 133 135 121 125 138 124 132 143 152 0 144

15 137 129 134 122 123 140 124 132 143 153 0 144

16 143 132 130 124 126 139 124 132 143 154 139 144

17 142 125 131 124 127 141 125 132 145 155 138 141

18 144 128 131 124 127 141 125 129 145 155 139 144

19 143 128 129 125 127 141 125 134 146 154 139 143

20 144 124 125 126 127 142 125 133 146 155 139 144

21 142 123 127 126 129 142 127 132 145 156 139 144

22 142 129 128 127 129 142 126 135 144 157 138 144

23 142 130 129 127 128 143 126 137 145 159 137 146

24 142 129 130 125 129 143 126 138 146 0 139 144

25 145 129 126 125 128 144 126 136 146 0 141 144

26 145 129 125 124 128 143 128 136 146 162 142 144

27 145 132 121 122 129 142 127 136 148 161 142 144

28 140 133 118 121 129 124 129 139 149 160 142 144

29 139 117 120 128 124 127 139 148 158 144 145

30 140 130 120 129 124 129 140 149 156 143 148

31 142 127 127 124 142 156 144
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pH

pH/ Ud. pH A1-sup 8,5 A2 -sup 9,0 A3 -sup 9,0

2018 A1-inf 6,5 A2 -inf 5,5 A3 -inf 5,5

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 8,14 7,77 7,96 7,96 7,87 7,73 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

2 8,16 7,82 8,03 7,95 7,86 7,75 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

3 7,90 7,82 8,02 7,94 7,83 7,80 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

4 7,82 7,84 8,01 7,97 7,82 7,83 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

5 7,86 7,87 7,96 7,84 7,87 7,76 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

6 7,76 7,92 7,94 7,80 7,88 7,72 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

7 7,72 7,84 7,95 7,78 7,92 7,68 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

8 7,70 7,87 8,01 7,83 7,86 7,77 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

9 7,66 7,81 8,06 7,86 7,83 7,74 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

10 7,78 7,87 8,07 7,88 7,83 7,72 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

11 7,62 7,73 7,91 7,85 7,84 7,70 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

12 7,72 7,75 7,88 7,75 7,80 7,72 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

13 7,70 7,76 7,94 7,74 7,82 7,63 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

14 7,64 7,83 7,87 7,72 7,79 7,59 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

15 7,65 7,81 7,90 7,76 7,72 7,63 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

16 7,69 7,79 7,90 7,80 7,66 7,76 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

17 7,73 7,84 7,97 7,79 7,65 7,82 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

18 7,74 7,85 7,96 7,78 7,63 7,81 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

19 7,72 7,88 7,98 7,78 7,61 7,78 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

20 7,78 7,88 7,93 7,81 7,69 7,78 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

21 7,73 7,82 7,89 7,82 7,78 7,75 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

22 7,72 7,83 7,92 7,87 7,81 7,76 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

23 7,70 7,98 7,94 7,90 7,73 7,84 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

24 7,78 7,98 7,95 7,86 7,69 7,88 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

25 7,79 8,00 7,92 7,82 7,66 7,86 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

26 7,86 7,96 7,89 7,82 7,68 7,79 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

27 7,80 7,92 7,86 7,78 7,76 7,78 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

28 7,83 7,99 7,87 7,79 7,73 7,82 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

29 7,83 7,89 7,87 7,77 7,85 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

30 7,71 7,92 7,87 7,71 7,83 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

31 7,74 7,99 7,71 7,85 8,50 8,50 8,50
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temperatura

TEMPERATURA/ ºC A1 25 A2 25 A3 25

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1

2

3 9,9

4 16,9

5 17,1

6

7 6,0 7,7

8

9 19,6

10 6,9

11

12 7,9 20,0 9,0

13

14 12,5 10,9

15

16

17 12,2

18 15,5

19 11,6

20 16,7

21 8,0 6,8

22 21,6

23

24 7,8

25

26 19,6

27 8,8

28 18,1

29 10,2

30

31 14,8 11,1
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cloruros

CLORUROS/ mg/l A1 200 A2 200 A3 200

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 * * * * * 6 * * * * * *

2 * 7 6 * * * * * * * 8 *

3 * * * * * * * 6 * * * *

4 * * * * 6 * * * * * * *

5 8 * * * * * 5 * * 5 * *

6 * * * 6 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * 4 * * 6

8 * * * * * 6 * * * * * *

9 * 7 6 * * * * * * * 9 *

10 * * * * * * * 6 * * * *

11 * * * * 6 * * * * * * *

12 7 * * * * * 5 * * * * *

13 * * * 7 * * * * * 5 * *

14 * * * * * * * * 5 * * 5

15 * * * * * 6 * * * * * *

16 * 8 5 * * * * * * * 6 *

17 * * * * * * * 6 * * * *

18 * * * * 6 * * * * * * *

19 6 * * * * * 5 * * 5 * *

20 * * * 6 * * * * * * * *

21 * * * * * * * * 5 * * 6

22 * * * * * 6 * * * * * *

23 * 7 6 * * * * * * * 6 *

24 * * * * * * * 6 * * * *

25 * * * * 6 * * * * * * *

26 6 * * * * * 6 * * 5 * *

27 * * * 5 * * * * * * * *

28 * * * * * * * * 4 * * 5

29 * * * * 6 * * * * * *

30 * * * * * * * * * 6 *

31 * 7 * * 6 * *
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coliformes fecales

COLIFORMES FECALES/ UFC / 100 ml A1 20 A2 2.000 A3 20.000

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 * * * * * 40 * * * * * *

2 * 95 44 * * * * * * * 46 *

3 * * * * * * * 25 * * * *

4 * * * * 65 * * * * * * *

5 58 * * * * * 41 * * 1 * *

6 * * * 24 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * 11 * * 8

8 * * * * * 50 * * * * * *

9 * 100 9 * * * * * * * 190 *

10 * * * * * * * 53 * * * *

11 * * * * 5 * * * * * * *

12 110 * * * * * 44 * * * * *

13 * * * 60 * * * * * 6 * *

14 * * * * * * * * 7 * * 18

15 * * * * * 60 * * * * * *

16 * 105 38 * * * * * * * 20 *

17 * * * * * * * 22 * * * *

18 * * * * 48 * * * * * * *

19 36 * * * * * 34 * * 3 * *

20 * * * 18 * * * * * * * *

21 * * * * * * * * 4 * * 28

22 * * * * * 9 * * * * * *

23 * 210 25 * * * * * * * 10 *

24 * * * * * * * 8 * * * *

25 * * * * 10 * * * * * * *

26 26 * * * * * 13 * * 8 * *

27 * * * 13 * * * * * * * *

28 * * * * * * * * 2 * * 8

29 * * * * 62 * * * * * *

30 * * * * * * * * * 28 *

31 * 116 * * 35 * *
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coliformes totales

COLIFORMES TOTALES/ UFC / 100 ml A1 50 A2 5.000 A3 50.000

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 320 76 94 139 31 110 196 270 302 114 180 106

2 346 160 84 146 58 78 108 310 286 128 230 88

3 208 294 108 128 90 158 174 380 292 86 590 114

4 214 590 116 100 100 176 128 259 180 73 768 182

5 206 510 132 104 78 154 131 320 168 81 660 120

6 272 326 52 80 102 148 142 370 172 108 420 100

7 212 358 77 106 146 102 102 327 194 122 * 80

8 308 290 46 72 96 90 138 353 168 114 * 98

9 190 220 32 112 42 158 112 381 133 78 320 77

10 314 264 52 117 56 178 78 363 156 88 274 82

11 252 202 46 78 40 132 132 371 108 56 314 33

12 240 526 31 122 61 228 107 420 120 116 278 56

13 252 132 18 140 38 130 114 440 118 92 140 88

14 290 278 31 166 73 119 134 421 123 148 * 80

15 238 160 52 81 208 100 154 600 150 126 * 62

16 106 140 94 94 62 116 202 640 108 138 160 116

17 94 220 182 44 118 208 153 680 96 56 96 128

18 108 202 140 61 110 236 118 651 88 76 72 90

19 115 314 196 36 132 198 121 630 73 84 102 80

20 92 208 142 30 93 78 158 660 62 118 56 96

21 78 284 128 58 85 92 130 550 94 95 82 81

22 152 312 150 31 102 83 140 478 64 114 66 93

23 56 280 80 67 51 108 150 456 91 156 80 116

24 68 302 102 116 76 56 160 470 88 * 77 138

25 77 192 860 28 80 72 132 560 77 * 62 98

26 64 218 736 32 72 116 154 330 65 240 102 106

27 102 206 420 35 106 122 149 348 55 196 76 72

28 56 152 510 40 138 208 180 218 94 358 84 60

29 122 450 58 95 136 190 240 108 400 68 50

30 38 316 61 90 152 250 274 96 290 76 46

31 66 380 80 218 297 330 72
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DQO

DQO/ mg/l A1 A2 A3 30

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1

2

3 3,77

4 3,73

5 1,10

6

7 0,00 0,00

8

9 2,60

10 1,07

11

12 2,13 1,90 0,58

13

14 6,52 4,25

15

16

17 3,88

18 4,65

19 2,20

20 3,40

21 0,00 3,08

22 2,03

23

24 0,00

25

26 4,80

27 4,20

28 5,56

29 2,77

30

31 0,82 3,00
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SST

SST/ mg/l A1 25 A2 A3

2018

fecha ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1

2

3 3

4 2

5 2

6

7 3 6

8

9 1

10 3

11

12 3 2 3

13

14 4 2

15

16

17 2

18 3

19 2

20 3

21 10 4

22 3

23

24 2

25

26 1

27 2

28 3

29 2

30

31 3 3
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

1 3,60 0,15 1,50 0,03 3,80 0,03 4,20 0,03 1,40 0,06 1,00 0,08 2,00 0,05 2,40 0,03 1,00 0,03 0,70 0,03 1,60 0,05 1,30 0,04

2 3,60 0,12 2,40 0,03 3,10 0,04 4,00 0,03 1,50 0,05 1,00 0,07 2,20 0,05 2,30 0,02 1,00 0,03 0,60 0,03 1,90 0,03 1,30 0,05

3 3,20 0,08 1,80 0,03 3,50 0,06 4,60 0,08 1,40 0,08 1,00 0,08 2,20 0,05 2,30 0,02 1,00 0,03 0,70 0,03 10,20 0,80 1,30 0,03

4 3,20 0,07 4,60 0,12 3,20 0,03 4,10 0,03 1,80 0,13 1,00 0,08 2,30 0,09 2,30 0,02 1,20 0,03 0,70 0,03 7,90 0,38 0,90 0,03

5 3,10 0,14 3,50 0,08 2,90 0,03 3,60 0,16 1,50 0,15 0,90 0,04 1,90 0,09 2,30 0,03 0,90 0,02 0,70 0,03 6,80 0,26 1,00 0,03

6 3,00 0,12 2,80 0,09 3,10 0,03 3,50 0,07 1,30 0,11 1,10 0,05 1,80 0,07 2,30 0,02 0,90 0,03 0,70 0,02 5,50 0,58 1,20 0,02

7 2,60 0,12 3,20 0,07 3,00 0,03 3,30 0,05 1,30 0,06 1,40 0,06 1,80 0,06 2,30 0,02 0,90 0,03 0,70 0,03 * * 1,00 0,02

8 2,60 0,14 3,00 0,08 2,60 0,03 3,20 0,03 1,60 0,12 1,30 0,09 1,70 0,05 2,40 0,03 0,90 0,03 0,80 0,03 * * 1,00 0,03

9 2,50 0,15 3,00 0,06 2,40 0,02 3,20 0,03 1,20 0,08 1,30 0,12 1,70 0,05 2,60 0,02 1,10 0,03 0,80 0,03 3,10 0,30 1,10 0,03

10 2,20 0,05 2,80 0,07 2,10 0,02 3,00 0,04 1,10 0,07 1,30 0,12 2,00 0,05 2,60 0,02 1,30 0,03 0,80 0,03 2,80 0,18 1,10 0,04

11 2,20 0,08 3,80 0,08 2,50 0,03 3,40 0,02 1,00 0,06 1,30 0,15 2,30 0,09 2,50 0,03 0,90 0,03 0,70 0,03 2,40 0,12 1,00 0,04

12 2,00 0,02 9,50 0,08 2,90 0,03 3,40 0,14 1,00 0,06 1,40 0,18 2,30 0,09 2,50 0,02 0,90 0,03 0,70 0,03 2,10 0,08 1,10 0,06

13 1,90 0,05 2,80 0,03 2,40 0,04 3,30 0,09 0,90 0,03 5,20 0,29 2,30 0,09 2,60 0,03 0,90 0,02 0,70 0,03 1,60 0,07 1,10 0,03

14 2,00 0,11 3,00 0,06 2,40 0,03 3,10 0,13 0,90 0,03 3,40 0,17 2,20 0,10 2,60 0,04 0,90 0,02 0,70 0,03 * * 1,00 0,02

15 2,00 0,14 8,30 0,07 2,60 0,05 2,90 0,15 1,90 0,18 4,40 0,38 2,30 0,08 2,60 0,03 0,90 0,04 0,80 0,03 * * 0,90 0,02

16 1,80 0,09 9,80 0,12 2,80 0,04 2,60 0,16 1,60 0,12 3,90 0,18 2,30 0,06 2,60 0,03 0,80 0,03 0,80 0,03 1,50 0,09 1,00 0,03

17 1,50 0,05 6,70 0,07 2,80 0,09 2,00 0,03 1,60 0,12 3,40 0,12 2,90 0,12 2,40 0,02 0,70 0,03 0,80 0,03 1,30 0,10 1,10 0,03

18 1,80 0,05 6,90 0,08 3,00 0,04 1,80 0,06 1,50 0,17 3,30 0,05 3,40 0,19 2,20 0,03 0,70 0,03 0,80 0,02 1,20 0,07 1,20 0,06

19 1,80 0,08 6,30 0,12 3,20 0,03 1,70 0,04 1,50 0,17 2,60 0,05 2,90 0,14 2,10 0,02 0,80 0,03 0,80 0,02 1,10 0,07 1,20 0,03

20 1,40 0,07 9,20 0,13 3,50 0,03 1,70 0,08 1,20 0,06 2,60 0,08 2,60 0,10 2,70 0,02 0,70 0,05 0,80 0,02 1,10 0,06 0,90 0,03

21 1,20 0,08 7,80 0,09 3,20 0,04 1,60 0,09 1,10 0,03 2,20 0,05 2,90 0,19 2,20 0,03 0,80 0,02 0,70 0,02 1,10 0,03 1,00 0,03

22 1,10 0,08 6,90 0,14 2,70 0,06 1,40 0,04 1,00 0,05 2,20 0,15 2,30 0,24 2,10 0,02 0,70 0,03 0,70 0,02 1,10 0,03 0,90 0,03

23 1,10 0,07 6,60 0,10 2,40 0,02 1,30 0,05 0,90 0,09 2,00 0,09 2,30 0,22 2,20 0,03 0,80 0,03 0,80 0,03 1,50 0,03 0,90 0,03

24 1,00 0,05 6,20 0,03 2,70 0,03 1,50 0,06 0,90 0,06 1,80 0,14 2,80 0,12 1,80 0,02 0,80 0,03 * * 1,50 0,05 0,90 0,02

25 1,20 0,12 5,00 0,03 17,60 0,07 1,50 0,05 0,90 0,10 1,70 0,15 2,50 0,06 1,60 0,03 0,70 0,02 * * 1,30 0,03 0,80 0,03

26 1,20 0,13 4,20 0,03 10,50 0,14 1,20 0,04 0,90 0,05 1,40 0,29 2,30 0,04 1,60 0,02 0,60 0,02 0,90 0,05 1,30 0,03 0,70 0,03

27 1,20 0,08 3,70 0,03 12,80 0,13 1,20 0,06 1,10 0,05 2,20 0,06 2,30 0,04 1,50 0,02 0,70 0,03 0,90 0,04 1,70 0,04 0,90 0,03

28 2,20 0,08 3,30 0,02 10,30 0,17 1,30 0,09 1,30 0,05 1,80 0,09 2,20 0,06 1,60 0,03 0,70 0,02 1,40 0,08 1,40 0,06 0,70 0,03

29 2,70 0,08 9,60 0,12 1,30 0,08 1,20 0,08 1,80 0,09 1,90 0,04 1,40 0,03 0,70 0,02 1,50 0,06 1,50 0,07 0,70 0,04

30 2,20 0,09 7,40 0,12 1,30 0,08 1,00 0,06 1,50 0,05 2,40 0,04 1,10 0,03 0,70 0,02 1,50 0,03 1,70 0,05 0,70 0,04

31 1,80 0,05 6,00 0,02 0,90 0,05 2,20 0,03 1,00 0,03 1,30 0,05 0,70 0,04

oct nov dic

turbidez

ene feb mar abr may jun jul ago sep
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

30 0 18 0 36 0 30 0 16 0 12 0 25 0 19 0 15 0 11 0 15 0 15 0

32 0 22 0 31 0 32 0 16 0 11 0 28 0 20 0 15 0 11 0 23 0 17 0

28 0 20 0 33 0 39 0 16 0 14 0 24 0 22 0 14 0 11 0 96 2 16 0

29 0 43 0 29 0 35 0 21 0 14 0 31 0 24 0 16 0 11 0 72 2 12 0

24 0 38 0 26 0 34 0 16 0 13 0 23 0 25 0 15 0 10 0 64 0 13 0

26 0 29 0 29 0 34 0 15 0 15 0 24 0 26 0 14 0 11 0 61 4 16 0

26 0 26 0 28 0 32 0 15 0 17 0 26 0 25 0 13 0 11 0 * * 12 0

25 0 29 0 23 0 32 0 18 0 17 0 19 0 27 0 12 0 12 0 * * 10 0

28 0 27 0 21 0 32 0 15 0 16 0 20 0 30 0 13 0 12 0 43 1 14 0

20 0 20 0 20 0 28 0 14 0 18 0 23 0 25 0 16 0 13 0 27 0 12 0

22 0 29 0 26 0 31 0 13 0 19 0 29 0 26 0 12 0 11 0 27 0 12 0

22 0 72 0 28 0 30 0 13 0 26 0 26 0 22 0 13 0 12 0 24 0 14 0

16 0 29 0 21 0 29 0 11 0 46 0 27 0 25 0 11 0 12 0 19 0 14 0

22 0 28 0 22 0 28 0 12 0 34 0 31 0 28 0 13 0 12 0 * * 9 0

22 0 72 0 30 0 28 0 24 0 38 0 28 0 26 0 12 0 14 0 * * 9 0

20 0 79 0 28 0 24 0 21 0 35 0 28 0 25 0 14 0 13 0 21 0 12 0

12 0 51 0 24 0 19 0 19 0 36 0 33 0 27 0 11 0 12 0 14 0 12 0

16 0 62 0 26 0 16 0 16 0 34 0 36 0 19 0 11 0 13 0 14 0 14 0

19 0 59 0 29 0 16 0 15 0 29 0 35 0 18 0 12 0 9 0 15 0 15 0

12 0 76 0 33 0 17 0 16 0 29 0 28 0 24 0 12 0 9 0 14 0 11 0

17 0 67 0 30 0 15 0 16 0 24 0 33 0 23 0 12 0 9 0 13 0 10 0

14 0 59 0 26 0 15 0 15 0 27 0 32 0 24 0 10 0 10 0 14 0 9 0

14 0 57 0 24 0 14 0 13 0 26 0 40 0 24 0 12 0 11 0 21 0 10 0

13 0 54 0 28 0 16 0 13 0 23 0 35 0 17 0 12 0 * * 23 0 9 0

16 0 39 0 131 0 16 0 9 0 21 0 33 0 17 0 10 0 * * 19 0 9 0

17 0 34 0 97 0 14 0 11 0 18 0 30 0 18 0 10 0 12 0 18 0 10 0

14 0 31 0 116 0 15 0 12 0 24 0 30 0 17 0 11 0 12 0 22 0 11 0

24 0 27 0 92 0 15 0 15 0 19 0 26 0 19 0 12 0 18 0 19 0 10 0

30 0 83 0 15 0 14 0 15 0 23 0 17 0 12 0 21 0 19 0 10 0

24 0 59 0 14 0 12 0 16 0 27 0 14 0 11 0 22 0 17 0 9 0

20 0 52 0 10 0 24 0 13 0 19 0 9 0

dicjul ago sep oct novfeb mar abr may junene

color
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

144 151 144 148 134 139 128 135 120 124 129 134 124 129 127 134 141 145 150 155 155 161 143 147

145 151 142 150 133 139 128 134 118 122 130 136 124 129 129 133 141 145 150 155 149 154 144 148

144 152 147 150 134 139 126 135 118 123 130 136 124 129 130 133 141 145 151 155 138 142 144 148

142 149 147 149 134 140 126 136 120 124 130 136 124 128 130 133 142 146 151 155 139 146 143 148

142 148 145 147 134 140 126 134 123 128 130 135 125 129 131 136 142 146 150 155 134 144 144 148

142 149 146 150 135 140 131 136 128 131 129 134 124 128 133 139 141 145 150 154 133 142 146 149

142 148 146 150 134 140 125 134 128 132 131 135 125 129 133 137 140 145 151 155 * * 144 148

140 148 144 149 135 139 126 134 125 131 130 137 126 130 131 135 142 146 151 155 * * 144 148

140 148 145 149 134 139 126 133 127 132 131 136 126 132 131 136 142 147 152 156 137 145 144 148

141 148 143 151 133 137 127 132 126 131 132 136 125 130 132 136 143 147 151 158 137 144 145 149

141 147 144 150 135 139 125 130 127 132 132 137 124 129 129 135 141 146 152 156 138 144 145 149

140 145 135 145 135 140 123 130 124 129 131 136 124 129 131 135 143 146 151 156 138 144 146 150

141 147 145 151 136 141 121 131 125 130 134 140 124 128 132 135 143 146 151 157 141 146 145 149

138 144 133 145 135 138 121 129 125 130 138 145 124 128 132 139 143 147 152 157 * * 144 149

137 144 129 141 134 139 122 130 123 128 140 147 124 129 132 139 143 147 153 158 * * 144 148

143 149 132 144 130 135 124 130 126 129 139 144 124 129 132 137 143 148 154 159 139 144 144 148

142 147 125 139 131 136 124 131 127 131 141 146 124 129 132 137 145 149 155 159 138 142 141 146

144 149 128 139 131 136 124 132 127 131 141 148 125 130 129 136 145 150 155 158 139 144 144 148

143 149 128 140 129 134 125 131 127 131 141 147 125 129 134 138 146 151 154 158 139 144 143 147

144 150 124 138 125 131 126 131 127 133 142 148 125 129 133 137 146 150 155 159 139 145 144 148

142 148 123 133 127 133 126 132 129 134 142 148 125 129 132 137 145 149 156 160 139 144 144 148

142 148 129 137 128 134 127 133 129 134 142 147 127 132 135 140 144 149 157 161 138 142 144 147

142 148 130 137 129 135 127 133 128 132 143 148 126 131 137 140 145 150 159 163 137 140 146 148

142 147 129 134 130 135 125 132 129 133 143 148 126 132 138 142 146 151 * * 139 144 144 147

145 149 129 135 126 135 125 130 128 134 144 150 126 132 136 142 146 151 * * 141 146 144 148

145 149 129 135 125 135 124 129 128 136 143 149 126 131 136 143 146 151 162 166 142 147 144 148

145 150 132 137 121 130 122 127 129 134 142 149 128 133 136 141 148 152 161 165 142 148 144 148

140 146 133 138 118 126 121 126 129 134 124 129 127 132 139 143 149 152 160 163 142 148 144 147

139 144 117 129 120 125 128 134 124 129 129 135 139 144 148 152 158 163 144 149 145 149

140 145 130 136 120 125 129 134 124 129 127 133 140 144 149 154 156 162 143 147 148 151

142 148 127 135 127 134 129 132 142 146 156 161 144 147

conductividad

octmar abr nov dicmay jun jul ago sepene feb
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

8,14 7,96 7,77 7,68 7,96 7,86 7,96 7,91 7,87 7,81 7,73 7,66 7,85 7,70 7,53 7,49 7,62 7,55 7,84 7,78 7,87 7,82 7,90 7,88

8,16 7,97 7,82 7,69 8,03 7,93 7,95 7,88 7,86 7,81 7,75 7,70 7,83 7,71 7,58 7,54 7,69 7,66 7,84 7,75 7,96 7,88 7,92 7,88

7,90 7,81 7,82 7,71 8,02 7,92 7,94 7,88 7,83 7,80 7,80 7,73 7,79 7,69 7,61 7,55 7,67 7,65 7,82 7,74 7,91 7,76 7,92 7,86

7,82 7,75 7,84 7,79 8,01 7,94 7,97 7,87 7,82 7,75 7,83 7,76 7,82 7,63 7,63 7,56 7,65 7,61 7,80 7,75 7,92 7,88 7,89 7,85

7,86 7,73 7,87 7,82 7,96 7,91 7,84 7,78 7,87 7,80 7,76 7,71 7,78 7,69 7,68 7,66 7,66 7,59 7,79 7,74 7,91 7,86 7,73 7,68

7,76 7,71 7,92 7,88 7,94 7,91 7,80 7,78 7,88 7,80 7,72 7,64 7,77 7,65 7,75 7,68 7,59 7,51 7,83 7,76 7,76 7,73 7,71 7,69

7,72 7,65 7,84 7,77 7,95 7,92 7,78 7,76 7,92 7,86 7,68 7,65 7,80 7,65 7,73 7,63 7,57 7,51 7,79 7,75 * * 7,74 7,72

7,70 7,65 7,87 7,81 8,01 7,96 7,83 7,79 7,86 7,82 7,77 7,73 7,82 7,68 7,71 7,61 7,71 7,61 7,76 7,72 * * 7,77 7,73

7,66 7,63 7,81 7,76 8,06 7,91 7,86 7,81 7,83 7,80 7,74 7,68 7,84 7,67 7,70 7,62 7,67 7,65 7,75 7,71 7,94 7,90 7,80 7,73

7,78 7,72 7,87 7,80 8,07 7,96 7,88 7,84 7,83 7,80 7,72 7,66 7,85 7,68 7,74 7,60 7,64 7,61 7,83 7,79 8,05 7,95 7,83 7,76

7,62 7,59 7,73 7,70 7,91 7,86 7,85 7,79 7,84 7,81 7,70 7,63 7,87 7,69 7,70 7,60 7,59 7,55 7,82 7,78 8,01 7,92 7,83 7,79

7,72 7,68 7,75 7,65 7,88 7,82 7,75 7,72 7,80 7,73 7,72 7,67 7,80 7,67 7,65 7,56 7,60 7,57 7,81 7,76 7,96 7,90 7,77 7,74

7,70 7,67 7,76 7,71 7,94 7,91 7,74 7,64 7,82 7,72 7,63 7,55 7,84 7,71 7,66 7,57 7,73 7,62 7,78 7,74 7,84 7,79 7,80 7,77

7,64 7,61 7,83 7,68 7,87 7,83 7,72 7,68 7,79 7,74 7,59 7,56 7,80 7,69 7,70 7,66 7,71 7,62 7,78 7,75 * * 7,86 7,83

7,65 7,60 7,81 7,78 7,90 7,84 7,76 7,73 7,72 7,61 7,63 7,55 7,82 7,69 7,73 7,61 7,72 7,63 7,80 7,74 * * 7,90 7,85

7,69 7,64 7,79 7,75 7,90 7,78 7,80 7,77 7,66 7,62 7,76 7,70 7,82 7,71 7,68 7,60 7,70 7,66 7,83 7,74 7,98 7,87 7,90 7,84

7,73 7,63 7,84 7,77 7,97 7,84 7,79 7,75 7,65 7,59 7,82 7,73 7,82 7,70 7,68 7,55 7,75 7,71 7,80 7,71 7,98 7,88 7,88 7,83

7,74 7,66 7,85 7,76 7,96 7,83 7,78 7,71 7,63 7,56 7,81 7,78 7,82 7,67 7,73 7,60 7,75 7,70 7,79 7,72 7,98 7,88 7,85 7,80

7,72 7,70 7,88 7,79 7,98 7,88 7,78 7,74 7,61 7,54 7,78 7,72 7,79 7,67 7,77 7,71 7,71 7,68 7,78 7,70 8,01 7,90 7,89 7,86

7,78 7,71 7,88 7,82 7,93 7,88 7,81 7,72 7,69 7,65 7,78 7,73 7,78 7,70 7,78 7,70 7,70 7,66 7,81 7,72 7,88 7,81 7,93 7,88

7,73 7,69 7,82 7,76 7,89 7,81 7,82 7,70 7,78 7,73 7,75 7,70 7,78 7,66 7,80 7,71 7,75 7,69 7,84 7,76 7,89 7,85 7,90 7,86

7,72 7,67 7,83 7,80 7,92 7,86 7,87 7,80 7,81 7,75 7,76 7,70 7,82 7,66 7,75 7,64 7,73 7,69 7,89 7,79 7,91 7,78 7,91 7,85

7,70 7,66 7,98 7,81 7,94 7,81 7,90 7,83 7,73 7,70 7,84 7,77 7,81 7,67 7,83 7,72 7,80 7,72 7,90 7,72 7,99 7,88 7,96 7,90

7,78 7,67 7,98 7,88 7,95 7,83 7,86 7,81 7,69 7,62 7,88 7,80 7,81 7,67 7,92 7,84 7,79 7,74 * * 8,00 7,90 7,96 7,91

7,79 7,73 8,00 7,88 7,92 7,81 7,82 7,78 7,66 7,60 7,86 7,82 7,81 7,73 7,92 7,78 7,81 7,78 * * 7,92 7,82 7,95 7,92

7,86 7,73 7,96 7,86 7,89 7,84 7,82 7,77 7,68 7,64 7,79 7,72 7,84 7,71 7,72 7,68 7,78 7,72 7,85 7,73 7,90 7,86 7,95 7,89

7,80 7,73 7,92 7,84 7,86 7,82 7,78 7,70 7,76 7,69 7,78 7,73 7,69 7,64 7,70 7,65 7,82 7,79 7,84 7,73 7,88 7,82 7,89 7,82

7,83 7,76 7,99 7,86 7,87 7,79 7,79 7,70 7,73 7,67 7,82 7,63 7,72 7,66 7,68 7,61 7,87 7,74 7,87 7,84 7,86 7,83 7,80 7,78

7,83 7,83 7,89 7,75 7,87 7,84 7,77 7,72 7,85 7,64 7,73 7,49 7,64 7,57 7,84 7,74 7,92 7,88 7,88 7,85 7,77 7,79

7,71 7,66 7,92 7,86 7,87 7,82 7,71 7,67 7,83 7,72 7,74 7,47 7,69 7,65 7,85 7,74 7,94 7,88 7,94 7,89 7,82 7,77

7,74 7,64 7,99 7,91 7,71 7,68 7,75 7,59 7,68 7,64 7,82 7,71 7,87 7,83

pH

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 * * 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

0,05 0,00 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

amonio

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

9 34 10 29 10 35 10 28 9 36 12 62 11 81 12 50 13 76 11 71 10 33 12 51

9 37 10 37 10 38 10 31 11 31 12 70 11 75 12 61 12 70 13 96 10 32 9 48

9 38 10 35 10 39 9 36 11 40 12 63 12 66 10 78 12 62 12 70 10 36 9 36

9 34 9 38 9 36 10 42 12 53 12 53 9 79 12 71 11 67 12 76 11 55 12 55

9 33 9 34 9 41 10 30 12 69 12 69 10 61 12 81 10 44 12 77 11 64 11 37

10 46 9 42 10 36 10 28 10 53 13 64 13 66 13 88 11 51 13 72 11 62 10 32

9 40 9 25 9 29 9 23 10 49 10 46 12 78 13 102 13 70 11 65 * * 12 39

8 34 9 32 10 30 10 35 12 60 13 77 12 78 15 89 11 59 11 62 * * 10 31

9 38 10 35 10 34 10 38 11 57 11 65 12 79 15 106 11 65 10 42 10 36 11 37

9 30 9 27 12 43 10 35 11 55 12 59 11 67 17 101 11 61 13 58 13 62 9 34

8 29 8 31 10 38 9 32 11 50 12 54 12 78 15 96 12 62 11 54 11 53 10 43

10 43 9 28 9 36 9 40 13 77 12 63 12 70 14 102 12 68 11 55 11 46 9 44

10 42 9 31 10 42 9 33 12 63 10 50 10 77 15 98 10 48 10 52 10 49 11 39

10 44 9 34 10 35 10 41 12 52 10 39 9 95 15 109 12 53 11 57 * * 11 41

11 42 9 31 11 44 11 50 11 41 10 84 11 66 12 84 13 69 11 61 * * 10 35

9 29 9 35 9 31 11 46 11 46 10 57 11 63 12 87 13 72 12 65 10 35 9 38

10 37 9 37 11 44 9 36 12 43 11 56 12 71 23 100 13 76 10 45 10 35 9 32

9 36 9 38 9 36 9 41 14 68 11 50 12 76 15 64 14 83 10 34 11 40 9 28

9 38 11 40 9 39 10 48 12 54 11 76 11 76 18 93 14 80 10 30 11 42 9 29

10 43 10 39 11 41 12 57 11 60 12 72 10 69 17 82 12 71 10 39 10 39 10 33

8 39 9 29 10 35 11 50 11 58 12 77 11 82 12 58 10 49 10 39 9 36 9 26

8 35 9 35 9 34 9 44 12 67 11 53 12 80 14 76 10 41 9 42 9 34 10 34

8 29 9 32 9 31 9 41 12 79 12 70 14 85 12 82 10 45 9 45 9 30 10 30

9 39 9 28 11 45 10 48 12 73 11 63 12 63 13 86 10 42 * * 10 35 11 38

11 49 9 41 9 29 11 52 14 88 11 60 10 49 13 87 11 67 * * 9 31 9 27

10 37 9 38 9 32 10 43 13 77 11 52 10 40 10 61 10 54 9 36 9 34 9 30

10 43 10 32 11 35 9 35 13 63 10 48 12 56 10 43 11 72 10 38 10 38 9 38

9 41 10 34 11 38 11 58 13 58 13 72 12 64 12 70 11 83 9 41 10 42 9 27

9 33 9 28 10 44 13 65 13 84 12 68 12 75 14 107 9 36 10 36 9 26

9 32 9 27 10 42 12 62 13 84 13 55 14 85 12 84 9 31 10 44 9 24

9 35 9 25 11 54 14 82 15 97 11 48 11 40

aluminio

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

320 0 76 0 94 0 139 0 31 0 110 0 218 0 270 0 302 0 114 0 180 0 106 0

346 0 160 0 84 0 146 0 58 0 78 0 196 0 310 0 286 0 128 0 230 0 88 0

208 0 294 0 108 0 128 0 90 0 158 0 108 0 380 0 292 0 86 0 590 0 114 0

214 0 590 0 116 0 100 0 100 0 176 0 174 0 259 0 180 0 73 0 768 0 182 0

206 0 510 0 132 0 104 0 78 0 154 0 128 0 320 0 168 0 81 0 660 0 120 0

272 0 326 0 52 0 80 0 102 0 148 0 131 0 370 0 172 0 108 0 420 0 100 0

212 0 358 0 77 0 106 0 146 0 102 0 142 0 327 0 194 0 122 0 * * 80 0

308 0 290 0 46 0 72 0 96 0 90 0 102 0 353 0 168 0 114 0 * * 98 0

190 0 220 0 32 0 112 0 42 0 158 0 138 0 381 0 133 0 78 0 320 0 77 0

314 0 264 0 52 0 117 0 56 0 178 0 112 0 363 0 156 0 88 0 274 0 82 0

252 0 202 0 46 0 78 0 40 0 132 0 78 0 371 0 108 0 56 0 314 0 33 0

240 0 526 0 31 0 122 0 61 0 228 0 132 0 420 0 120 0 116 0 278 0 56 0

252 0 132 0 18 0 140 0 38 0 130 0 107 0 440 0 118 0 92 0 140 0 88 0

290 0 278 0 31 0 166 0 73 0 119 0 114 0 421 0 123 0 148 0 * * 80 0

238 0 160 0 52 0 81 0 208 0 100 0 134 0 600 0 150 0 126 0 * * 62 0

106 0 140 0 94 0 94 0 62 0 116 0 154 0 640 0 108 0 138 0 160 0 116 0

94 0 220 0 182 0 44 0 118 0 208 0 202 0 680 0 96 0 56 0 96 0 128 0

108 0 202 0 140 0 61 0 110 0 236 0 153 0 651 0 88 0 76 0 72 0 90 0

115 0 314 0 196 0 36 0 132 0 198 0 118 0 630 0 73 0 84 0 102 0 80 0

92 0 208 0 142 0 30 0 93 0 78 0 121 0 660 0 62 0 118 0 56 0 96 0

78 0 284 0 128 0 58 0 85 0 92 0 158 0 550 0 94 0 95 0 82 0 81 0

152 0 312 0 150 0 31 0 102 0 83 0 130 0 478 0 64 0 114 0 66 0 93 0

56 0 280 0 80 0 67 0 51 0 108 0 140 0 456 0 91 0 156 0 80 0 116 0

68 0 302 0 102 0 116 0 76 0 56 0 150 0 470 0 88 0 * * 77 0 138 0

77 0 192 0 860 0 28 0 80 0 72 0 160 0 560 0 77 0 * * 62 0 98 0

64 0 218 0 736 0 32 0 72 0 116 0 132 0 330 0 65 0 240 0 102 0 106 0

102 0 206 0 420 0 35 0 106 0 122 0 154 0 348 0 55 0 196 0 76 0 72 0

56 0 152 0 510 0 40 0 138 0 208 0 149 0 218 0 94 0 358 0 84 0 60 0

122 0 450 0 58 0 95 0 136 0 180 0 240 0 108 0 400 0 68 0 50 0

38 0 316 0 61 0 90 0 152 0 190 0 274 0 96 0 290 0 76 0 46 0

66 0 380 0 80 0 250 0 297 0 330 0 72 0

nov dicjun jul ago sep octene feb mar abr may

coliformes totales
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 86 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 450 0 164 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 208 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 89 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 116 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

232 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 56 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 214 0 * 0 * 0 178 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 108 0 * 0 * * 56 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 106 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 226 0 80 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 198 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 79 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 72 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

308 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 84 0 * 0 * 0 132 0 * 0 * 0 48 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 78 0 * 0 * * 118 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 208 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 184 0 116 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 86 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 102 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 174 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

86 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 56 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 102 0 * 0 * 0 32 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 102 0 * 0 * 0 36 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 92 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 398 0 36 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 102 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 33 0 * 0 * * * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 170 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0 * 0

78 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 108 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 50 0 * 0 * 0 53 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 146 0 * 0 * 0 28 0

* 0 * 0 * 0 * 0 98 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 220 0 * 0

* 0 108 0 * 0 * 0 134 0 * 0 * 0

bacterias a 22

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

pág 8/19



análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T. A. T.

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,70 0,60 0,60 * 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,70 0,60 0,60 * 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 * 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 * 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,60 0,60 * 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,60 0,60 * 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50

0,50 0,45 0,45 0,75 0,60 0,60 0,50

cloro residual
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 40 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 95 0 44 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 46 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 25 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 65 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

58 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 1 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 24 0 * 0 * 0 41 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 11 0 * 0 * * 8 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 50 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 100 0 9 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 190 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 53 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 5 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

110 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 60 0 * 0 * 0 44 0 * 0 * 0 6 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 7 0 * 0 * * 18 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 60 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 105 0 38 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 20 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 22 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 48 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

36 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 18 0 * 0 * 0 34 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 4 0 * 0 * 0 28 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 9 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 210 0 25 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 10 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 8 0 * 0 * * * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 10 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0 * 0

26 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 8 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 13 0 * 0 * 0 13 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 2 0 * 0 * 0 8 0

* 0 * 0 * 0 * 0 62 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 28 0 * 0

* 0 116 0 * 0 * 0 35 0 * 0 * 0

ago sep oct nov dic

e. coli

ene feb mar abr may jun jul
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 14 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 11 0 12 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 18 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 4 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 0 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

14 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 2 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 8 0 * 0 * 0 8 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * * 3 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 36 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 22 0 4 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 28 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 11 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 0 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

16 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 17 0 * 0 * 0 0 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * * 3 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0

* 0 11 0 14 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 2 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 26 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

9 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 8 0 * 0 * 0 10 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 6 0 * 0 * 0 9 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 15 0 6 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * * * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 5 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * * * 0 * 0

14 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 3 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 9 0 * 0 * 0 7 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 1 0 * 0 * 0 6 0

* 0 * 0 * 0 * 0 10 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0

* 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 16 0 * 0

* 0 32 0 * 0 * 0 18 0 * 0 * 0

nov dicjun jul ago sep octene feb mar abr may

clos. Perfrin
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 23 5 * * * * * * * * * * * *

* * 23 2 26 2 * * * * * * * * * * * * * * 50 7 * *

* * * * * * * * * * * * * * 82 4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 23 5 * * * * * * * * * * * * * *

27 3 * * * * * * * * * * * * * * * * 57 3 * * * *

* * * * * * 17 3 * * * * 45 6 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 43 7 * * * * 34 4

* * * * * * * * * * 18 6 * * * * * * * * * * * *

* * 25 6 14 1 * * * * * * * * * * * * * * 35 6 * *

* * * * * * * * * * * * * * 88 3 * * * * * * * *

* * * * * * * * 22 3 * * * * * * * * * * * * * *

26 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 16 5 * * * * 73 8 * * * * 49 3 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 38 3 * * * * 32 5

* * * * * * * * * * 45 7 * * * * * * * * * * * *

* * 24 4 16 2 * * * * * * * * * * * * * * 36 7 * *

* * * * * * * * * * * * * * 107 5 * * * * * * * *

* * * * * * * * 31 6 * * * * * * * * * * * * * *

27 1 * * * * * * * * * * * * * * * * 40 3 * * * *

* * * * * * 22 5 * * * * 68 7 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 37 6 * * * * 37 3

* * * * * * * * * * 43 7 * * * * * * * * * * * *

* * 25 3 17 3 * * * * * * * * * * * * * * 39 3 * *

* * * * * * * * * * * * * * 102 3 * * * * * * * *

* * * * * * * * 22 5 * * * * * * * * * * * * * *

23 5 * * * * * * * * * * * * * * * * 53 4 * * * *

* * * * * * 19 3 * * * * 61 4 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 48 3 * * * * 29 2

* * * * * * * * 74 5 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 42 6 * *

* * 23 3 * * * * 70 3 * * * *

hierro

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 18 5 * * * * * * * * * * * *

* * 21 7 13 1 * * * * * * * * * * * * * * 40 3 * *

* * * * * * * * * * * * * * 71 10 * * * * * * * *

* * * * * * * * 18 2 * * * * * * * * * * * * * *

16 2 * * * * * * * * * * * * * * * * 36 6 * * * *

* * * * * * 11 4 * * * * 29 8 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 38 6 * * * * 20 6

* * * * * * * * * * 22 8 * * * * * * * * * * * *

* * 16 6 16 1 * * * * * * * * * * * * * * 29 6 * *

* * * * * * * * * * * * * * 57 8 * * * * * * * *

* * * * * * * * 19 6 * * * * * * * * * * * * * *

16 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 18 5 * * * * 29 10 * * * * 41 5 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 48 5 * * * * 23 7

* * * * * * * * * * 32 6 * * * * * * * * * * * *

* * 41 10 18 3 * * * * * * * * * * * * * * 32 9 * *

* * * * * * * * * * * * * * 55 6 * * * * * * * *

* * * * * * * * 19 4 * * * * * * * * * * * * * *

18 5 * * * * * * * * * * * * * * * * 40 2 * * * *

* * * * * * 20 3 * * * * 34 8 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 41 9 * * * * 24 4

* * * * * * * * * * 33 9 * * * * * * * * * * * *

* * 24 3 20 6 * * * * * * * * * * * * * * 32 9 * *

* * * * * * * * * * * * * * 50 3 * * * * * * * *

* * * * * * * * 18 5 * * * * * * * * * * * * * *

15 4 * * * * * * * * * * * * * * * * 36 4 * * * *

* * * * * * 22 2 * * * * 46 9 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 35 3 * * * * 19 9

* * * * * * * * 21 1 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 27 8 * *

* * 33 8 * * * * 32 7 * * * *

manganeso

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 2,4 1,4 * * * * * * * * * * * *

* * 2,5 1,4 2,2 1,2 * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,4 1,4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,7 1,4 * * * * * * * * * * * * * *

2,8 1,2 * * * * * * * * * * * * * * * * 2,2 1,4 * * * *

* * * * * * 2,6 1,3 * * * * 2,5 1,2 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * 2,5 1,4

* * * * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * * * * * * * * *

* * 2,7 1,4 2,3 1,2 * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,6 1,5 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,5 1,3 * * * * * * * * * * * * * *

2,4 1,2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 2,7 1,4 * * * * 2,6 1,4 * * * * 2,5 1,5 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,6 1,4 * * * * 2,6 1,4

* * * * * * * * * * 3,5 1,5 * * * * * * * * * * * *

* * 3,3 1,4 2,5 1,2 * * * * * * * * * * * * * * 2,6 1,4 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,4 1,5 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * * * * * * * * * * *

2,3 1,3 * * * * * * * * * * * * * * * * 2,4 1,3 * * * *

* * * * * * 2,5 1,4 * * * * 2,5 1,8 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,4 1,3 * * * * 2,5 1,3

* * * * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * * * * * * * * *

* * 2,4 1,3 2,6 1,4 * * * * * * * * * * * * * * 2,7 1,5 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,7 1,4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * * * * * * * * * * *

2,3 1,2 * * * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * * * *

* * * * * * 2,3 1,2 * * * * 2,7 1,6 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * 2,2 1,2

* * * * * * * * 2,5 1,4 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 2,5 1,4 * *

* * 2,8 1,4 * * * * 2,4 1,3 * * * *

oxidabil.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * *

* * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * *

0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * *

* * * * * * 0 0 * * * * 0 0 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * 0 0

* * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * *

* * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * *

0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 0 0 * * * * 0 0 * * * * 0 0 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * 0 0

* * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * *

* * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * *

0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * *

* * * * * * 0 0 * * * * 0 0 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * 0 0

* * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * *

* * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * * * *

0 0 * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * *

* * * * * * 0 0 * * * * 0 0 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * * * * 0 0

* * * * * * * * 0 0 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 0 * *

* * 0 0 * * * * 0 0 * * * *

nitritos

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 1,3 1,3 * * * * * * * * * * * *

* * 1,4 1,2 1,4 1,3 * * * * * * * * * * * * * * 0,5 1,4 * *

* * * * * * * * * * * * * * 1,2 0,3 * * * * * * * *

* * * * * * * * 1,3 1,3 * * * * * * * * * * * * * *

1,7 1,7 * * * * * * * * * * * * * * * * 0,3 0,4 * * * *

* * * * * * 1,3 1,1 * * * * 0,2 0,0 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 1,5 0,3 * * * * 0,4 0,3

* * * * * * * * * * 1,0 1,0 * * * * * * * * * * * *

* * 1,6 1,9 1,3 1,3 * * * * * * * * * * * * * * 0,9 1,1 * *

* * * * * * * * * * * * * * 1,0 0,4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 1,1 1,0 * * * * * * * * * * * * * *

1,9 1,9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 1,4 1,2 * * * * 0,3 0,4 * * * * 0,5 0,5 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 1,2 1,3 * * * * 0,4 0,4

* * * * * * * * * * 1,2 1,2 * * * * * * * * * * * *

* * 1,4 1,2 1,4 1,3 * * * * * * * * * * * * * * 0,5 0,6 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0,6 0,4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 1,0 1,0 * * * * * * * * * * * * * *

1,7 1,6 * * * * * * * * * * * * * * * * 1,1 0,3 * * * *

* * * * * * 1,2 1,1 * * * * 0,3 0,3 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0,3 0,3 * * * * 0,4 0,4

* * * * * * * * * * 1,0 1,0 * * * * * * * * * * * *

* * 1,4 1,2 1,9 1,1 * * * * * * * * * * * * * * 0,5 0,4 * *

* * * * * * * * * * * * * * 0,8 0,5 * * * * * * * *

* * * * * * * * 1,0 1,0 * * * * * * * * * * * * * *

1,7 1,7 * * * * * * * * * * * * * * * * 0,3 0,3 * * * *

* * * * * * 1,0 1,1 * * * * 0,3 0,2 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0,3 0,3 * * * * 0,4 0,4

* * * * * * * * 1,0 1,1 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,4 0,4 * *

* * 1,3 1,3 * * * * 0,3 0,0 * * * *

nitratos

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 2,3 5,9 * * * * * * * * * * * *

* * 3,2 7,4 3,0 6,1 * * * * * * * * * * * * * * 3,0 7,8 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,5 6,0 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,4 5,7 * * * * * * * * * * * * * *

3,7 7,6 * * * * * * * * * * * * * * * * 1,3 4,6 * * * *

* * * * * * 2,1 6,1 * * * * 1,8 5,0 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 1,7 4,0 * * * * 2,5 6,1

* * * * * * * * * * 2,0 5,8 * * * * * * * * * * * *

* * 3,2 6,7 2,7 5,7 * * * * * * * * * * * * * * 3,3 8,8 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,5 6,4 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,8 6,0 * * * * * * * * * * * * * *

3,7 7,0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 2,3 7,1 * * * * 1,9 5,0 * * * * 1,6 4,8 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,0 4,6 * * * * 2,0 5,4

* * * * * * * * * * 1,9 6,3 * * * * * * * * * * * *

* * 3,1 7,9 2,3 5,3 * * * * * * * * * * * * * * 2,1 6,2 * *

* * * * * * * * * * * * * * 2,0 5,6 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,4 5,5 * * * * * * * * * * * * * *

3,0 6,4 * * * * * * * * * * * * * * * * 2,1 5,1 * * * *

* * * * * * 1,8 5,8 * * * * 2,1 5,1 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0,9 5,1 * * * * 2,8 5,8

* * * * * * * * * * 1,7 6,2 * * * * * * * * * * * *

* * 3,1 6,6 3,0 5,9 * * * * * * * * * * * * * * 2,3 6,1 * *

* * * * * * * * * * * * * * 1,4 6,2 * * * * * * * *

* * * * * * * * 2,2 5,7 * * * * * * * * * * * * * *

3,0 5,9 * * * * * * * * * * * * * * * * 2,1 4,9 * * * *

* * * * * * 2,0 4,9 * * * * 1,7 5,7 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 0,8 4,2 * * * * 2,3 4,8

* * * * * * * * 1,8 6,1 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 2,4 6,2 * *

* * 2,9 6,7 * * * * 2,4 5,6 * * * *

cloruros

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

pág 17/19



análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 66 66 * * * * * * * * * * * *

* * 74 74 70 70 * * * * * * * * * * * * * * 86 86 * *

* * * * * * * * * * * * * * 82 82 * * * * * * * *

* * * * * * * * 62 62 * * * * * * * * * * * * * *

74 74 * * * * * * * * * * * * * * * * 82 84 * * * *

* * * * * * 70 70 * * * * 80 82 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 80 80 * * * * 90 90

* * * * * * * * * * 68 68 * * * * * * * * * * * *

* * 74 74 70 70 * * * * * * * * * * * * * * 86 86 * *

* * * * * * * * * * * * * * 84 86 * * * * * * * *

* * * * * * * * 66 66 * * * * * * * * * * * * * *

74 74 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 66 66 * * * * 80 82 * * * * 84 84 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 82 82 * * * * 90 90

* * * * * * * * * * 72 72 * * * * * * * * * * * *

* * 66 66 70 70 * * * * * * * * * * * * * * 86 86 * *

* * * * * * * * * * * * * * 86 88 * * * * * * * *

* * * * * * * * 66 66 * * * * * * * * * * * * * *

74 74 * * * * * * * * * * * * * * * * 84 84 * * * *

* * * * * * 66 66 * * * * 80 80 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 84 84 * * * * 90 90

* * * * * * * * * * 72 72 * * * * * * * * * * * *

* * 68 68 70 70 * * * * * * * * * * * * * * 86 86 * *

* * * * * * * * * * * * * * 80 80 * * * * * * * *

* * * * * * * * 68 68 * * * * * * * * * * * * * *

74 74 * * * * * * * * * * * * * * * * 88 88 * * * *

* * * * * * 66 66 * * * * 80 82 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 86 86 * * * * 90 90

* * * * * * * * 74 74 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 90 90 * *

* * 70 70 * * * * 84 84 * * * *

dureza

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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análisis aguas bruta y tratada

2018

fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T. A.B. A.T.

* * * * * * * * * * 6,96 0,00 * * * * * * * * * * * *

* * 0,32 0,00 0,09 0,00 * * * * * * * * * * * * * * 8,03 0,00 * *

* * * * * * * * * * * * * * 5,45 0,00 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0,19 0,00 * * * * * * * * * * * * * *

0,15 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * 4,53 0,01 * * * *

* * * * * * 0,07 0,00 * * * * 6,47 0,01 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 3,26 0,00 * * * * 0,74 0,01

* * * * * * * * * * 2,99 0,00 * * * * * * * * * * * *

* * 0,09 0,00 0,11 0,00 * * * * * * * * * * * * * * 2,05 0,01 * *

* * * * * * * * * * * * * * 3,73 0,00 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0,31 0,00 * * * * * * * * * * * * * *

0,18 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * 0,11 0,00 * * * * 11,86 0,00 * * * * 5,88 0,00 * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 4,97 0,00 * * * * 1,03 0,00

* * * * * * * * * * 0,83 0,00 * * * * * * * * * * * *

* * 0,54 0,00 0,27 0,00 * * * * * * * * * * * * * * 1,08 0,00 * *

* * * * * * * * * * * * * * 3,73 0,00 * * * * * * * *

* * * * * * * * 0,72 0,00 * * * * * * * * * * * * * *

0,18 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * 6,33 0,01 * * * *

* * * * * * 0,11 0,00 * * * * 5,66 0,00 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 2,73 0,00 * * * * 1,42 0,00

* * * * * * * * * * 5,70 0,00 * * * * * * * * * * * *

* * 0,17 0,00 0,12 0,00 * * * * * * * * * * * * * * 1,15 0,00 * *

* * * * * * * * * * * * * * 3,89 0,00 * * * * * * * *

* * * * * * * * 6,06 0,00 * * * * * * * * * * * * * *

0,12 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * 4,74 0,00 * * * *

* * * * * * 0,10 0,00 * * * * 4,57 0,00 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * 4,67 0,01 * * * * 1,17 0,01

* * * * * * * * 5,80 0,00 * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 1,10 0,00 * *

* * 0,09 0,00 * * * * 2,66 0,03 * * * *

clorofila

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Justificantes de cargar la información al 

Sistema Nacional de Aguas de Consumo 

 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: lunes, 19 de noviembre de 2018 12:10
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua bruta hasta 13-11-18.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua bruta hasta 13-11-18.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

B18-313 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-314 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-315 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-316 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-317 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2018 13:18
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua bruta hasta 22-12-18.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua bruta hasta 22-12-18.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

B18-335 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-336 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-337 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-338 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-339 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-340 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-341 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-342 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-343 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-344 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-345 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-346 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-347 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-348 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-349 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-350 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-351 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-352 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-353 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-354 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-355 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-356 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: jueves, 03 de enero de 2019 12:06
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua bruta hasta 31-12-18.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua bruta hasta 31-12-18.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

B18-357 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-358 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-359 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-360 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-361 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-362 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-363 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-364 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

B18-365 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Agua en la entrada a planta 11609 Sin calificar   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: lunes, 19 de noviembre de 2018 12:08
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua tratada hasta 13-11-18 incluido.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua tratada hasta 13-11-18 incluido.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

18-313 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-314 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-315 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-316 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-317 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2018 13:16
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua tratada hasta 22-12-18 incluido.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua tratada hasta 22-12-18 incluido.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

18-335 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-336 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-337 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-338 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-339 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-340 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-341 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-342 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-343 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-344 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-345 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-346 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-347 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-348 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-349 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-350 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-351 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-352 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-353 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-354 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-355 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-356 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 



[Número de página]

Etap Rioseco Etap

De: APP.SINACV2@msssi.es
Enviado el: jueves, 03 de enero de 2019 12:03
Para: Etap Rioseco Etap
Asunto: Información carga xml: Agua tratada hasta 31-12-18 incluido.xml

 

Su carga de boletines se ha completado sin errores. 

 

Nombre del fichero: Agua tratada hasta 31-12-18 incluido.xml 

 

 

Resúmen de la carga: 

Cod. Muestra Cod. Lab. Laboratorio Tipo Análisis Cod. PM Calificación Errores 

18-357 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-358 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-359 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-360 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-361 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-362 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-363 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-364 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

18-365 80 E.T.A.P. DE RIOSECO Análisis de control 9916 Agua apta para el consumo   

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va dirigido 

únicamente al destinatario del mismo. Si Usted no es el destinatario, le solicitamos que nos lo indique, no comunique su 

contenido a terceros y proceda a su destrucción. 

 

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any attached information is confidential and exclusively for the use of the 

addresser. If you are not the addresser, we ask you to notify to the sender, do not pass its content and delete the original. 
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Anejo 07 

Registro histórico de las demandas atendidas por Sistema de 

Abastecimiento a la zona central de Asturias 



CONSUMOS MENSUALES 



Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

1970 ene 1970 79.124 3.758

feb 1970 79.124 3.758

mar 1970 79.124 3.758

abr 1970 79.124 3.758

may 1970 79.124 3.758

jun 1970 79.124 3.758

jul 1970 79.124 3.758

ago 1970 79.124 3.758

sep 1970 79.124 3.758

oct 1970 79.124 3.758

nov 1970 79.124 3.758

dic 1970 79.124 3.758

1971 ene 1971 113.225 6.000

feb 1971 113.225 6.000

mar 1971 113.225 6.000

abr 1971 113.225 6.000

may 1971 113.225 6.000

jun 1971 113.225 6.000

jul 1971 113.225 6.000

ago 1971 113.225 6.000

sep 1971 113.225 6.000

oct 1971 113.225 6.000

nov 1971 113.225 6.000

dic 1971 113.225 6.000

1972 ene 1972 114.861 25.754

feb 1972 114.861 25.754

mar 1972 114.861 25.754

abr 1972 114.861 25.754

may 1972 114.861 25.754

jun 1972 114.861 25.754

jul 1972 114.861 25.754

ago 1972 114.861 25.754

sep 1972 114.861 25.754

oct 1972 114.861 25.754

nov 1972 114.861 25.754

dic 1972 114.861 25.754

1973 ene 1973 296.986 142

feb 1973 296.986 142

mar 1973 296.986 142

abr 1973 296.986 142

may 1973 296.986 142

jun 1973 296.986 142

jul 1973 296.986 142

ago 1973 296.986 142

sep 1973 296.986 142

oct 1973 296.986 142

nov 1973 296.986 142

dic 1973 296.986 142

1974 ene 1974 312.325 190.936

feb 1974 312.325 190.936

mar 1974 312.325 190.936

abr 1974 312.325 190.936

may 1974 312.325 190.936

jun 1974 312.325 190.936

jul 1974 312.325 190.936

ago 1974 312.325 190.936

sep 1974 312.325 190.936

oct 1974 312.325 190.936

nov 1974 312.325 190.936

dic 1974 312.325 190.936

1975 ene 1975 229.572 191.567

feb 1975 229.572 191.567

mar 1975 229.572 191.567

abr 1975 142.718 191.567

may 1975 142.718 191.567

jun 1975 142.718 191.567

jul 1975 415.346 191.567

ago 1975 415.346 191.567

sep 1975 415.346 191.567

oct 1975 50.904 72.963

nov 1975 50.904 72.963

dic 1975 50.904 72.963

1976 ene 1976 56.400

feb 1976 44.800

mar 1976 67.400 106.300

abr 1976 31.000 153.700 648

may 1976 134.900 110.000 40.176

jun 1976 446.000 1.227.000 38.880

jul 1976 395.000 1.172.000 40.176

ago 1976 435.000 1.299.000 40.176

sep 1976 332.000 1.437.000 38.880

oct 1976 502.000 1.129.000 40.176

nov 1976 112.000 177.000 30.942

dic 1976 111.400 40.176

1977 ene 1977 97.600 40.176

feb 1977 72.400 36.288

mar 1977 279.950 40.176

abr 1977 12.960 38.880

may 1977 700 2.800 40.176

jun 1977 1.760 3.300 38.880

jul 1977 3.070 1.000 40.176

ago 1977 4.990 40.176

sep 1977 25.650 1.600 38.880

oct 1977 181.400 387.040 4.800 40.176

nov 1977 232.150 1.138.760 22.050 38.880

dic 1977 66.630 104.200 12.600 40.176

1978 ene 1978 16.530 120.310 10.330 40.176

feb 1978 18.870 36.288

mar 1978 48.800 40.176

abr 1978 2.200 38.880

may 1978 41.540 40.176

jun 1978 33.040 9.790 38.880

jul 1978 70.690 5.010 40.176

ago 1978 188.720 65.720 3.665 40.176

sep 1978 482.080 791.835 25.180 38.880

oct 1978 322.800 1.231.145 30.745 40.176

nov 1978 336.840 728.150 28.980 38.880

dic 1978 152.780 40.390 3.000 40.176
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

1970 ene 1970

feb 1970

mar 1970

abr 1970

may 1970

jun 1970

jul 1970

ago 1970

sep 1970

oct 1970

nov 1970

dic 1970

1971 ene 1971

feb 1971

mar 1971

abr 1971

may 1971

jun 1971

jul 1971

ago 1971

sep 1971

oct 1971

nov 1971

dic 1971

1972 ene 1972

feb 1972

mar 1972

abr 1972

may 1972

jun 1972

jul 1972

ago 1972

sep 1972

oct 1972

nov 1972

dic 1972

1973 ene 1973

feb 1973

mar 1973

abr 1973

may 1973

jun 1973

jul 1973

ago 1973

sep 1973

oct 1973

nov 1973

dic 1973

1974 ene 1974

feb 1974

mar 1974

abr 1974

may 1974

jun 1974

jul 1974

ago 1974

sep 1974

oct 1974

nov 1974

dic 1974

1975 ene 1975

feb 1975

mar 1975

abr 1975

may 1975

jun 1975

jul 1975

ago 1975

sep 1975

oct 1975

nov 1975

dic 1975

1976 ene 1976

feb 1976

mar 1976

abr 1976

may 1976

jun 1976

jul 1976

ago 1976

sep 1976

oct 1976

nov 1976

dic 1976

1977 ene 1977

feb 1977

mar 1977

abr 1977

may 1977

jun 1977

jul 1977

ago 1977

sep 1977

oct 1977

nov 1977

dic 1977

1978 ene 1978

feb 1978

mar 1978

abr 1978

may 1978

jun 1978

jul 1978

ago 1978

sep 1978

oct 1978

nov 1978

dic 1978

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882

82.882 994.583

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225

119.225 1.430.700

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615

140.615 1.687.380

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128

297.128 3.565.537

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261

503.261 6.039.131

421.138

421.138

421.138

334.285

334.285

334.285

606.913

606.913

606.913

123.867

123.867

123.867 4.458.611

56.400

44.800

173.700

185.348

285.076

1.711.880

1.607.176

1.774.176

1.807.880

1.671.176

319.942

151.576 9.789.130

137.776

108.688

320.126

51.840

43.676

43.940

44.246

45.166

66.130

613.416

1.431.840

223.606 3.130.450

187.346

55.158

88.976

41.080

81.716

81.710

115.876

298.281

1.337.975

1.624.866

1.132.850

236.346 5.282.180
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

1979 ene 1979 84.280 40.176

feb 1979 52.520 36.288

mar 1979 39.880 40.176

abr 1979 57.590 38.880

may 1979 52.400 40.176

jun 1979 202.670 38.880

jul 1979 350.030 11.500 40.176

ago 1979 248.795 536.920 26.919 40.176

sep 1979 341.600 646.167 32.100 38.880

oct 1979 64.055 141.904 20.100 40.176

nov 1979 25.900 7.200 38.880

dic 1979 26.760 40.176

1980 ene 1980 27.300 1.200 40.176

feb 1980 93.420 37.584

mar 1980 160.830 1.500 40.176

abr 1980 49.700 3.200 38.880

may 1980 96.200 40.176

jun 1980 205.720 38.880

jul 1980 185.350 272.576 20.160 40.176

ago 1980 310.200 777.325 44.600 40.176

sep 1980 569.490 748.440 53.200 38.880

oct 1980 307.430 426.530 42.300 40.176

nov 1980 133.000 5.500 22.032

dic 1980 40.176

1981 ene 1981 850 40.176

feb 1981 36.288

mar 1981 57.800 40.176

abr 1981 49.000 9.500 38.880

may 1981 110.900 5.500 40.176

jun 1981 537.080 4.890 33.000 38.880

jul 1981 543.516 1.668.209 33.000 40.176

ago 1981 721.860 1.044.905 48.000 40.176

sep 1981 906.600 825.804 59.500 38.880

oct 1981 445.900 810.984 47.600 40.176

nov 1981 532.300 1.074.729 42.000 38.880

dic 1981 361.570 253.444 33.800 40.176

1982 ene 1982 254.100 19.230 40.176

feb 1982 251.106 264.257 14.700 36.288

mar 1982 45.200 40.176

abr 1982 331.280 19.000 25.200 38.880

may 1982 503.642 911.889 31.800 40.176

jun 1982 326.280 688.680 2.054.854 36.950 16.830 38.880

jul 1982 601.900 852.163 1.554.001 54.120 36.470 40.176

ago 1982 569.420 868.600 1.233.450 60.500 25.370 5.400 40.176

sep 1982 696.900 871.200 379.940 73.260 44.540 13.050 38.880

oct 1982 311.000 923.480 320.173 37.440 26.840 9.110 40.176

nov 1982 131.400 691.375 814.683 26.600 32.250 12.300 38.880

dic 1982 4.500 16.000 18.900 8.340 660 40.176

1983 ene 1983 3.000 12.100 40.176

feb 1983 36.288

mar 1983 23.960 40.176

abr 1983 8.200 38.880

may 1983 115.200 107.136

jun 1983 375.420 47.300 103.680

jul 1983 219.220 40.320 392.309 57.600 31.280 5.670 107.136

ago 1983 64.800 201.577 16.200 33.680 12.230 107.136

sep 1983 128.000 128.520 25.400 37.280 12.090 103.680

oct 1983 349.360 836.640 74.800 44.370 16.070 107.136

nov 1983 296.784 468.720 71.600 45.480 19.310 103.680

dic 1983 402.660 473.760 206.280 55.800 45.720 16.300 107.136

1984 ene 1984 74.080 117.600 15.020 5.330 107.136

feb 1984 5.230 100.224

mar 1984 5.440 107.136

abr 1984 6.060 20.320 8.220 103.680

may 1984 12.000 22.070 16.770 107.136

jun 1984 39.960 103.680 9.200 26.170 16.230 103.680

jul 1984 284.000 803.520 39.300 44.280 18.200 107.136

ago 1984 489.000 803.520 419.470 53.300 43.100 19.560 107.136 86

sep 1984 575.750 895.831 1.229.193 83.300 49.010 28.870 103.680 2.580

oct 1984 236.000 855.757 235.955 36.200 39.860 20.400 107.136 2.666

nov 1984 168.400 910.466 73.300 38.840 18.140 103.680 2.580

dic 1984 570.448 946.118 78.600 34.960 17.360 107.136 2.666

1985 ene 1985 572.883 1.018.642 27.100 38.320 24.310 107.136 1.365

feb 1985 664.428 884.527 9.200 26.580 23.580 96.768 1.230

mar 1985 650.641 938.522 9.600 36.230 25.030 107.136 1.365

abr 1985 553.120 859.491 6.200 32.170 26.480 103.680 1.320

may 1985 703.740 949.058 9.900 30.180 24.620 107.136 1.365

jun 1985 264.801 964.213 33.200 35.580 25.540 103.680 1.320

jul 1985 276.870 326.295 482.767 65.900 40.050 28.160 80.352 2.356

ago 1985 481.393 886.639 1.846.872 79.600 50.720 31.470 80.352 2.356

sep 1985 683.536 1.100.534 1.678.200 98.600 50.490 33.170 77.760 2.280

oct 1985 834.844 1.675.302 1.132.400 101.100 56.210 35.630 80.352 2.356

nov 1985 427.556 1.526.416 528.650 72.200 53.240 26.650 77.760 2.280

dic 1985 764.592 1.514.134 551.050 59.900 44.860 30.950 80.352 527

1986 ene 1986 382.492 920.756 62.500 51.610 27.430 80.352 2.000

feb 1986 369.600 274.300 74.210 36.250 24.780 72.576 2.000

mar 1986 644.840 616.100 87.960 32.790 29.190 80.352 2.000

abr 1986 576.100 730.900 77.570 33.240 28.440 77.760 2.000

may 1986 989.800 783.700 88.760 41.410 30.335 80.352 2.000

jun 1986 344.600 859.000 117.492 87.080 44.830 28.635 77.760 2.000

jul 1986 594.600 968.000 1.120.100 87.610 57.050 36.180 80.352 2.000

ago 1986 715.300 1.104.900 1.159.500 87.870 55.750 43.520 80.352 2.000

sep 1986 515.400 983.100 554.000 86.480 49.450 31.140 77.760 2.000 12.096

oct 1986 225.000 1.006.000 57.200 96.550 42.890 43.280 80.352 2.000 13.700

nov 1986 158.000 1.131.000 94.700 45.800 14.600 77.760 2.000 16.910

dic 1986 723.300 1.092.800 100.170 53.040 21.300 80.352 2.000 12.290

1987 ene 1987 700.000 1.043.900 106.790 47.550 25.400 80.352 1.490 6.100

feb 1987 616.700 678.600 98.830 36.310 27.000 72.576 5.790 18.900

mar 1987 178.000 212.700 122.670 11.360 6.400 80.352 3.380 6.000

abr 1987 698.000 848.000 102.350 37.270 34.000 77.760 3.260 26.300

may 1987 1.270.000 1.095.000 96.820 51.000 32.000 80.352 4.865 28.800

jun 1987 538.700 1.016.000 120.470 51.000 26.400 77.760 4.015 25.560 2.395

jul 1987 491.300 980.000 253.100 100.410 54.350 33.700 80.352 3.220 26.240 4.610

ago 1987 736.100 1.125.000 1.028.200 102.820 55.730 50.800 80.352 4.040 12.200 5.805

sep 1987 864.900 1.475.000 1.085.000 103.590 49.530 48.700 77.760 3.626 18.700 4.630

oct 1987 610.000 1.066.000 1.043.700 105.757 47.280 53.400 80.352 3.684 16.600 1.740

nov 1987 162.000 993.000 1.024.000 104.120 37.400 47.000 77.760 4.010 17.400 4.380

dic 1987 620.000 622.000 822.200 109.480 39.870 14.700 80.352 3.710 13.900 5.360
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

1979 ene 1979

feb 1979

mar 1979

abr 1979

may 1979

jun 1979

jul 1979

ago 1979

sep 1979

oct 1979

nov 1979

dic 1979

1980 ene 1980

feb 1980

mar 1980

abr 1980

may 1980

jun 1980

jul 1980

ago 1980

sep 1980

oct 1980

nov 1980

dic 1980

1981 ene 1981

feb 1981

mar 1981

abr 1981

may 1981

jun 1981

jul 1981

ago 1981

sep 1981

oct 1981

nov 1981

dic 1981

1982 ene 1982

feb 1982

mar 1982

abr 1982

may 1982

jun 1982

jul 1982

ago 1982

sep 1982

oct 1982

nov 1982

dic 1982

1983 ene 1983

feb 1983

mar 1983

abr 1983

may 1983

jun 1983

jul 1983

ago 1983

sep 1983

oct 1983

nov 1983

dic 1983

1984 ene 1984

feb 1984

mar 1984

abr 1984

may 1984

jun 1984

jul 1984

ago 1984

sep 1984

oct 1984

nov 1984

dic 1984

1985 ene 1985

feb 1985

mar 1985

abr 1985

may 1985

jun 1985

jul 1985

ago 1985

sep 1985

oct 1985

nov 1985

dic 1985

1986 ene 1986

feb 1986

mar 1986

abr 1986

may 1986

jun 1986

jul 1986

ago 1986

sep 1986

oct 1986

nov 1986

dic 1986

1987 ene 1987

feb 1987

mar 1987

abr 1987

may 1987

jun 1987

jul 1987

ago 1987

sep 1987

oct 1987

nov 1987

dic 1987

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

124.456

88.808

80.056

96.470

92.576

241.550

401.706

852.810

1.058.747

266.235

71.980

66.936 3.442.330

68.676

131.004

202.506

91.780

136.376

244.600

518.262

1.172.301

1.410.010

816.436

160.532

40.176 4.992.659

41.026

36.288

97.976

97.380

156.576

613.850

2.284.901

1.854.941

1.830.784

1.344.660

1.687.909

688.990 10.735.281

313.506

566.351

85.376

414.360

1.487.507

3.162.474

3.138.830

2.802.916

2.117.770

1.668.219

1.747.488

88.576 17.593.373

55.276

36.288

64.136

47.080

222.336

526.400

853.535

435.623

434.970

1.428.376

1.005.574

1.307.656 6.417.250

319.166

105.454

112.576

138.280

157.976

298.920

1.296.436

1.935.172

2.968.214

1.533.974

1.315.406

1.757.288 11.938.862

1.789.756

1.706.313

1.768.524

1.582.461

1.825.999

1.428.334

1.302.750

3.459.402

3.724.570

3.918.194

2.714.752

3.046.365 28.267.420

1.527.140

853.716

1.493.232

1.526.010

2.016.357

1.561.397

2.945.892

3.249.192

2.311.426

1.566.972

1.540.770

2.085.252 22.677.356

2.011.582

1.554.706

620.862

1.826.940

2.658.837

1.862.300

2.027.282

3.201.047

3.731.436

3.028.513

2.471.070

2.331.572 27.326.147
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

1988 ene 1988 575.000 798.000 1.050.000 111.690 45.270 49.000 83.590 2.900 11.800 6.290

feb 1988 610.000 652.000 934.000 93.620 33.950 40.000 90.030 3.440 16.400 5.270

mar 1988 889.000 563.000 990.000 123.360 32.500 58.500 89.950 4.369 16.700 2.730

abr 1988 552.000 253.600 847.340 96.330 17.320 27.500 47.460 3.640 9.500 9.150

may 1988 983.000 18.300 934.730 97.960 23.310 29.000 72.480 3.030 17.620 8.665

jun 1988 521.800 3.000 903.030 65.720 27.590 33.700 99.470 3.560 20.010 9.655

jul 1988 351.000 1.034.450 98.760 32.970 54.300 99.650 3.800 23.570 9.000

ago 1988 427.100 140.600 956.450 100.730 26.620 54.400 123.680 3.960 18.300 9.400

sep 1988 858.400 918.900 982.300 101.830 37.000 65.600 120.490 5.600 15.700 9.400

oct 1988 968.100 1.224.500 1.042.900 115.120 35.200 70.000 130.590 4.340 29.980 7.300

nov 1988 919.700 1.293.600 931.300 107.950 34.970 56.400 111.320 4.750 27.420 7.880

dic 1988 890.200 1.433.400 930.030 87.520 36.310 53.900 116.180 4.460 21.600 8.010

1989 ene 1989 1.189.600 1.325.800 974.500 106.880 35.600 55.000 116.500 3.770 35.700 8.810

feb 1989 1.195.100 1.264.500 823.570 89.570 34.000 46.200 105.220 3.830 28.800 8.100

mar 1989 903.000 507.200 1.026.900 50.660 35.200 38.000 95.270 3.295 27.000 7.500

abr 1989 792.500 126.800 971.500 89.630 49.600 52.500 95.350 3.725 15.500 9.240

may 1989 863.700 503.500 1.044.500 72.840 38.500 49.300 99.950 3.825 25.600 8.840

jun 1989 603.800 631.500 1.063.000 75.330 35.900 53.200 114.010 5.975 22.100 14.660

jul 1989 923.900 980.100 1.178.200 98.640 41.450 78.900 110.220 6.700 29.400 12.910

ago 1989 1.212.600 1.284.200 1.105.790 99.270 49.750 84.100 126.880 7.900 7.100 12.790

sep 1989 1.257.500 1.613.900 1.089.010 111.130 51.800 108.000 139.650 4.750 12.600 13.800

oct 1989 1.303.500 1.509.600 1.020.100 107.420 47.960 94.200 113.880 5.210 26.800 11.500

nov 1989 1.010.482 1.482.300 1.020.400 103.920 45.210 102.900 122.030 7.240 24.800 9.500

dic 1989 1.414.800 1.386.600 935.500 112.910 49.870 100.500 147.930 6.660 18.200 10.400

1990 ene 1990 1.344.300 1.284.100 998.000 116.600 49.560 87.400 129.820 6.660 24.500 6.440

feb 1990 1.349.900 1.245.400 897.100 80.080 50.800 89.000 121.620 4.150 25.600 5.510

mar 1990 1.500.000 1.499.000 963.970 106.280 60.150 107.400 142.430 6.510 30.800 8.260

abr 1990 778.100 762.400 898.430 79.140 38.130 93.000 104.670 5.310 25.800 8.470

may 1990 638.900 600.700 980.000 82.400 42.190 51.900 116.140 6.550 32.500 12.840

jun 1990 808.700 1.191.200 996.800 100.030 45.210 64.600 131.000 6.131 29.400 13.410

jul 1990 1.287.322 682.700 1.006.200 99.250 51.040 108.600 98.300 7.929 36.700 15.790

ago 1990 1.449.178 1.026.800 1.053.000 96.360 57.180 141.500 124.280 7.640 27.800 16.410 91.000 13.622 4.523

sep 1990 1.383.892 1.127.700 1.115.000 97.000 58.700 119.200 124.280 5.150 20.900 15.190 126.400 5.740 34.906

oct 1990 1.234.518 709.800 1.084.800 86.360 50.000 98.600 120.883 4.710 32.600 12.250 102.920 1.490 25.680

nov 1990 831.190 697.500 970.100 75.980 45.400 89.200 108.250 4.300 27.500 12.560 103.380 3.060 18.297

dic 1990 913.100 916.800 1.008.000 49.680 38.000 58.100 96.320 3.900 22.000 15.670 98.300 3.500 12.239

1991 ene 1991 976.300 803.800 1.016.000 91.500 34.200 53.900 104.300 4.200 30.000 14.630 74.850 2.000 3.300

feb 1991 855.800 643.700 948.000 42.980 33.700 48.000 92.910 4.500 24.000 13.500 75.080 2.650

mar 1991 934.500 660.400 1.103.000 3.200 32.900 74.400 102.020 4.800 28.700 15.630 11.920 2.400

abr 1991 982.300 649.300 978.000 5.800 30.800 65.400 92.870 3.950 18.300 14.190 10 4.800

may 1991 1.112.200 720.600 1.074.200 19.100 44.000 70.300 104.030 4.250 14.500 17.490 5.910

jun 1991 841.200 644.700 1.019.800 57.300 59.800 65.900 114.360 6.000 34.500 18.090 47.100 6.040

jul 1991 886.400 725.100 1.212.400 76.700 59.200 71.100 117.930 5.500 35.900 24.150 91.500 17.700 41.200

ago 1991 1.405.800 764.900 1.043.600 106.730 60.700 80.900 171.850 8.700 15.100 23.350 86.890 16.100 7.710 33.400

sep 1991 1.274.560 892.500 1.082.400 102.420 43.400 67.600 132.170 7.200 29.100 18.750 81.100 3.150 7.056 59.000

oct 1991 941.150 757.300 1.062.700 119.150 43.000 76.600 190.210 7.650 36.600 20.300 53.900 1.600 41.900

nov 1991 884.840 767.600 992.300 41.300 44.540 80.200 180.600 8.294 21.300 20.390 27.400 1.882 48.700

dic 1991 1.263.510 612.900 1.078.900 80.000 40.460 76.200 170.070 6.796 26.600 18.360 25.600 1.468 50.000

1992 ene 1992 1.430.800 598.200 1.013.700 84.510 37.650 83.600 164.480 6.560 27.500 20.800 13.600 1.900 41.500

feb 1992 1.448.700 981.600 972.000 85.190 36.900 78.800 143.590 7.400 24.400 18.250 35.000 2.120 57.600

mar 1992 1.357.600 1.400.900 1.045.000 100.300 32.650 63.000 172.160 9.800 36.500 17.080 34.900 2.150 50.400

abr 1992 1.148.580 1.449.100 902.800 70.000 25.450 116.700 176.620 5.520 27.500 15.300 37.200 1.490 49.300

may 1992 1.424.620 1.548.900 989.200 76.700 32.950 119.100 198.470 6.480 34.100 24.600 53.800 6.240 42.300

jun 1992 698.410 496.900 1.041.000 116.360 28.770 41.500 166.200 5.800 33.300 19.500 60.200 1.370 18.600

jul 1992 863.390 604.100 1.079.968 113.340 31.230 69.100 192.410 6.800 31.700 19.600 46.600 3.520 78.200

ago 1992 934.510 686.900 1.255.000 138.800 33.370 79.960 155.650 6.500 18.900 19.400 69.100 5.380 75.700

sep 1992 868.290 660.200 1.114.900 105.100 30.220 110.660 127.450 6.370 26.100 17.740 66.800 1.700 67.800

oct 1992 859.690 731.200 1.185.300 111.020 31.210 106.780 200.710 7.130 24.800 17.060 71.200 1.480 3.335 65.900

nov 1992 862.080 643.700 1.010.800 64.680 27.480 82.200 131.340 5.440 30.200 14.100 62.800 1.350 72.100

dic 1992 1.117.230 601.800 1.078.000 70.200 24.420 77.000 176.250 6.060 24.600 14.700 88.000 1.250 74.640

1993 ene 1993 1.238.150 642.100 1.232.000 55.500 30.300 77.100 210.120 6.650 23.700 16.940 84.200 1.950 79.630

feb 1993 1.349.120 622.500 1.139.500 61.540 30.600 73.500 159.450 5.850 30.300 14.760 70.400 1.700 48.800

mar 1993 1.152.410 641.400 395.600 61.860 27.950 90.870 152.130 6.200 33.500 16.300 89.600 3.200 55.200

abr 1993 958.010 683.100 392.800 52.500 28.050 95.880 162.530 6.350 28.600 16.200 91.000 1.850 87.614 51.300

may 1993 1.274.880 681.000 355.000 79.700 34.800 96.750 153.970 7.250 24.200 17.700 93.500 3.000 114.960 48.600

jun 1993 885.230 674.600 374.200 76.500 35.700 86.900 209.840 11.300 29.900 21.900 84.100 2.400 137.540 48.200

jul 1993 974.500 660.900 1.312.700 89.300 39.570 111.350 267.690 8.900 36.200 22.300 103.300 5.770 125.785 52.300

ago 1993 981.680 677.300 1.380.100 96.100 35.020 95.150 285.710 8.600 9.900 19.700 91.100 10.030 116.610 69.100

sep 1993 869.170 663.100 1.025.400 78.860 38.800 112.900 202.450 7.450 25.700 18.070 83.900 4.700 110.340 56.300

oct 1993 885.230 734.900 909.300 70.380 41.300 113.700 171.840 8.600 32.700 17.930 112.400 1.830 120.800 65.200

nov 1993 786.430 674.200 564.900 64.840 37.260 96.270 160.950 7.520 29.800 14.750 88.200 1.620 100.720 35.600

dic 1993 1.029.890 622.600 348.200 75.180 39.540 105.630 191.690 8.630 28.400 16.550 105.400 1.860 114.460 49.000

1994 ene 1994 868.670 602.000 368.900 68.700 32.900 106.150 185.560 8.150 28.400 15.900 99.800 1.920 113.170 111.890

feb 1994 867.830 569.000 359.800 68.900 36.750 97.700 163.600 5.750 33.000 14.700 84.000 2.150 119.820 97.030

mar 1994 980.900 682.600 347.200 85.300 44.150 123.650 209.000 6.800 33.900 17.900 87.900 3.150 157.930 98.000

abr 1994 868.600 715.300 348.000 74.400 40.150 100.150 181.900 6.750 37.500 15.270 70.100 3.050 132.870 82.500

may 1994 630.600 267.500 122.500 73.000 36.100 59.150 166.400 7.100 34.900 17.630 69.900 3.350 109.330 69.400

jun 1994 866.635 1.038.300 594.800 102.010 45.080 105.400 196.500 8.000 35.500 25.100 46.200 6.500 164.080 51.400

jul 1994 1.048.095 840.000 1.390.400 114.890 49.470 111.400 205.500 9.000 33.970 23.800 66.200 11.060 174.120 59.250

ago 1994 1.022.070 656.200 1.375.200 110.400 46.750 122.900 219.000 6.350 25.010 21.050 47.700 5.740 164.230 34.800

sep 1994 1.007.350 862.700 1.335.300 110.700 47.850 121.150 206.100 6.700 23.220 21.000 44.800 5.200 148.110 33.900

oct 1994 867.940 670.700 430.300 82.200 46.200 125.150 212.700 7.350 25.200 16.920 54.300 2.200 141.060 41.200

nov 1994 887.260 698.100 341.800 71.400 49.200 123.100 210.600 7.400 27.300 15.430 42.800 2.500 135.000 39.600

dic 1994 973.106 715.200 355.000 90.470 51.870 142.550 253.660 7.580 28.035 17.130 45.300 2.970 160.260 53.400

1995 ene 1995 852.364 623.500 352.500 73.930 34.630 116.950 214.940 6.220 20.365 121.170 45.300 1.910 122.540 67.150

feb 1995 885.230 713.400 355.000 94.200 38.600 105.100 208.800 6.700 22.500 100.650 47.700 1.860 123.450 29.600

mar 1995 887.900 760.100 353.000 86.400 35.700 108.400 225.200 7.300 21.100 90.450 77.600 2.350 137.150 51.430

abr 1995 872.400 726.400 356.100 108.000 34.910 121.600 228.600 7.400 28.200 89.300 44.900 4.500 143.200 51.870

may 1995 869.950 681.700 558.200 96.200 35.800 117.000 206.900 8.100 27.700 93.750 47.600 4.150 143.000 30.503

jun 1995 1.013.620 729.700 1.458.300 120.700 42.800 139.900 190.800 10.900 30.000 110.090 57.900 18.440 152.200 40.200

jul 1995 1.056.258 672.400 1.520.700 134.100 42.800 136.500 200.900 8.700 21.400 113.036 62.800 10.610 150.100 54.900

ago 1995 1.233.872 692.900 1.528.000 137.200 46.400 143.900 186.600 9.800 17.450 122.374 53.400 11.200 186.200 84.950

sep 1995 1.157.100 954.500 1.217.200 138.828 49.000 145.300 251.650 7.900 27.250 106.250 59.800 10.500 164.700 85.490

oct 1995 976.300 751.300 1.059.700 130.094 43.600 125.500 195.850 6.500 29.450 98.200 47.500 4.900 134.200 43.460

nov 1995 919.250 749.600 1.167.800 130.508 45.900 126.200 166.500 6.300 28.300 115.450 55.000 3.650 132.250 42.960

dic 1995 870.300 802.000 357.800 138.800 52.700 135.750 198.600 6.800 24.350 138.200 86.300 3.500 132.360 33.600

1996 ene 1996 829.180 656.000 352.000 119.900 42.300 120.850 177.800 7.000 21.500 110.550 64.500 4.130 113.690 28.800

feb 1996 852.510 710.900 351.600 95.700 39.170 120.600 165.500 7.400 24.600 131.200 65.600 2.140 125.750 42.240

mar 1996 1.057.960 681.800 355.200 76.900 44.180 133.300 195.200 9.000 27.400 127.800 39.900 3.180 142.550 35.600

abr 1996 987.200 726.000 358.000 70.750 34.350 78.400 172.500 5.200 22.450 95.530 37.200 3.500 117.000 15.100

may 1996 986.510 695.100 370.000 80.250 36.800 127.200 185.900 7.500 26.350 134.830 40.600 5.300 149.700 37.000

jun 1996 1.002.690 413.600 355.900 108.500 44.700 93.000 225.000 9.420 25.900 135.740 43.100 12.350 127.200 57.300

jul 1996 943.900 454.000 762.700 125.500 24.600 81.900 207.600 7.880 24.000 89.600 53.500 16.350 112.400 54.700

ago 1996 958.100 407.100 1.403.500 137.700 68.400 115.300 226.600 8.500 18.500 88.900 57.300 7.400 126.100 62.500

sep 1996 868.900 386.500 1.614.800 122.800 43.000 133.000 189.600 6.900 28.800 97.300 44.100 8.200 145.100 41.200

oct 1996 883.500 637.900 417.400 137.100 50.000 144.700 203.400 9.100 28.500 102.500 46.400 6.700 157.500 50.800

nov 1996 950.725 636.400 356.000 159.700 45.600 151.300 223.800 7.700 28.500 124.500 47.100 5.500 160.400 65.900

dic 1996 874.175 536.800 350.800 150.600 44.000 146.200 226.300 6.900 22.100 140.200 42.600 3.900 106.300 53.300
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

1988 ene 1988

feb 1988

mar 1988

abr 1988

may 1988

jun 1988

jul 1988

ago 1988

sep 1988

oct 1988

nov 1988

dic 1988

1989 ene 1989

feb 1989

mar 1989

abr 1989

may 1989

jun 1989

jul 1989

ago 1989

sep 1989

oct 1989

nov 1989

dic 1989

1990 ene 1990

feb 1990

mar 1990

abr 1990

may 1990

jun 1990

jul 1990

ago 1990

sep 1990

oct 1990

nov 1990

dic 1990

1991 ene 1991

feb 1991

mar 1991

abr 1991

may 1991

jun 1991

jul 1991

ago 1991

sep 1991

oct 1991

nov 1991

dic 1991

1992 ene 1992

feb 1992

mar 1992

abr 1992

may 1992

jun 1992

jul 1992

ago 1992

sep 1992

oct 1992

nov 1992

dic 1992

1993 ene 1993

feb 1993

mar 1993

abr 1993

may 1993

jun 1993

jul 1993

ago 1993

sep 1993

oct 1993

nov 1993

dic 1993

1994 ene 1994

feb 1994

mar 1994

abr 1994

may 1994

jun 1994

jul 1994

ago 1994

sep 1994

oct 1994

nov 1994

dic 1994

1995 ene 1995

feb 1995

mar 1995

abr 1995

may 1995

jun 1995

jul 1995

ago 1995

sep 1995

oct 1995

nov 1995

dic 1995

1996 ene 1996

feb 1996

mar 1996

abr 1996

may 1996

jun 1996

jul 1996

ago 1996

sep 1996

oct 1996

nov 1996

dic 1996

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

2.733.540

2.478.710

2.770.109

1.863.840

2.188.095

1.687.535

1.707.500

1.861.240

3.115.220

3.628.030

3.495.290

3.581.610 31.110.719

3.852.160

3.598.890

2.694.025

2.206.345

2.710.555

2.619.475

3.460.420

3.990.380

4.402.140

4.240.170

3.928.782

4.183.370 41.886.712

4.047.380

3.869.160

4.424.800

2.793.450

2.564.120

3.386.481

3.393.831

4.109.293

4.234.058

3.564.611

2.986.717

3.235.609 42.609.510

3.208.980

2.784.820

2.973.870

2.845.720

3.186.580

2.914.790

3.364.780

5.100 3.830.830

20.900 3.821.306

84.700 3.436.760

56.500 3.175.846

51.700 3.502.564 39.046.846

84.500 3.609.300

62.500 74 3.954.124

75.200 220 4.397.860

49.500 57 4.075.117

59.000 1.536 4.617.996

51.600 7.488 2.786.998

71.800 973 3.212.731

87.500 5.933 9.400 3.582.003

54.500 2.645 79.600 3.340.075

61.690 4.760 88.700 3.571.965

49.010 12.300 113.300 3.182.880

56.250 18.710 295.800 3.724.910 44.055.959

58.060 22.230 334.800 4.113.430

2.090 23.520 282.700 3.916.330

56.700 42.370 284.400 3.109.690

57.200 30.800 283.000 3.026.784

59.500 32.430 282.500 3.359.740

60.600 38.400 283.100 3.060.410

73.200 37.830 283.230 4.204.825

74.900 27.000 280.620 4.258.620

71.300 20.040 282.200 3.670.680

76.300 25.530 302.430 3.690.370

62.600 33.800 282.100 3.041.560

69.700 10.000 283.090 3.099.820 42.552.259

71.600 24.800 282.050 2.990.560

57.000 29.800 282.030 2.888.860

67.600 20.100 253.900 3.219.980

59.300 26.200 282.910 3.044.950

59.700 57.100 90.990 1.874.650

66.100 42.400 282.670 3.676.675

74.500 23.000 282.800 4.517.455

90.800 32.200 281.950 4.262.350

75.400 78.800 282.080 4.410.360

67.200 42.900 273.800 3.107.320

64.100 26.500 253.760 2.995.850

73.500 11.510 272.600 3.254.141 40.243.151

63.300 41.190 283.040 3.040.999

61.100 44.900 282.400 3.121.190

64.900 45.720 283.000 3.237.700

51.100 39.000 282.000 3.189.480

69.000 32.900 284.500 3.306.953

135.300 44.560 283.000 4.578.410

146.800 27.400 283.000 11.870 4.654.274

173.400 9.190 282.000 16.175 4.935.011

188.100 40.950 283.000 17.680 4.905.198

144.900 48.700 282.000 16.697 4.138.851

126.000 25.600 282.000 17.733 4.141.001

71.000 32.700 282.300 21.340 3.388.400 46.637.467

66.300 32.700 282.000 18.900 3.048.100

64.400 42.000 282.000 16.400 3.139.710

67.300 42.200 282.000 18.200 3.339.670

57.800 45.000 282.000 13.862 3.121.842

62.100 51.400 282.000 13.250 3.291.790

69.500 71.600 282.000 14.100 3.091.600

77.100 61.400 282.000 14.700 3.393.830

115.800 76.500 282.000 16.900 4.177.100

100.000 88.500 282.000 11.900 4.212.600

78.300 93.800 282.000 13.300 3.342.900

106.900 99.200 282.000 14.700 3.465.925

59.300 55.800 282.000 14.000 3.115.275 40.740.342
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

1997 ene 1997 945.950 480.200 353.000 170.800 48.400 140.700 293.000 7.950 19.700 133.800 80.600 4.200 156.550 78.100

feb 1997 893.300 349.800 526.300 150.900 41.450 121.600 257.700 7.950 16.950 120.150 66.600 3.550 155.530 72.200

mar 1997 1.138.250 380.100 358.000 161.100 46.350 138.400 290.900 7.500 36.050 129.350 80.300 8.050 159.800 71.000

abr 1997 1.172.300 623.600 788.500 137.000 50.200 149.100 266.600 8.900 29.200 122.500 109.200 19.100 154.400 83.200

may 1997 1.302.700 658.800 761.800 138.000 57.000 150.300 262.900 7.300 35.600 146.200 98.900 8.400 188.500 92.200

jun 1997 1.135.300 377.900 1.319.900 129.900 54.500 133.900 193.900 6.800 26.500 116.900 53.100 9.500 177.500 68.100

jul 1997 988.550 684.200 1.263.900 134.300 53.900 138.900 208.500 5.400 29.150 126.700 90.600 11.200 171.400 50.400

ago 1997 1.168.500 607.600 1.345.600 142.300 49.150 163.900 226.400 5.350 21.650 143.500 106.100 7.350 146.300 72.400

sep 1997 929.950 652.500 366.600 92.700 44.750 142.000 189.300 6.150 26.100 142.900 91.000 4.550 126.300 58.000

oct 1997 1.084.250 597.400 1.184.800 111.740 49.000 154.300 201.800 5.800 35.000 128.000 84.900 5.500 109.750 74.700

nov 1997 894.400 339.000 352.600 73.860 46.350 158.800 211.100 6.000 27.100 132.850 155.800 3.250 110.550 57.600

dic 1997 949.400 322.200 353.600 67.600 44.650 135.500 159.200 5.200 23.900 136.150 149.600 3.850 131.650 48.800

1998 ene 1998 1.059.950 344.700 351.300 80.700 58.300 163.100 187.300 6.400 28.250 161.700 176.800 5.300 148.050 50.600

feb 1998 968.200 339.200 350.100 93.500 51.100 131.700 152.100 5.600 20.850 222.400 80.200 4.600 128.000 49.500

mar 1998 1.013.050 355.100 351.500 90.300 48.300 137.700 157.200 6.600 16.800 224.600 69.000 4.700 139.900 46.720

abr 1998 998.350 379.900 352.000 86.500 46.800 147.000 153.300 5.800 27.900 238.600 76.500 6.300 144.800 36.510

may 1998 1.058.800 406.000 358.200 90.200 39.300 164.200 164.300 7.800 26.600 253.500 74.200 7.600 165.700 30.900

jun 1998 1.033.000 384.700 351.700 115.500 45.800 143.100 158.500 6.700 25.800 245.600 70.600 12.000 124.500 34.100

jul 1998 1.211.000 405.600 551.500 135.300 43.800 189.400 217.200 7.700 25.700 274.300 148.900 14.000 138.600 50.400

ago 1998 1.327.000 513.400 1.197.700 145.800 44.700 176.500 226.400 6.500 28.500 264.700 88.900 16.400 162.600 75.940

sep 1998 1.198.700 513.700 1.137.000 142.600 40.300 168.900 194.500 6.500 28.600 256.300 70.800 11.000 158.200 65.930

oct 1998 1.092.400 448.300 860.000 163.100 42.900 174.500 222.800 6.600 36.800 281.400 96.000 6.100 149.500 59.100

nov 1998 894.300 378.700 351.400 120.900 37.000 139.300 219.200 4.400 26.100 223.600 59.000 5.100 92.700 47.900

dic 1998 1.045.400 331.900 354.600 123.900 39.800 150.300 246.600 4.000 23.300 236.100 64.400 7.200 104.040 33.500

1999 ene 1999 1.134.885 411.000 352.100 149.300 45.500 176.200 272.800 5.000 22.900 249.800 72.500 6.700 128.850 41.500

feb 1999 990.660 330.900 354.800 129.100 35.900 146.500 220.400 4.100 24.100 221.700 38.200 4.900 102.100 37.760

mar 1999 1.099.100 350.400 351.000 117.200 42.900 157.500 258.500 7.400 23.400 239.900 83.500 3.800 121.000 37.000

abr 1999 900.500 308.200 355.500 95.500 45.900 149.500 231.700 5.100 27.700 253.800 55.300 2.900 136.200 40.200

may 1999 1.091.400 201.700 356.200 89.540 42.400 161.000 258.700 5.500 25.700 272.100 65.000 6.600 163.400 32.600

jun 1999 1.326.800 373.400 364.500 113.460 44.000 165.000 240.200 7.200 30.300 273.300 65.800 15.100 124.900 39.000

jul 1999 1.665.600 348.300 375.200 160.700 57.300 192.000 326.900 13.900 24.700 335.700 97.900 26.604 106.100 77.800

ago 1999 1.482.100 351.100 1.244.900 154.590 40.600 157.500 261.500 9.000 22.800 283.200 91.900 14.700 107.800 72.240

sep 1999 1.446.400 689.500 1.199.000 125.200 45.400 162.500 267.700 6.000 31.200 288.800 85.700 10.300 136.200 82.700

oct 1999 1.279.700 605.000 599.200 107.200 47.100 160.900 235.300 6.000 38.800 271.500 70.800 1.700 169.100 56.800

nov 1999 900.800 350.100 686.400 83.800 36.800 140.200 181.800 5.000 20.800 241.000 56.100 1.300 139.100 39.800

dic 1999 932.200 313.900 449.600 91.600 42.800 168.700 196.100 5.900 20.600 237.800 72.000 1.600 157.800 23.300

2000 ene 2000 1.054.400 350.900 364.700 96.800 45.300 191.200 201.100 6.100 25.800 262.300 78.100 2.000 165.800 36.300

feb 2000 1.145.400 362.500 350.900 76.500 42.700 159.200 197.400 5.800 27.300 234.900 48.700 2.500 158.600 33.500

mar 2000 1.179.800 302.100 366.000 97.300 50.400 152.700 226.200 5.800 33.100 257.700 62.400 5.100 174.500 31.200

abr 2000 1.007.600 345.500 356.000 82.100 47.800 170.100 192.300 5.400 25.900 260.900 89.600 3.100 170.100 32.300

may 2000 1.063.100 366.800 360.000 75.000 45.200 170.000 193.000 4.300 20.600 266.200 58.200 5.800 149.900 40.564

jun 2000 1.330.400 360.800 356.000 140.100 52.300 202.500 234.000 5.800 33.800 309.500 100.100 20.000 149.400 69.100

jul 2000 1.696.000 347.700 712.800 159.900 53.300 227.600 252.400 5.700 19.500 331.400 82.800 15.600 147.400 99.200

ago 2000 1.736.500 341.200 1.284.000 175.500 52.200 200.900 262.300 5.800 27.500 331.900 86.500 18.300 108.000 119.500

sep 2000 1.754.300 356.000 1.172.500 187.600 52.100 188.600 240.500 6.800 33.300 381.500 89.300 16.500 112.400 108.300

oct 2000 1.051.800 468.300 810.100 136.400 48.200 151.200 209.700 4.400 28.100 291.700 64.300 3.800 95.900 59.700

nov 2000 856.300 284.500 350.000 114.700 47.300 149.400 225.600 5.300 28.000 284.700 107.500 4.600 105.200 74.900

dic 2000 1.073.300 353.000 361.200 129.900 57.200 173.700 241.200 6.600 24.700 317.600 90.300 6.000 138.300 76.800

2001 ene 2001 965.500 403.900 341.000 94.700 45.250 151.150 218.400 5.100 26.450 270.800 57.800 7.950 136.100 57.500

feb 2001 1.000.200 341.500 354.000 83.100 45.100 133.950 202.500 5.300 28.950 262.150 66.000 2.300 112.000 38.200

mar 2001 1.114.600 400.800 347.700 99.600 52.550 160.400 227.400 6.200 26.700 293.610 94.100 3.150 47.900 43.972

abr 2001 1.039.900 339.000 323.700 100.500 49.600 146.500 196.200 6.500 23.700 267.840 59.300 3.200 143.200 42.000

may 2001 1.046.300 297.300 372.200 86.400 56.700 173.500 217.600 4.900 31.300 322.300 72.400 7.300 149.600 47.300

jun 2001 1.336.900 343.600 352.000 131.500 61.700 215.800 260.900 6.000 39.000 359.100 85.300 20.600 168.900 70.000

jul 2001 1.368.300 371.600 914.700 133.200 55.300 186.700 247.500 4.800 27.100 352.900 101.200 14.800 139.200 88.900

ago 2001 1.672.700 358.300 1.572.400 144.600 68.400 204.400 281.200 5.400 32.200 383.200 118.200 17.000 141.500 117.400

sep 2001 1.537.700 353.500 1.343.100 144.800 62.200 198.500 280.100 4.500 37.200 441.000 123.500 9.300 129.300 106.800

oct 2001 1.174.000 355.500 899.500 142.600 56.500 174.600 265.100 3.500 43.500 427.900 104.800 3.900 134.700 88.240

nov 2001 1.054.800 344.700 470.500 111.000 56.300 175.000 253.400 3.500 30.100 400.800 75.600 4.000 104.200 73.630

dic 2001 1.287.890 321.400 525.100 122.700 64.200 164.300 242.900 5.100 28.900 385.300 65.500 4.300 175.800 70.430

2002 ene 2002 1.185.200 350.500 585.900 97.300 52.000 153.500 201.300 5.100 32.100 334.200 71.900 4.300 169.900 52.100

feb 2002 1.152.400 353.100 367.800 83.500 49.400 146.300 197.200 3.400 24.500 310.100 65.100 3.600 172.200 54.100

mar 2002 1.239.800 475.700 362.300 89.800 54.000 149.500 227.900 4.000 40.200 364.100 84.300 4.000 186.000 68.800

abr 2002 1.052.600 622.800 351.400 83.800 48.900 163.400 207.800 3.500 28.800 338.000 63.500 4.300 180.200 45.500

may 2002 1.127.200 680.000 361.500 78.700 52.100 189.600 221.000 3.700 34.800 358.400 64.400 2.100 198.800 56.300

jun 2002 914.415 355.000 363.000 97.600 61.000 185.000 241.600 5.000 31.000 379.000 109.700 3.000 177.000 61.300

jul 2002 1.083.700 358.300 481.800 95.600 52.000 195.300 258.600 3.600 19.200 355.600 105.600 10.800 158.900 69.100

ago 2002 1.161.800 348.500 1.270.200 138.000 59.800 217.800 277.000 3.800 30.000 372.700 103.600 5.600 175.000 94.200

sep 2002 941.000 348.500 1.279.000 100.000 53.000 179.100 232.000 3.200 24.100 334.900 81.000 3.400 154.100 60.000

oct 2002 1.039.100 363.000 400.000 120.200 57.800 205.400 253.200 3.300 46.200 367.900 99.000 2.800 168.000 72.100

nov 2002 1.110.100 327.600 356.000 120.800 58.600 226.500 255.000 3.800 35.000 369.300 111.000 2.300 162.000 66.100

dic 2002 1.019.800 351.000 354.000 98.400 49.800 189.900 246.800 3.500 34.200 356.600 115.000 600 178.800 49.500

2003 ene 2003 919.000 352.500 356.000 99.000 48.500 181.100 218.600 3.700 31.200 343.700 122.000 400 184.400 38.900

feb 2003 873.700 355.200 358.000 84.170 45.400 173.200 215.000 5.600 32.500 356.300 98.300 600 174.600 43.100

mar 2003 1.074.900 351.600 363.300 90.068 46.600 192.900 239.800 5.100 40.900 380.500 102.200 1.700 185.700 56.500

abr 2003 1.261.200 352.400 359.400 97.760 42.800 189.000 235.400 4.100 40.500 374.300 101.000 5.300 184.900 52.700

may 2003 1.707.100 365.500 358.000 130.120 52.900 224.600 349.600 4.700 46.800 437.400 123.200 11.100 245.800 78.500

jun 2003 1.311.800 351.200 569.600 122.472 46.200 206.100 326.800 4.000 43.100 369.200 113.200 7.900 139.700 82.100

jul 2003 1.511.000 352.000 1.390.300 144.900 47.400 231.800 356.900 5.100 45.600 379.200 146.500 11.800 195.100 119.700

ago 2003 1.774.900 351.800 1.394.200 180.300 63.200 257.300 398.300 4.500 28.600 419.000 152.900 12.700 177.000 147.800

sep 2003 1.321.700 427.900 1.288.700 164.700 51.000 222.900 329.200 3.700 40.500 370.700 111.600 9.800 128.000 117.300

oct 2003 1.079.900 466.300 942.500 158.340 54.300 226.900 304.200 4.100 55.400 382.600 100.500 2.400 178.600 94.900

nov 2003 976.300 351.000 438.000 145.230 50.500 216.500 293.100 5.700 37.200 374.600 98.000 1.400 168.300 96.600

dic 2003 1.102.000 355.900 357.000 139.100 45.800 218.100 316.000 7.580 32.500 395.600 159.200 2.200 189.400 72.600

2004 ene 2004 1.205.200 351.000 354.000 133.500 49.500 215.600 280.700 8.720 38.500 376.000 157.200 1.700 182.900 65.000

feb 2004 1.281.200 358.500 356.000 118.400 41.600 200.600 275.700 5.300 40.500 334.100 153.500 1.600 160.100 65.300

mar 2004 1.286.700 357.600 358.000 134.500 34.800 203.800 295.800 4.400 31.200 320.700 107.200 1.700 167.200 66.600

abr 2004 1.254.900 358.200 351.400 141.300 42.800 161.300 297.100 3.800 35.900 321.300 104.200 2.500 162.400 56.300

may 2004 1.441.800 352.300 357.900 146.200 38.200 175.000 317.000 4.900 34.500 322.800 80.700 4.200 173.600 62.300

jun 2004 1.552.700 354.800 356.500 155.300 46.000 191.300 324.700 3.800 38.500 360.800 95.600 18.300 144.800 85.700

jul 2004 1.779.400 350.800 635.600 170.000 56.100 252.100 366.600 6.400 40.000 424.200 141.800 20.500 148.000 97.900

ago 2004 1.567.100 351.000 352.000 152.600 51.700 223.000 318.300 4.000 25.600 373.900 121.400 8.200 124.500 110.000

sep 2004 1.573.200 350.000 691.300 148.700 56.200 231.700 308.300 3.900 40.200 433.700 104.300 4.300 131.500 91.400

oct 2004 1.490.200 580.000 626.800 147.600 63.300 215.500 329.000 4.900 42.400 489.900 111.500 4.300 168.200 93.000

nov 2004 985.700 350.000 354.000 121.700 50.700 168.700 287.100 4.800 31.000 382.700 79.500 2.900 135.800 64.100

dic 2004 1.524.000 355.000 358.000 132.300 56.000 213.000 337.100 6.400 35.000 437.300 98.700 2.900 180.000 72.200

2005 ene 2005 1.144.800 472.300 356.000 105.000 45.000 162.000 278.400 7.000 32.700 349.700 77.400 4.400 150.000 55.000

feb 2005 1.158.000 595.300 358.600 97.200 45.000 155.600 274.800 6.100 35.600 330.900 78.400 1.500 153.000 61.300

mar 2005 1.281.100 664.300 359.400 109.700 44.500 180.300 298.900 7.100 40.200 345.700 86.800 2.600 175.700 107.000

abr 2005 1.461.400 350.500 356.000 119.700 41.800 194.800 322.500 6.000 35.700 395.100 119.000 2.600 188.000 69.700

may 2005 1.390.800 375.300 353.300 111.300 34.700 170.500 280.900 6.400 38.800 343.100 108.100 5.300 177.700 48.100

jun 2005 1.513.600 353.500 680.100 137.300 48.100 200.000 350.600 5.100 41.080 394.800 117.600 20.400 155.200 57.500

jul 2005 1.851.100 351.400 248.200 142.800 47.900 235.800 396.200 2.900 42.700 446.400 141.200 25.100 163.900 98.300

ago 2005 1.862.300 352.000 701.100 127.600 47.000 222.000 386.500 2.600 28.400 423.900 138.100 19.700 116.500 99.800

sep 2005 1.576.100 350.900 1.205.800 125.640 48.500 203.400 347.300 1.400 43.500 417.300 135.600 6.500 114.600 90.900

oct 2005 1.410.200 351.900 790.200 124.900 54.400 200.000 347.200 1.800 48.900 405.400 122.100 4.400 111.100 88.700

nov 2005 1.081.200 364.100 442.800 110.000 51.100 194.100 330.700 1.800 34.500 377.900 118.700 3.600 124.600 81.400

dic 2005 1.377.900 377.600 364.000 123.600 65.000 238.500 378.300 2.400 34.300 443.800 162.300 3.300 181.700 80.700
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

1997 ene 1997

feb 1997

mar 1997

abr 1997

may 1997

jun 1997

jul 1997

ago 1997

sep 1997

oct 1997

nov 1997

dic 1997

1998 ene 1998

feb 1998

mar 1998

abr 1998

may 1998

jun 1998

jul 1998

ago 1998

sep 1998

oct 1998

nov 1998

dic 1998

1999 ene 1999

feb 1999

mar 1999

abr 1999

may 1999

jun 1999

jul 1999

ago 1999

sep 1999

oct 1999

nov 1999

dic 1999

2000 ene 2000

feb 2000

mar 2000

abr 2000

may 2000

jun 2000

jul 2000

ago 2000

sep 2000

oct 2000

nov 2000

dic 2000

2001 ene 2001

feb 2001

mar 2001

abr 2001

may 2001

jun 2001

jul 2001

ago 2001

sep 2001

oct 2001

nov 2001

dic 2001

2002 ene 2002

feb 2002

mar 2002

abr 2002

may 2002

jun 2002

jul 2002

ago 2002

sep 2002

oct 2002

nov 2002

dic 2002

2003 ene 2003

feb 2003

mar 2003

abr 2003

may 2003

jun 2003

jul 2003

ago 2003

sep 2003

oct 2003

nov 2003

dic 2003

2004 ene 2004

feb 2004

mar 2004

abr 2004

may 2004

jun 2004

jul 2004

ago 2004

sep 2004

oct 2004

nov 2004

dic 2004

2005 ene 2005

feb 2005

mar 2005

abr 2005

may 2005

jun 2005

jul 2005

ago 2005

sep 2005

oct 2005

nov 2005

dic 2005

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

67.100 109.600 282.000 13.500 3.385.150

58.700 102.000 282.000 15.500 3.242.180

68.600 123.800 282.000 15.650 3.495.200

136.700 91.600 282.000 13.250 4.237.350

106.200 92.500 282.000 14.100 4.403.400

125.700 105.200 171.000 10.800 4.216.400

142.000 125.700 145.517 13.150 4.383.467

155.300 129.900 281.683 13.650 4.786.633

94.400 110.600 282.000 12.500 3.372.300

92.700 116.500 282.000 13.500 4.331.640

57.400 103.000 282.000 13.900 3.025.560

82.300 95.700 282.000 14.100 3.005.400 45.884.680

111.800 112.000 285.700 15.500 3.347.450

64.500 120.900 285.700 11.600 3.079.750

57.200 136.800 285.700 11.700 3.152.870

61.400 114.800 285.900 15.603 3.177.963

57.200 137.700 286.000 14.800 3.343.000

76.700 122.900 286.000 12.000 3.249.200

113.300 125.600 286.000 14.000 3.952.300

140.400 158.800 286.000 13.900 7.090 52.200 4.933.430

128.100 149.300 286.000 13.300 14.800 134.500 4.719.030

83.300 173.200 286.000 17.200 20.400 12.100 4.231.700

62.700 73.800 286.000 13.100 16.600 26.400 3.078.200

61.800 105.000 286.000 15.000 25.300 3.258.140 43.523.033

62.500 146.700 286.000 15.500 27.600 50.400 3.657.735

58.900 149.000 286.000 13.400 15.400 3.163.820

58.600 110.900 286.000 13.300 27.700 412.300 3.801.400

62.800 149.100 286.000 12.500 28.000 3.146.400

60.800 125.100 286.000 15.700 28.300 3.287.740

78.000 159.300 297.900 15.700 22.500 48.200 79.000 3.883.560

142.700 151.700 286.100 17.300 13.500 176.400 4.596.404

146.600 165.800 286.000 13.100 12.000 196.800 5.114.230

129.000 174.000 155.000 12.100 15.000 156.500 5.218.200

100.000 171.400 41.000 12.800 15.400 185.800 2.583 4.178.083

62.900 162.600 286.000 10.000 4.100 59.100 11.700 3.479.400

79.300 173.800 286.000 11.700 23.500 6.100 3.294.300 46.821.272

80.500 168.100 286.000 11.500 20.000 3.500 9.200 3.459.600

67.200 149.700 286.000 10.600 9.900 7.200 8.200 10.400 3.395.100

74.600 158.200 285.800 9.800 9.400 27.600 9.500 3.519.200

81.500 142.700 286.000 10.300 15.100 37.300 10.000 3.371.600

75.500 141.200 286.000 10.100 11.900 9.700 3.353.064

102.700 135.600 286.000 11.100 11.200 50.600 9.300 3.970.300

154.500 164.700 286.000 11.400 10.400 128.600 10.200 4.917.100

205.000 178.800 286.000 14.800 12.100 184.900 8.800 37.700 5.678.200

277.100 184.100 286.000 14.400 12.400 240.100 8.800 5.722.600

131.700 142.000 145.000 10.600 7.200 109.150 11.400 38.300 4.018.950

97.600 158.000 286.000 11.500 6.100 17.500 9.900 3.224.600

93.600 172.800 286.000 13.400 11.000 24.250 9.900 3.660.750 48.291.064

80.000 184.700 286.000 9.950 5.850 7.950 8.000 3.364.050

84.300 142.800 286.000 9.400 5.400 7.550 8.100 3.218.800

102.400 121.900 286.000 10.250 7.700 9.800 3.456.732

100.200 143.100 286.000 8.800 11.200 23.430 8.600 3.322.470

132.000 143.600 286.000 10.500 17.000 21.360 9.900 16.500 3.521.960

153.400 145.000 286.000 10.500 15.700 117.600 15.500 4.195.000

228.700 119.300 286.000 9.600 17.800 80.100 7.600 4.755.300

358.300 140.500 286.000 11.400 14.600 165.410 9.200 6.102.310

308.000 152.800 286.000 11.800 10.900 199.200 8.900 5.749.100

242.100 152.900 63.000 9.700 10.500 187.300 4.800 4.544.640

289.500 170.200 128.000 10.000 10.500 111.500 4.100 3.881.330

222.400 139.900 286.000 11.300 26.100 114.500 2.400 4.266.420 50.378.112

247.700 129.100 286.000 9.400 11.600 116.100 7.400 4.102.600

212.100 94.900 286.000 8.600 8.000 112.300 7.400 3.712.000

190.500 139.900 286.000 11.000 18.000 367.200 8.000 4.371.000

171.200 135.100 286.000 8.700 7.000 141.300 8.300 3.952.100

185.200 165.200 286.000 8.800 23.000 10.700 7.700 4.115.200

179.500 163.700 286.000 9.000 23.000 48.000 8.100 3.700.915

200.000 148.000 286.000 8.900 7.800 89.600 9.700 3.998.100

264.800 164.100 286.000 10.000 7.800 88.000 10.700 5.089.400

193.000 140.000 286.000 8.300 13.500 11.300 9.500 4.454.900

217.700 151.000 283.630 10.000 11.100 81.900 11.400 3.964.730

237.300 162.900 280.200 10.000 7.900 49.300 11.100 3.962.800

194.000 143.100 281.600 8.800 6.900 4.300 9.500 3.696.100 49.119.845

187.300 132.000 285.700 8.300 9.400 19.000 9.000 3.549.700

183.500 134.000 287.200 8.400 6.800 210.200 8.500 3.654.270

153.300 102.200 286.700 9.100 8.400 69.500 9.200 3.770.168

162.600 130.100 283.100 8.500 8.400 81.800 9.700 3.984.960

302.800 159.500 284.800 10.400 9.100 212.500 10.000 5.124.420

315.600 140.400 273.800 8.100 7.900 45.400 8.200 4.492.772

342.800 165.500 280.600 9.500 9.200 84.000 10.700 5.839.600

379.900 182.900 274.400 11.100 20.800 194.900 10.900 6.437.400

329.000 158.100 180.130 10.800 18.100 239.400 9.600 5.532.830

284.800 159.900 3.430 11.000 20.900 161.800 10.100 4.702.870

176.300 148.700 274.100 9.600 9.200 122.100 10.000 4.002.430

158.700 154.100 196.300 9.800 9.600 65.100 10.700 3.997.280 55.088.700

148.500 133.900 266.000 9.100 9.400 15.800 13.700 4.015.920

131.800 124.800 275.000 9.100 9.200 55.100 9.800 4.007.200

138.400 137.600 275.300 8.800 8.600 92.900 13.600 4.045.400

136.200 129.000 286.000 9.200 9.800 10.200 12.800 3.886.600

145.400 111.200 279.100 10.000 5.500 4.100 12.700 4.079.400

161.100 76.300 276.700 10.500 54.100 12.300 4.319.800

243.300 110.100 280.900 12.300 2.000 105.500 13.500 5.257.000

247.400 85.400 280.500 13.100 200 150.000 13.400 4.573.300

273.100 84.800 272.600 9.500 129.100 13.900 4.951.700

281.600 88.100 282.100 10.000 133.100 15.100 5.176.600

187.000 77.400 279.400 8.800 70.350 157.200 11.600 3.810.450

197.200 92.300 283.300 10.000 124.500 124.700 12.500 4.652.400 52.775.770

153.100 72.700 281.000 8.700 23.500 185.900 12.000 3.976.600

174.000 75.200 278.300 9.300 32.900 160.000 10.600 4.091.600

187.300 92.600 279.900 11.500 54.600 183.700 12.300 4.525.200

200.800 98.000 280.400 10.600 36.000 199.900 12.900 4.501.400

167.300 96.700 280.400 8.800 3.200 168.800 12.100 4.181.600

250.900 77.300 283.700 10.000 144.400 14.000 4.855.180

304.900 114.500 285.200 11.000 175.300 17.900 5.102.700

326.700 100.500 278.800 12.300 207.000 15.700 5.468.500

291.900 90.100 279.000 9.800 186.700 12.900 5.537.840

215.600 84.900 279.500 9.400 32.200 178.900 14.000 4.875.700

168.200 64.600 279.000 8.600 9.000 83.700 13.600 3.943.200

206.200 92.600 277.600 10.100 8.500 40.500 15.200 4.484.100 55.543.620
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

2006 ene 2006 1.114.200 350.300 457.200 116.400 48.500 200.500 303.300 2.600 27.800 381.600 155.100 2.400 150.900 58.800

feb 2006 1.259.700 351.100 398.300 120.000 47.500 198.000 296.500 2.700 33.700 369.800 149.600 1.300 151.200 59.100

mar 2006 1.353.400 351.400 358.500 127.100 46.400 215.800 323.200 3.500 36.300 394.200 129.500 2.500 136.900 117.500

abr 2006 1.296.500 351.800 356.000 127.300 48.600 211.800 330.600 2.900 36.700 436.000 120.500 5.000 157.500 70.000

may 2006 1.500.400 354.900 416.000 125.100 45.600 197.200 315.800 3.500 42.800 415.300 117.000 8.200 153.000 41.600

jun 2006 1.458.000 327.100 303.400 128.400 56.200 230.400 329.400 4.000 42.500 406.000 126.400 15.000 131.100 70.600

jul 2006 1.792.900 350.200 1.186.000 141.200 50.500 240.700 377.100 3.100 41.700 471.300 149.700 16.500 147.900 98.300

ago 2006 1.855.400 339.900 1.251.800 135.800 48.400 235.900 375.400 2.200 26.500 452.700 161.100 18.400 128.200 135.000

sep 2006 1.595.200 501.900 1.260.000 161.400 53.700 259.800 362.200 1.700 41.100 500.900 131.600 14.200 132.800 107.600

oct 2006 1.286.300 695.500 1.242.200 108.700 46.900 211.100 313.400 1.600 39.200 408.200 98.900 3.100 120.100 88.600

nov 2006 1.099.300 1.025.300 350.500 108.800 47.400 210.100 306.400 1.700 41.400 395.600 122.700 3.200 121.400 93.200

dic 2006 1.479.200 352.700 355.700 127.700 58.600 227.000 343.000 1.700 42.600 417.900 114.900 4.000 170.900 76.500

2007 ene 2007 1.271.600 503.400 350.700 108.000 49.800 201.200 304.600 1.600 40.000 375.300 93.700 3.700 156.000 68.200

feb 2007 1.147.400 351.500 350.200 111.200 39.300 187.700 290.100 1.700 36.100 361.800 116.700 6.000 161.500 65.600

mar 2007 1.353.800 313.500 379.500 133.300 39.600 205.000 351.200 1.800 41.400 413.700 112.400 6.400 190.800 71.100

abr 2007 1.249.300 307.900 351.700 94.700 31.700 175.600 303.100 1.590 36.200 384.900 76.500 6.700 163.800 40.900

may 2007 1.273.147 365.700 342.500 104.800 35.000 210.100 342.200 3.110 45.000 421.300 85.100 8.700 186.500 45.100

jun 2007 1.326.226 363.300 415.700 88.900 41.700 231.300 344.100 2.300 40.200 452.800 100.000 9.300 158.800 62.900

jul 2007 1.411.400 374.400 468.300 91.000 37.300 215.300 330.400 3.500 37.400 383.000 83.900 14.700 157.200 72.600

ago 2007 1.533.300 359.200 389.600 101.800 58.600 223.200 364.000 3.300 31.300 407.400 84.300 11.400 145.300 108.500

sep 2007 1.221.500 352.600 779.900 132.800 61.800 212.000 365.000 2.800 42.600 397.600 82.400 12.700 150.300 74.000

oct 2007 1.161.600 351.900 993.600 122.900 57.500 206.300 356.700 2.900 49.800 369.900 78.900 4.700 143.400 53.500

nov 2007 1.044.800 345.800 820.400 124.600 63.300 184.000 352.800 2.700 47.300 367.500 80.100 4.500 131.500 64.100

dic 2007 1.307.700 352.000 456.000 146.500 63.500 201.700 376.600 3.100 37.100 400.600 79.200 4.900 183.000 75.800

2008 ene 2008 1.194.900 357.500 431.700 136.000 63.400 173.800 302.200 3.500 49.200 349.800 76.800 4.800 158.100 60.700

feb 2008 1.257.700 341.500 433.100 137.400 56.000 167.000 272.900 4.400 48.400 321.500 65.300 4.500 156.300 57.400

mar 2008 1.440.400 388.600 393.500 132.600 42.200 172.000 290.500 5.000 49.700 376.600 70.400 2.800 174.100 63.200

abr 2008 1.234.300 309.500 358.800 138.400 41.000 169.000 268.100 3.800 48.900 383.000 51.300 2.100 148.000 54.000

may 2008 1.513.800 354.500 392.400 145.300 33.100 191.400 265.000 3.000 46.200 395.100 52.000 3.900 166.000 50.200

jun 2008 1.131.800 313.500 341.100 128.400 31.600 177.200 233.300 1.800 45.800 353.700 43.700 3.300 133.400 55.400

jul 2008 1.502.400 355.200 377.100 156.400 43.000 213.600 275.700 3.100 59.900 352.800 50.700 13.500 154.000 77.300

ago 2008 1.723.100 358.400 356.600 152.600 48.900 206.600 269.400 3.000 45.100 392.500 72.200 16.500 151.600 93.300

sep 2008 1.306.400 454.000 477.600 139.400 41.000 167.400 220.400 2.000 46.500 345.100 74.000 10.100 130.200 90.300

oct 2008 1.651.800 389.900 880.000 160.800 42.000 181.900 250.800 2.000 52.100 389.900 73.600 5.800 142.200 90.300

nov 2008 1.197.900 331.800 333.400 157.500 37.900 182.200 261.400 2.600 33.500 365.300 82.700 4.800 137.200 63.500

dic 2008 1.330.400 374.200 334.700 152.800 40.200 177.100 248.800 1.600 38.000 392.400 73.700 5.100 140.800 98.000

2009 ene 2009 1.220.800 365.300 298.900 149.400 27.800 169.500 225.100 2.100 34.200 401.500 68.200 4.900 135.900 61.100

feb 2009 1.327.600 327.100 340.600 121.400 23.400 141.300 177.000 2.100 29.700 323.500 43.700 2.800 117.200 90.900

mar 2009 1.326.400 335.900 312.000 128.600 23.100 148.600 172.900 2.500 29.300 342.000 54.900 4.100 123.900 103.300

abr 2009 1.208.400 360.500 331.100 128.800 17.400 146.400 175.419 2.000 28.100 372.400 63.300 5.900 140.600 101.000

may 2009 1.529.100 346.400 342.600 130.000 22.300 167.300 205.743 2.000 34.900 444.300 59.900 5.500 146.400 115.400

jun 2009 1.252.700 314.900 302.600 115.800 29.100 163.000 173.638 2.100 33.800 364.100 47.400 9.900 121.500 54.200

jul 2009 1.650.400 579.200 325.700 138.100 30.000 204.500 227.680 3.800 36.000 450.700 67.700 20.900 109.100 85.600

ago 2009 1.575.700 561.500 244.600 134.500 34.300 195.800 218.902 3.200 26.900 430.500 81.300 13.300 107.700 92.900

sep 2009 1.479.500 554.500 402.400 135.300 40.700 195.700 208.502 1.500 37.700 460.300 67.000 14.700 98.300 92.700

oct 2009 1.747.900 667.600 555.400 158.500 44.000 212.600 225.545 2.100 50.000 494.800 62.600 3.300 115.000 100.000

nov 2009 1.093.100 348.400 430.100 122.200 31.800 160.800 167.415 1.700 26.800 365.760 38.100 2.771 97.630 66.000

dic 2009 1.370.700 379.900 384.600 145.700 47.200 190.100 221.816 2.400 30.800 471.140 53.700 3.929 164.870 66.400

2010 ene 2010 1.435.300 357.300 320.400 119.500 36.300 151.200 176.400 1.600 27.700 382.400 44.200 1.500 124.000 56.000

feb 2010 1.375.800 337.000 357.000 117.700 36.700 142.300 183.300 2.400 27.600 384.800 43.900 900 127.800 69.800

mar 2010 1.245.500 327.400 279.800 123.800 41.000 142.700 176.700 2.000 43.300 434.100 49.900 1.600 143.700 70.100

abr 2010 1.215.300 362.500 386.200 128.200 38.700 148.400 175.400 2.200 37.400 422.700 51.400 2.600 139.300 56.000

may 2010 1.211.300 503.000 373.500 133.500 40.300 157.400 168.800 2.000 29.200 417.000 54.100 4.400 150.200 67.400

jun 2010 1.486.100 585.400 508.000 131.600 41.100 162.100 197.800 3.700 29.900 418.800 60.400 7.800 143.400 126.700

jul 2010 1.392.600 389.100 606.900 155.100 38.600 190.800 217.000 5.100 30.300 456.700 58.600 20.900 165.200 133.600

ago 2010 1.359.600 373.900 498.100 139.200 36.700 182.500 214.500 3.500 23.300 400.400 58.900 21.700 143.600 101.500

sep 2010 1.421.300 344.900 395.100 143.300 45.900 177.800 189.900 2.400 36.800 428.000 73.400 10.800 136.000 91.150

oct 2010 1.335.100 367.900 491.500 156.400 42.600 183.100 200.700 3.400 37.000 464.400 66.500 1.300 154.800 101.150

nov 2010 994.000 397.100 276.400 128.900 42.000 144.300 176.200 3.400 28.200 404.700 40.700 1.100 133.800 72.400

dic 2010 1.419.000 376.600 564.400 155.800 47.000 163.000 221.600 3.100 32.300 496.900 42.600 400 150.300 89.200

2011 ene 2011 1.353.900 314.200 470.400 113.200 35.100 138.300 203.000 2.900 21.400 451.600 32.300 2.000 123.000 67.300

feb 2011 1.255.500 356.200 507.200 126.800 35.000 137.700 179.800 3.000 29.100 409.100 34.100 1.000 129.300 86.000

mar 2011 1.344.800 359.000 338.800 137.900 34.500 135.300 174.000 3.600 37.800 429.100 38.500 1.000 147.900 115.800

abr 2011 1.654.800 378.900 409.200 155.400 37.600 145.800 184.700 3.800 35.100 466.500 41.500 1.800 156.700 88.300

may 2011 1.489.900 345.100 504.900 146.000 34.000 153.600 166.900 2.900 34.000 409.500 39.800 1.900 138.900 62.200

jun 2011 1.578.500 401.000 542.100 169.700 39.000 164.700 216.200 4.500 38.800 458.800 47.000 10.800 137.600 94.800

jul 2011 1.716.900 350.000 619.000 161.400 36.000 188.000 248.800 5.300 30.300 464.300 65.600 10.500 158.000 131.900

ago 2011 1.631.500 341.900 467.900 155.100 44.300 178.800 216.500 3.800 19.100 421.600 71.400 11.000 150.500 141.000

sep 2011 1.729.000 364.400 1.048.700 156.000 44.600 169.800 206.300 3.200 38.900 435.700 63.000 11.800 148.900 140.000

oct 2011 1.568.400 425.200 1.022.700 175.900 43.000 172.800 222.500 3.600 37.000 447.100 57.600 10.100 159.200 160.800

nov 2011 960.269 361.200 1.010.700 165.000 40.700 145.000 207.100 3.700 34.200 404.100 46.300 1.600 150.700 164.900

dic 2011 945.140 352.500 411.100 183.100 39.400 153.500 163.700 4.100 28.000 446.700 46.000 2.000 155.500 151.400

2012 ene 2012 920.659 348.700 264.800 145.000 36.100 111.000 132.500 3.900 26.400 362.300 37.800 1.000 133.200 102.400

feb 2012 1.269.000 349.200 269.600 148.200 37.500 116.500 173.300 4.400 25.600 385.500 43.200 1.500 138.100 106.300

mar 2012 1.503.750 353.200 381.000 174.200 43.300 118.600 170.300 4.900 32.100 439.800 40.200 3.500 160.800 107.500

abr 2012 994.700 288.800 253.200 143.400 33.300 100.700 133.800 3.900 25.300 383.700 38.100 1.000 140.500 90.100

may 2012 1.168.850 341.700 358.900 163.300 39.900 114.500 137.000 5.000 28.400 423.000 36.100 4.800 168.000 93.100

jun 2012 1.019.370 363.900 408.400 166.500 40.500 143.300 166.300 4.800 32.200 451.100 45.000 9.800 169.800 110.900

jul 2012 1.266.934 336.000 563.900 153.600 36.100 153.000 176.600 4.300 21.300 389.400 54.000 14.000 146.300 115.100

ago 2012 1.687.200 411.500 297.900 184.400 49.400 193.200 221.300 4.400 24.000 418.400 65.700 24.500 154.800 136.000

sep 2012 1.581.290 424.000 704.600 185.800 47.800 181.300 195.700 4.700 32.300 445.000 59.900 14.300 145.200 124.100

oct 2012 1.329.710 343.700 864.900 167.600 43.100 170.900 183.500 5.200 39.000 396.300 47.900 2.500 143.700 111.300

nov 2012 903.500 339.000 472.000 173.700 41.400 147.300 167.900 6.200 25.800 388.800 43.000 1.400 135.100 105.500

dic 2012 975.100 329.700 326.200 193.300 47.700 137.200 152.000 6.500 22.300 477.100 38.200 1.000 142.900 86.900

2013 ene 2013 1.061.300 89.700 259.500 174.500 41.700 130.800 168.400 5.200 28.800 422.900 32.200 1.400 128.700 106.000

feb 2013 703.600 311.600 347.100 155.100 38.000 133.900 145.500 5.200 22.100 404.900 32.800 700 123.900 106.100

mar 2013 933.000 354.300 354.400 173.800 43.600 160.200 143.700 6.100 20.000 466.500 37.300 1.400 150.500 108.400

abr 2013 901.700 322.200 247.600 160.500 44.300 127.100 127.100 5.200 22.400 424.400 31.200 1.300 140.800 74.900

may 2013 954.000 312.300 329.300 170.600 55.400 116.900 193.000 4.700 29.900 441.200 31.800 400 147.200 85.400

jun 2013 933.200 352.000 598.000 176.900 34.800 121.900 125.400 5.000 24.900 445.600 34.300 3.800 140.700 164.300

jul 2013 1.483.521 419.700 1.166.900 187.400 38.900 145.900 149.400 5.300 27.700 465.900 44.000 20.900 146.000 133.500

ago 2013 1.971.485 362.500 1.368.300 175.400 47.100 154.500 180.800 6.200 22.600 513.100 56.600 19.800 152.600 135.100

sep 2013 1.475.105 356.500 1.082.000 141.200 38.100 120.400 133.500 6.000 29.600 429.400 43.700 6.800 135.200 117.500

oct 2013 1.494.975 352.600 984.600 157.000 44.000 127.500 140.400 6.900 38.400 463.700 40.700 1.000 151.500 133.300

nov 2013 1.135.211 362.700 995.500 160.300 42.200 125.500 134.400 6.400 25.400 492.900 39.900 900 147.100 112.000

dic 2013 1.099.300 366.800 966.200 134.600 49.000 117.500 137.000 6.100 25.500 479.600 37.300 600 138.600 101.100

2014 ene 2014 1.031.200 358.600 709.500 117.300 41.700 105.200 121.400 5.900 21.400 422.700 32.300 700 134.200 90.400

feb 2014 921.200 541.500 324.600 126.600 41.100 109.300 115.000 5.000 20.900 402.200 31.400 400 132.700 82.500

mar 2014 955.400 350.100 425.800 131.200 39.400 118.600 124.700 4.100 25.400 397.200 36.100 1.100 150.600 105.100

abr 2014 935.400 350.900 424.300 123.000 39.600 113.800 119.600 2.800 25.600 397.900 34.200 1.000 147.300 82.700

may 2014 1.612.400 390.200 1.004.500 145.900 42.500 120.100 126.100 3.800 25.500 440.200 40.400 2.600 158.500 85.800

jun 2014 1.505.000 357.200 993.600 139.700 46.400 119.100 124.700 3.900 24.800 389.100 35.300 11.600 135.300 100.900

jul 2014 1.221.800 443.900 1.105.200 168.500 46.400 158.400 157.200 3.700 32.000 411.900 50.800 16.100 156.100 131.100

ago 2014 1.365.200 444.400 1.157.200 164.400 58.000 156.500 180.300 3.700 16.500 424.600 61.000 12.600 157.200 140.700

sep 2014 1.345.700 367.100 1.171.000 166.100 50.800 148.100 161.400 3.600 30.500 419.800 58.700 13.100 144.700 121.000

oct 2014 1.262.600 481.900 1.188.000 178.300 53.400 150.900 138.000 4.000 35.700 424.300 40.000 1.300 149.100 124.500

nov 2014 1.165.600 395.000 1.072.500 177.200 52.300 140.800 104.900 4.600 24.500 444.600 33.100 1.700 139.100 118.400

dic 2014 1.050.800 370.200 585.100 165.500 46.600 141.600 117.500 3.800 24.700 471.200 34.700 1.000 141.700 101.800
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

2006 ene 2006

feb 2006

mar 2006

abr 2006

may 2006

jun 2006

jul 2006

ago 2006

sep 2006

oct 2006

nov 2006

dic 2006

2007 ene 2007

feb 2007

mar 2007

abr 2007

may 2007

jun 2007

jul 2007

ago 2007

sep 2007

oct 2007

nov 2007

dic 2007

2008 ene 2008

feb 2008

mar 2008

abr 2008

may 2008

jun 2008

jul 2008

ago 2008

sep 2008

oct 2008

nov 2008

dic 2008

2009 ene 2009

feb 2009

mar 2009

abr 2009

may 2009

jun 2009

jul 2009

ago 2009

sep 2009

oct 2009

nov 2009

dic 2009

2010 ene 2010

feb 2010

mar 2010

abr 2010

may 2010

jun 2010

jul 2010

ago 2010

sep 2010

oct 2010

nov 2010

dic 2010

2011 ene 2011

feb 2011

mar 2011

abr 2011

may 2011

jun 2011

jul 2011

ago 2011

sep 2011

oct 2011

nov 2011

dic 2011

2012 ene 2012

feb 2012

mar 2012

abr 2012

may 2012

jun 2012

jul 2012

ago 2012

sep 2012

oct 2012

nov 2012

dic 2012

2013 ene 2013

feb 2013

mar 2013

abr 2013

may 2013

jun 2013

jul 2013

ago 2013

sep 2013

oct 2013

nov 2013

dic 2013

2014 ene 2014

feb 2014

mar 2014

abr 2014

may 2014

jun 2014

jul 2014

ago 2014

sep 2014

oct 2014

nov 2014

dic 2014

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

157.700 76.800 280.000 9.000 4.100 4.500 12.100 3.913.800

174.000 67.200 279.700 8.700 11.600 86.100 12.000 4.077.800

192.000 85.900 277.400 9.600 6.400 21.500 13.600 4.202.600

188.600 97.700 278.300 10.000 4.300 52.700 14.000 4.196.800

183.400 84.900 279.300 9.300 4.400 76.700 14.000 4.388.400

160.800 73.400 278.600 9.400 400 134.000 13.600 4.298.700

215.000 71.700 279.600 11.100 254.400 16.300 5.915.200

226.000 76.700 104.500 12.700 3.800 190.700 15.000 8.960 19.060 5.824.120

276.600 91.500 115.400 11.000 1.100 195.700 14.500 5.200 9.500 5.844.600

226.500 79.100 92.600 9.400 10.700 139.000 14.200 8.900 5.600 5.249.800

209.000 67.900 272.000 9.600 8.400 163.000 12.200 6.900 3.300 4.679.300

188.900 82.700 279.300 9.200 16.000 111.200 16.500 19.600 4.495.800 57.086.920

158.000 67.000 280.400 8.400 16.200 93.600 13.100 22.800 1.300 4.188.600

148.900 63.300 277.900 8.000 15.800 31.800 11.700 27.100 2.000 3.813.300

178.300 67.800 278.700 11.000 17.900 41.400 13.800 40.600 600 4.263.600

147.200 55.700 275.000 8.700 7.200 35.700 12.600 37.600 3.804.290

156.547 87.900 281.000 8.400 7.100 93.900 14.300 39.600 700 4.157.704

155.200 91.700 278.400 8.700 7.900 161.200 14.600 36.500 4.391.726

165.400 70.900 281.900 7.400 7.200 138.600 13.200 33.400 4.398.400

165.500 85.100 275.500 8.700 7.900 109.100 14.200 46.000 4.533.200

170.500 90.300 300.700 8.900 8.200 5.500 14.600 45.800 4.532.500

157.300 85.000 301.600 9.500 7.500 66.200 14.200 41.800 4.636.700

150.800 82.900 264.200 9.500 7.600 27.600 13.100 42.600 4.231.700

165.400 79.100 284.400 10.600 9.300 36.600 18.000 52.100 4.343.200 51.294.920

136.000 79.100 279.400 8.600 7.400 111.400 13.300 43.300 1.600 4.042.500

140.500 85.100 281.400 8.000 8.000 127.200 13.800 44.800 4.032.200

174.200 90.800 278.100 8.500 8.000 134.400 11.800 44.200 4.351.600

153.700 81.700 280.500 7.200 7.000 126.200 13.600 38.800 4.100 3.923.000

157.800 82.100 287.500 8.900 9.200 281.300 14.500 59.100 4.512.300

134.500 66.300 281.200 8.000 6.700 235.500 13.000 48.800 3.788.000

174.400 86.800 285.200 9.000 7.700 140.700 14.400 57.700 4.410.600

210.300 91.600 281.800 9.300 9.400 91.100 13.600 61.900 4.658.800

167.900 63.300 279.700 8.400 9.200 136.300 14.900 48.100 4.232.200

188.500 101.000 297.800 10.000 9.700 172.100 15.200 44.500 1.600 5.153.500

159.400 77.700 276.900 8.800 10.600 235.300 13.100 42.800 4.016.300

154.400 67.900 280.500 9.500 11.800 301.100 13.800 56.300 4.303.100 51.424.100

148.100 87.200 277.200 9.100 12.200 295.900 13.400 73.000 4.080.800

134.600 75.300 279.000 8.100 10.800 270.400 11.600 76.000 3.934.100

142.400 63.000 281.500 8.200 22.400 293.700 12.800 64.900 3.996.400

155.800 61.600 278.500 8.600 10.000 115.000 14.100 42.200 3.767.119

176.500 66.900 289.600 9.800 10.500 121.700 15.600 47.700 4.290.143

149.200 67.400 266.100 8.600 7.300 90.300 11.700 57.700 3.643.038

207.900 72.500 278.700 10.400 9.700 129.500 14.100 81.100 1.900 4.735.180

199.900 90.300 281.400 10.400 10.700 154.000 13.200 80.800 3.900 4.565.702

248.300 76.700 281.600 10.500 10.000 186.700 12.900 56.400 600 4.672.502

271.900 101.600 294.200 12.700 9.500 259.500 14.400 51.900 1.200 5.456.245

150.600 68.700 262.200 8.700 6.800 207.900 11.900 53.400 1.500 3.724.276

204.300 71.800 279.300 11.500 10.200 239.700 15.100 55.100 200 4.420.455 51.285.960

171.500 72.600 280.300 8.600 8.900 146.800 12.400 42.900 3.977.800

141.900 70.500 154.100 8.300 7.100 134.500 12.100 42.000 3.777.500

152.800 81.500 143.600 8.800 7.900 187.500 12.700 44.000 3.720.400

144.700 89.200 279.600 10.100 7.800 139.100 14.400 45.900 3.897.100

149.100 93.000 292.400 10.200 9.200 14.000 13.900 47.700 5.916 3.947.516

153.100 99.600 278.300 10.400 60.900 175.700 13.300 55.100 10.000 4.759.200

195.400 120.800 140.600 11.700 31.200 89.000 16.000 68.300 12.700 4.546.200

192.000 109.500 129.000 9.400 9.000 110.800 14.900 69.300 900 8.000 4.210.200

198.800 112.700 143.000 10.000 10.000 159.800 14.300 52.800 600 6.500 4.205.250

210.000 113.300 129.000 10.300 12.000 135.700 13.400 51.200 6.700 4.287.450

163.300 61.200 115.900 9.900 36.300 93.700 17.900 46.400 5.800 3.393.600

189.000 113.000 145.700 11.500 12.000 80.700 42.900 50.200 7.400 4.414.600 49.136.816

155.000 99.100 123.000 9.400 12.500 208.000 17.900 43.200 5.500 4.002.200

151.800 104.200 120.600 9.100 12.300 156.300 12.700 40.700 6.400 3.903.900

164.800 110.700 123.900 10.500 11.200 175.500 13.900 44.600 7.200 3.960.300

178.900 112.700 127.800 11.300 10.400 116.700 14.300 49.000 6.300 4.387.500

146.500 97.200 124.600 8.900 8.400 223.600 12.500 40.100 5.400 4.196.800

157.500 94.400 142.200 10.000 9.200 266.500 13.100 48.900 5.900 4.651.200

165.300 111.700 137.200 11.300 9.700 245.900 14.400 58.100 7.400 4.947.000

154.500 92.600 158.400 9.100 8.800 233.700 13.800 58.300 7.100 4.590.700

194.700 91.300 170.300 9.600 10.500 274.200 13.300 54.400 5.700 5.384.300

229.600 103.300 162.000 10.400 11.400 244.800 13.900 49.300 6.100 5.336.700

166.800 77.600 182.000 8.400 10.900 183.400 15.300 44.800 5.800 4.390.469

183.300 85.700 245.900 9.800 15.600 144.600 25.400 48.400 6.600 3.847.440 53.598.509

139.100 77.900 161.900 6.600 14.500 222.800 10.000 37.700 700 5.800 3.302.759

145.100 85.000 189.900 8.600 21.700 86.400 10.200 39.400 5.500 3.659.700

163.500 97.000 180.700 9.700 8.700 71.400 12.100 48.800 6.600 4.131.650

135.800 83.500 130.300 8.900 7.200 92.100 8.200 39.000 5.800 3.141.300

155.000 87.800 123.000 9.900 8.100 12.300 45.300 6.200 3.530.150

190.900 96.400 112.700 10.200 8.600 43.300 12.500 49.700 6.300 3.662.470

205.300 95.000 120.500 9.600 7.900 102.600 11.500 53.100 600 5.300 4.041.934

221.000 89.400 116.300 11.500 11.300 161.100 15.200 66.100 14.900 7.700 4.587.200

209.700 88.900 113.800 11.400 9.000 178.900 15.700 52.400 10.700 7.500 4.843.990

205.500 78.300 117.600 10.400 8.200 138.600 13.100 45.200 5.700 4.700 3.869 4.480.479

157.100 61.900 111.300 9.900 9.000 108.700 10.500 44.900 4.300 3.468.200

164.100 88.100 126.900 11.300 9.600 126.400 12.000 50.300 4.800 3.529.600 46.379.432

147.800 82.600 113.100 10.800 8.400 78.800 10.300 44.500 4.300 3.151.700

147.300 81.400 119.200 10.100 8.700 28.500 9.000 43.100 3.600 3.513 2.984.913

166.500 89.200 122.900 12.100 12.000 43.800 11.000 45.700 4.600 3.461.000

146.700 81.400 119.600 9.700 8.800 86.700 12.000 42.400 4.400 3.142.400

164.200 73.000 119.000 10.400 8.600 72.000 14.400 45.600 4.500 2.273 3.386.073

159.200 76.300 124.900 11.200 8.800 86.200 12.100 49.900 4.500 3.693.900

163.500 91.500 126.700 15.700 8.600 40.700 12.800 61.200 6.000 4.961.721

221.700 110.100 133.540 17.000 9.000 76.500 12.700 77.000 2.600 7.300 5.833.525

178.400 92.400 112.600 13.200 9.100 76.300 10.900 55.000 5.500 5.800 4.674.205

202.300 91.100 123.500 14.300 8.400 132.700 11.700 51.100 5.800 5.800 4.783.275

179.100 90.000 128.600 12.200 8.600 140.400 10.600 49.300 5.600 5.800 4.410.611

163.900 86.300 114.000 11.500 8.100 42.300 10.900 49.600 200 5.600 4.151.600 48.634.923

151.100 90.600 126.400 10.200 9.200 51.900 10.600 48.000 900 5.100 3.696.500

150.100 88.300 84.700 9.600 7.200 50.000 9.300 47.400 5.100 3.306.100

179.300 94.400 112.900 10.500 4.900 12.500 11.300 53.300 5.600 3.349.500

176.700 95.800 239.240 9.800 4.700 400 13.200 60.500 5.100 3.403.540

199.600 106.900 160.200 11.100 5.400 22.600 14.200 66.000 300 5.300 4.790.100

165.900 91.000 117.600 10.500 4.600 13.300 13.600 60.300 2.300 5.300 4.471.000

216.800 99.700 134.900 12.400 5.100 103.700 15.400 68.400 6.900 7.800 4.774.200

220.200 106.200 124.000 14.200 5.400 156.100 16.600 75.800 10.400 7.100 5.078.300

221.900 98.200 116.600 13.300 5.000 131.900 15.900 61.900 6.900 5.300 4.878.500

188.500 92.800 120.900 14.100 6.000 155.200 15.800 54.900 5.200 5.200 4.890.600

186.500 71.100 110.600 13.200 5.300 122.100 14.300 49.400 2.300 5.900 4.455.000

180.800 92.300 103.000 13.000 5.400 102.000 14.200 51.300 400 7.700 3.826.300 50.919.640
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozóna Barganiza CLAS Carreño

2015 ene 2015 1.065.700 373.200 478.500 164.000 43.500 138.600 93.000 3.900 21.200 459.300 31.900 1.100 133.000 107.000

feb 2015 1.040.300 395.200 725.600 160.300 41.100 123.500 89.200 3.900 21.100 404.000 30.700 1.100 133.900 113.500

mar 2015 1.072.500 319.800 966.300 159.400 43.400 114.100 155.500 4.000 22.200 433.500 31.000 1.300 138.600 124.800

abr 2015 921.700 277.100 840.600 163.400 44.400 114.100 108.400 5.000 21.800 432.600 33.800 2.200 148.100 147.800

may 2015 1.093.600 258.900 813.700 176.700 46.800 118.000 135.900 4.500 23.900 459.950 35.400 4.100 140.900 106.100

jun 2015 1.064.300 351.100 940.100 163.900 57.800 129.900 136.600 5.300 29.100 455.100 35.900 11.200 132.900 101.100

jul 2015 1.417.600 369.700 1.122.300 183.800 70.600 173.400 174.000 4.100 23.600 569.350 56.300 21.300 152.900 144.100

ago 2015 1.405.100 356.400 1.142.200 176.100 71.000 170.300 164.500 3.700 19.000 512.100 59.700 14.400 152.000 144.500

sep 2015 1.140.300 357.600 1.042.900 169.600 62.800 145.900 119.400 3.900 32.400 444.100 44.200 5.600 141.400 136.400

oct 2015 1.221.700 350.000 1.084.700 187.300 64.200 155.900 123.200 4.300 35.200 504.500 55.100 3.900 164.600 165.100

nov 2015 1.040.600 349.100 546.100 141.200 51.000 105.400 86.000 3.500 29.100 391.230 38.600 2.000 115.400 119.100

dic 2015 1.105.300 350.100 690.000 168.900 66.100 118.400 122.600 4.600 29.200 525.000 43.400 1.800 161.800 147.900

2016 ene 2016 819.000 348.900 561.900 145.600 46.200 104.100 101.100 3.500 16.600 419.100 33.000 700 137.800 102.600

feb 2016 892.000 350.900 505.000 143.300 44.600 113.900 78.500 3.600 21.400 425.300 36.800 900 147.800 105.400

mar 2016 963.500 348.900 598.700 159.500 41.000 120.100 85.200 3.900 22.000 463.500 33.600 700 153.900 100.200

abr 2016 971.900 351.300 564.000 164.800 40.700 131.700 88.800 5.000 27.300 473.200 35.600 1.700 165.400 109.300

may 2016 886.800 349.100 677.600 148.400 34.900 115.800 85.600 19.900 28.100 399.800 29.000 2.200 137.400 117.800

jun 2016 917.500 341.000 1.050.500 165.900 41.600 108.800 112.900 4.800 32.500 439.300 34.900 4.700 148.300 142.800

jul 2016 1.165.000 355.200 1.167.100 181.000 44.800 139.900 143.600 4.100 17.800 489.300 38.300 19.500 162.400 138.900

ago 2016 1.255.500 340.400 1.254.700 176.600 45.400 140.300 150.900 3.900 23.400 456.900 50.900 19.400 136.600 127.900

sep 2016 1.174.800 348.400 1.097.600 177.600 43.400 137.500 126.900 4.300 35.100 469.600 41.900 11.100 149.100 124.500

oct 2016 1.086.700 349.000 938.500 181.100 49.100 108.000 106.500 5.600 33.400 480.200 40.900 3.400 143.800 150.000

nov 2016 925.900 341.200 935.400 147.500 49.100 98.600 84.300 5.000 27.800 425.300 32.400 900 145.500 166.200

dic 2016 983.900 371.600 942.200 145.800 61.100 119.500 104.900 4.100 29.000 483.700 38.900 1.000 160.800 178.300

2017 ene 2017 902.500 347.300 758.100 128.900 61.000 101.900 86.900 4.300 24.100 409.800 30.600 400 140.400 134.000

feb 2017 861.000 340.300 797.500 128.800 44.600 96.000 75.700 5.000 25.500 402.500 35.200 900 125.800 101.400

mar 2017 920.000 333.200 943.400 136.800 51.600 106.100 78.400 4.700 32.500 441.500 35.400 1.200 152.400 112.900

abr 2017 1.041.100 343.800 992.500 156.200 60.500 110.800 98.600 5.300 31.000 464.100 35.200 6.900 158.900 134.600

may 2017 993.100 340.200 964.800 138.200 49.000 119.400 96.200 4.200 38.900 428.200 34.400 2.700 142.100 109.900

jun 2017 1.136.700 389.600 1.014.300 147.300 56.500 127.300 114.700 3.900 34.400 453.700 40.600 12.100 152.600 119.600

jul 2017 1.182.200 483.200 1.014.700 153.300 62.700 136.000 134.000 3.400 25.900 459.300 51.600 14.600 155.600 122.500

ago 2017 1.201.200 644.800 1.107.600 162.700 59.900 152.200 151.700 3.100 19.600 452.700 53.300 11.900 156.400 130.000

sep 2017 1.021.700 634.700 1.030.500 126.000 52.700 139.800 127.300 3.500 34.500 458.600 44.800 2.700 123.900 140.100

oct 2017 1.117.400 712.100 921.000 114.900 49.900 125.100 127.000 3.900 37.000 416.900 40.500 3.700 124.900 151.600

nov 2017 954.100 426.700 992.300 143.700 49.400 114.600 91.500 4.000 35.000 426.700 37.800 2.500 101.000 132.500

dic 2017 1.024.100 347.800 963.300 153.300 49.900 143.200 65.400 10.300 21.100 484.400 38.000 1.100 138.700 130.700

2018 ene 2018 777.700 348.800 641.600 139.500 58.700 98.700 57.600 5.800 23.100 438.100 35.500 600 139.600 111.200

feb 2018 921.700 341.400 667.000 120.900 38.700 111.800 56.000 4.700 21.100 420.700 35.600 400 136.600 92.300

mar 2018 962.000 343.600 820.300 133.400 42.900 119.700 61.100 4.300 25.400 477.800 35.500 2.100 162.000 110.100

abr 2018 853.500 350.600 985.300 99.900 38.900 106.400 50.200 2.700 23.600 408.000 32.200 900 138.700 100.100

may 2018 1.213.200 324.100 1.203.300 120.800 44.700 119.100 69.100 3.500 27.800 441.800 34.700 1.900 148.300 115.700

jun 2018 903.400 333.600 1.217.500 127.000 46.000 122.800 71.100 3.700 28.800 526.900 33.900 4.200 157.200 153.700

jul 2018 956.600 344.900 1.065.600 116.700 47.000 116.000 84.500 2.800 20.500 414.100 37.200 3.100 148.800 169.400

ago 2018 973.900 349.900 1.187.300 144.300 54.200 127.000 117.100 2.700 24.200 458.800 48.000 15.100 154.100 186.900

sep 2018 1.228.800 340.200 1.197.500 134.100 54.200 123.000 101.600 2.700 33.700 472.700 38.800 11.300 155.200 121.400

oct 2018 1.121.400 339.800 1.055.900 132.600 55.750 131.500 88.500 3.100 38.100 458.680 39.900 4.300 147.500 120.900

nov 2018 914.000 335.200 1.035.500 138.600 51.900 93.500 70.100 2.500 28.000 437.260 32.151 800 139.000 125.545

dic 2018 946.500 350.700 801.800 142.200 62.800 112.900 80.500 2.600 22.900 505.700 35.400 2.900 152.500 108.800
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos mensuales

2015 ene 2015

feb 2015

mar 2015

abr 2015

may 2015

jun 2015

jul 2015

ago 2015

sep 2015

oct 2015

nov 2015

dic 2015

2016 ene 2016

feb 2016

mar 2016

abr 2016

may 2016

jun 2016

jul 2016

ago 2016

sep 2016

oct 2016

nov 2016

dic 2016

2017 ene 2017

feb 2017

mar 2017

abr 2017

may 2017

jun 2017

jul 2017

ago 2017

sep 2017

oct 2017

nov 2017

dic 2017

2018 ene 2018

feb 2018

mar 2018

abr 2018

may 2018

jun 2018

jul 2018

ago 2018

sep 2018

oct 2018

nov 2018

dic 2018

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín CogersaSoto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

170.000 90.500 95.400 11.500 5.400 58.100 12.700 50.300 4.600 3.612.400

152.000 90.900 75.700 10.200 5.300 46.100 9.800 53.000 4.700 3.731.100

164.200 99.800 105.200 10.900 5.300 52.400 10.000 60.400 4.900 4.099.500

167.900 105.600 116.200 11.600 5.500 39.700 9.100 61.400 5.000 3.783.000

183.700 108.100 115.200 12.700 8.000 74.800 8.800 56.100 5.400 3.991.250

170.400 97.100 114.200 12.400 5.100 80.700 9.000 55.300 5.300 4.163.800

215.400 114.000 128.400 14.900 5.700 105.000 10.300 63.700 5.800 7.500 1.216 5.154.966

231.800 108.600 78.300 15.400 5.200 125.600 10.100 64.200 6.900 8.200 3.140 5.048.440

196.800 98.900 110.200 14.500 5.300 131.200 9.000 51.300 5.000 6.300 2.400 4.477.400

237.100 109.800 99.500 16.200 6.700 174.200 10.700 54.500 5.700 6.500 4.840.600

179.800 80.600 78.300 13.200 5.200 174.100 9.500 41.800 3.300 4.800 60.877 3.669.807

192.500 118.000 81.800 16.700 9.600 225.000 10.800 54.200 3.900 6.800 63.600 4.318.000 50.890.263

152.600 87.700 76.600 13.900 7.000 144.600 9.300 42.100 3.100 5.000 50.200 3.432.200

146.200 80.000 68.900 11.700 7.100 55.600 9.100 42.600 1.100 4.700 51.400 3.347.800

163.100 94.100 71.500 13.600 8.300 72.400 10.900 49.500 1.300 5.600 52.800 3.637.800

167.300 104.000 79.400 13.400 8.400 115.100 11.400 53.000 1.300 6.000 54.700 3.744.700

143.200 89.200 71.100 11.400 9.400 179.500 10.900 42.800 1.000 5.400 49.200 3.645.500

162.200 98.700 76.126 11.300 10.200 112.500 12.600 48.900 1.000 4.700 57.900 4.141.626

175.200 117.000 81.700 12.700 10.400 161.000 12.800 58.600 2.900 6.800 78.500 4.784.500

172.500 100.200 70.700 12.300 10.300 197.400 12.200 64.700 7.300 8.600 81.500 4.920.500

177.300 98.600 71.900 12.900 10.800 220.000 12.200 54.300 6.700 5.800 68.700 4.681.000

181.000 92.600 69.600 13.500 11.100 180.100 12.000 50.200 5.700 5.500 60.900 4.358.400

163.300 93.300 64.600 11.900 11.100 197.400 10.400 48.000 5.700 5.600 57.000 4.053.400

181.200 114.600 77.400 10.700 13.000 202.300 12.200 52.900 5.300 14.200 63.100 4.371.700 49.119.126

147.400 103.500 75.100 9.000 10.400 122.700 10.200 47.500 5.500 49.400 3.710.900

146.100 100.900 68.700 8.600 9.700 107.100 10.800 43.400 5.600 49.500 3.590.600

163.200 105.800 68.500 9.300 10.200 95.900 14.000 49.600 6.400 55.100 3.928.100

173.500 112.400 75.300 10.900 10.600 156.500 13.600 54.800 3.800 7.000 63.100 4.321.000

167.400 99.900 83.900 9.800 9.400 145.000 13.200 48.600 300 5.700 61.200 4.105.700

185.100 109.900 80.000 11.300 11.400 140.800 13.400 53.700 1.700 6.600 65.100 4.482.300

214.300 112.800 64.400 11.400 14.600 150.900 13.300 61.300 5.700 7.900 67.600 4.723.200

229.200 113.600 71.400 10.600 10.400 165.700 13.700 64.100 8.500 8.400 72.500 5.075.200

215.700 117.300 116.100 9.800 10.900 182.800 13.600 48.700 5.000 8.000 63.500 4.732.200

184.900 103.700 98.900 9.500 10.000 184.800 14.800 41.200 2.900 8.500 56.000 4.661.100

188.500 89.900 71.900 11.100 11.000 182.100 14.400 44.200 7.200 50.800 4.182.900

181.200 128.800 206.000 8.400 12.600 197.500 11.300 47.200 5.300 6.000 56.200 4.431.800 51.945.000

154.000 108.500 62.400 7.600 11.100 84.800 9.700 41.600 5.200 5.700 46.600 3.413.700

154.300 100.300 74.000 7.600 11.700 121.100 9.600 38.700 2.200 6.800 44.400 3.539.600

162.200 117.500 72.700 9.000 8.400 130.500 11.100 44.000 5.000 6.900 57.000 3.924.500

135.400 107.000 71.800 7.800 7.800 99.100 10.700 36.300 4.100 5.600 48.700 3.725.300

149.200 112.700 79.900 8.600 7.300 102.300 11.500 42.700 4.300 5.900 53.900 4.446.300

164.900 114.000 84.800 8.600 7.000 418.400 13.000 46.000 4.500 4.300 56.300 4.651.600

141.800 105.600 67.100 8.000 6.500 159.400 11.800 51.600 4.200 5.400 59.200 4.147.800

179.000 111.800 85.600 9.600 7.300 205.400 13.600 53.600 6.300 6.400 66.700 4.588.800

195.600 113.600 75.500 9.600 7.400 230.500 13.300 45.500 5.700 5.000 56.900 4.773.800

188.500 91.000 79.400 8.200 8.500 242.300 12.200 43.700 4.000 4.400 50.400 4.470.530

170.500 97.750 74.200 8.730 7.500 168.200 10.784 37.700 2.500 5.400 47.000 4.034.320

206.700 116.900 75.900 9.800 8.500 185.900 11.000 41.200 4.100 5.900 55.300 4.049.400 49.765.650
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CONSUMOS ACUMULADOS 12 MESES 



Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

1970 ene 1970

feb 1970

mar 1970

abr 1970

may 1970

jun 1970

jul 1970

ago 1970

sep 1970

oct 1970

nov 1970

dic 1970 949.483 45.100

1971 ene 1971 983.584 47.342

feb 1971 1.017.686 49.583

mar 1971 1.051.787 51.825

abr 1971 1.085.889 54.067

may 1971 1.119.990 56.308

jun 1971 1.154.092 58.550

jul 1971 1.188.193 60.792

ago 1971 1.222.294 63.033

sep 1971 1.256.396 65.275

oct 1971 1.290.497 67.517

nov 1971 1.324.599 69.758

dic 1971 1.358.700 72.000

1972 ene 1972 1.360.336 91.754

feb 1972 1.361.972 111.508

mar 1972 1.363.608 131.263

abr 1972 1.365.243 151.017

may 1972 1.366.879 170.771

jun 1972 1.368.515 190.525

jul 1972 1.370.151 210.279

ago 1972 1.371.787 230.033

sep 1972 1.373.423 249.788

oct 1972 1.375.058 269.542

nov 1972 1.376.694 289.296

dic 1972 1.378.330 309.050

1973 ene 1973 1.560.456 283.438

feb 1973 1.742.581 257.825

mar 1973 1.924.707 232.213

abr 1973 2.106.832 206.600

may 1973 2.288.958 180.988

jun 1973 2.471.084 155.375

jul 1973 2.653.209 129.763

ago 1973 2.835.335 104.150

sep 1973 3.017.460 78.538

oct 1973 3.199.586 52.925

nov 1973 3.381.711 27.313

dic 1973 3.563.837 1.700

1974 ene 1974 3.579.176 192.494

feb 1974 3.594.514 383.289

mar 1974 3.609.853 574.083

abr 1974 3.625.191 764.877

may 1974 3.640.530 955.672

jun 1974 3.655.868 1.146.466

jul 1974 3.671.207 1.337.260

ago 1974 3.686.545 1.528.055

sep 1974 3.701.884 1.718.849

oct 1974 3.717.222 1.909.643

nov 1974 3.732.561 2.100.438

dic 1974 3.747.899 2.291.232

1975 ene 1975 3.665.146 2.291.863

feb 1975 3.582.393 2.292.494

mar 1975 3.499.639 2.293.124

abr 1975 3.330.033 2.293.755

may 1975 3.160.426 2.294.386

jun 1975 2.990.820 2.295.017

jul 1975 3.093.841 2.295.647

ago 1975 3.196.862 2.296.278

sep 1975 3.299.884 2.296.909

oct 1975 3.038.463 2.178.936

nov 1975 2.777.042 2.060.963

dic 1975 2.515.621 1.942.990

1976 ene 1976 2.342.449 1.751.423

feb 1976 2.157.678 1.559.856

mar 1976 1.995.506 1.474.590

abr 1976 1.883.788 1.436.723 648

may 1976 1.875.969 1.355.156 40.824

jun 1976 2.179.251 2.390.589 79.704

jul 1976 2.158.905 3.371.023 119.880

ago 1976 2.178.558 4.478.456 160.056

sep 1976 2.095.212 5.723.889 198.936

oct 1976 2.546.308 6.779.926 239.112

nov 1976 2.607.404 6.883.963 270.054

dic 1976 2.667.900 6.811.000 310.230

1977 ene 1977 2.709.100 6.811.000 350.406

feb 1977 2.736.700 6.811.000 386.694

mar 1977 2.949.250 6.704.700 426.870

abr 1977 2.931.210 6.551.000 465.102

may 1977 2.797.010 6.441.000 2.800 465.102

jun 1977 2.352.770 5.214.000 6.100 465.102

jul 1977 1.960.840 4.042.000 7.100 465.102

ago 1977 1.530.830 2.743.000 7.100 465.102

sep 1977 1.224.480 1.306.000 8.700 465.102

oct 1977 903.880 564.040 13.500 465.102

nov 1977 1.024.030 1.525.800 35.550 473.040

dic 1977 979.260 1.630.000 48.150 473.040

1978 ene 1978 898.190 1.750.310 58.480 473.040

feb 1978 844.660 1.750.310 58.480 473.040

mar 1978 613.510 1.750.310 58.480 473.040

abr 1978 602.750 1.750.310 58.480 473.040

may 1978 643.590 1.750.310 55.680 473.040

jun 1978 674.870 1.750.310 62.170 473.040

jul 1978 742.490 1.750.310 66.180 473.040

ago 1978 926.220 1.816.030 69.845 473.040

sep 1978 1.382.650 2.607.865 93.425 473.040

oct 1978 1.524.050 3.451.970 119.370 473.040

nov 1978 1.628.740 3.041.360 126.300 473.040

dic 1978 1.714.890 2.977.550 116.700 473.040
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

1970 ene 1970

feb 1970

mar 1970

abr 1970

may 1970

jun 1970

jul 1970

ago 1970

sep 1970

oct 1970

nov 1970

dic 1970

1971 ene 1971

feb 1971

mar 1971

abr 1971

may 1971

jun 1971

jul 1971

ago 1971

sep 1971

oct 1971

nov 1971

dic 1971

1972 ene 1972

feb 1972

mar 1972

abr 1972

may 1972

jun 1972

jul 1972

ago 1972

sep 1972

oct 1972

nov 1972

dic 1972

1973 ene 1973

feb 1973

mar 1973

abr 1973

may 1973

jun 1973

jul 1973

ago 1973

sep 1973

oct 1973

nov 1973

dic 1973

1974 ene 1974

feb 1974

mar 1974

abr 1974

may 1974

jun 1974

jul 1974

ago 1974

sep 1974

oct 1974

nov 1974

dic 1974

1975 ene 1975

feb 1975

mar 1975

abr 1975

may 1975

jun 1975

jul 1975

ago 1975

sep 1975

oct 1975

nov 1975

dic 1975

1976 ene 1976

feb 1976

mar 1976

abr 1976

may 1976

jun 1976

jul 1976

ago 1976

sep 1976

oct 1976

nov 1976

dic 1976

1977 ene 1977

feb 1977

mar 1977

abr 1977

may 1977

jun 1977

jul 1977

ago 1977

sep 1977

oct 1977

nov 1977

dic 1977

1978 ene 1978

feb 1978

mar 1978

abr 1978

may 1978

jun 1978

jul 1978

ago 1978

sep 1978

oct 1978

nov 1978

dic 1978

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

994.583

1.030.926

1.067.269

1.103.612

1.139.955

1.176.298

1.212.642

1.248.985

1.285.328

1.321.671

1.358.014

1.394.357

1.430.700

1.452.090

1.473.480

1.494.870

1.516.260

1.537.650

1.559.040

1.580.430

1.601.820

1.623.210

1.644.600

1.665.990

1.687.380

1.843.893

2.000.406

2.156.919

2.313.432

2.469.945

2.626.459

2.782.972

2.939.485

3.095.998

3.252.511

3.409.024

3.565.537

3.771.670

3.977.803

4.183.936

4.390.068

4.596.201

4.802.334

5.008.467

5.214.600

5.420.733

5.626.865

5.832.998

6.039.131

5.957.009

5.874.886

5.792.764

5.623.788

5.454.812

5.285.836

5.389.488

5.493.141

5.596.793

5.217.399

4.838.005

4.458.611

4.093.873

3.717.534

3.470.096

3.321.159

3.271.949

4.649.544

5.649.807

6.817.070

8.018.037

9.565.346

9.761.421

9.789.130

9.870.506

9.934.394

10.080.820

9.947.312

9.705.912

8.037.972

6.475.042

4.746.032

3.004.282

1.946.522

3.058.420

3.130.450

3.180.020

3.126.490

2.895.340

2.884.580

2.922.620

2.960.390

3.032.020

3.285.135

4.556.980

5.568.430

5.269.440

5.282.180
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

1979 ene 1979 1.782.640 2.857.240 106.370 473.040

feb 1979 1.816.290 2.857.240 106.370 473.040

mar 1979 1.807.370 2.857.240 106.370 473.040

abr 1979 1.862.760 2.857.240 106.370 473.040

may 1979 1.873.620 2.857.240 106.370 473.040

jun 1979 2.043.250 2.857.240 96.580 473.040

jul 1979 2.322.590 2.857.240 103.070 473.040

ago 1979 2.382.665 3.328.440 126.324 473.040

sep 1979 2.242.185 3.182.772 133.244 473.040

oct 1979 1.983.440 2.093.531 122.599 473.040

nov 1979 1.672.500 1.365.381 100.819 473.040

dic 1979 1.546.480 1.324.991 97.819 473.040

1980 ene 1980 1.489.500 1.324.991 99.019 473.040

feb 1980 1.530.400 1.324.991 99.019 474.336

mar 1980 1.651.350 1.324.991 100.519 474.336

abr 1980 1.643.460 1.324.991 103.719 474.336

may 1980 1.687.260 1.324.991 103.719 474.336

jun 1980 1.690.310 1.324.991 103.719 474.336

jul 1980 1.525.630 1.597.567 112.379 474.336

ago 1980 1.587.035 1.837.972 130.060 474.336

sep 1980 1.814.925 1.940.245 151.160 474.336

oct 1980 2.058.300 2.224.871 173.360 474.336

nov 1980 2.165.400 2.224.871 171.660 457.488

dic 1980 2.138.640 2.224.871 171.660 457.488

1981 ene 1981 2.112.190 2.224.871 170.460 457.488

feb 1981 2.018.770 2.224.871 170.460 456.192

mar 1981 1.915.740 2.224.871 168.960 456.192

abr 1981 1.915.040 2.224.871 175.260 456.192

may 1981 1.929.740 2.224.871 180.760 456.192

jun 1981 2.261.100 2.229.761 213.760 456.192

jul 1981 2.619.266 3.625.394 226.600 456.192

ago 1981 3.030.926 3.892.974 230.000 456.192

sep 1981 3.368.036 3.970.338 236.300 456.192

oct 1981 3.506.506 4.354.792 241.600 456.192

nov 1981 3.905.806 5.429.521 278.100 473.040

dic 1981 4.267.376 5.682.965 311.900 473.040

1982 ene 1982 4.520.626 5.682.965 331.130 473.040

feb 1982 4.771.732 5.947.222 345.830 473.040

mar 1982 4.759.132 5.947.222 345.830 473.040

abr 1982 5.041.412 5.966.222 361.530 473.040

may 1982 5.434.154 6.878.111 387.830 473.040

jun 1982 5.223.354 688.680 8.928.075 391.780 16.830 473.040

jul 1982 5.281.738 1.540.843 8.813.867 412.900 53.300 473.040

ago 1982 5.129.298 2.409.443 9.002.412 425.400 78.670 5.400 473.040

sep 1982 4.919.598 3.280.643 8.556.548 439.160 123.210 18.450 473.040

oct 1982 4.784.698 4.204.123 8.065.737 429.000 150.050 27.560 473.040

nov 1982 4.383.798 4.895.498 7.805.691 413.600 182.300 39.860 473.040

dic 1982 4.026.728 4.911.498 7.552.247 398.700 190.640 40.520 473.040

1983 ene 1983 3.775.628 4.911.498 7.552.247 391.570 190.640 40.520 473.040

feb 1983 3.524.522 4.911.498 7.287.990 376.870 190.640 40.520 473.040

mar 1983 3.503.282 4.911.498 7.287.990 376.870 190.640 40.520 473.040

abr 1983 3.180.202 4.911.498 7.268.990 351.670 190.640 40.520 473.040

may 1983 2.791.760 4.911.498 6.357.101 319.870 190.640 40.520 540.000

jun 1983 2.840.900 4.222.818 4.302.247 330.220 173.810 40.520 604.800

jul 1983 2.458.220 3.410.975 3.140.555 333.700 168.620 46.190 671.760

ago 1983 1.953.600 2.542.375 2.108.682 289.400 176.930 53.020 738.720

sep 1983 1.384.700 1.799.695 1.728.742 241.540 169.670 52.060 803.520

oct 1983 1.423.060 1.712.855 1.408.569 278.900 187.200 59.020 870.480

nov 1983 1.588.444 1.490.200 593.886 323.900 200.430 66.030 935.280

dic 1983 1.986.604 1.947.960 800.166 360.800 237.810 81.670 1.002.240

1984 ene 1984 2.057.684 1.947.960 800.166 466.300 252.830 87.000 1.069.200

feb 1984 2.057.684 1.947.960 800.166 466.300 258.060 87.000 1.133.136

mar 1984 2.033.724 1.947.960 800.166 471.740 258.060 87.000 1.200.096

abr 1984 2.025.524 1.947.960 800.166 477.800 278.380 95.220 1.264.896

may 1984 1.910.324 1.947.960 800.166 489.800 300.450 111.990 1.264.896

jun 1984 1.574.864 2.051.640 800.166 451.700 326.620 128.220 1.264.896

jul 1984 1.639.644 2.814.840 407.857 433.400 339.620 140.750 1.264.896

ago 1984 2.063.844 3.618.360 625.750 470.500 349.040 148.080 1.264.896 86

sep 1984 2.511.594 4.385.671 1.854.943 528.400 360.770 164.860 1.264.896 2.666

oct 1984 2.398.234 4.404.788 2.090.898 489.800 356.260 169.190 1.264.896 5.332

nov 1984 2.269.850 4.846.534 2.090.898 491.500 349.620 168.020 1.264.896 7.912

dic 1984 2.437.638 5.318.892 1.884.618 514.300 338.860 169.080 1.264.896 10.578

1985 ene 1985 2.936.441 6.337.534 1.884.618 423.800 362.160 188.060 1.264.896 11.943

feb 1985 3.600.869 7.222.061 1.884.618 433.000 383.510 211.640 1.261.440 13.173

mar 1985 4.251.510 8.160.583 1.884.618 437.160 419.740 236.670 1.261.440 14.538

abr 1985 4.804.630 9.020.074 1.884.618 437.300 431.590 254.930 1.261.440 15.858

may 1985 5.508.370 9.969.132 1.884.618 435.200 439.700 262.780 1.261.440 17.223

jun 1985 5.733.211 10.829.665 1.884.618 459.200 449.110 272.090 1.261.440 18.543

jul 1985 5.726.081 10.352.440 2.367.385 485.800 444.880 282.050 1.234.656 20.899

ago 1985 5.718.474 10.435.559 3.794.787 512.100 452.500 293.960 1.207.872 23.169

sep 1985 5.826.260 10.640.262 4.243.794 527.400 453.980 298.260 1.181.952 22.869

oct 1985 6.425.104 11.459.807 5.140.239 592.300 470.330 313.490 1.155.168 22.559

nov 1985 6.684.260 12.075.757 5.668.889 591.200 484.730 322.000 1.129.248 22.259

dic 1985 6.878.404 12.643.773 6.219.939 572.500 494.630 335.590 1.102.464 20.120

1986 ene 1986 6.688.013 12.545.887 6.219.939 607.900 507.920 338.710 1.075.680 20.755

feb 1986 6.393.185 11.935.660 6.219.939 672.910 517.590 339.910 1.051.488 21.525

mar 1986 6.387.384 11.613.238 6.219.939 751.270 514.150 344.070 1.024.704 22.160

abr 1986 6.410.364 11.484.647 6.219.939 822.640 515.220 346.030 998.784 22.840

may 1986 6.696.424 11.319.289 6.219.939 901.500 526.450 351.745 972.000 23.475

jun 1986 6.776.223 11.214.076 6.337.431 955.380 535.700 354.840 946.080 24.155

jul 1986 7.093.953 11.855.781 6.974.764 977.090 552.700 362.860 946.080 23.799

ago 1986 7.327.860 12.074.042 6.287.392 985.360 557.730 374.910 946.080 23.443

sep 1986 7.159.724 11.956.608 5.163.192 973.240 556.690 372.880 946.080 23.163 12.096

oct 1986 6.549.880 11.287.306 4.087.992 968.690 543.370 380.530 946.080 22.807 25.796

nov 1986 6.280.324 10.891.890 3.559.342 991.190 535.930 368.480 946.080 22.527 42.706

dic 1986 6.239.032 10.470.556 3.008.292 1.031.460 544.110 358.830 946.080 24.000 54.996

1987 ene 1987 6.556.540 10.593.700 3.008.292 1.075.750 540.050 356.800 946.080 23.490 61.096

feb 1987 6.803.640 10.998.000 3.008.292 1.100.370 540.110 359.020 946.080 27.280 79.996

mar 1987 6.336.800 10.594.600 3.008.292 1.135.080 518.680 336.230 946.080 28.660 85.996

abr 1987 6.458.700 10.711.700 3.008.292 1.159.860 522.710 341.790 946.080 29.920 112.296

may 1987 6.738.900 11.023.000 3.008.292 1.167.920 532.300 343.455 946.080 32.785 141.096

jun 1987 6.933.000 11.180.000 2.890.800 1.201.310 538.470 341.220 946.080 34.800 166.656 2.395

jul 1987 6.829.700 11.192.000 2.023.800 1.214.110 535.770 338.740 946.080 36.020 192.896 7.005

ago 1987 6.850.500 11.212.100 1.892.500 1.229.060 535.750 346.020 946.080 38.060 205.096 12.810

sep 1987 7.200.000 11.704.000 2.423.500 1.246.170 535.830 363.580 946.080 39.686 211.700 17.440

oct 1987 7.585.000 11.764.000 3.410.000 1.255.377 540.220 373.700 946.080 41.370 214.600 19.180

nov 1987 7.589.000 11.626.000 4.434.000 1.264.797 531.820 406.100 946.080 43.380 215.090 23.560

dic 1987 7.485.700 11.155.200 5.256.200 1.274.107 518.650 399.500 946.080 45.090 216.700 28.920
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

1979 ene 1979

feb 1979

mar 1979

abr 1979

may 1979

jun 1979

jul 1979

ago 1979

sep 1979

oct 1979

nov 1979

dic 1979

1980 ene 1980

feb 1980

mar 1980

abr 1980

may 1980

jun 1980

jul 1980

ago 1980

sep 1980

oct 1980

nov 1980

dic 1980

1981 ene 1981

feb 1981

mar 1981

abr 1981

may 1981

jun 1981

jul 1981

ago 1981

sep 1981

oct 1981

nov 1981

dic 1981

1982 ene 1982

feb 1982

mar 1982

abr 1982

may 1982

jun 1982

jul 1982

ago 1982

sep 1982

oct 1982

nov 1982

dic 1982

1983 ene 1983

feb 1983

mar 1983

abr 1983

may 1983

jun 1983

jul 1983

ago 1983

sep 1983

oct 1983

nov 1983

dic 1983

1984 ene 1984

feb 1984

mar 1984

abr 1984

may 1984

jun 1984

jul 1984

ago 1984

sep 1984

oct 1984

nov 1984

dic 1984

1985 ene 1985

feb 1985

mar 1985

abr 1985

may 1985

jun 1985

jul 1985

ago 1985

sep 1985

oct 1985

nov 1985

dic 1985

1986 ene 1986

feb 1986

mar 1986

abr 1986

may 1986

jun 1986

jul 1986

ago 1986

sep 1986

oct 1986

nov 1986

dic 1986

1987 ene 1987

feb 1987

mar 1987

abr 1987

may 1987

jun 1987

jul 1987

ago 1987

sep 1987

oct 1987

nov 1987

dic 1987

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

5.219.290

5.252.940

5.244.020

5.299.410

5.310.270

5.470.110

5.755.940

6.310.469

6.031.241

4.672.610

3.611.740

3.442.330

3.386.550

3.428.746

3.551.196

3.546.506

3.590.306

3.593.356

3.709.912

4.029.403

4.380.666

4.930.867

5.019.419

4.992.659

4.965.009

4.870.293

4.765.763

4.771.363

4.791.563

5.160.813

6.927.452

7.610.092

8.030.866

8.559.090

10.086.467

10.735.281

11.007.761

11.537.824

11.525.224

11.842.204

13.173.135

15.721.759

16.575.688

17.523.663

17.810.649

18.134.208

18.193.787

17.593.373

17.335.143

16.805.080

16.783.840

16.416.560

15.151.389

12.515.315

10.230.020

7.862.727

6.179.927

5.940.084

5.198.170

6.417.250

6.681.140

6.750.306

6.798.746

6.889.946

6.825.586

6.598.106

7.041.007

8.540.556

11.073.800

11.179.398

11.489.230

11.938.862

13.409.452

15.010.311

16.666.259

18.110.440

19.778.463

20.907.877

20.914.191

22.438.421

23.194.777

25.578.997

26.978.343

28.267.420

28.004.804

27.152.207

26.876.915

26.820.464

27.010.822

27.143.885

28.787.027

28.576.817

27.163.673

24.812.451

23.638.469

22.677.356

23.161.798

23.862.788

22.990.418

23.291.348

23.933.828

24.234.731

23.316.121

23.267.976

24.687.986

26.149.527

27.079.827

27.326.147
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

1988 ene 1988 7.360.700 10.909.300 6.306.200 1.279.007 516.370 423.100 949.318 46.500 222.400 35.210

feb 1988 7.354.000 10.882.700 7.240.200 1.273.797 514.010 436.100 966.772 44.150 219.900 40.480

mar 1988 8.065.000 11.233.000 8.230.200 1.274.487 535.150 488.200 976.370 45.139 230.600 43.210

abr 1988 7.919.000 10.638.600 9.077.540 1.268.467 515.200 481.700 946.070 45.519 213.800 52.360

may 1988 7.632.000 9.561.900 10.012.270 1.269.607 487.510 478.700 938.198 43.684 202.620 61.025

jun 1988 7.615.100 8.548.900 10.915.300 1.214.857 464.100 486.000 959.908 43.229 197.070 68.285

jul 1988 7.474.800 7.568.900 11.696.650 1.213.207 442.720 506.600 979.206 43.809 194.400 72.675

ago 1988 7.165.800 6.584.500 11.624.900 1.211.117 413.610 510.200 1.022.534 43.729 200.500 76.270

sep 1988 7.159.300 6.028.400 11.522.200 1.209.357 401.080 527.100 1.065.264 45.703 197.500 81.040

oct 1988 7.517.400 6.186.900 11.521.400 1.218.720 389.000 543.700 1.115.502 46.359 210.880 86.600

nov 1988 8.275.100 6.487.500 11.428.700 1.222.550 386.570 553.100 1.149.062 47.099 220.900 90.100

dic 1988 8.545.300 7.298.900 11.536.530 1.200.590 383.010 592.300 1.184.890 47.849 228.600 92.750

1989 ene 1989 9.159.900 7.826.700 11.461.030 1.195.780 373.340 598.300 1.217.800 48.719 252.500 95.270

feb 1989 9.745.000 8.439.200 11.350.600 1.191.730 373.390 604.500 1.232.990 49.109 264.900 98.100

mar 1989 9.759.000 8.383.400 11.387.500 1.119.030 376.090 584.000 1.238.310 48.035 275.200 102.870

abr 1989 9.999.500 8.256.600 11.511.660 1.112.330 408.370 609.000 1.286.200 48.120 281.200 102.960

may 1989 9.880.200 8.741.800 11.621.430 1.087.210 423.560 629.300 1.313.670 48.915 289.180 103.135

jun 1989 9.962.200 9.370.300 11.781.400 1.096.820 431.870 648.800 1.328.210 51.330 291.270 108.140

jul 1989 10.535.100 10.350.400 11.925.150 1.096.700 440.350 673.400 1.338.780 54.230 297.100 112.050

ago 1989 11.320.600 11.494.000 12.074.490 1.095.240 463.480 703.100 1.341.980 58.170 285.900 115.440

sep 1989 11.719.700 12.189.000 12.181.200 1.104.540 478.280 745.500 1.361.140 57.320 282.800 119.840

oct 1989 12.055.100 12.474.100 12.158.400 1.096.840 491.040 769.700 1.344.430 58.190 279.620 124.040

nov 1989 12.145.882 12.662.800 12.247.500 1.092.810 501.280 816.200 1.355.140 60.680 277.000 125.660

dic 1989 12.670.482 12.616.000 12.252.970 1.118.200 514.840 862.800 1.386.890 62.880 273.600 128.050

1990 ene 1990 12.825.182 12.574.300 12.276.470 1.127.920 528.800 895.200 1.400.210 65.770 262.400 125.680

feb 1990 12.979.982 12.555.200 12.350.000 1.118.430 545.600 938.000 1.416.610 66.090 259.200 123.090

mar 1990 13.576.982 13.547.000 12.287.070 1.174.050 570.550 1.007.400 1.463.770 69.305 263.000 123.850

abr 1990 13.562.582 14.182.600 12.214.000 1.163.560 559.080 1.047.900 1.473.090 70.890 273.300 123.080

may 1990 13.337.782 14.279.800 12.149.500 1.173.120 562.770 1.050.500 1.489.280 73.615 280.200 127.080

jun 1990 13.542.682 14.839.500 12.083.300 1.197.820 572.080 1.061.900 1.506.270 73.771 287.500 125.830

jul 1990 13.906.104 14.542.100 11.911.300 1.198.430 581.670 1.091.600 1.494.350 75.000 294.800 128.710

ago 1990 14.142.682 14.284.700 11.858.510 1.195.520 589.100 1.149.000 1.491.750 74.740 315.500 132.330 91.000 13.622 4.523

sep 1990 14.269.074 13.798.500 11.884.500 1.181.390 596.000 1.160.200 1.476.380 75.140 323.800 133.720 217.400 19.362 39.429

oct 1990 14.200.092 12.998.700 11.949.200 1.160.330 598.040 1.164.600 1.483.383 74.640 329.600 134.470 320.320 20.852 65.109

nov 1990 14.020.800 12.213.900 11.898.900 1.132.390 598.230 1.150.900 1.469.603 71.700 332.300 137.530 423.700 23.912 83.406

dic 1990 13.519.100 11.744.100 11.971.400 1.069.160 586.360 1.108.500 1.417.993 68.940 336.100 142.800 522.000 27.412 95.645

1991 ene 1991 13.151.100 11.263.800 11.989.400 1.044.060 571.000 1.075.000 1.392.473 66.480 341.600 150.990 596.850 29.412 98.945

feb 1991 12.657.000 10.662.100 12.040.300 1.006.960 553.900 1.034.000 1.363.763 66.830 340.000 158.980 671.930 32.062 98.945

mar 1991 12.091.500 9.823.500 12.179.330 903.880 526.650 1.001.000 1.323.353 65.120 337.900 166.350 683.850 34.462 98.945

abr 1991 12.295.700 9.710.400 12.258.900 830.540 519.320 973.400 1.311.553 63.760 330.400 172.070 683.860 39.262 98.945

may 1991 12.769.000 9.830.300 12.353.100 767.240 521.130 991.800 1.299.443 61.460 312.400 176.720 683.860 45.172 98.945

jun 1991 12.801.500 9.283.800 12.376.100 724.510 535.720 993.100 1.282.803 61.329 317.500 181.400 730.960 51.212 98.945

jul 1991 12.400.578 9.326.200 12.582.300 701.960 543.880 955.600 1.302.433 58.900 316.700 189.760 822.460 68.912 98.945 41.200

ago 1991 12.357.200 9.064.300 12.572.900 712.330 547.400 895.000 1.350.003 59.960 304.000 196.700 818.350 71.390 102.132 74.600

sep 1991 12.247.868 8.829.100 12.540.300 717.750 532.100 843.400 1.357.893 62.010 312.200 200.260 773.050 68.800 74.282 133.600

oct 1991 11.954.500 8.876.600 12.518.200 750.540 525.100 821.400 1.427.220 64.950 316.200 208.310 724.030 68.910 48.602 175.500

nov 1991 12.008.150 8.946.700 12.540.400 715.860 524.240 812.400 1.499.570 68.944 310.000 216.140 648.050 67.732 30.305 224.200

dic 1991 12.358.560 8.642.800 12.611.300 746.180 526.700 830.500 1.573.320 71.840 314.600 218.830 575.350 65.700 18.066 274.200

1992 ene 1992 12.813.060 8.437.200 12.609.000 739.190 530.150 860.200 1.633.500 74.200 312.100 225.000 514.100 65.600 14.766 315.700

feb 1992 13.405.960 8.775.100 12.633.000 781.400 533.350 891.000 1.684.180 77.100 312.500 229.750 474.020 65.070 14.766 373.300

mar 1992 13.829.060 9.515.600 12.575.000 878.500 533.100 879.600 1.754.320 82.100 320.300 231.200 497.000 64.820 14.766 423.700

abr 1992 13.995.340 10.315.400 12.499.800 942.700 527.750 930.900 1.838.070 83.670 329.500 232.310 534.190 61.510 14.766 473.000

may 1992 14.307.760 11.143.700 12.414.800 1.000.300 516.700 979.700 1.932.510 85.900 349.100 239.420 587.990 61.840 14.766 515.300

jun 1992 14.164.970 10.995.900 12.436.000 1.059.360 485.670 955.300 1.984.350 85.700 347.900 240.830 601.090 57.170 14.766 533.900

jul 1992 14.141.960 10.874.900 12.303.568 1.096.000 457.700 953.300 2.058.830 87.000 343.700 236.280 556.190 42.990 14.766 570.900

ago 1992 13.670.670 10.796.900 12.514.968 1.128.070 430.370 952.360 2.042.630 84.800 347.500 232.330 538.400 32.270 7.056 613.200

sep 1992 13.264.400 10.564.600 12.547.468 1.130.750 417.190 995.420 2.037.910 83.970 344.500 231.320 524.100 30.820 0 622.000

oct 1992 13.182.940 10.538.500 12.670.068 1.122.620 405.400 1.025.600 2.048.410 83.450 332.700 228.080 541.400 30.700 3.335 646.000

nov 1992 13.160.180 10.414.600 12.688.568 1.146.000 388.340 1.027.600 1.999.150 80.596 341.600 221.790 576.800 30.168 3.335 669.400

dic 1992 13.013.900 10.403.500 12.687.668 1.136.200 372.300 1.028.400 2.005.330 79.860 339.600 218.130 639.200 29.950 3.335 694.040

1993 ene 1993 12.821.250 10.447.400 12.905.968 1.107.190 364.950 1.021.900 2.050.970 79.950 335.800 214.270 709.800 30.000 3.335 732.170

feb 1993 12.721.670 10.088.300 13.073.468 1.083.540 358.650 1.016.600 2.066.830 78.400 341.700 210.780 745.200 29.580 3.335 723.370

mar 1993 12.516.480 9.328.800 12.424.068 1.045.100 353.950 1.044.470 2.046.800 74.800 338.700 210.000 799.900 30.630 3.335 728.170

abr 1993 12.325.910 8.562.800 11.914.068 1.027.600 356.550 1.023.650 2.032.710 75.630 339.800 210.900 853.700 30.990 90.949 730.170

may 1993 12.176.170 7.694.900 11.279.868 1.030.600 358.400 1.001.300 1.988.210 76.400 329.900 204.000 893.400 27.750 205.909 736.470

jun 1993 12.362.990 7.872.600 10.613.068 990.740 365.330 1.046.700 2.031.850 81.900 326.500 206.400 917.300 28.780 343.449 766.070

jul 1993 12.474.100 7.929.400 10.845.800 966.700 373.670 1.088.950 2.107.130 84.000 331.000 209.100 974.000 31.030 469.234 740.170

ago 1993 12.521.270 7.919.800 10.970.900 924.000 375.320 1.104.140 2.237.190 86.100 322.000 209.400 996.000 35.680 585.844 733.570

sep 1993 12.522.150 7.922.700 10.881.400 897.760 383.900 1.106.380 2.312.190 87.180 321.600 209.730 1.013.100 38.680 696.184 722.070

oct 1993 12.547.690 7.926.400 10.605.400 857.120 393.990 1.113.300 2.283.320 88.650 329.500 210.600 1.054.300 39.030 813.649 721.370

nov 1993 12.472.040 7.956.900 10.159.500 857.280 403.770 1.127.370 2.312.930 90.730 329.100 211.250 1.079.700 39.300 914.369 684.870

dic 1993 12.384.700 7.977.700 9.429.700 862.260 418.890 1.156.000 2.328.370 93.300 332.900 213.100 1.097.100 39.910 1.028.829 659.230

1994 ene 1994 12.015.220 7.937.600 8.566.600 875.460 421.490 1.185.050 2.303.810 94.800 337.600 212.060 1.112.700 39.880 1.141.999 691.490

feb 1994 11.533.930 7.884.100 7.786.900 882.820 427.640 1.209.250 2.307.960 94.700 340.300 212.000 1.126.300 40.330 1.261.819 739.720

mar 1994 11.362.420 7.925.300 7.738.500 906.260 443.840 1.242.030 2.364.830 95.300 340.700 213.600 1.124.600 40.280 1.419.749 782.520

abr 1994 11.273.010 7.957.500 7.693.700 928.160 455.940 1.246.300 2.384.200 95.700 349.600 212.670 1.103.700 41.480 1.465.005 813.720

may 1994 10.628.730 7.544.000 7.461.200 921.460 457.240 1.208.700 2.396.630 95.550 360.300 212.600 1.080.100 41.830 1.459.375 834.520

jun 1994 10.610.135 7.907.700 7.681.800 946.970 466.620 1.227.200 2.383.290 92.250 365.900 215.800 1.042.200 45.930 1.485.915 837.720

jul 1994 10.683.730 8.086.800 7.759.500 972.560 476.520 1.227.250 2.321.100 92.350 363.670 217.300 1.005.100 51.220 1.534.250 844.670

ago 1994 10.724.120 8.065.700 7.754.600 986.860 488.250 1.255.000 2.254.390 90.100 378.780 218.650 961.700 46.930 1.581.870 810.370

sep 1994 10.862.300 8.265.300 8.064.500 1.018.700 497.300 1.263.250 2.258.040 89.350 376.300 221.580 922.600 47.430 1.619.640 787.970

oct 1994 10.845.010 8.201.100 7.585.500 1.030.520 502.200 1.274.700 2.298.900 88.100 368.800 220.570 864.500 47.800 1.639.900 763.970

nov 1994 10.945.840 8.225.000 7.362.400 1.037.080 514.140 1.301.530 2.348.550 87.980 366.300 221.250 819.100 48.680 1.674.180 767.970

dic 1994 10.889.056 8.317.600 7.369.200 1.052.370 526.470 1.338.450 2.410.520 86.930 365.935 221.830 759.000 49.790 1.719.980 772.370

1995 ene 1995 10.872.750 8.339.100 7.352.800 1.057.600 528.200 1.349.250 2.439.900 85.000 357.900 327.100 704.500 49.780 1.729.350 727.630

feb 1995 10.890.150 8.483.500 7.348.000 1.082.900 530.050 1.356.650 2.485.100 85.950 347.400 413.050 668.200 49.490 1.732.980 660.200

mar 1995 10.797.150 8.561.000 7.353.800 1.084.000 521.600 1.341.400 2.501.300 86.450 334.600 485.600 657.900 48.690 1.712.200 613.630

abr 1995 10.800.950 8.572.100 7.361.900 1.117.600 516.360 1.362.850 2.548.000 87.100 325.300 559.630 632.700 50.140 1.722.530 583.000

may 1995 11.040.300 8.986.300 7.797.600 1.140.800 516.060 1.420.700 2.588.500 88.100 318.100 635.750 610.400 50.940 1.756.200 544.103

jun 1995 11.187.285 8.677.700 8.661.100 1.159.490 513.780 1.455.200 2.582.800 91.000 312.600 720.740 622.100 62.880 1.744.320 532.903

jul 1995 11.195.448 8.510.100 8.791.400 1.178.700 507.110 1.480.300 2.578.200 90.700 300.030 809.976 618.700 62.430 1.720.300 528.553

ago 1995 11.407.250 8.546.800 8.944.200 1.205.500 506.760 1.501.300 2.545.800 94.150 292.470 911.300 624.400 67.890 1.742.270 578.703

sep 1995 11.557.000 8.638.600 8.826.100 1.233.628 507.910 1.525.450 2.591.350 95.350 296.500 996.550 639.400 73.190 1.758.860 630.293

oct 1995 11.665.360 8.719.200 9.455.500 1.281.522 505.310 1.525.800 2.574.500 94.500 300.750 1.077.830 632.600 75.890 1.752.000 632.553

nov 1995 11.697.350 8.770.700 10.281.500 1.340.630 502.010 1.528.900 2.530.400 93.400 301.750 1.177.850 644.800 77.040 1.749.250 635.913

dic 1995 11.594.544 8.857.500 10.284.300 1.388.960 502.840 1.522.100 2.475.340 92.620 298.065 1.298.920 685.800 77.570 1.721.350 616.113

1996 ene 1996 11.571.360 8.890.000 10.283.800 1.434.930 510.510 1.526.000 2.438.200 93.400 299.200 1.288.300 705.000 79.790 1.712.500 577.763

feb 1996 11.538.640 8.887.500 10.280.400 1.436.430 511.080 1.541.500 2.394.900 94.100 301.300 1.318.850 722.900 80.070 1.714.800 590.403

mar 1996 11.708.700 8.809.200 10.282.600 1.426.930 519.560 1.566.400 2.364.900 95.800 307.600 1.356.200 685.200 80.900 1.720.200 574.573

abr 1996 11.823.500 8.808.800 10.284.500 1.389.680 519.000 1.523.200 2.308.800 93.600 301.850 1.362.430 677.500 79.900 1.694.000 537.803

may 1996 11.940.060 8.822.200 10.096.300 1.373.730 520.000 1.533.400 2.287.800 93.000 300.500 1.403.510 670.500 81.050 1.700.700 544.300

jun 1996 11.929.130 8.506.100 8.993.900 1.361.530 521.900 1.486.500 2.322.000 91.520 296.400 1.429.160 655.700 74.960 1.675.700 561.400

jul 1996 11.816.772 8.287.700 8.235.900 1.352.930 503.700 1.431.900 2.328.700 90.700 299.000 1.405.724 646.400 80.700 1.638.000 561.200

ago 1996 11.541.000 8.001.900 8.111.400 1.353.430 525.700 1.403.300 2.368.700 89.400 300.050 1.372.250 650.300 76.900 1.577.900 538.750

sep 1996 11.252.800 7.433.900 8.509.000 1.337.402 519.700 1.391.000 2.306.650 88.400 301.600 1.363.300 634.600 74.600 1.558.300 494.460

oct 1996 11.160.000 7.320.500 7.866.700 1.344.408 526.100 1.410.200 2.314.200 91.000 300.650 1.367.600 633.500 76.400 1.581.600 501.800

nov 1996 11.191.475 7.207.300 7.054.900 1.373.600 525.800 1.435.300 2.371.500 92.400 300.850 1.376.650 625.600 78.250 1.609.750 524.740

dic 1996 11.195.350 6.942.100 7.047.900 1.385.400 517.100 1.445.750 2.399.200 92.500 298.600 1.378.650 581.900 78.650 1.583.690 544.440
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

1988 ene 1988

feb 1988

mar 1988

abr 1988

may 1988

jun 1988

jul 1988

ago 1988

sep 1988

oct 1988

nov 1988

dic 1988

1989 ene 1989

feb 1989

mar 1989

abr 1989

may 1989

jun 1989

jul 1989

ago 1989

sep 1989

oct 1989

nov 1989

dic 1989

1990 ene 1990

feb 1990

mar 1990

abr 1990

may 1990

jun 1990

jul 1990

ago 1990

sep 1990

oct 1990

nov 1990

dic 1990

1991 ene 1991

feb 1991

mar 1991

abr 1991

may 1991

jun 1991

jul 1991

ago 1991

sep 1991

oct 1991

nov 1991

dic 1991

1992 ene 1992

feb 1992

mar 1992

abr 1992

may 1992

jun 1992

jul 1992

ago 1992

sep 1992

oct 1992

nov 1992

dic 1992

1993 ene 1993

feb 1993

mar 1993

abr 1993

may 1993

jun 1993

jul 1993

ago 1993

sep 1993

oct 1993

nov 1993

dic 1993

1994 ene 1994

feb 1994

mar 1994

abr 1994

may 1994

jun 1994

jul 1994

ago 1994

sep 1994

oct 1994

nov 1994

dic 1994

1995 ene 1995

feb 1995

mar 1995

abr 1995

may 1995

jun 1995

jul 1995

ago 1995

sep 1995

oct 1995

nov 1995

dic 1995

1996 ene 1996

feb 1996

mar 1996

abr 1996

may 1996

jun 1996

jul 1996

ago 1996

sep 1996

oct 1996

nov 1996

dic 1996

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

28.048.105

28.972.109

31.121.356

31.158.256

30.687.514

30.512.749

30.192.967

28.853.160

28.236.944

28.836.461

29.860.681

31.110.719

32.229.339

33.349.519

33.273.435

33.615.940

34.138.400

35.070.340

36.823.260

38.952.400

40.239.320

40.851.460

41.284.952

41.886.712

42.081.932

42.352.202

44.082.977

44.670.082

44.523.647

45.290.653

45.224.064

45.342.977

45.174.895

44.499.336

43.557.271

42.609.510

41.771.110

40.686.770

39.235.840

39.288.110

39.910.570

39.438.879

39.409.828

5.100 39.131.365

26.000 38.718.613

110.700 38.590.762

167.200 38.779.891

218.900 39.046.846

303.400 39.447.166

365.900 74 40.616.470

441.100 294 42.040.460

490.600 351 43.269.857

549.600 1.887 44.701.273

601.200 9.375 44.573.481

673.000 10.348 44.421.432

755.400 16.281 9.400 44.172.605

789.000 18.926 89.000 43.691.374

765.990 23.686 177.700 43.826.579

758.500 35.986 291.000 43.833.613

763.050 54.696 586.800 44.055.959

736.610 76.926 921.600 44.560.089

676.200 100.372 1.204.300 44.522.295

657.700 142.522 1.488.700 43.234.125

665.400 173.265 1.771.700 42.185.792

665.900 204.159 2.054.200 40.927.536

674.900 235.071 2.337.300 41.200.948

676.300 271.928 2.620.530 42.193.042

663.700 292.995 2.891.750 42.869.659

680.500 310.390 3.094.350 43.200.264

695.110 331.160 3.308.080 43.318.669

708.700 352.660 3.476.880 43.177.349

722.150 343.950 3.464.170 42.552.259

735.690 346.520 3.411.420 41.429.389

790.600 352.800 3.410.750 40.401.919

801.500 330.530 3.380.250 40.512.209

803.600 325.930 3.380.160 40.530.375

803.800 350.600 3.188.650 39.045.285

809.300 354.600 3.188.220 39.661.550

810.600 339.770 3.187.790 39.974.180

826.500 344.970 3.189.120 39.977.910

830.600 403.730 3.189.000 40.717.590

821.500 421.100 3.160.370 40.134.540

823.000 413.800 3.132.030 40.088.830

826.800 415.310 3.121.540 40.243.151

818.500 431.700 3.122.530 40.293.590

822.600 446.800 3.122.900 40.525.920

819.900 472.420 3.152.000 40.543.640

811.700 485.220 3.151.090 40.688.170

821.000 461.020 3.344.600 42.120.473

890.200 463.180 3.344.930 43.022.208

962.500 467.580 3.345.130 11.870 43.159.027

1.045.100 444.570 3.345.180 28.045 43.831.688

1.157.800 406.720 3.346.100 45.725 44.326.526

1.235.500 412.520 3.354.300 62.422 45.358.057

1.297.400 411.620 3.382.540 80.155 46.503.208

1.294.900 432.810 3.392.240 101.495 46.637.467

1.297.900 424.320 3.391.200 120.395 46.644.568

1.301.200 421.420 3.390.800 136.795 46.663.088

1.303.600 417.900 3.389.800 154.995 46.765.058

1.310.300 423.900 3.389.800 168.857 46.697.420

1.303.400 442.400 3.387.300 182.107 46.682.257

1.237.600 469.440 3.386.300 196.207 45.195.447

1.167.900 503.440 3.385.300 199.037 43.935.003

1.110.300 570.750 3.385.300 199.762 43.177.092

1.022.200 618.300 3.384.300 193.982 42.484.494

955.600 663.400 3.384.300 190.585 41.688.543

936.500 737.000 3.384.300 187.552 41.013.467

924.800 760.100 3.384.000 180.212 40.740.342
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

1997 ene 1997 11.312.120 6.766.300 7.048.900 1.436.300 523.200 1.465.600 2.514.400 93.450 296.800 1.401.900 598.000 78.720 1.626.550 593.740

feb 1997 11.352.910 6.405.200 7.223.600 1.491.500 525.480 1.466.600 2.606.600 94.000 289.150 1.390.850 599.000 80.130 1.656.330 623.700

mar 1997 11.433.200 6.103.500 7.226.400 1.575.700 527.650 1.471.700 2.702.300 92.500 297.800 1.392.400 639.400 85.000 1.673.580 659.100

abr 1997 11.618.300 6.001.100 7.656.900 1.641.950 543.500 1.542.400 2.796.400 96.200 304.550 1.419.370 711.400 100.600 1.710.980 727.200

may 1997 11.934.490 5.964.800 8.048.700 1.699.700 563.700 1.565.500 2.873.400 96.000 313.800 1.430.740 769.700 103.700 1.749.780 782.400

jun 1997 12.067.100 5.929.100 9.012.700 1.721.100 573.500 1.606.400 2.842.300 93.380 314.400 1.411.900 779.700 100.850 1.800.080 793.200

jul 1997 12.111.750 6.159.300 9.513.900 1.729.900 602.800 1.663.400 2.843.200 90.900 319.550 1.449.000 816.800 95.700 1.859.080 788.900

ago 1997 12.322.150 6.359.800 9.456.000 1.734.500 583.550 1.712.000 2.843.000 87.750 322.700 1.503.600 865.600 95.650 1.879.280 798.800

sep 1997 12.383.200 6.625.800 8.207.800 1.704.400 585.300 1.721.000 2.842.700 87.000 320.000 1.549.200 912.500 92.000 1.860.480 815.600

oct 1997 12.583.950 6.585.300 8.975.200 1.679.040 584.300 1.730.600 2.841.100 83.700 326.500 1.574.700 951.000 90.800 1.812.730 839.500

nov 1997 12.527.625 6.287.900 8.971.800 1.593.200 585.050 1.738.100 2.828.400 82.000 325.100 1.583.050 1.059.700 88.550 1.762.880 831.200

dic 1997 12.602.850 6.073.300 8.974.600 1.510.200 585.700 1.727.400 2.761.300 80.300 326.900 1.579.000 1.166.700 88.500 1.788.230 826.700

1998 ene 1998 12.716.850 5.937.800 8.972.900 1.420.100 595.600 1.749.800 2.655.600 78.750 335.450 1.606.900 1.262.900 89.600 1.779.730 799.200

feb 1998 12.791.750 5.927.200 8.796.700 1.362.700 605.250 1.759.900 2.550.000 76.400 339.350 1.709.150 1.276.500 90.650 1.752.200 776.500

mar 1998 12.666.550 5.902.200 8.790.200 1.291.900 607.200 1.759.200 2.416.300 75.500 320.100 1.804.400 1.265.200 87.300 1.732.300 752.220

abr 1998 12.492.600 5.658.500 8.353.700 1.241.400 603.800 1.757.100 2.303.000 72.400 318.800 1.920.500 1.232.500 74.500 1.722.700 705.530

may 1998 12.248.700 5.405.700 7.950.100 1.193.600 586.100 1.771.000 2.204.400 72.900 309.800 2.027.800 1.207.800 73.700 1.699.900 644.230

jun 1998 12.146.400 5.412.500 6.981.900 1.179.200 577.400 1.780.200 2.169.000 72.800 309.100 2.156.500 1.225.300 76.200 1.646.900 610.230

jul 1998 12.368.850 5.133.900 6.269.500 1.180.200 567.300 1.830.700 2.177.700 75.100 305.650 2.304.100 1.283.600 79.000 1.614.100 610.230

ago 1998 12.527.350 5.039.700 6.121.600 1.183.700 562.850 1.843.300 2.177.700 76.250 312.500 2.425.300 1.266.400 88.050 1.630.400 613.770

sep 1998 12.796.100 4.900.900 6.892.000 1.233.600 558.400 1.870.200 2.182.900 76.600 315.000 2.538.700 1.246.200 94.500 1.662.300 621.700

oct 1998 12.804.250 4.751.800 6.567.200 1.284.960 552.300 1.890.400 2.203.900 77.400 316.800 2.692.100 1.257.300 95.100 1.702.050 606.100

nov 1998 12.804.150 4.791.500 6.566.000 1.332.000 542.950 1.870.900 2.212.000 75.800 315.800 2.782.850 1.160.500 96.950 1.684.200 596.400

dic 1998 12.900.150 4.801.200 6.567.000 1.388.300 538.100 1.885.700 2.299.400 74.600 315.200 2.882.800 1.075.300 100.300 1.656.590 581.100

1999 ene 1999 12.975.085 4.867.500 6.567.800 1.456.900 525.300 1.898.800 2.384.900 73.200 309.850 2.970.900 971.000 101.700 1.637.390 572.000

feb 1999 12.997.545 4.859.200 6.572.500 1.492.500 510.100 1.913.600 2.453.200 71.700 313.100 2.970.200 929.000 102.000 1.611.490 560.260

mar 1999 13.083.595 4.854.500 6.572.000 1.519.400 504.700 1.933.400 2.554.500 72.500 319.700 2.985.500 943.500 101.100 1.592.590 550.540

abr 1999 12.985.745 4.782.800 6.575.500 1.528.400 503.800 1.935.900 2.632.900 71.800 319.500 3.000.700 922.300 97.700 1.583.990 554.230

may 1999 13.018.345 4.578.500 6.573.500 1.527.740 506.900 1.932.700 2.727.300 69.500 318.600 3.019.300 913.100 96.700 1.581.690 555.930

jun 1999 13.312.145 4.567.200 6.586.300 1.525.700 505.100 1.954.600 2.809.000 70.000 323.100 3.047.000 908.300 99.800 1.582.090 560.830

jul 1999 13.766.745 4.509.900 6.410.000 1.551.100 518.600 1.957.200 2.918.700 76.200 322.100 3.108.400 857.300 112.404 1.549.590 588.230

ago 1999 13.921.845 4.347.600 6.457.200 1.559.890 514.500 1.938.200 2.953.800 78.700 316.400 3.126.900 860.300 110.704 1.494.790 584.530

sep 1999 14.169.545 4.523.400 6.519.200 1.542.490 519.600 1.931.800 3.027.000 78.200 319.000 3.159.400 875.200 110.004 1.472.790 601.300

oct 1999 14.356.845 4.680.100 6.258.400 1.486.590 523.800 1.918.200 3.039.500 77.600 321.000 3.149.500 850.000 105.604 1.492.390 599.000

nov 1999 14.363.345 4.651.500 6.593.400 1.449.490 523.600 1.919.100 3.002.100 78.200 315.700 3.166.900 847.100 101.804 1.538.790 590.900

dic 1999 14.250.145 4.633.500 6.688.400 1.417.190 526.600 1.937.500 2.951.600 80.100 313.000 3.168.600 854.700 96.204 1.592.550 580.700

2000 ene 2000 14.169.660 4.573.400 6.701.000 1.364.690 526.400 1.952.500 2.879.900 81.200 315.900 3.181.100 860.300 91.504 1.629.500 575.500

feb 2000 14.324.400 4.605.000 6.697.100 1.312.090 533.200 1.965.200 2.856.900 82.900 319.100 3.194.300 870.800 89.104 1.686.000 571.240

mar 2000 14.405.100 4.556.700 6.712.100 1.292.190 540.700 1.960.400 2.824.600 81.300 328.800 3.212.100 849.700 90.404 1.739.500 565.440

abr 2000 14.512.200 4.594.000 6.712.600 1.278.790 542.600 1.981.000 2.785.200 81.600 327.000 3.219.200 884.000 90.604 1.773.400 557.540

may 2000 14.483.900 4.759.100 6.716.400 1.264.250 545.400 1.990.000 2.719.500 80.400 321.900 3.213.300 877.200 89.804 1.759.900 565.504

jun 2000 14.487.500 4.746.500 6.707.900 1.290.890 553.700 2.027.500 2.713.300 79.000 325.400 3.249.500 911.500 94.704 1.784.400 595.604

jul 2000 14.517.900 4.745.900 7.045.500 1.290.090 549.700 2.063.100 2.638.800 70.800 320.200 3.245.200 896.400 83.700 1.825.700 617.004

ago 2000 14.772.300 4.736.000 7.084.600 1.311.000 561.300 2.106.500 2.639.600 67.600 324.900 3.293.900 891.000 87.300 1.825.900 664.264

sep 2000 15.080.200 4.402.500 7.058.100 1.373.400 568.000 2.132.600 2.612.400 68.400 327.000 3.386.600 894.600 93.500 1.802.100 689.864

oct 2000 14.852.300 4.265.800 7.269.000 1.402.600 569.100 2.122.900 2.586.800 66.800 316.300 3.406.800 888.100 95.600 1.728.900 692.764

nov 2000 14.807.800 4.200.200 6.932.600 1.433.500 579.600 2.132.100 2.630.600 67.100 323.500 3.450.500 939.500 98.900 1.695.000 727.864

dic 2000 14.948.900 4.239.300 6.844.200 1.471.800 594.000 2.137.100 2.675.700 67.800 327.600 3.530.300 957.800 103.300 1.675.500 781.364

2001 ene 2001 14.860.000 4.292.300 6.820.500 1.469.700 593.950 2.097.050 2.693.000 66.800 328.250 3.538.800 937.500 109.250 1.645.800 802.564

feb 2001 14.714.800 4.271.300 6.823.600 1.476.300 596.350 2.071.800 2.698.100 66.300 329.900 3.566.050 954.800 109.050 1.599.200 807.264

mar 2001 14.649.600 4.370.000 6.805.300 1.478.600 598.500 2.079.500 2.699.300 66.700 323.500 3.601.960 986.500 107.100 1.472.600 820.036

abr 2001 14.681.900 4.363.500 6.773.000 1.497.000 600.300 2.055.900 2.703.200 67.800 321.300 3.608.900 956.200 107.200 1.445.700 829.736

may 2001 14.665.100 4.294.000 6.785.200 1.508.400 611.800 2.059.400 2.727.800 68.400 332.000 3.665.000 970.400 108.700 1.445.400 836.472

jun 2001 14.671.600 4.276.800 6.781.200 1.499.800 621.200 2.072.700 2.754.700 68.600 337.200 3.714.600 955.600 109.300 1.464.900 837.372

jul 2001 14.343.900 4.300.700 6.983.100 1.473.100 623.200 2.031.800 2.749.800 67.700 344.800 3.736.100 974.000 108.500 1.456.700 827.072

ago 2001 14.280.100 4.317.800 7.271.500 1.442.200 639.400 2.035.300 2.768.700 67.300 349.500 3.787.400 1.005.700 107.200 1.490.200 824.972

sep 2001 14.063.500 4.315.300 7.442.100 1.399.400 649.500 2.045.200 2.808.300 65.000 353.400 3.846.900 1.039.900 100.000 1.507.100 823.472

oct 2001 14.185.700 4.202.500 7.531.500 1.405.600 657.800 2.068.600 2.863.700 64.100 368.800 3.983.100 1.080.400 100.100 1.545.900 852.012

nov 2001 14.384.200 4.262.700 7.652.000 1.401.900 666.800 2.094.200 2.891.500 62.300 370.900 4.099.200 1.048.500 99.500 1.544.900 850.742

dic 2001 14.598.790 4.231.100 7.815.900 1.394.700 673.800 2.084.800 2.893.200 60.800 375.100 4.166.900 1.023.700 97.800 1.582.400 844.372

2002 ene 2002 14.818.490 4.177.700 8.060.800 1.397.300 680.550 2.087.150 2.876.100 60.800 380.750 4.230.300 1.037.800 94.150 1.616.200 838.972

feb 2002 14.970.690 4.189.300 8.074.600 1.397.700 684.850 2.099.500 2.870.800 58.900 376.300 4.278.250 1.036.900 95.450 1.676.400 854.872

mar 2002 15.095.890 4.264.200 8.089.200 1.387.900 686.300 2.088.600 2.871.300 56.700 389.800 4.348.740 1.027.100 96.300 1.814.500 879.700

abr 2002 15.108.590 4.548.000 8.116.900 1.371.200 685.600 2.105.500 2.882.900 53.700 394.900 4.418.900 1.031.300 97.400 1.851.500 883.200

may 2002 15.189.490 4.930.700 8.106.200 1.363.500 681.000 2.121.600 2.886.300 52.500 398.400 4.455.000 1.023.300 92.200 1.900.700 892.200

jun 2002 14.767.005 4.942.100 8.117.200 1.329.600 680.300 2.090.800 2.867.000 51.500 390.400 4.474.900 1.047.700 74.600 1.908.800 883.500

jul 2002 14.482.405 4.928.800 7.684.300 1.292.000 677.000 2.099.400 2.878.100 50.300 382.500 4.477.600 1.052.100 70.600 1.928.500 863.700

ago 2002 13.971.505 4.919.000 7.382.100 1.285.400 668.400 2.112.800 2.873.900 48.700 380.300 4.467.100 1.037.500 59.200 1.962.000 840.500

sep 2002 13.374.805 4.914.000 7.318.000 1.240.600 659.200 2.093.400 2.825.800 47.400 367.200 4.361.000 995.000 53.300 1.986.800 793.700

oct 2002 13.239.905 4.921.500 6.818.500 1.218.200 660.500 2.124.200 2.813.900 47.200 369.900 4.301.000 989.200 52.200 2.020.100 777.560

nov 2002 13.295.205 4.904.400 6.704.000 1.228.000 662.800 2.175.700 2.815.500 47.500 374.800 4.269.500 1.024.600 50.500 2.077.900 770.030

dic 2002 13.027.115 4.934.000 6.532.900 1.203.700 648.400 2.201.300 2.819.400 45.900 380.100 4.240.800 1.074.100 46.800 2.080.900 749.100

2003 ene 2003 12.760.915 4.936.000 6.303.000 1.205.400 644.900 2.228.900 2.836.700 44.500 379.200 4.250.300 1.124.200 42.900 2.095.400 735.900

feb 2003 12.482.215 4.938.100 6.293.200 1.206.070 640.900 2.255.800 2.854.500 46.700 387.200 4.296.500 1.157.400 39.900 2.097.800 724.900

mar 2003 12.317.315 4.814.000 6.294.200 1.206.338 633.500 2.299.200 2.866.400 47.800 387.900 4.312.900 1.175.300 37.600 2.097.500 712.600

abr 2003 12.525.915 4.543.600 6.302.200 1.220.298 627.400 2.324.800 2.894.000 48.400 399.600 4.349.200 1.212.800 38.600 2.102.200 719.800

may 2003 13.105.815 4.229.100 6.298.700 1.271.718 628.200 2.359.800 3.022.600 49.400 411.600 4.428.200 1.271.600 47.600 2.149.200 742.000

jun 2003 13.503.200 4.225.300 6.505.300 1.296.590 613.400 2.380.900 3.107.800 48.400 423.700 4.418.400 1.275.100 52.500 2.111.900 762.800

jul 2003 13.930.500 4.219.000 7.413.800 1.345.890 608.800 2.417.400 3.206.100 49.900 450.100 4.442.000 1.316.000 53.500 2.148.100 813.400

ago 2003 14.543.600 4.222.300 7.537.800 1.388.190 612.200 2.456.900 3.327.400 50.600 448.700 4.488.300 1.365.300 60.600 2.150.100 867.000

sep 2003 14.924.300 4.301.700 7.547.500 1.452.890 610.200 2.500.700 3.424.600 51.100 465.100 4.524.100 1.395.900 67.000 2.124.000 924.300

oct 2003 14.965.100 4.405.000 8.090.000 1.491.030 606.700 2.522.200 3.475.600 51.900 474.300 4.538.800 1.397.400 66.600 2.134.600 947.100

nov 2003 14.831.300 4.428.400 8.172.000 1.515.460 598.600 2.512.200 3.513.700 53.800 476.500 4.544.100 1.384.400 65.700 2.140.900 977.600

dic 2003 14.913.500 4.433.300 8.175.000 1.556.160 594.600 2.540.400 3.582.900 57.880 474.800 4.583.100 1.428.600 67.300 2.151.500 1.000.700

2004 ene 2004 15.199.700 4.431.800 8.173.000 1.590.660 595.600 2.574.900 3.645.000 62.900 482.100 4.615.400 1.463.800 68.600 2.150.000 1.026.800

feb 2004 15.607.200 4.435.100 8.171.000 1.624.890 591.800 2.602.300 3.705.700 62.600 490.100 4.593.200 1.519.000 69.600 2.135.500 1.049.000

mar 2004 15.819.000 4.441.100 8.165.700 1.669.322 580.000 2.613.200 3.761.700 61.900 480.400 4.533.400 1.524.000 69.600 2.117.000 1.059.100

abr 2004 15.812.700 4.446.900 8.157.700 1.712.862 580.000 2.585.500 3.823.400 61.600 475.800 4.480.400 1.527.200 66.800 2.094.500 1.062.700

may 2004 15.547.400 4.433.700 8.157.600 1.728.942 565.300 2.535.900 3.790.800 61.800 463.500 4.365.800 1.484.700 59.900 2.022.300 1.046.500

jun 2004 15.788.300 4.437.300 7.944.500 1.761.770 565.100 2.521.100 3.788.700 61.600 458.900 4.357.400 1.467.100 70.300 2.027.400 1.050.100

jul 2004 16.056.700 4.436.100 7.189.800 1.786.870 573.800 2.541.400 3.798.400 62.900 453.300 4.402.400 1.462.400 79.000 1.980.300 1.028.300

ago 2004 15.848.900 4.435.300 6.147.600 1.759.170 562.300 2.507.100 3.718.400 62.400 450.300 4.357.300 1.430.900 74.500 1.927.800 990.500

sep 2004 16.100.400 4.357.400 5.550.200 1.743.170 567.500 2.515.900 3.697.500 62.600 450.000 4.420.300 1.423.600 69.000 1.931.300 964.600

oct 2004 16.510.700 4.471.100 5.234.500 1.732.430 576.500 2.504.500 3.722.300 63.400 437.000 4.527.600 1.434.600 70.900 1.920.900 962.700

nov 2004 16.520.100 4.470.100 5.150.500 1.708.900 576.700 2.456.700 3.716.300 62.500 430.800 4.535.700 1.416.100 72.400 1.888.400 930.200

dic 2004 16.942.100 4.469.200 5.151.500 1.702.100 586.900 2.451.600 3.737.400 61.320 433.300 4.577.400 1.355.600 73.100 1.879.000 929.800

2005 ene 2005 16.881.700 4.590.500 5.153.500 1.673.600 582.400 2.398.000 3.735.100 59.600 427.500 4.551.100 1.275.800 75.800 1.846.100 919.800

feb 2005 16.758.500 4.827.300 5.156.100 1.652.400 585.800 2.353.000 3.734.200 60.400 422.600 4.547.900 1.200.700 75.700 1.839.000 915.800

mar 2005 16.752.900 5.134.000 5.157.500 1.627.600 595.500 2.329.500 3.737.300 63.100 431.600 4.572.900 1.180.300 76.600 1.847.500 956.200

abr 2005 16.959.400 5.126.300 5.162.100 1.606.000 594.500 2.363.000 3.762.700 65.300 431.400 4.646.700 1.195.100 76.700 1.873.100 969.600

may 2005 16.908.400 5.149.300 5.157.500 1.571.100 591.000 2.358.500 3.726.600 66.800 435.700 4.667.000 1.222.500 77.800 1.877.200 955.400

jun 2005 16.869.300 5.148.000 5.481.100 1.553.100 593.100 2.367.200 3.752.500 68.100 438.280 4.701.000 1.244.500 79.900 1.887.600 927.200

jul 2005 16.941.000 5.148.600 5.093.700 1.525.900 584.900 2.350.900 3.782.100 64.600 440.980 4.723.200 1.243.900 84.500 1.903.500 927.600

ago 2005 17.236.200 5.149.600 5.442.800 1.500.900 580.200 2.349.900 3.850.300 63.200 443.780 4.773.200 1.260.600 96.000 1.895.500 917.400

sep 2005 17.239.100 5.150.500 5.957.300 1.477.840 572.500 2.321.600 3.889.300 60.700 447.080 4.756.800 1.291.900 98.200 1.878.600 916.900

oct 2005 17.159.100 4.922.400 6.120.700 1.455.140 563.600 2.306.100 3.907.500 57.600 453.580 4.672.300 1.302.500 98.300 1.821.500 912.600

nov 2005 17.254.600 4.936.500 6.209.500 1.443.440 564.000 2.331.500 3.951.100 54.600 457.080 4.667.500 1.341.700 99.000 1.810.300 929.900

dic 2005 17.108.500 4.959.100 6.215.500 1.434.740 573.000 2.357.000 3.992.300 50.600 456.380 4.674.000 1.405.300 99.400 1.812.000 938.400
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

1997 ene 1997

feb 1997

mar 1997

abr 1997

may 1997

jun 1997

jul 1997

ago 1997

sep 1997

oct 1997

nov 1997

dic 1997

1998 ene 1998

feb 1998

mar 1998

abr 1998

may 1998

jun 1998

jul 1998

ago 1998

sep 1998

oct 1998

nov 1998

dic 1998

1999 ene 1999

feb 1999

mar 1999

abr 1999

may 1999

jun 1999

jul 1999

ago 1999

sep 1999

oct 1999

nov 1999

dic 1999

2000 ene 2000

feb 2000

mar 2000

abr 2000

may 2000

jun 2000

jul 2000

ago 2000

sep 2000

oct 2000

nov 2000

dic 2000

2001 ene 2001

feb 2001

mar 2001

abr 2001

may 2001

jun 2001

jul 2001

ago 2001

sep 2001

oct 2001

nov 2001

dic 2001

2002 ene 2002

feb 2002

mar 2002

abr 2002

may 2002

jun 2002

jul 2002

ago 2002

sep 2002

oct 2002

nov 2002

dic 2002

2003 ene 2003

feb 2003

mar 2003

abr 2003

may 2003

jun 2003

jul 2003

ago 2003

sep 2003

oct 2003

nov 2003

dic 2003

2004 ene 2004

feb 2004

mar 2004

abr 2004

may 2004

jun 2004

jul 2004

ago 2004

sep 2004

oct 2004

nov 2004

dic 2004

2005 ene 2005

feb 2005

mar 2005

abr 2005

may 2005

jun 2005

jul 2005

ago 2005

sep 2005

oct 2005

nov 2005

dic 2005

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

925.600 837.000 3.384.000 174.812 41.077.392

919.900 897.000 3.384.000 173.912 41.179.862

921.200 978.600 3.384.000 171.362 41.335.392

1.000.100 1.025.200 3.384.000 170.750 42.450.900

1.044.200 1.066.300 3.384.000 171.600 43.562.510

1.100.400 1.099.900 3.273.000 168.300 44.687.310

1.165.300 1.164.200 3.136.517 166.750 45.676.947

1.204.800 1.217.600 3.136.200 163.500 46.286.480

1.199.200 1.239.700 3.136.200 164.100 45.446.180

1.213.600 1.262.400 3.136.200 164.300 46.434.920

1.164.100 1.266.200 3.136.200 163.500 45.994.555

1.187.100 1.306.100 3.136.200 163.600 45.884.680

1.231.800 1.308.500 3.139.900 165.600 45.846.980

1.237.600 1.327.400 3.143.600 161.700 45.684.550

1.226.200 1.340.400 3.147.300 157.750 45.342.220

1.150.900 1.363.600 3.151.200 160.103 44.282.833

1.101.900 1.408.800 3.155.200 160.803 43.222.433

1.052.900 1.426.500 3.270.200 162.003 42.255.233

1.024.200 1.426.400 3.410.683 162.853 41.824.066

1.009.300 1.455.300 3.415.000 163.103 7.090 52.200 41.970.863

1.043.000 1.494.000 3.419.000 163.903 21.890 186.700 43.317.593

1.033.600 1.550.700 3.423.000 167.603 42.290 198.800 43.217.653

1.038.900 1.521.500 3.427.000 166.803 58.890 225.200 43.270.293

1.018.400 1.530.800 3.431.000 167.703 84.190 225.200 43.523.033

969.100 1.565.500 3.431.300 167.703 111.790 225.200 50.400 43.833.318

963.500 1.593.600 3.431.600 169.503 127.190 225.200 50.400 43.917.388

964.900 1.567.700 3.431.900 171.103 154.890 225.200 462.700 44.565.918

966.300 1.602.000 3.432.000 168.000 182.890 225.200 462.700 44.534.355

969.900 1.589.400 3.432.000 168.900 211.190 225.200 462.700 44.479.095

971.200 1.625.800 3.443.900 172.600 233.690 273.400 541.700 45.113.455

1.000.600 1.651.900 3.444.000 175.900 247.190 449.800 541.700 45.757.559

1.006.800 1.658.900 3.444.000 175.100 252.100 594.400 541.700 45.938.359

1.007.700 1.683.600 3.313.000 173.900 252.300 616.400 541.700 46.437.529

1.024.400 1.681.800 3.068.000 169.500 247.300 790.100 2.583 541.700 46.383.912

1.024.600 1.770.600 3.068.000 166.400 234.800 822.800 14.283 541.700 46.785.112

1.042.100 1.839.400 3.068.000 163.100 233.000 822.800 20.383 541.700 46.821.272

1.060.100 1.860.800 3.068.000 159.100 225.400 826.300 29.583 491.300 46.623.137

1.068.400 1.861.500 3.068.000 156.300 219.900 833.500 37.783 501.700 46.854.417

1.084.400 1.908.800 3.067.800 152.800 201.600 861.100 47.283 89.400 46.572.217

1.103.100 1.902.400 3.067.800 150.600 188.700 898.400 57.283 89.400 46.797.417

1.117.800 1.918.500 3.067.800 145.000 172.300 898.400 66.983 89.400 46.862.741

1.142.500 1.894.800 3.055.900 140.400 161.000 900.800 76.283 10.400 46.949.481

1.154.300 1.907.800 3.055.800 134.500 157.900 853.000 86.483 10.400 47.270.177

1.212.700 1.920.800 3.055.800 136.200 158.000 841.100 95.283 48.100 47.834.147

1.360.800 1.930.900 3.186.800 138.500 155.400 924.700 104.083 48.100 48.338.547

1.392.500 1.901.500 3.290.800 136.300 147.200 848.050 112.900 86.400 48.179.414

1.427.200 1.896.900 3.290.800 137.800 149.200 806.450 111.100 86.400 47.924.614

1.441.500 1.895.900 3.290.800 139.500 136.700 830.700 114.900 86.400 48.291.064

1.441.000 1.912.500 3.290.800 137.950 122.550 835.150 113.700 86.400 48.195.514

1.458.100 1.905.600 3.290.800 136.750 118.050 835.500 113.600 76.000 48.019.214

1.485.900 1.869.300 3.291.000 137.200 116.350 807.900 113.900 76.000 47.956.746

1.504.600 1.869.700 3.291.000 135.700 112.450 794.030 112.500 76.000 47.907.616

1.561.100 1.872.100 3.291.000 136.100 117.550 815.390 112.700 92.500 48.076.512

1.611.800 1.881.500 3.291.000 135.500 122.050 882.390 118.900 92.500 48.301.212

1.686.000 1.836.100 3.291.000 133.700 129.450 833.890 116.300 92.500 48.139.412

1.839.300 1.797.800 3.291.000 130.300 131.950 814.400 116.700 54.800 48.563.522

1.870.200 1.766.500 3.291.000 127.700 130.450 773.500 116.800 54.800 48.590.022

1.980.600 1.777.400 3.209.000 126.800 133.750 851.650 110.200 16.500 49.115.712

2.172.500 1.789.600 3.051.000 125.300 138.150 945.650 104.400 16.500 49.772.442

2.301.300 1.756.700 3.051.000 123.200 153.250 1.035.900 96.900 16.500 50.378.112

2.469.000 1.701.100 3.051.000 122.650 159.000 1.144.050 96.300 16.500 51.116.662

2.596.800 1.653.200 3.051.000 121.850 161.600 1.248.800 95.600 16.500 51.609.862

2.684.900 1.671.200 3.051.000 122.600 171.900 1.616.000 93.800 16.500 52.524.130

2.755.900 1.663.200 3.051.000 122.500 167.700 1.733.870 93.500 16.500 53.153.760

2.809.100 1.684.800 3.051.000 120.800 173.700 1.723.210 91.300 53.747.000

2.835.200 1.703.500 3.051.000 119.300 181.000 1.653.610 83.900 53.252.915

2.806.500 1.732.200 3.051.000 118.600 171.000 1.663.110 86.000 52.495.715

2.713.000 1.755.800 3.051.000 117.200 164.200 1.585.700 87.500 51.482.805

2.598.000 1.743.000 3.051.000 113.700 166.800 1.397.800 88.100 50.188.605

2.573.600 1.741.100 3.271.630 114.000 167.400 1.292.400 94.700 49.608.695

2.521.400 1.733.800 3.423.830 114.000 164.800 1.230.200 101.700 49.690.165

2.493.000 1.737.000 3.419.430 111.500 145.600 1.120.000 108.800 49.119.845

2.432.600 1.739.900 3.419.130 110.400 143.400 1.022.900 110.400 48.566.945

2.404.000 1.779.000 3.420.330 110.200 142.200 1.120.800 111.500 48.509.215

2.366.800 1.741.300 3.421.030 108.300 132.600 823.100 112.700 47.908.383

2.358.200 1.736.300 3.418.130 108.100 134.000 763.600 114.100 47.941.243

2.475.800 1.730.600 3.416.930 109.700 120.100 965.400 116.400 48.950.463

2.611.900 1.707.300 3.404.730 108.800 105.000 962.800 116.500 49.742.320

2.754.700 1.724.800 3.399.330 109.400 106.400 957.200 117.500 51.583.820

2.869.800 1.743.600 3.387.730 110.500 119.400 1.064.100 117.700 52.931.820

3.005.800 1.761.700 3.281.860 113.000 124.000 1.292.200 117.800 54.009.750

3.072.900 1.770.600 3.001.660 114.000 133.800 1.372.100 116.500 54.747.890

3.011.900 1.756.400 2.995.560 113.600 135.100 1.444.900 115.400 54.787.520

2.976.600 1.767.400 2.910.260 114.600 137.800 1.505.700 116.600 55.088.700

2.937.800 1.769.300 2.890.560 115.400 137.800 1.502.500 121.300 55.554.920

2.886.100 1.760.100 2.878.360 116.100 140.200 1.347.400 122.600 55.907.850

2.871.200 1.795.500 2.866.960 115.800 140.400 1.370.800 127.000 56.183.082

2.844.800 1.794.400 2.869.860 116.500 141.800 1.299.200 130.100 56.084.722

2.687.400 1.746.100 2.864.160 116.100 138.200 1.090.800 132.800 55.039.702

2.532.900 1.682.000 2.867.060 118.500 130.300 1.099.500 136.900 54.866.730

2.433.400 1.626.600 2.867.360 121.300 123.100 1.121.000 139.700 54.284.130

2.300.900 1.529.100 2.873.460 123.300 102.500 1.076.100 142.200 52.420.030

2.245.000 1.455.800 2.965.930 122.000 84.400 965.800 146.500 51.838.900

2.241.800 1.384.000 3.244.600 121.000 63.500 937.100 151.500 52.312.630

2.252.500 1.312.700 3.249.900 120.200 124.650 972.200 153.100 52.120.650

2.291.000 1.250.900 3.336.900 120.400 239.550 1.031.800 154.900 52.775.770

2.295.600 1.189.700 3.351.900 120.000 253.650 1.201.900 153.200 52.736.450

2.337.800 1.140.100 3.355.200 120.200 277.350 1.306.800 154.000 52.820.850

2.386.700 1.095.100 3.359.800 122.900 323.350 1.397.600 152.700 53.300.650

2.451.300 1.064.100 3.354.200 124.300 349.550 1.587.300 152.800 53.915.450

2.473.200 1.049.600 3.355.500 123.100 347.250 1.752.000 152.200 54.017.650

2.563.000 1.050.600 3.362.500 122.600 347.250 1.842.300 153.900 54.553.030

2.624.600 1.055.000 3.366.800 121.300 345.250 1.912.100 158.300 54.398.730

2.703.900 1.070.100 3.365.100 120.500 345.050 1.969.100 160.600 55.293.930

2.722.700 1.075.400 3.371.500 120.800 345.050 2.026.700 159.600 55.880.070

2.656.700 1.072.200 3.368.900 120.200 377.250 2.072.500 158.500 55.579.170

2.637.900 1.059.400 3.368.500 120.000 315.900 1.999.000 160.500 55.711.920

2.646.900 1.059.700 3.362.800 120.100 199.900 1.914.800 163.200 55.543.620
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

2006 ene 2006 17.077.900 4.837.100 6.316.700 1.446.140 576.500 2.395.500 4.017.200 46.200 451.480 4.705.900 1.483.000 97.400 1.812.900 942.200

feb 2006 17.179.600 4.592.900 6.356.400 1.468.940 579.000 2.437.900 4.038.900 42.800 449.580 4.744.800 1.554.200 97.200 1.811.100 940.000

mar 2006 17.251.900 4.280.000 6.355.500 1.486.340 580.900 2.473.400 4.063.200 39.200 445.680 4.793.300 1.596.900 97.100 1.772.300 950.500

abr 2006 17.087.000 4.281.300 6.355.500 1.493.940 587.700 2.490.400 4.071.300 36.100 446.680 4.834.200 1.598.400 99.500 1.741.800 950.800

may 2006 17.196.600 4.260.900 6.418.200 1.507.740 598.600 2.517.100 4.106.200 33.200 450.680 4.906.400 1.607.300 102.400 1.717.100 944.300

jun 2006 17.141.000 4.234.500 6.041.500 1.498.840 606.700 2.547.500 4.085.000 32.100 452.100 4.917.600 1.616.100 97.000 1.693.000 957.400

jul 2006 17.082.800 4.233.300 6.979.300 1.497.240 609.300 2.552.400 4.065.900 32.300 451.100 4.942.500 1.624.600 88.400 1.677.000 957.400

ago 2006 17.075.900 4.221.200 7.530.000 1.505.440 610.700 2.566.300 4.054.800 31.900 449.200 4.971.300 1.647.600 87.100 1.688.700 992.600

sep 2006 17.095.000 4.372.200 7.584.200 1.541.200 615.900 2.622.700 4.069.700 32.200 446.800 5.054.900 1.643.600 94.800 1.706.900 1.009.300

oct 2006 16.971.100 4.715.800 8.036.200 1.525.000 608.400 2.633.800 4.035.900 32.000 437.100 5.057.700 1.620.400 93.500 1.715.900 1.009.200

nov 2006 16.989.200 5.377.000 7.943.900 1.523.800 604.700 2.649.800 4.011.600 31.900 444.000 5.075.400 1.624.400 93.100 1.712.700 1.021.000

dic 2006 17.090.500 5.352.100 7.935.600 1.527.900 598.300 2.638.300 3.976.300 31.200 452.300 5.049.500 1.577.000 93.800 1.701.900 1.016.800

2007 ene 2007 17.247.900 5.505.200 7.829.100 1.519.500 599.600 2.639.000 3.977.600 30.200 464.500 5.043.200 1.515.600 95.100 1.707.000 1.026.200

feb 2007 17.135.600 5.505.600 7.781.000 1.510.700 591.400 2.628.700 3.971.200 29.200 466.900 5.035.200 1.482.700 99.800 1.717.300 1.032.700

mar 2007 17.136.000 5.467.700 7.802.000 1.516.900 584.600 2.617.900 3.999.200 27.500 472.000 5.054.700 1.465.600 103.700 1.771.200 986.300

abr 2007 17.088.800 5.423.800 7.797.700 1.484.300 567.700 2.581.700 3.971.700 26.190 471.500 5.003.600 1.421.600 105.400 1.777.500 957.200

may 2007 16.861.547 5.434.600 7.724.200 1.464.000 557.100 2.594.600 3.998.100 25.800 473.700 5.009.600 1.389.700 105.900 1.811.000 960.700

jun 2007 16.729.773 5.470.800 7.836.500 1.424.500 542.600 2.595.500 4.012.800 24.100 471.400 5.056.400 1.363.300 100.200 1.838.700 953.000

jul 2007 16.348.273 5.495.000 7.118.800 1.374.300 529.400 2.570.100 3.966.100 24.500 467.100 4.968.100 1.297.500 98.400 1.848.000 927.300

ago 2007 16.026.173 5.514.300 6.256.600 1.340.300 539.600 2.557.400 3.954.700 25.600 471.900 4.922.800 1.220.700 91.400 1.865.100 900.800

sep 2007 15.652.473 5.365.000 5.776.500 1.311.700 547.700 2.509.600 3.957.500 26.700 473.400 4.819.500 1.171.500 89.900 1.882.600 867.200

oct 2007 15.527.773 5.021.400 5.527.900 1.325.900 558.300 2.504.800 4.000.800 28.000 484.000 4.781.200 1.151.500 91.500 1.905.900 832.100

nov 2007 15.473.273 4.341.900 5.997.800 1.341.700 574.200 2.478.700 4.047.200 29.000 489.900 4.753.100 1.108.900 92.800 1.916.000 803.000

dic 2007 15.301.773 4.341.200 6.098.100 1.360.500 579.100 2.453.400 4.080.800 30.400 484.400 4.735.800 1.073.200 93.700 1.928.100 802.300

2008 ene 2008 15.225.073 4.195.300 6.179.100 1.388.500 592.700 2.426.000 4.078.400 32.300 493.600 4.710.300 1.056.300 94.800 1.930.200 794.800

feb 2008 15.335.373 4.185.300 6.262.000 1.414.700 609.400 2.405.300 4.061.200 35.000 505.900 4.670.000 1.004.900 93.300 1.925.000 786.600

mar 2008 15.421.973 4.260.400 6.276.000 1.414.000 612.000 2.372.300 4.000.500 38.200 514.200 4.632.900 962.900 89.700 1.908.300 778.700

abr 2008 15.406.973 4.262.000 6.283.100 1.457.700 621.300 2.365.700 3.965.500 40.410 526.900 4.631.000 937.700 85.100 1.892.500 791.800

may 2008 15.647.626 4.250.800 6.333.000 1.498.200 619.400 2.347.000 3.888.300 40.300 528.100 4.604.800 904.600 80.300 1.872.000 796.900

jun 2008 15.453.200 4.201.000 6.258.400 1.537.700 609.300 2.292.900 3.777.500 39.800 533.700 4.505.700 848.300 74.300 1.846.600 789.400

jul 2008 15.544.200 4.181.800 6.167.200 1.603.100 615.000 2.291.200 3.722.800 39.400 556.200 4.475.500 815.100 73.100 1.843.400 794.100

ago 2008 15.734.000 4.181.000 6.134.200 1.653.900 605.300 2.274.600 3.628.200 39.100 570.000 4.460.600 803.000 78.200 1.849.700 778.900

sep 2008 15.818.900 4.282.400 5.831.900 1.660.500 584.500 2.230.000 3.483.600 38.300 573.900 4.408.100 794.600 75.600 1.829.600 795.200

oct 2008 16.309.100 4.320.400 5.718.300 1.698.400 569.000 2.205.600 3.377.700 37.400 576.200 4.428.100 789.300 76.700 1.828.400 832.000

nov 2008 16.462.200 4.306.400 5.231.300 1.731.300 543.600 2.203.800 3.286.300 37.300 562.400 4.425.900 791.900 77.000 1.834.100 831.400

dic 2008 16.484.900 4.328.600 5.110.000 1.737.600 520.300 2.179.200 3.158.500 35.800 563.300 4.417.700 786.400 77.200 1.791.900 853.600

2009 ene 2009 16.510.800 4.336.400 4.977.200 1.751.000 484.700 2.174.900 3.081.400 34.400 548.300 4.469.400 777.800 77.300 1.769.700 854.000

feb 2009 16.580.700 4.322.000 4.884.700 1.735.000 452.100 2.149.200 2.985.500 32.100 529.600 4.471.400 756.200 75.600 1.730.600 887.500

mar 2009 16.466.700 4.269.300 4.803.200 1.731.000 433.000 2.125.800 2.867.900 29.600 509.200 4.436.800 740.700 76.900 1.680.400 927.600

abr 2009 16.440.800 4.320.300 4.775.500 1.721.400 409.400 2.103.200 2.775.219 27.800 488.400 4.426.200 752.700 80.700 1.673.000 974.600

may 2009 16.456.100 4.312.200 4.725.700 1.706.100 398.600 2.079.100 2.715.962 26.800 477.100 4.475.400 760.600 82.300 1.653.400 1.039.800

jun 2009 16.577.000 4.313.600 4.687.200 1.693.500 396.100 2.064.900 2.656.300 27.100 465.100 4.485.800 764.300 88.900 1.641.500 1.038.600

jul 2009 16.725.000 4.537.600 4.635.800 1.675.200 383.100 2.055.800 2.608.280 27.800 441.200 4.583.700 781.300 96.300 1.596.600 1.046.900

ago 2009 16.577.600 4.740.700 4.523.800 1.657.100 368.500 2.045.000 2.557.782 28.000 423.000 4.621.700 790.400 93.100 1.552.700 1.046.500

sep 2009 16.750.700 4.841.200 4.448.600 1.653.000 368.200 2.073.300 2.545.884 27.500 414.200 4.736.900 783.400 97.700 1.520.800 1.048.900

oct 2009 16.846.800 5.118.900 4.124.000 1.650.700 370.200 2.104.000 2.520.629 27.600 412.100 4.841.800 772.400 95.200 1.493.600 1.058.600

nov 2009 16.742.000 5.135.500 4.220.700 1.615.400 364.100 2.082.600 2.426.644 26.700 405.400 4.842.260 727.800 93.171 1.454.030 1.061.100

dic 2009 16.782.300 5.141.200 4.270.600 1.608.300 371.100 2.095.600 2.399.660 27.500 398.200 4.921.000 707.800 92.000 1.478.100 1.029.500

2010 ene 2010 16.996.800 5.133.200 4.292.100 1.578.400 379.600 2.077.300 2.350.960 27.000 391.700 4.901.900 683.800 88.600 1.466.200 1.024.400

feb 2010 17.045.000 5.143.100 4.308.500 1.574.700 392.900 2.078.300 2.357.260 27.300 389.600 4.963.200 684.000 86.700 1.476.800 1.003.300

mar 2010 16.964.100 5.134.600 4.276.300 1.569.900 410.800 2.072.400 2.361.060 26.800 403.600 5.055.300 679.000 84.200 1.496.600 970.100

abr 2010 16.971.000 5.136.600 4.331.400 1.569.300 432.100 2.074.400 2.361.041 27.000 412.900 5.105.600 667.100 80.900 1.495.300 925.100

may 2010 16.653.200 5.293.200 4.362.300 1.572.800 450.100 2.064.500 2.324.098 27.000 407.200 5.078.300 661.300 79.800 1.499.100 877.100

jun 2010 16.886.600 5.563.700 4.567.700 1.588.600 462.100 2.063.600 2.348.260 28.600 403.300 5.133.000 674.300 77.700 1.521.000 949.600

jul 2010 16.628.800 5.373.600 4.848.900 1.605.600 470.700 2.049.900 2.337.580 29.900 397.600 5.139.000 665.200 77.700 1.577.100 997.600

ago 2010 16.412.700 5.186.000 5.102.400 1.610.300 473.100 2.036.600 2.333.178 30.200 394.000 5.108.900 642.800 86.100 1.613.000 1.006.200

sep 2010 16.354.500 4.976.400 5.095.100 1.618.300 478.300 2.018.700 2.314.576 31.100 393.100 5.076.600 649.200 82.200 1.650.700 1.004.650

oct 2010 15.941.700 4.676.700 5.031.200 1.616.200 476.900 1.989.200 2.289.731 32.400 380.100 5.046.200 653.100 80.200 1.690.500 1.005.800

nov 2010 15.842.600 4.725.400 4.877.500 1.622.900 487.100 1.972.700 2.298.516 34.100 381.500 5.085.140 655.700 78.529 1.726.670 1.012.200

dic 2010 15.890.900 4.722.100 5.057.300 1.633.000 486.900 1.945.600 2.298.300 34.800 383.000 5.110.900 644.600 75.000 1.712.100 1.035.000

2011 ene 2011 15.809.500 4.679.000 5.207.300 1.626.700 485.700 1.932.700 2.324.900 36.100 376.700 5.180.100 632.700 75.500 1.711.100 1.046.300

feb 2011 15.689.200 4.698.200 5.357.500 1.635.800 484.000 1.928.100 2.321.400 36.700 378.200 5.204.400 622.900 75.600 1.712.600 1.062.500

mar 2011 15.788.500 4.729.800 5.416.500 1.649.900 477.500 1.920.700 2.318.700 38.300 372.700 5.199.400 611.500 75.000 1.716.800 1.108.200

abr 2011 16.228.000 4.746.200 5.439.500 1.677.100 476.400 1.918.100 2.328.000 39.900 370.400 5.243.200 601.600 74.200 1.734.200 1.140.500

may 2011 16.506.600 4.588.300 5.570.900 1.689.600 470.100 1.914.300 2.326.100 40.800 375.200 5.235.700 587.300 71.700 1.722.900 1.135.300

jun 2011 16.599.000 4.403.900 5.605.000 1.727.700 468.000 1.916.900 2.344.500 41.600 384.100 5.275.700 573.900 74.700 1.717.100 1.103.400

jul 2011 16.923.300 4.364.800 5.617.100 1.734.000 465.400 1.914.100 2.376.300 41.800 384.100 5.283.300 580.900 64.300 1.709.900 1.101.700

ago 2011 17.195.200 4.332.800 5.586.900 1.749.900 473.000 1.910.400 2.378.300 42.100 379.900 5.304.500 593.400 53.600 1.716.800 1.141.200

sep 2011 17.502.900 4.352.300 6.240.500 1.762.600 471.700 1.902.400 2.394.700 42.900 382.000 5.312.200 583.000 54.600 1.729.700 1.190.050

oct 2011 17.736.200 4.409.600 6.771.700 1.782.100 472.100 1.892.100 2.416.500 43.100 382.000 5.294.900 574.100 63.400 1.734.100 1.249.700

nov 2011 17.702.469 4.373.700 7.506.000 1.818.200 470.800 1.892.800 2.447.400 43.400 388.000 5.294.300 579.700 63.900 1.751.000 1.342.200

dic 2011 17.228.609 4.349.600 7.352.700 1.845.500 463.200 1.883.300 2.389.500 44.400 383.700 5.244.100 583.100 65.500 1.756.200 1.404.400

2012 ene 2012 16.795.368 4.384.100 7.147.100 1.877.300 464.200 1.856.000 2.319.000 45.400 388.700 5.154.800 588.600 64.500 1.766.400 1.439.500

feb 2012 16.808.868 4.377.100 6.909.500 1.898.700 466.700 1.834.800 2.312.500 46.800 385.200 5.131.200 597.700 65.000 1.775.200 1.459.800

mar 2012 16.967.818 4.371.300 6.951.700 1.935.000 475.500 1.818.100 2.308.800 48.100 379.500 5.141.900 599.400 67.500 1.788.100 1.451.500

abr 2012 16.307.718 4.281.200 6.795.700 1.923.000 471.200 1.773.000 2.257.900 48.200 369.700 5.059.100 596.000 66.700 1.771.900 1.453.300

may 2012 15.986.668 4.277.800 6.649.700 1.940.300 477.100 1.733.900 2.228.000 50.300 364.100 5.072.600 592.300 69.600 1.801.000 1.484.200

jun 2012 15.427.538 4.240.700 6.516.000 1.937.100 478.600 1.712.500 2.178.100 50.600 357.500 5.064.900 590.300 68.600 1.833.200 1.500.300

jul 2012 14.977.572 4.226.700 6.460.900 1.929.300 478.700 1.677.500 2.105.900 49.600 348.500 4.990.000 578.700 72.100 1.821.500 1.483.500

ago 2012 15.033.272 4.296.300 6.290.900 1.958.600 483.800 1.691.900 2.110.700 50.200 353.400 4.986.800 573.000 85.600 1.825.800 1.478.500

sep 2012 14.885.562 4.355.900 5.946.800 1.988.400 487.000 1.703.400 2.100.100 51.700 346.800 4.996.100 569.900 88.100 1.822.100 1.462.600

oct 2012 14.646.872 4.274.400 5.789.000 1.980.100 487.100 1.701.500 2.061.100 53.300 348.800 4.945.300 560.200 80.500 1.806.600 1.413.100

nov 2012 14.590.103 4.252.200 5.250.300 1.988.800 487.800 1.703.800 2.021.900 55.800 340.400 4.930.000 556.900 80.300 1.791.000 1.353.700

dic 2012 14.620.063 4.229.400 5.165.400 1.999.000 496.100 1.687.500 2.010.200 58.200 334.700 4.960.400 549.100 79.300 1.778.400 1.289.200

2013 ene 2013 14.760.704 3.970.400 5.160.100 2.028.500 501.700 1.707.300 2.046.100 59.500 337.100 5.021.000 543.500 79.700 1.773.900 1.292.800

feb 2013 14.195.304 3.932.800 5.237.600 2.035.400 502.200 1.724.700 2.018.300 60.300 333.600 5.040.400 533.100 78.900 1.759.700 1.292.600

mar 2013 13.624.554 3.933.900 5.211.000 2.035.000 502.500 1.766.300 1.991.700 61.500 321.500 5.067.100 530.200 76.800 1.749.400 1.293.500

abr 2013 13.531.554 3.967.300 5.205.400 2.052.100 513.500 1.792.700 1.985.000 62.800 318.600 5.107.800 523.300 77.100 1.749.700 1.278.300

may 2013 13.316.704 3.937.900 5.175.800 2.059.400 529.000 1.795.100 2.041.000 62.500 320.100 5.126.000 519.000 72.700 1.728.900 1.270.600

jun 2013 13.230.534 3.926.000 5.365.400 2.069.800 523.300 1.773.700 2.000.100 62.700 312.800 5.120.500 508.300 66.700 1.699.800 1.324.000

jul 2013 13.447.121 4.009.700 5.968.400 2.103.600 526.100 1.766.600 1.972.900 63.700 319.200 5.197.000 498.300 73.600 1.699.500 1.342.400

ago 2013 13.731.406 3.960.700 7.038.800 2.094.600 523.800 1.727.900 1.932.400 65.500 317.800 5.291.700 489.200 68.900 1.697.300 1.341.500

sep 2013 13.625.221 3.893.200 7.416.200 2.050.000 514.100 1.667.000 1.870.200 66.800 315.100 5.276.100 473.000 61.400 1.687.300 1.334.900

oct 2013 13.790.486 3.902.100 7.535.900 2.039.400 515.000 1.623.600 1.827.100 68.500 314.500 5.343.500 465.800 59.900 1.695.100 1.356.900

nov 2013 14.022.197 3.925.800 8.059.400 2.026.000 515.800 1.601.800 1.793.600 68.700 314.100 5.447.600 462.700 59.400 1.707.100 1.363.400

dic 2013 14.146.397 3.962.900 8.699.400 1.967.300 517.100 1.582.100 1.778.600 68.300 317.300 5.450.100 461.800 59.000 1.702.800 1.377.600

2014 ene 2014 14.116.297 4.231.800 9.149.400 1.910.100 517.100 1.556.500 1.731.600 69.000 309.900 5.449.900 461.900 58.300 1.708.300 1.362.000

feb 2014 14.333.897 4.461.700 9.126.900 1.881.600 520.200 1.531.900 1.701.100 68.800 308.700 5.447.200 460.500 58.000 1.717.100 1.338.400

mar 2014 14.356.297 4.457.500 9.198.300 1.839.000 516.000 1.490.300 1.682.100 66.800 314.100 5.377.900 459.300 57.700 1.717.200 1.335.100

abr 2014 14.389.997 4.486.200 9.375.000 1.801.500 511.300 1.477.000 1.674.600 64.400 317.300 5.351.400 462.300 57.400 1.723.700 1.342.900

may 2014 15.048.397 4.564.100 10.050.200 1.776.800 498.400 1.480.200 1.607.700 63.500 312.900 5.350.400 470.900 59.600 1.735.000 1.343.300

jun 2014 15.620.197 4.569.300 10.445.800 1.739.600 510.000 1.477.400 1.607.000 62.400 312.800 5.293.900 471.900 67.400 1.729.600 1.279.900

jul 2014 15.358.476 4.593.500 10.384.100 1.720.700 517.500 1.489.900 1.614.800 60.800 317.100 5.239.900 478.700 62.600 1.739.700 1.277.500

ago 2014 14.752.191 4.675.400 10.173.000 1.709.700 528.400 1.491.900 1.614.300 58.300 311.000 5.151.400 483.100 55.400 1.744.300 1.283.100

sep 2014 14.622.786 4.686.000 10.262.000 1.734.600 541.100 1.519.600 1.642.200 55.900 311.900 5.141.800 498.100 61.700 1.753.800 1.286.600

oct 2014 14.390.411 4.815.300 10.465.400 1.755.900 550.500 1.543.000 1.639.800 53.000 309.200 5.102.400 497.400 62.000 1.751.400 1.277.800

nov 2014 14.420.800 4.847.600 10.542.400 1.772.800 560.600 1.558.300 1.610.300 51.200 308.300 5.054.100 490.600 62.800 1.743.400 1.284.200

dic 2014 14.372.300 4.851.000 10.161.300 1.803.700 558.200 1.582.400 1.590.800 48.900 307.500 5.045.700 488.000 63.200 1.746.500 1.284.900
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

2006 ene 2006
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2011 ene 2011
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feb 2012
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feb 2013
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2014 ene 2014

feb 2014

mar 2014
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ago 2014

sep 2014

oct 2014

nov 2014

dic 2014

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

2.651.500 1.063.800 3.361.800 120.400 180.500 1.733.400 163.300 55.480.820

2.651.500 1.055.800 3.363.200 119.800 159.200 1.659.500 164.700 55.467.020

2.656.200 1.049.100 3.360.700 117.900 111.000 1.497.300 166.000 55.144.420

2.644.000 1.048.800 3.358.600 117.300 79.300 1.350.100 167.100 54.839.820

2.660.100 1.037.000 3.357.500 117.800 80.500 1.258.000 169.000 55.046.620

2.570.000 1.033.100 3.352.400 117.200 80.900 1.247.600 168.600 54.490.140

2.480.100 990.300 3.346.800 117.300 80.900 1.326.700 167.000 55.302.640

2.379.400 966.500 3.172.500 117.700 84.700 1.310.400 166.300 8.960 19.060 55.658.260

2.364.100 967.900 3.008.900 118.900 85.800 1.319.400 167.900 14.160 28.560 55.965.020

2.375.000 962.100 2.822.000 118.900 64.300 1.279.500 168.100 23.060 34.160 56.339.120

2.415.800 965.400 2.815.000 119.900 63.700 1.358.800 166.700 29.960 37.460 57.075.220

2.398.500 955.500 2.816.700 119.000 71.200 1.429.500 168.000 49.560 37.460 57.086.920

2.398.800 945.700 2.817.100 118.400 83.300 1.518.600 169.000 72.360 38.760 57.361.720

2.373.700 941.800 2.815.300 117.700 87.500 1.464.300 168.700 99.460 40.760 57.097.220

2.360.000 923.700 2.816.600 119.100 99.000 1.484.200 168.900 140.060 41.360 57.158.220

2.318.600 881.700 2.813.300 117.800 101.900 1.467.200 167.500 177.660 41.360 56.765.710

2.291.747 884.700 2.815.000 116.900 104.600 1.484.400 167.800 217.260 42.060 56.535.014

2.286.147 903.000 2.814.800 116.200 112.100 1.511.600 168.800 253.760 42.060 56.628.040

2.236.547 902.200 2.817.100 112.500 119.300 1.395.800 165.700 287.160 42.060 55.111.240

2.176.047 910.600 2.988.100 108.500 123.400 1.314.200 164.900 324.200 23.000 53.820.320

2.069.947 909.400 3.173.400 106.400 130.500 1.124.000 165.000 364.800 13.500 52.508.220

2.000.747 915.300 3.382.400 106.500 127.300 1.051.200 165.000 397.700 7.900 51.895.120

1.942.547 930.300 3.374.600 106.400 126.500 915.800 165.900 433.400 4.600 51.447.520

1.919.047 926.700 3.379.700 107.800 119.800 841.200 167.400 465.900 4.600 51.294.920

1.897.047 938.800 3.378.700 108.000 111.000 859.000 167.600 486.400 4.900 51.148.820

1.888.647 960.600 3.382.200 108.000 103.200 954.400 169.700 504.100 2.900 51.367.720

1.884.547 983.600 3.381.600 105.500 93.300 1.047.400 167.700 507.700 2.300 51.455.720

1.891.047 1.009.600 3.387.100 104.000 93.100 1.137.900 168.700 508.900 6.400 51.574.430

1.892.300 1.003.800 3.393.600 104.500 95.200 1.325.300 168.900 528.400 5.700 51.929.026

1.871.600 978.400 3.396.400 103.800 94.000 1.399.600 167.300 540.700 5.700 51.325.300

1.880.600 994.300 3.399.700 105.400 94.500 1.401.700 168.500 565.000 5.700 51.337.500

1.925.400 1.000.800 3.406.000 106.000 96.000 1.383.700 167.900 580.900 5.700 51.463.100

1.922.800 973.800 3.385.000 105.500 97.000 1.514.500 168.200 583.200 5.700 51.162.800

1.954.000 989.800 3.381.200 106.000 99.200 1.620.400 169.200 585.900 7.300 51.679.600

1.962.600 984.600 3.393.900 105.300 102.200 1.828.100 169.200 586.100 7.300 51.464.200

1.951.600 973.400 3.390.000 104.200 104.700 2.092.600 165.000 590.300 7.300 51.424.100

1.963.700 981.500 3.387.800 104.700 109.500 2.277.100 165.100 620.000 5.700 51.462.400

1.957.800 971.700 3.385.400 104.800 112.300 2.420.300 162.900 651.200 5.700 51.364.300

1.926.000 943.900 3.388.800 104.500 126.700 2.579.600 163.900 671.900 5.700 51.009.100

1.928.100 923.800 3.386.800 105.900 129.700 2.568.400 164.400 675.300 1.600 50.853.219

1.946.800 908.600 3.388.900 106.800 131.000 2.408.800 165.500 663.900 1.600 50.631.062

1.961.500 909.700 3.373.800 107.400 131.600 2.263.600 164.200 672.800 1.600 50.486.100

1.995.000 895.400 3.367.300 108.800 133.600 2.252.400 163.900 696.200 3.500 50.810.680

1.984.600 894.100 3.366.900 109.900 134.900 2.315.300 163.500 715.100 7.400 50.717.582

2.065.000 907.500 3.368.800 112.000 135.700 2.365.700 161.500 723.400 8.000 51.157.884

2.148.400 908.100 3.365.200 114.700 135.500 2.453.100 160.700 730.800 7.600 51.460.629

2.139.600 899.100 3.350.500 114.600 131.700 2.425.700 159.500 741.400 9.100 51.168.605

2.189.500 903.000 3.349.300 116.600 130.100 2.364.300 160.800 740.200 9.300 51.285.960

2.212.900 888.400 3.352.400 116.100 126.800 2.215.200 159.800 710.100 9.300 51.182.960

2.220.200 883.600 3.227.500 116.300 123.100 2.079.300 160.300 676.100 9.300 51.026.360

2.230.600 902.100 3.089.600 116.900 108.600 1.973.100 160.200 655.200 9.300 50.750.360

2.219.500 929.700 3.090.700 118.400 106.400 1.997.200 160.500 658.900 9.300 50.880.341

2.192.100 955.800 3.093.500 118.800 105.100 1.889.500 158.800 658.900 9.300 5.916 50.537.714

2.196.000 988.000 3.105.700 120.600 158.700 1.974.900 160.400 656.300 9.300 15.916 51.653.876

2.183.500 1.036.300 2.967.600 121.900 180.200 1.934.400 162.300 643.500 7.400 28.616 51.464.896

2.175.600 1.055.500 2.815.200 120.900 178.500 1.891.200 164.000 632.000 4.400 36.616 51.109.394

2.126.100 1.091.500 2.676.600 120.400 178.500 1.864.300 165.400 628.400 4.400 43.116 50.642.142

2.064.200 1.103.200 2.511.400 118.000 181.000 1.740.500 164.400 627.700 3.200 49.816 49.473.347

2.076.900 1.095.700 2.365.100 119.200 210.500 1.626.300 170.400 620.700 1.700 55.616 49.142.671

2.061.600 1.136.900 2.231.500 119.200 212.300 1.467.300 198.200 615.800 1.500 63.016 49.136.816

2.045.100 1.163.400 2.074.200 120.000 215.900 1.528.500 203.700 616.100 1.500 68.516 49.161.216

2.055.000 1.197.100 2.040.700 120.800 221.100 1.550.300 204.300 614.800 1.500 74.916 49.287.616

2.067.000 1.226.300 2.021.000 122.500 224.400 1.538.300 205.500 615.400 1.500 82.116 49.527.516

2.101.200 1.249.800 1.869.200 123.700 227.000 1.515.900 205.400 618.500 1.500 88.416 50.017.916

2.098.600 1.254.000 1.701.400 122.400 226.200 1.725.500 204.000 610.900 1.500 87.900 50.267.200

2.103.000 1.248.800 1.565.300 122.000 174.500 1.816.300 203.800 604.700 1.500 83.800 50.159.200

2.072.900 1.239.700 1.561.900 121.600 153.000 1.973.200 202.200 594.500 1.500 78.500 50.560.000

2.035.400 1.222.800 1.591.300 121.300 152.800 2.096.100 201.100 583.500 600 77.600 50.940.500

2.031.300 1.201.400 1.618.600 120.900 153.300 2.210.500 200.100 585.100 0 76.800 52.119.550

2.050.900 1.191.400 1.651.600 121.000 152.700 2.319.600 200.600 583.200 0 76.200 53.168.800

2.054.400 1.207.800 1.717.700 119.500 127.300 2.409.300 198.000 581.600 0 76.200 54.165.669

2.048.700 1.180.500 1.817.900 117.800 130.900 2.473.200 180.500 579.800 0 75.400 53.598.509

2.032.800 1.159.300 1.856.800 115.000 132.900 2.488.000 172.600 574.300 700 75.700 52.899.068

2.026.100 1.140.100 1.926.100 114.500 142.300 2.418.100 170.100 573.000 700 74.800 52.654.868

2.024.800 1.126.400 1.982.900 113.700 139.800 2.314.000 168.300 577.200 700 74.200 52.826.218

1.981.700 1.097.200 1.985.400 111.300 136.600 2.289.400 162.200 567.200 700 73.700 51.580.018

1.990.200 1.087.800 1.983.800 112.300 136.300 2.065.800 162.000 572.400 700 74.500 50.913.368

2.023.600 1.089.800 1.954.300 112.500 135.700 1.842.600 161.400 573.200 700 74.900 49.924.638

2.063.600 1.073.100 1.937.600 110.800 133.900 1.699.300 158.500 568.200 1.300 72.800 49.019.572

2.130.100 1.069.900 1.895.500 113.200 136.400 1.626.700 159.900 576.000 16.200 73.400 49.016.072

2.145.100 1.067.500 1.839.000 115.000 134.900 1.531.400 162.300 574.000 26.900 75.200 48.475.762

2.121.000 1.042.500 1.794.600 115.000 131.700 1.425.200 161.500 569.900 32.600 73.800 3.869 47.619.541

2.111.300 1.026.800 1.723.900 116.500 129.800 1.350.500 156.700 570.000 32.600 72.300 3.869 46.697.272

2.092.100 1.029.200 1.604.900 118.000 123.800 1.332.300 143.300 571.900 32.600 70.500 3.869 46.379.432

2.100.800 1.033.900 1.556.100 122.200 117.700 1.188.300 143.600 578.700 31.900 69.000 3.869 46.228.373

2.103.000 1.030.300 1.485.400 123.700 104.700 1.130.400 142.400 582.400 31.900 67.100 7.382 45.553.586

2.106.000 1.022.500 1.427.600 126.100 108.000 1.102.800 141.300 579.300 31.900 65.100 7.382 44.882.936

2.116.900 1.020.400 1.416.900 126.900 109.600 1.097.400 145.100 582.700 31.900 63.700 7.382 44.884.036

2.126.100 1.005.600 1.412.900 127.400 110.100 1.169.400 147.200 583.000 31.900 62.000 9.655 44.739.959

2.094.400 985.500 1.425.100 128.400 110.300 1.212.300 146.800 583.200 31.900 60.200 9.655 44.771.389

2.052.600 982.000 1.431.300 134.500 111.000 1.150.400 148.100 591.300 31.300 60.900 9.655 45.691.176

2.053.300 1.002.700 1.448.540 140.000 108.700 1.065.800 145.600 602.200 19.000 60.500 9.655 46.937.501

2.022.000 1.006.200 1.447.340 141.800 108.800 963.200 140.800 604.800 13.800 58.800 9.655 46.767.716

2.018.800 1.019.000 1.453.240 145.700 109.000 957.300 139.400 610.700 13.900 59.900 5.786 47.070.512

2.040.800 1.047.100 1.470.540 148.000 108.600 989.000 139.500 615.100 19.500 61.400 5.786 48.012.923

2.040.600 1.045.300 1.457.640 148.200 107.100 904.900 138.400 614.400 19.700 62.200 5.786 48.634.923

2.043.900 1.053.300 1.470.940 147.600 107.900 878.000 138.700 617.900 20.600 63.000 5.786 49.179.723

2.046.700 1.060.200 1.436.440 147.100 106.400 899.500 139.000 622.200 20.600 64.500 2.273 49.500.910

2.059.500 1.065.400 1.426.440 145.500 99.300 868.200 139.300 629.800 20.600 65.500 2.273 49.389.410

2.089.500 1.079.800 1.546.080 145.600 95.200 781.900 140.500 647.900 20.600 66.200 2.273 49.650.550

2.124.900 1.113.700 1.587.280 146.300 92.000 732.500 140.300 668.300 20.900 67.000 0 51.054.577

2.131.600 1.128.400 1.579.980 145.600 87.800 659.600 141.800 678.700 23.200 67.800 0 51.831.677

2.184.900 1.136.600 1.588.180 142.300 84.300 722.600 144.400 685.900 30.100 69.600 0 51.644.156

2.183.400 1.132.700 1.578.640 139.500 80.700 802.200 148.300 684.700 37.900 69.400 0 50.888.931

2.226.900 1.138.500 1.582.640 139.600 76.600 857.800 153.300 691.600 39.300 68.900 0 51.093.226

2.213.100 1.140.200 1.580.040 139.400 74.200 880.300 157.400 695.400 38.700 68.300 0 51.200.551

2.220.500 1.121.300 1.562.040 140.400 70.900 862.000 161.100 695.500 35.400 68.400 0 51.244.940

2.237.400 1.127.300 1.551.040 141.900 68.200 921.700 164.400 697.200 35.600 70.500 0 50.919.640
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

Gijón Oviedo Veriña Corvera Noreña Llanera Castrillón Militares Silvota Siero Gozón La Barganiza CLAS Carreño

2015 ene 2015 14.406.800 4.865.600 9.930.300 1.850.400 560.000 1.615.800 1.562.400 46.900 307.300 5.082.300 487.600 63.600 1.745.300 1.301.500

feb 2015 14.525.900 4.719.300 10.331.300 1.884.100 560.000 1.630.000 1.536.600 45.800 307.500 5.084.100 486.900 64.300 1.746.500 1.332.500

mar 2015 14.643.000 4.689.000 10.871.800 1.912.300 564.000 1.625.500 1.567.400 45.700 304.300 5.120.400 481.800 64.500 1.734.500 1.352.200

abr 2015 14.629.300 4.615.200 11.288.100 1.952.700 568.800 1.625.800 1.556.200 47.900 300.500 5.155.100 481.400 65.700 1.735.300 1.417.300

may 2015 14.110.500 4.483.900 11.097.300 1.983.500 573.100 1.623.700 1.566.000 48.600 298.900 5.174.850 476.400 67.200 1.717.700 1.437.600

jun 2015 13.669.800 4.477.800 11.043.800 2.007.700 584.500 1.634.500 1.577.900 50.000 303.200 5.240.850 477.000 66.800 1.715.300 1.437.800

jul 2015 13.865.600 4.403.600 11.060.900 2.023.000 608.700 1.649.500 1.594.700 50.400 294.800 5.398.300 482.500 72.000 1.712.100 1.450.800

ago 2015 13.905.500 4.315.600 11.045.900 2.034.700 621.700 1.663.300 1.578.900 50.400 297.300 5.485.800 481.200 73.800 1.706.900 1.454.600

sep 2015 13.700.100 4.306.100 10.917.800 2.038.200 633.700 1.661.100 1.536.900 50.700 299.200 5.510.100 466.700 66.300 1.703.600 1.470.000

oct 2015 13.659.200 4.174.200 10.814.500 2.047.200 644.500 1.666.100 1.522.100 51.000 298.700 5.590.300 481.800 68.900 1.719.100 1.510.600

nov 2015 13.534.200 4.128.300 10.288.100 2.011.200 643.200 1.630.700 1.503.200 49.900 303.300 5.536.930 487.300 69.200 1.695.400 1.511.300

dic 2015 13.588.700 4.108.200 10.393.000 2.014.600 662.700 1.607.500 1.508.300 50.700 307.800 5.590.730 496.000 70.000 1.715.500 1.557.400

2016 ene 2016 13.342.000 4.083.900 10.476.400 1.996.200 665.400 1.573.000 1.516.400 50.300 303.200 5.550.530 497.100 69.600 1.720.300 1.553.000

feb 2016 13.193.700 4.039.600 10.255.800 1.979.200 668.900 1.563.400 1.505.700 50.000 303.500 5.571.830 503.200 69.400 1.734.200 1.544.900

mar 2016 13.084.700 4.068.700 9.888.200 1.979.300 666.500 1.569.400 1.435.400 49.900 303.300 5.601.830 505.800 68.800 1.749.500 1.520.300

abr 2016 13.134.900 4.142.900 9.611.600 1.980.700 662.800 1.587.000 1.415.800 49.900 308.800 5.642.430 507.600 68.300 1.766.800 1.481.800

may 2016 12.928.100 4.233.100 9.475.500 1.952.400 650.900 1.584.800 1.365.500 65.300 313.000 5.582.280 501.200 66.400 1.763.300 1.493.500

jun 2016 12.781.300 4.223.000 9.585.900 1.954.400 634.700 1.563.700 1.341.800 64.800 316.400 5.566.480 500.200 59.900 1.778.700 1.535.200

jul 2016 12.528.700 4.208.500 9.630.700 1.951.600 608.900 1.530.200 1.311.400 64.800 310.600 5.486.430 482.200 58.100 1.788.200 1.530.000

ago 2016 12.379.100 4.192.500 9.743.200 1.952.100 583.300 1.500.200 1.297.800 65.000 315.000 5.431.230 473.400 63.100 1.772.800 1.513.400

sep 2016 12.413.600 4.183.300 9.797.900 1.960.100 563.900 1.491.800 1.305.300 65.400 317.700 5.456.730 471.100 68.600 1.780.500 1.501.500

oct 2016 12.278.600 4.182.300 9.651.700 1.953.900 548.800 1.443.900 1.288.600 66.700 315.900 5.432.430 456.900 68.100 1.759.700 1.486.400

nov 2016 12.163.900 4.174.400 10.041.000 1.960.200 546.900 1.437.100 1.286.900 68.200 314.600 5.466.500 450.700 67.000 1.789.800 1.533.500

dic 2016 12.042.500 4.195.900 10.293.200 1.937.100 541.900 1.438.200 1.269.200 67.700 314.400 5.425.200 446.200 66.200 1.788.800 1.563.900

2017 ene 2017 12.126.000 4.194.300 10.489.400 1.920.400 556.700 1.436.000 1.255.000 68.500 321.900 5.415.900 443.800 65.900 1.791.400 1.595.300

feb 2017 12.095.000 4.183.700 10.781.900 1.905.900 556.700 1.418.100 1.252.200 69.900 326.000 5.393.100 442.200 65.900 1.769.400 1.591.300

mar 2017 12.051.500 4.168.000 11.126.600 1.883.200 567.300 1.404.100 1.245.400 70.700 336.500 5.371.100 444.000 66.400 1.767.900 1.604.000

abr 2017 12.120.700 4.160.500 11.555.100 1.874.600 587.100 1.383.200 1.255.200 71.000 340.200 5.362.000 443.600 71.600 1.761.400 1.629.300

may 2017 12.227.000 4.151.600 11.842.300 1.864.400 601.200 1.386.800 1.265.800 55.300 351.000 5.390.400 449.000 72.100 1.766.100 1.621.400

jun 2017 12.446.200 4.200.200 11.806.100 1.845.800 616.100 1.405.300 1.267.600 54.400 352.900 5.404.800 454.700 79.500 1.770.400 1.598.200

jul 2017 12.463.400 4.328.200 11.653.700 1.818.100 634.000 1.401.400 1.258.000 53.700 361.000 5.374.800 468.000 74.600 1.763.600 1.581.800

ago 2017 12.409.100 4.632.600 11.506.600 1.804.200 648.500 1.413.300 1.258.800 52.900 357.200 5.370.600 470.400 67.100 1.783.400 1.583.900

sep 2017 12.256.000 4.918.900 11.439.500 1.752.600 657.800 1.415.600 1.259.200 52.100 356.600 5.359.600 473.300 58.700 1.758.200 1.599.500

oct 2017 12.286.700 5.282.000 11.422.000 1.686.400 658.600 1.432.700 1.279.700 50.400 360.200 5.296.300 472.900 59.000 1.739.300 1.601.100

nov 2017 12.314.900 5.367.500 11.478.900 1.682.600 658.900 1.448.700 1.286.900 49.400 367.400 5.297.700 478.300 60.600 1.694.800 1.567.400

dic 2017 12.355.100 5.343.700 11.500.000 1.690.100 647.700 1.472.400 1.247.400 55.600 359.500 5.298.400 477.400 60.700 1.672.700 1.519.800

2018 ene 2018 12.230.300 5.345.200 11.383.500 1.700.700 645.400 1.469.200 1.218.100 57.100 358.500 5.326.700 482.300 60.900 1.671.900 1.497.000

feb 2018 12.291.000 5.346.300 11.253.000 1.692.800 639.500 1.485.000 1.198.400 56.800 354.100 5.344.900 482.700 60.400 1.682.700 1.487.900

mar 2018 12.333.000 5.356.700 11.129.900 1.689.400 630.800 1.498.600 1.181.100 56.400 347.000 5.381.200 482.800 61.300 1.692.300 1.485.100

abr 2018 12.145.400 5.363.500 11.122.700 1.633.100 609.200 1.494.200 1.132.700 53.800 339.600 5.325.100 479.800 55.300 1.672.100 1.450.600

may 2018 12.365.500 5.347.400 11.361.200 1.615.700 604.900 1.493.900 1.105.600 53.100 328.500 5.338.700 480.100 54.500 1.678.300 1.456.400

jun 2018 12.132.200 5.291.400 11.564.400 1.595.400 594.400 1.489.400 1.062.000 52.900 322.900 5.411.900 473.400 46.600 1.682.900 1.490.500

jul 2018 11.906.600 5.153.100 11.615.300 1.558.800 578.700 1.469.400 1.012.500 52.300 317.500 5.366.700 459.000 35.100 1.676.100 1.537.400

ago 2018 11.679.300 4.858.200 11.695.000 1.540.400 573.000 1.444.200 977.900 51.900 322.100 5.372.800 453.700 38.300 1.673.800 1.594.300

sep 2018 11.886.400 4.563.700 11.862.000 1.548.500 574.500 1.427.400 952.200 51.100 321.300 5.386.900 447.700 46.900 1.705.100 1.575.600

oct 2018 11.890.400 4.191.400 11.996.900 1.566.200 580.350 1.433.800 913.700 50.300 322.400 5.428.680 447.100 47.500 1.727.700 1.544.900

nov 2018 11.850.300 4.099.900 12.040.100 1.561.100 582.850 1.412.700 892.300 48.800 315.400 5.439.240 441.451 45.800 1.765.700 1.537.945

dic 2018 11.772.700 4.102.800 11.878.600 1.550.000 595.750 1.382.400 907.400 41.100 317.200 5.460.540 438.851 47.600 1.779.500 1.516.045
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Proyecto concesional para cambio de uso de la piscifactoría de Comillera (Sobrescobio)

consumos acumulados 12 meses

2015 ene 2015

feb 2015

mar 2015

abr 2015

may 2015

jun 2015

jul 2015

ago 2015

sep 2015

oct 2015

nov 2015

dic 2015

2016 ene 2016

feb 2016

mar 2016

abr 2016

may 2016

jun 2016

jul 2016

ago 2016

sep 2016

oct 2016

nov 2016

dic 2016

2017 ene 2017

feb 2017

mar 2017

abr 2017

may 2017

jun 2017

jul 2017

ago 2017

sep 2017

oct 2017

nov 2017

dic 2017

2018 ene 2018

feb 2018

mar 2018

abr 2018

may 2018

jun 2018

jul 2018

ago 2018

sep 2018

oct 2018

nov 2018

dic 2018

AZSA Du Pont Avilés Bimenes Laviana San Martín Cogersa Soto del BarcoMuros del Nalón Cabranes Villaviciosa Langreo total

2.256.300 1.127.200 1.520.040 143.200 64.400 927.900 166.500 699.500 34.700 70.000 0 50.835.540

2.258.200 1.129.800 1.511.040 143.800 62.500 924.000 167.000 705.100 34.700 69.600 0 51.260.540

2.243.100 1.135.200 1.503.340 144.200 62.900 963.900 165.700 712.200 34.700 68.900 0 52.010.540

2.234.300 1.145.000 1.380.300 146.000 63.700 1.003.200 161.600 713.100 34.700 68.800 0 52.390.000

2.218.400 1.146.200 1.335.300 147.600 66.300 1.055.400 156.200 703.200 34.400 68.900 0 51.591.150

2.222.900 1.152.300 1.331.900 149.500 66.800 1.122.800 151.600 698.200 32.100 68.900 0 51.283.950

2.221.500 1.166.600 1.325.400 152.000 67.400 1.124.100 146.500 693.500 31.000 68.600 1.216 51.664.716

2.233.100 1.169.000 1.279.700 153.200 67.200 1.093.600 140.000 681.900 27.500 69.700 4.356 51.634.856

2.208.000 1.169.700 1.273.300 154.400 67.500 1.092.900 133.100 671.300 25.600 70.700 6.756 51.233.756

2.256.600 1.186.700 1.251.900 156.500 68.200 1.111.900 128.000 670.900 26.100 72.000 6.756 51.183.756

2.249.900 1.196.200 1.219.600 156.500 68.100 1.163.900 123.200 663.300 27.100 70.900 67.633 50.398.563

2.261.600 1.221.900 1.198.400 160.200 72.300 1.286.900 119.800 666.200 30.600 70.000 131.233 50.890.263

2.244.200 1.219.100 1.179.600 162.600 73.900 1.373.400 116.400 658.000 33.700 70.400 181.433 50.710.063

2.238.400 1.208.200 1.172.800 164.100 75.700 1.382.900 115.700 647.600 34.800 70.400 232.833 50.326.763

2.237.300 1.202.500 1.139.100 166.800 78.700 1.402.900 116.600 636.700 36.100 71.100 285.633 49.865.063

2.236.700 1.200.900 1.102.300 168.600 81.600 1.478.300 118.900 628.300 37.400 72.100 340.333 49.826.763

2.196.200 1.182.000 1.058.200 167.300 83.000 1.583.000 121.000 615.000 38.400 72.100 389.533 49.481.013

2.188.000 1.183.600 1.020.126 166.200 88.100 1.614.800 124.600 608.600 39.400 71.500 447.433 49.458.839

2.147.800 1.186.600 973.426 164.000 92.800 1.670.800 127.100 603.500 36.500 70.800 524.717 49.088.373

2.088.500 1.178.200 965.826 160.900 97.900 1.742.600 129.200 604.000 36.900 71.200 603.077 48.960.433

2.069.000 1.177.900 927.526 159.300 103.400 1.831.400 132.400 607.000 38.600 70.700 669.377 49.164.033

2.012.900 1.160.700 897.626 156.600 107.800 1.837.300 133.700 602.700 38.600 69.700 730.277 48.681.833

1.996.400 1.173.400 883.926 155.300 113.700 1.860.600 134.600 608.900 41.000 70.500 726.400 49.065.426

1.985.100 1.170.000 879.526 149.300 117.100 1.837.900 136.000 607.600 42.400 77.900 725.900 49.119.126

1.979.900 1.185.800 878.026 144.400 120.500 1.816.000 136.900 613.000 39.300 78.400 725.100 49.397.826

1.979.800 1.206.700 877.826 141.300 123.100 1.867.500 138.600 613.800 38.200 79.300 723.200 49.640.626

1.979.900 1.218.400 874.826 137.000 125.000 1.891.000 141.700 613.900 36.900 80.100 725.500 49.930.926

1.986.100 1.226.800 870.726 134.500 127.200 1.932.400 143.900 615.700 39.400 81.100 733.900 50.507.226

2.010.300 1.237.500 883.526 132.900 127.200 1.897.900 146.200 621.500 38.700 81.400 745.900 50.967.426

2.033.200 1.248.700 887.400 132.900 128.400 1.926.200 147.000 626.300 39.400 83.300 753.100 51.308.100

2.072.300 1.244.500 870.100 131.600 132.600 1.916.100 147.500 629.000 42.200 84.400 742.200 51.246.800

2.129.000 1.257.900 870.800 129.900 132.700 1.884.400 149.000 628.400 43.400 84.200 733.200 51.401.500

2.167.400 1.276.600 915.000 126.800 132.800 1.847.200 150.400 622.800 41.700 86.400 728.000 51.452.700

2.171.300 1.287.700 944.300 122.800 131.700 1.851.900 153.200 613.800 38.900 89.400 723.100 51.755.400

2.196.500 1.284.300 951.600 122.000 131.600 1.836.600 157.200 610.000 33.200 91.000 716.900 51.884.900

2.196.500 1.298.500 1.080.200 119.700 131.200 1.831.800 156.300 604.300 33.200 82.800 710.000 51.945.000

2.203.100 1.303.500 1.067.500 118.300 131.900 1.793.900 155.800 598.400 38.400 83.000 707.200 51.647.800

2.211.300 1.302.900 1.072.800 117.300 133.900 1.807.900 154.600 593.700 40.600 84.200 702.100 51.596.800

2.210.300 1.314.600 1.077.000 117.000 132.100 1.842.500 151.700 588.100 45.600 84.700 704.000 51.593.200

2.172.200 1.309.200 1.073.500 113.900 129.300 1.785.100 148.800 569.600 45.900 83.300 689.600 50.997.500

2.154.000 1.322.000 1.069.500 112.700 127.200 1.742.400 147.100 563.700 49.900 83.500 682.300 51.338.100

2.133.800 1.326.100 1.074.300 110.000 122.800 2.020.000 146.700 556.000 52.700 81.200 673.500 51.507.400

2.061.300 1.318.900 1.077.000 106.600 114.700 2.028.500 145.200 546.300 51.200 78.700 665.100 50.932.000

2.011.100 1.317.100 1.091.200 105.600 111.600 2.068.200 145.100 535.800 49.000 76.700 659.300 50.445.600

1.991.000 1.313.400 1.050.600 105.400 108.100 2.115.900 144.800 532.600 49.700 73.700 652.700 50.487.200

1.994.600 1.300.700 1.031.100 104.100 106.600 2.173.400 142.200 535.100 50.800 69.600 647.100 50.296.630

1.976.600 1.308.550 1.033.400 101.730 103.100 2.159.500 138.584 528.600 53.300 67.800 643.300 50.148.050

2.002.100 1.296.650 903.300 103.130 99.000 2.147.900 138.284 522.600 52.100 67.700 642.400 49.765.650
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Recursos disponibles: Registro histórico de las aportaciones en la toma 

del Sistema de Abastecimiento a la zona central de Asturias  



Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

oct 59 32,58 6,03 38,61
nov 59 78,19 14,47 92,66
dic 59 117,23 21,69 138,92

ene 60 66,73 12,35 79,08
feb 60 34,71 6,42 41,13

mar 60 31,29 5,79 37,08
abr 60 26,68 4,94 31,62

may 60 14,56 2,69 17,25
jun 60 9,10 1,68 10,78
jul 60 4,93 0,91 5,84

ago 60 4,10 0,76 4,86
sep 60 7,26 1,34 8,60 506,42
oct 60 36,18 6,69 42,87 510,69

nov 60 33,28 6,16 39,44 457,47
dic 60 56,24 10,40 66,64 385,20 385,20            

ene 61 60,05 11,11 71,16 377,28
feb 61 46,37 8,58 54,95 391,10

mar 61 25,95 4,80 30,75 384,77
abr 61 18,29 3,38 21,67 374,83

may 61 14,81 2,74 17,55 375,12
jun 61 16,80 3,11 19,91 384,25
jul 61 12,77 2,36 15,13 393,54

ago 61 4,97 0,92 5,89 394,57
sep 61 5,32 0,98 6,30 392,27
oct 61 33,06 6,12 39,18 388,57

nov 61 68,13 12,60 80,73 429,87
dic 61 29,77 5,51 35,28 398,50 398,50            

ene 62 38,15 7,06 45,21 372,55
feb 62 44,39 8,21 52,60 370,21

mar 62 51,79 9,58 61,37 400,83
abr 62 40,76 7,54 48,30 427,45

may 62 36,29 6,71 43,00 452,91
jun 62 11,75 2,17 13,92 446,92
jul 62 4,87 0,90 5,77 437,56

ago 62 2,71 0,50 3,21 434,88
sep 62 2,68 0,50 3,18 431,75
oct 62 4,06 0,75 4,81 397,39

nov 62 32,44 6,00 38,44 355,10
dic 62 53,57 9,91 63,48 383,30 383,30            

ene 63 30,04 5,56 35,60 373,69
feb 63 21,71 4,02 25,73 346,81

mar 63 49,36 9,13 58,49 343,93
abr 63 41,92 7,76 49,68 345,31

may 63 24,07 4,45 28,52 330,83
jun 63 18,66 3,45 22,11 339,02
jul 63 12,67 2,34 15,01 348,26

ago 63 18,85 3,49 22,34 367,39
sep 63 49,82 9,22 59,04 423,25
oct 63 9,96 1,84 11,80 430,24

nov 63 24,54 4,54 29,08 420,88
dic 63 24,13 4,46 28,59 385,99 385,99            

ene 64 11,53 2,13 13,66 364,06
feb 64 12,01 2,22 14,23 352,56

mar 64 38,60 7,14 45,74 339,81
abr 64 48,20 8,92 57,12 347,25

may 64 15,68 2,90 18,58 337,31
jun 64 12,53 2,32 14,85 330,05
jul 64 6,06 1,12 7,18 322,21

ago 64 4,19 0,78 4,97 304,84
sep 64 3,70 0,68 4,38 250,19
oct 64 13,92 2,58 16,50 254,88

nov 64 7,32 1,35 8,67 234,48
dic 64 41,74 7,72 49,46 255,34 255,34            

ene 65 48,74 9,02 57,76 299,44
feb 65 17,64 3,26 20,90 306,11

mar 65 41,11 7,61 48,72 309,08
abr 65 33,40 6,18 39,58 291,55

may 65 19,61 3,63 23,24 296,20
jun 65 9,75 1,80 11,55 292,91
jul 65 5,90 1,09 6,99 292,72

ago 65 5,56 1,03 6,59 294,34
sep 65 8,78 1,62 10,40 300,36
oct 65 15,52 2,87 18,39 302,26

nov 65 19,89 3,68 23,57 317,15
dic 65 42,64 7,89 50,53 318,22 318,22            

ene 66 21,06 3,90 24,96 285,42
feb 66 28,17 5,21 33,38 297,90

mar 66 33,25 6,15 39,40 288,58
abr 66 22,09 4,09 26,18 275,18

may 66 15,70 2,90 18,60 270,55
jun 66 27,23 5,04 32,27 291,26
jul 66 8,06 1,49 9,55 293,82

ago 66 4,53 0,84 5,37 292,60
sep 66 3,05 0,56 3,61 285,81
oct 66 12,10 2,24 14,34 281,76

nov 66 52,90 9,79 62,69 320,87
dic 66 42,59 7,88 50,47 320,82 320,82            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 67 23,06 4,27 27,33 323,19
feb 67 9,23 1,71 10,94 300,74

mar 67 13,86 2,56 16,42 277,76
abr 67 20,91 3,87 24,78 276,37

may 67 18,63 3,45 22,08 279,84
jun 67 13,53 2,50 16,03 263,60
jul 67 7,84 1,45 9,29 263,34

ago 67 6,21 1,15 7,36 265,33
sep 67 5,15 0,95 6,10 267,82
oct 67 6,33 1,17 7,50 260,98

nov 67 32,04 5,93 37,97 236,27
dic 67 52,78 9,76 62,54 248,34 248,34            

ene 68 58,38 10,80 69,18 290,19
feb 68 16,76 3,10 19,86 299,12

mar 68 26,98 4,99 31,97 314,66
abr 68 34,80 6,44 41,24 331,12

may 68 24,74 4,58 29,32 338,36
jun 68 14,41 2,67 17,08 339,41
jul 68 7,82 1,45 9,27 339,38

ago 68 6,47 1,20 7,67 339,69
sep 68 12,24 2,26 14,50 348,09
oct 68 9,61 1,78 11,39 351,98

nov 68 12,60 2,33 14,93 328,94
dic 68 30,61 5,66 36,27 302,67 302,67            

ene 69 21,78 4,03 25,81 259,30
feb 69 26,15 4,84 30,99 270,43

mar 69 12,69 2,35 15,04 253,50
abr 69 39,92 7,39 47,31 259,56

may 69 28,96 5,36 34,32 264,56
jun 69 13,04 2,41 15,45 262,94
jul 69 6,49 1,20 7,69 261,36

ago 69 4,49 0,83 5,32 259,02
sep 69 34,04 6,30 40,34 284,85
oct 69 26,65 4,93 31,58 305,04

nov 69 9,29 1,72 11,01 301,12
dic 69 60,53 11,20 71,73 336,58 336,58            

ene 70 39,35 7,28 46,63 357,40
feb 70 27,71 5,13 32,84 359,24

mar 70 37,96 7,02 44,98 389,19
abr 70 46,21 8,55 54,76 396,64

may 70 45,51 8,42 53,93 416,25
jun 70 20,42 3,78 24,20 425,00
jul 70 10,55 1,95 12,50 429,81

ago 70 6,08 1,12 7,20 431,70
sep 70 4,44 0,82 5,26 396,62
oct 70 6,25 1,16 7,41 372,45

nov 70 18,35 3,39 21,74 383,18
dic 70 17,79 3,29 21,08 332,53 332,53            

ene 71 23,19 4,29 27,48 313,39
feb 71 23,75 4,39 28,14 308,69

mar 71 34,17 6,32 40,49 304,20
abr 71 53,36 9,87 63,23 312,67

may 71 50,46 9,34 59,80 318,54
jun 71 25,50 4,72 30,22 324,56
jul 71 10,55 1,95 12,50 324,56

ago 71 6,08 1,12 7,20 324,56
sep 71 4,44 0,82 5,26 324,56
oct 71 6,25 1,16 7,41 324,56

nov 71 18,35 3,39 21,74 324,56
dic 71 17,79 3,29 21,08 324,56 324,56            

ene 72 23,19 4,29 27,48 324,56
feb 72 23,75 4,39 28,14 324,56

mar 72 34,17 6,32 40,49 324,56
abr 72 53,36 9,87 63,23 324,56

may 72 50,46 9,34 59,80 324,56
jun 72 25,50 4,72 30,22 324,56
jul 72 11,65 2,16 13,81 325,86

ago 72 5,20 0,96 6,16 324,82
sep 72 4,58 0,85 5,43 324,99
oct 72 15,84 2,93 18,77 336,35

nov 72 10,49 1,94 12,43 327,04
dic 72 12,81 2,37 15,18 321,14 321,14            

ene 73 19,94 3,69 23,63 317,28
feb 73 59,10 10,93 70,03 359,17

mar 73 37,46 6,93 44,39 363,07
abr 73 30,82 5,70 36,52 336,36

may 73 33,80 6,25 40,05 316,62
jun 73 25,86 4,78 30,64 317,05
jul 73 12,48 2,31 14,79 318,03

ago 73 8,73 1,62 10,35 322,21
sep 73 8,75 1,62 10,37 327,15
oct 73 34,25 6,34 40,59 348,97

nov 73 10,57 1,96 12,53 349,07
dic 73 41,93 7,76 49,69 383,57 383,57            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 74 22,03 4,08 26,11 386,05
feb 74 34,57 6,40 40,97 356,98

mar 74 55,61 10,29 65,90 378,49
abr 74 37,90 7,01 44,91 386,88

may 74 28,16 5,21 33,37 380,20
jun 74 15,01 2,78 17,79 367,34
jul 74 8,17 1,51 9,68 362,23

ago 74 6,72 1,24 7,96 359,85
sep 74 5,59 1,03 6,62 356,10
oct 74 59,34 10,98 70,32 385,84

nov 74 43,95 8,13 52,08 425,39
dic 74 15,72 2,91 18,63 394,33 394,33            

ene 75 16,00 2,96 18,96 387,19
feb 75 8,72 1,61 10,33 356,55

mar 75 25,41 4,70 30,11 320,77
abr 75 46,52 8,61 55,13 330,98

may 75 40,59 7,51 48,10 345,71
jun 75 22,78 4,21 26,99 354,92
jul 75 7,27 1,34 8,61 353,85

ago 75 6,42 1,19 7,61 353,50
sep 75 32,39 5,99 38,38 385,26
oct 75 28,99 5,36 34,35 349,29

nov 75 65,06 12,04 77,10 374,31
dic 75 40,55 7,50 48,05 403,73 403,73            

ene 76 15,36 2,84 18,20 402,97
feb 76 38,77 7,17 45,94 438,58

mar 76 21,39 3,96 25,35 433,82
abr 76 50,50 9,34 59,84 438,53

may 76 22,60 4,18 26,78 417,21
jun 76 8,99 1,66 10,65 400,87
jul 76 9,98 1,85 11,83 404,09

ago 76 6,10 1,13 7,23 403,71
sep 76 9,28 1,72 11,00 376,32
oct 76 17,66 3,27 20,93 362,89

nov 76 49,54 9,16 58,70 344,50
dic 76 28,49 5,27 33,76 330,21 330,21            

ene 77 24,10 4,46 28,56 340,57
feb 77 18,24 3,37 21,61 316,24

mar 77 18,49 3,42 21,91 312,80
abr 77 40,97 7,58 48,55 301,51

may 77 70,64 13,07 83,71 358,44
jun 77 51,84 9,59 61,43 409,22
jul 77 46,57 8,62 55,19 452,58

ago 77 32,69 6,05 38,74 484,08
sep 77 12,38 2,29 14,67 487,76
oct 77 12,14 2,25 14,39 481,22

nov 77 14,48 2,68 17,16 439,67
dic 77 32,58 6,03 38,61 444,52 444,52            

ene 78 51,49 9,53 61,02 476,97
feb 78 67,00 12,40 79,40 534,75

mar 78 41,92 7,76 49,68 562,52
abr 78 71,12 13,16 84,28 598,25

may 78 73,16 13,53 86,69 601,23
jun 78 39,84 7,37 47,21 587,01
jul 78 17,71 3,28 20,99 552,81

ago 78 12,08 2,23 14,31 528,39
sep 78 6,24 1,15 7,39 521,12
oct 78 10,29 1,90 12,19 518,92

nov 78 15,01 2,78 17,79 519,55
dic 78 42,56 7,87 50,43 531,38 531,38            

ene 79 60,29 11,15 71,44 541,81
feb 79 51,46 9,52 60,98 523,39

mar 79 41,81 7,73 49,54 523,26
abr 79 74,49 13,78 88,27 527,25

may 79 30,64 5,67 36,31 476,87
jun 79 12,29 2,27 14,56 444,22
jul 79 7,42 1,37 8,79 432,03

ago 79 4,42 0,82 5,24 422,95
sep 79 7,57 1,40 8,97 424,53
oct 79 29,41 5,44 34,85 447,18

nov 79 78,69 14,56 93,25 522,64
dic 79 42,08 7,78 49,86 522,08 522,08            

ene 80 59,17 10,95 70,12 520,75
feb 80 19,14 3,54 22,68 482,45

mar 80 33,59 6,21 39,80 472,71
abr 80 42,72 7,90 50,62 435,06

may 80 37,90 7,01 44,91 443,66
jun 80 12,62 2,33 14,95 444,06
jul 80 8,14 1,51 9,65 444,91

ago 80 4,82 0,89 5,71 445,38
sep 80 3,32 0,61 3,93 440,35
oct 80 22,82 4,22 27,04 432,54

nov 80 15,47 2,86 18,33 357,62
dic 80 82,71 15,30 98,01 405,77 405,77            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 81 59,43 10,99 70,42 406,08
feb 81 27,17 5,03 32,20 415,59

mar 81 38,41 7,11 45,52 421,30
abr 81 34,03 6,30 40,33 411,01

may 81 34,12 6,31 40,43 406,53
jun 81 8,50 1,57 10,07 401,64
jul 81 5,84 1,08 6,92 398,92

ago 81 4,10 0,76 4,86 398,07
sep 81 3,27 0,60 3,87 398,01
oct 81 15,59 2,88 18,47 389,44

nov 81 5,62 1,04 6,66 377,77
dic 81 36,35 6,72 43,07 322,83 322,83            

ene 82 23,06 4,27 27,33 279,73
feb 82 32,05 5,93 37,98 285,51

mar 82 44,65 8,26 52,91 292,91
abr 82 10,70 1,98 12,68 265,26

may 82 7,55 1,40 8,95 233,78
jun 82 13,58 2,51 16,09 239,80
jul 82 4,15 0,77 4,92 237,79

ago 82 3,51 0,65 4,16 237,09
sep 82 2,83 0,52 3,35 236,57
oct 82 21,00 3,89 24,89 242,98

nov 82 44,06 8,15 52,21 288,54
dic 82 71,86 13,29 85,15 330,62 330,62            

ene 83 23,68 4,38 28,06 331,35
feb 83 49,42 9,14 58,56 351,93

mar 83 38,14 7,06 45,20 344,22
abr 83 71,54 13,23 84,77 416,31

may 83 29,94 5,54 35,48 442,85
jun 83 11,69 2,16 13,85 440,61
jul 83 7,15 1,32 8,47 444,16

ago 83 30,56 5,65 36,21 476,22
sep 83 10,34 1,91 12,25 485,12
oct 83 4,58 0,85 5,43 465,66

nov 83 4,43 0,82 5,25 418,70
dic 83 14,12 2,61 16,73 350,27 350,27            

ene 84 53,59 9,91 63,50 385,72
feb 84 46,38 8,58 54,96 382,12

mar 84 35,38 6,55 41,93 378,84
abr 84 51,06 9,45 60,51 354,58

may 84 66,75 12,35 79,10 398,20
jun 84 31,05 5,74 36,79 421,14
jul 84 6,35 1,17 7,52 420,19

ago 84 4,34 0,80 5,14 389,12
sep 84 3,91 0,72 4,63 381,50
oct 84 22,42 4,15 26,57 402,64

nov 84 26,67 4,93 31,60 428,99
dic 84 32,41 6,00 38,41 450,67 450,67            

ene 85 31,36 5,80 37,16 424,32
feb 85 26,78 4,95 31,73 401,10

mar 85 47,27 8,74 56,01 415,19
abr 85 34,84 6,45 41,29 395,97

may 85 50,84 9,41 60,25 377,11
jun 85 10,21 1,89 12,10 352,42
jul 85 5,33 0,99 6,32 351,21

ago 85 3,70 0,68 4,38 350,45
sep 85 3,01 0,56 3,57 349,39
oct 85 2,87 0,53 3,40 326,22

nov 85 3,76 0,70 4,46 299,07
dic 85 6,40 1,18 7,58 268,25 268,25            

ene 86 34,44 6,37 40,81 271,90
feb 86 45,26 8,37 53,63 293,80

mar 86 49,04 9,07 58,11 295,89
abr 86 32,24 5,96 38,20 292,81

may 86 32,49 6,01 38,50 271,07
jun 86 8,48 1,57 10,05 269,02
jul 86 4,18 0,77 4,95 267,66

ago 86 3,46 0,64 4,10 267,37
sep 86 10,58 1,96 12,54 276,34
oct 86 8,14 1,51 9,65 282,59

nov 86 9,98 1,85 11,83 289,96
dic 86 27,53 5,09 32,62 315,00 315,00            

ene 87 30,16 5,58 35,74 309,92
feb 87 40,55 7,50 48,05 304,34

mar 87 31,55 5,84 37,39 283,62
abr 87 59,61 11,03 70,64 316,05

may 87 10,12 1,87 11,99 289,54
jun 87 9,41 1,74 11,15 290,64
jul 87 6,00 1,11 7,11 292,80

ago 87 4,20 0,78 4,98 293,68
sep 87 4,22 0,78 5,00 286,14
oct 87 16,60 3,07 19,67 296,17

nov 87 30,82 5,70 36,52 320,86
dic 87 57,24 10,59 67,83 356,07 356,07            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 88 25,47 4,71 30,18 350,51
feb 88 27,99 5,18 33,17 335,63

mar 88 39,85 7,37 47,22 345,46
abr 88 74,52 13,79 88,31 363,13

may 88 28,47 5,27 33,74 384,88
jun 88 13,45 2,49 15,94 389,66
jul 88 10,87 2,01 12,88 395,43

ago 88 7,31 1,35 8,66 399,12
sep 88 3,76 0,70 4,46 398,57
oct 88 4,52 0,84 5,36 384,26

nov 88 3,13 0,58 3,71 351,45
dic 88 9,03 1,67 10,70 294,32 294,32            

ene 89 9,75 1,80 11,55 275,69
feb 89 6,70 1,24 7,94 250,46

mar 89 26,94 4,98 31,92 235,16
abr 89 62,62 11,58 74,20 221,06

may 89 22,85 4,23 27,08 214,40
jun 89 14,44 2,67 17,11 215,58
jul 89 4,39 0,81 5,20 207,90

ago 89 3,59 0,66 4,25 203,49
sep 89 2,93 0,54 3,47 202,50
oct 89 2,68 0,50 3,18 200,32

nov 89 18,32 3,39 21,71 218,32
dic 89 19,23 3,56 22,79 230,41 230,41            

ene 90 9,80 1,81 11,61 230,47
feb 90 9,22 1,71 10,93 233,46

mar 90 6,70 1,24 7,94 209,47
abr 90 65,21 12,06 77,27 212,54

may 90 22,28 4,12 26,40 211,87
jun 90 8,58 1,59 10,17 204,92
jul 90 4,23 0,78 5,01 204,73

ago 90 3,29 0,61 3,90 204,38
sep 90 3,00 0,56 3,56 204,46
oct 90 8,53 1,58 10,11 211,39

nov 90 18,04 3,34 21,38 211,06
dic 90 54,80 10,14 64,94 253,21 253,21            

ene 91 40,63 7,52 48,15 289,74
feb 91 16,26 3,01 19,27 298,09

mar 91 71,33 13,20 84,53 374,67
abr 91 44,35 8,20 52,55 349,95

may 91 71,33 13,20 84,53 408,08
jun 91 12,34 2,28 14,62 412,53
jul 91 5,09 0,94 6,03 413,55

ago 91 3,59 0,66 4,25 413,91
sep 91 6,17 1,14 7,31 417,67
oct 91 21,35 3,95 25,30 432,86

nov 91 46,99 8,69 55,68 467,16
dic 91 14,70 2,72 17,42 419,64 419,64            

ene 92 8,20 1,52 9,72 381,21
feb 92 5,11 0,95 6,06 368,00

mar 92 13,31 2,46 15,77 299,25
abr 92 81,21 15,02 96,23 342,93

may 92 33,59 6,21 39,80 298,21
jun 92 31,18 5,77 36,95 320,53
jul 92 10,53 1,95 12,48 326,98

ago 92 4,66 0,86 5,52 328,25
sep 92 4,87 0,90 5,77 326,70
oct 92 71,08 13,15 84,23 385,63

nov 92 38,15 7,06 45,21 375,16
dic 92 43,20 7,99 51,19 408,93 408,93            

ene 93 9,54 1,76 11,30 410,52
feb 93 5,32 0,98 6,30 410,77

mar 93 40,07 7,41 47,48 442,48
abr 93 29,24 5,41 34,65 380,89

may 93 37,20 6,88 44,08 385,17
jun 93 17,18 3,18 20,36 368,58
jul 93 17,52 3,24 20,76 376,87

ago 93 6,40 1,18 7,58 378,93
sep 93 7,70 1,42 9,12 382,28
oct 93 33,27 6,15 39,42 337,48

nov 93 19,49 3,61 23,10 315,36
dic 93 71,00 13,14 84,14 348,31 348,31            

ene 94 43,87 8,12 51,99 388,99
feb 94 19,98 3,70 23,68 406,36

mar 94 21,86 4,04 25,90 384,78
abr 94 65,21 12,06 77,27 427,41

may 94 18,43 3,41 21,84 405,16
jun 94 7,28 1,35 8,63 393,43
jul 94 4,42 0,82 5,24 377,91

ago 94 3,43 0,63 4,06 374,39
sep 94 10,03 1,86 11,89 377,15
oct 94 10,66 1,97 12,63 350,36

nov 94 8,40 1,55 9,95 337,22
dic 94 15,03 2,78 17,81 270,89 270,89            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 95 66,80 12,36 79,16 298,06
feb 95 19,84 3,67 23,51 297,90

mar 95 58,50 10,82 69,32 341,32
abr 95 10,48 1,94 12,42 276,46

may 95 18,55 3,43 21,98 276,60
jun 95 5,96 1,10 7,06 275,04
jul 95 5,29 0,98 6,27 276,07

ago 95 3,28 0,61 3,89 275,89
sep 95 4,85 0,90 5,75 269,75
oct 95 3,53 0,65 4,18 261,30

nov 95 17,18 3,18 20,36 271,71
dic 95 34,00 6,29 40,29 294,19 294,19            

ene 96 30,89 5,71 36,60 251,63
feb 96 42,05 7,78 49,83 277,95

mar 96 47,11 8,72 55,83 264,46
abr 96 32,40 5,99 38,39 290,43

may 96 21,08 3,90 24,98 293,43
jun 96 7,43 1,37 8,80 295,17
jul 96 7,22 1,34 8,56 297,46

ago 96 6,34 1,17 7,51 301,08
sep 96 8,60 1,59 10,19 305,53
oct 96 26,85 4,97 31,82 333,16

nov 96 65,91 12,19 78,10 390,91
dic 96 72,93 13,49 86,42 437,04 437,04            

ene 97 36,73 6,69 43,42 443,86
feb 97 12,43 2,27 14,70 408,73

mar 97 6,34 1,15 7,49 360,39
abr 97 3,94 0,72 4,66 326,66

may 97 7,25 1,28 8,53 310,21
jun 97 11,37 2,07 13,44 314,84
jul 97 17,41 3,17 20,58 326,87

ago 97 4,99 0,91 5,90 325,26
sep 97 6,02 1,10 7,12 322,18
oct 97 11,79 2,15 13,94 304,31

nov 97 21,82 3,98 25,80 252,00
dic 97 44,28 8,07 52,35 217,93 217,93            

ene 98 21,80 4,12 25,92 200,43
feb 98 10,60 1,93 12,53 198,26

mar 98 20,64 3,76 24,40 215,17
abr 98 27,36 9,76 37,12 247,63

may 98 17,28 8,43 25,71 264,81
jun 98 7,72 1,41 9,13 260,50
jul 98 3,93 0,72 4,65 244,57

ago 98 1,94 1,59 3,53 242,20
sep 98 7,34 1,34 8,68 243,76
oct 98 34,78 6,34 41,12 270,94

nov 98 21,51 3,92 25,43 270,57
dic 98 31,98 5,83 37,81 256,03 256,03            

ene 99 30,71 5,60 36,31 266,42
feb 99 36,17 6,59 42,76 296,65

mar 99 39,30 7,16 46,46 318,71
abr 99 37,57 6,85 44,42 326,01

may 99 22,74 4,07 26,81 327,11
jun 99 5,83 1,04 6,87 324,85
jul 99 3,87 0,71 4,58 324,78

ago 99 2,71 0,00 2,71 323,96
sep 99 3,53 0,00 3,53 318,81
oct 99 6,62 1,21 7,83 285,52

nov 99 36,56 6,66 43,22 303,31
dic 99 49,67 9,05 58,72 324,22 324,22            

ene 00 12,04 2,19 14,23 302,14
feb 00 21,66 3,95 25,61 284,99

mar 00 10,37 1,89 12,26 250,79
abr 00 54,83 9,99 64,82 271,19

may 00 16,23 2,86 19,09 263,47
jun 00 4,95 0,90 5,85 262,45
jul 00 3,41 0,62 4,03 261,90

ago 00 5,71 2,13 7,84 267,03
sep 00 5,72 2,21 7,93 271,43
oct 00 12,91 2,32 15,23 278,83

nov 00 33,36 6,08 39,44 275,05
dic 00 35,42 6,45 41,87 258,20 258,20            

ene 01 52,89 9,64 62,53 306,50
feb 01 43,95 8,01 51,96 332,85

mar 01 41,72 7,60 49,32 369,91
abr 01 17,46 3,18 20,64 325,73

may 01 21,75 3,96 25,71 332,35
jun 01 5,98 1,09 7,07 333,57
jul 01 3,83 0,70 4,53 334,07

ago 01 2,77 0,50 3,27 329,50
sep 01 2,41 0,44 2,85 324,42
oct 01 3,35 0,61 3,96 313,15

nov 01 20,22 3,68 23,90 297,61
dic 01 10,10 1,84 11,94 267,68 267,68            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 02 16,21 2,95 19,16 224,31
feb 02 21,78 3,97 25,75 198,10

mar 02 23,77 4,33 28,10 176,88
abr 02 16,94 3,09 20,03 176,27

may 02 27,99 5,10 33,09 183,65
jun 02 22,63 4,12 26,75 203,33
jul 02 3,74 0,68 4,42 203,22

ago 02 6,47 1,18 7,65 207,60
sep 02 4,77 0,87 5,64 210,39
oct 02 8,15 1,49 9,64 216,07

nov 02 21,26 3,87 25,13 217,30
dic 02 59,30 10,80 70,10 275,46 275,46            

ene 03 41,94 7,64 49,58 305,88
feb 03 45,69 8,32 54,01 334,14

mar 03 24,47 4,46 28,93 334,97
abr 03 16,80 3,06 19,86 334,80

may 03 12,35 2,25 14,60 316,31
jun 03 4,72 0,86 5,58 295,14
jul 03 3,30 0,60 3,90 294,62

ago 03 3,50 0,64 4,14 291,11
sep 03 2,13 0,95 3,08 288,55
oct 03 9,71 2,76 12,47 291,38

nov 03 39,72 10,55 50,27 316,52
dic 03 44,10 11,22 55,32 301,75 301,75            

ene 04 63,96 18,42 82,38 334,55
feb 04 12,54 3,53 16,07 296,61

mar 04 49,73 16,03 65,76 333,43
abr 04 29,89 6,62 36,51 350,09

may 04 39,05 9,21 48,26 383,75
jun 04 6,52 1,16 7,68 385,84
jul 04 4,12 0,99 5,11 387,06

ago 04 2,92 0,62 3,54 386,46
sep 04 2,30 0,64 2,94 386,32
oct 04 5,35 1,97 7,32 381,17

nov 04 21,64 8,25 29,89 360,79
dic 04 27,27 10,50 37,77 343,23 343,23            

ene 05 41,23 11,70 52,93 313,78
feb 05 13,35 10,47 23,82 321,53

mar 05 27,43 18,60 46,03 301,80
abr 05 46,68 12,42 59,10 324,39

may 05 17,53 5,68 23,21 299,34
jun 05 5,10 2,57 7,67 299,33
jul 05 3,19 1,26 4,45 298,67

ago 05 2,45 1,10 3,55 298,68
sep 05 4,44 1,76 6,20 301,94
oct 05 20,49 6,64 27,13 321,75

nov 05 32,04 10,32 42,36 334,22
dic 05 59,21 12,53 71,74 368,19 368,19            

ene 06 34,32 13,47 47,79 363,05
feb 06 14,08 7,40 21,48 360,71

mar 06 13,73 13,74 27,47 342,15
abr 06 14,79 3,84 18,63 301,68

may 06 6,61 2,97 9,58 288,05
jun 06 3,37 1,89 5,26 285,64
jul 06 3,29 1,15 4,44 285,63

ago 06 3,06 0,96 4,02 286,10
sep 06 2,77 1,14 3,91 283,81
oct 06 12,43 3,94 16,37 273,05

nov 06 14,56 2,93 17,49 248,18
dic 06 19,65 7,15 26,80 203,24 203,24            

ene 07 6,85 4,93 11,78 167,23
feb 07 57,46 21,24 78,70 224,45

mar 07 41,56 16,20 57,76 254,74
abr 07 53,81 17,94 71,75 307,86

may 07 22,87 7,80 30,67 328,95
jun 07 9,75 3,32 13,07 336,76
jul 07 4,47 2,05 6,52 338,84

ago 07 7,47 3,65 11,12 345,94
sep 07 4,80 2,66 7,46 349,49
oct 07 5,00 1,61 6,61 339,73

nov 07 8,48 3,77 12,25 334,49
dic 07 9,91 3,41 13,32 321,01 321,01            

ene 08 6,57 2,74 9,31 318,54
feb 08 5,62 3,01 8,63 248,47

mar 08 40,47 13,80 54,27 244,98
abr 08 43,24 9,95 53,19 226,42

may 08 38,50 13,73 52,23 247,98
jun 08 24,86 7,43 32,29 267,20
jul 08 5,56 2,59 8,15 268,83

ago 08 3,35 1,38 4,73 262,44
sep 08 3,02 1,00 4,02 259,00
oct 08 9,49 3,06 12,55 264,94

nov 08 57,10 11,90 69,00 321,69
dic 08 70,60 12,45 83,05 391,42 391,42            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 09 56,15 7,12 63,27 445,38
feb 09 47,28 7,95 55,23 491,98

mar 09 58,15 10,72 68,87 506,58
abr 09 39,34 4,09 43,43 496,82

may 09 33,49 4,38 37,87 482,46
jun 09 10,41 2,11 12,52 462,69
jul 09 5,08 1,22 6,30 460,84

ago 09 4,63 1,21 5,84 461,95
sep 09 4,28 0,97 5,25 463,18
oct 09 3,41 0,94 4,35 454,98

nov 09 39,38 6,08 45,46 431,44
dic 09 27,67 6,36 34,03 382,42 382,42            

ene 10 42,56 9,53 52,09 371,24
feb 10 34,14 5,88 40,02 356,03

mar 10 28,61 3,58 32,19 319,35
abr 10 16,92 2,88 19,80 295,72

may 10 47,68 7,96 55,64 313,49
jun 10 68,33 10,80 79,13 380,10
jul 10 7,60 1,94 9,54 383,34

ago 10 3,93 1,18 5,11 382,61
sep 10 3,04 0,80 3,84 381,19
oct 10 10,13 3,37 13,50 390,34

nov 10 66,35 14,80 81,15 426,03
dic 10 32,38 6,17 38,55 430,55 430,55            

ene 11 21,19 3,74 24,93 403,39
feb 11 35,44 6,39 41,83 405,20

mar 11 43,81 8,14 51,95 424,96
abr 11 17,73 4,20 21,93 427,10

may 11 10,05 3,85 13,90 385,36
jun 11 9,98 4,63 14,61 320,85
jul 11 11,13 3,52 14,65 325,96

ago 11 5,45 1,77 7,22 328,07
sep 11 3,19 1,39 4,58 328,82
oct 11 5,80 1,62 7,42 322,73

nov 11 20,15 4,31 24,46 266,04
dic 11 27,61 5,16 32,77 260,27 260,27            

ene 12 13,75 4,63 18,38 253,71
feb 12 57,81 15,43 73,24 285,12

mar 12 18,21 3,56 21,77 254,94
abr 12 60,46 15,38 75,84 308,84

may 12 25,73 3,99 29,72 324,66
jun 12 6,64 2,84 9,48 319,53
jul 12 3,55 2,28 5,83 310,71

ago 12 2,67 1,61 4,28 307,77
sep 12 2,25 1,49 3,74 306,92
oct 12 7,96 3,86 11,82 311,33

nov 12 11,57 6,38 17,95 304,82
dic 12 25,73 5,55 31,28 303,33 303,33            

ene 13 64,93 19,26 84,19 369,15
feb 13 60,76 19,15 79,91 375,83

mar 13 60,78 15,29 76,07 430,13
abr 13 45,01 10,71 55,72 410,00

may 13 52,83 14,86 67,69 447,97
jun 13 26,87 5,70 32,57 471,07
jul 13 7,98 2,43 10,41 475,65

ago 13 4,45 1,72 6,17 477,54
sep 13 3,42 1,53 4,95 478,75
oct 13 3,76 1,89 5,65 472,57

nov 13 26,61 5,98 32,59 487,21
dic 13 21,23 4,75 25,98 481,91 481,91            

ene 14 49,89 11,1 60,99 458,70
feb 14 42,44 6,21 48,65 427,44

mar 14 62,58 10,58 73,16 424,53
abr 14 49,66 5,65 55,31 424,12

may 14 14,70 3,35 18,05 374,48
jun 14 8,48 2,62 11,10 353,01
jul 14 3,66 2,28 5,94 348,54

ago 14 3,53 1,86 5,39 347,76
sep 14 3,02 1,02 4,04 346,85
oct 14 3,42 1,47 4,89 346,09

nov 14 10,27 3,70 13,97 327,47
dic 14 53,96 11,20 65,16 366,66 366,66            

ene 15 44,19 10,90 55,09 360,76
feb 15 88,78 19,12 107,90 420,01

mar 15 87,37 12,10 99,47 446,32
abr 15 43,41 4,60 48,01 439,02

may 15 20,23 3,32 23,55 444,53
jun 15 5,42 2,46 7,88 441,31
jul 15 3,61 1,20 4,81 440,18

ago 15 3,11 0,90 4,01 438,79
sep 15 3,15 1,19 4,34 439,09
oct 15 4,58 1,86 6,44 440,65

nov 15 18,42 5,54 23,96 450,64
dic 15 7,93 2,84 10,77 396,24 396,24            
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Sistema de Abastecimiento zona central de Asturias

histórico de aportaciones

Tanes (A) cuenca 

intermedia (B)

Rioseco (c) Rioseco acumulado 

12 meses

 Ap Anuales 

Rioseco (hm3) 

ene 16 18,21 3,84 22,05 363,20
feb 16 46,02 9,04 55,06 310,36

mar 16 76,31 12,43 88,74 299,63
abr 16 59,41 6,55 65,96 317,58

may 16 28,81 4,24 33,05 327,08
jun 16 15,07 2,71 17,78 336,98
jul 16 5,87 2,00 7,87 340,03

ago 16 3,57 1,57 5,14 341,16
sep 16 5,19 2,42 7,61 344,43
oct 16 3,61 1,56 5,17 343,16

nov 16 20,29 5,65 25,94 345,13
dic 16 9,09 2,50 11,59 345,96 345,96            

ene 17 21,15 6,33 27,48 351,39
feb 17 34,85 6,15 41,00 337,32

mar 17 21,48 4,15 25,63 274,22
abr 17 8,94 2,69 11,63 219,89

may 17 8,28 2,49 10,77 197,61
jun 17 6,33 2,32 8,66 188,48
jul 17 7,02 2,44 9,46 190,08

ago 17 3,25 1,54 4,79 189,73
sep 17 5,27 2,89 8,15 190,28
oct 17 2,87 1,50 4,37 189,48

nov 17 17,46 5,65 23,11 186,66
dic 17 72,51 12,03 84,54 259,61 259,61            

ene 18 36,57 6,89 43,46 275,58
feb 18 75,82 13,45 89,27 323,86

mar 18 66,20 8,11 74,32 372,54
abr 18 75,77 6,21 81,98 442,89

may 18 34,96 4,34 39,30 471,42
jun 18 30,14 4,97 35,11 497,88
jul 18 12,09 2,93 15,02 503,43

ago 18 5,15 2,04 7,19 505,83
sep 18 3,67 1,69 5,36 503,04
oct 18 4,40 2,35 6,75 505,41

nov 18 24,67 5,50 30,17 512,46
dic 18 12,05 2,72 14,77 442,69 442,69            

ene 19 76,52 19,09 95,61 494,84
feb 19 39,30 5,96 45,26 450,83

mar 19 20,74 3,34 24,08 400,60
abr 19 26,90 5,33 32,23 350,84

may 19 13,88 3,52 17,39 328,93
jun 19 8,78 2,31 11,08 304,90
jul 19 4,96 10,06 15,02 304,90

ago 19 3,09 4,10 7,19 304,90
sep 19 5,28 2,43 7,71 307,26
oct 19 17,97 5,16 23,14 323,65

nov 19 0,00 127,59 127,59 421,07
dic 19 0,00 0,00 0,00 406,30 406,30            
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Aportaciones históricas y reducidas 



Aportaciones históricas

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 15,59 5,62 36,35 23,06 32,05 44,65 10,70 7,55 13,58 4,15 3,51 2,83 199,64 2,88 1,04 6,72 4,27 5,93 8,26 1,98 1,40 2,51 0,77 0,65 0,52 36,93 18,47 6,66 43,07 27,33 37,98 52,91 12,68 8,95 16,09 4,92 4,16 3,35 236,57

82-83 21,00 44,06 71,86 23,68 49,42 38,14 71,54 29,94 11,69 7,15 30,56 10,34 409,38 3,89 8,15 13,29 4,38 9,14 7,06 13,23 5,54 2,16 1,32 5,65 1,91 75,74 24,89 52,21 85,15 28,06 58,56 45,20 84,77 35,48 13,85 8,47 36,21 12,25 485,12

83-84 4,58 4,43 14,12 53,59 46,38 35,38 51,06 66,75 31,05 6,35 4,34 3,91 321,94 0,85 0,82 2,61 9,91 8,58 6,55 9,45 12,35 5,74 1,17 0,80 0,72 59,56 5,43 5,25 16,73 63,50 54,96 41,93 60,51 79,10 36,79 7,52 5,14 4,63 381,50

84-85 22,42 26,67 32,41 31,36 26,78 47,27 34,84 50,84 10,21 5,33 3,70 3,01 294,84 4,15 4,93 6,00 5,80 4,95 8,74 6,45 9,41 1,89 0,99 0,68 0,56 54,55 26,57 31,60 38,41 37,16 31,73 56,01 41,29 60,25 12,10 6,32 4,38 3,57 349,39

85-86 2,87 3,76 6,40 34,44 45,26 49,04 32,24 32,49 8,48 4,18 3,46 10,58 233,20 0,53 0,70 1,18 6,37 8,37 9,07 5,96 6,01 1,57 0,77 0,64 1,96 43,14 3,40 4,46 7,58 40,81 53,63 58,11 38,20 38,50 10,05 4,95 4,10 12,54 276,34

86-87 8,14 9,98 27,53 30,16 40,55 31,55 59,61 10,12 9,41 6,00 4,20 4,22 241,47 1,51 1,85 5,09 5,58 7,50 5,84 11,03 1,87 1,74 1,11 0,78 0,78 44,67 9,65 11,83 32,62 35,74 48,05 37,39 70,64 11,99 11,15 7,11 4,98 5,00 286,14

87-88 16,60 30,82 57,24 25,47 27,99 39,85 74,52 28,47 13,45 10,87 7,31 3,76 336,35 3,07 5,70 10,59 4,71 5,18 7,37 13,79 5,27 2,49 2,01 1,35 0,70 62,22 19,67 36,52 67,83 30,18 33,17 47,22 88,31 33,74 15,94 12,88 8,66 4,46 398,57

88-89 4,52 3,13 9,03 9,75 6,70 26,94 62,62 22,85 14,44 4,39 3,59 2,93 170,89 0,84 0,58 1,67 1,80 1,24 4,98 11,58 4,23 2,67 0,81 0,66 0,54 31,61 5,36 3,71 10,70 11,55 7,94 31,92 74,20 27,08 17,11 5,20 4,25 3,47 202,50

89-90 2,68 18,32 19,23 9,80 9,22 6,70 65,21 22,28 8,58 4,23 3,29 3,00 172,54 0,50 3,39 3,56 1,81 1,71 1,24 12,06 4,12 1,59 0,78 0,61 0,56 31,92 3,18 21,71 22,79 11,61 10,93 7,94 77,27 26,40 10,17 5,01 3,90 3,56 204,46

90-91 8,53 18,04 54,80 40,63 16,26 71,33 44,35 71,33 12,34 5,09 3,59 6,17 352,46 1,58 3,34 10,14 7,52 3,01 13,20 8,20 13,20 2,28 0,94 0,66 1,14 65,21 10,11 21,38 64,94 48,15 19,27 84,53 52,55 84,53 14,62 6,03 4,25 7,31 417,67

91-92 21,35 46,99 14,70 8,20 5,11 13,31 81,21 33,59 31,18 10,53 4,66 4,87 275,70 3,95 8,69 2,72 1,52 0,95 2,46 15,02 6,21 5,77 1,95 0,86 0,90 51,00 25,30 55,68 17,42 9,72 6,06 15,77 96,23 39,80 36,95 12,48 5,52 5,77 326,70

92-93 71,08 38,15 43,20 9,54 5,32 40,07 29,24 37,20 17,18 17,52 6,40 7,70 322,60 13,15 7,06 7,99 1,76 0,98 7,41 5,41 6,88 3,18 3,24 1,18 1,42 59,68 84,23 45,21 51,19 11,30 6,30 47,48 34,65 44,08 20,36 20,76 7,58 9,12 382,28

93-94 33,27 19,49 71,00 43,87 19,98 21,86 65,21 18,43 7,28 4,42 3,43 10,03 318,27 6,15 3,61 13,14 8,12 3,70 4,04 12,06 3,41 1,35 0,82 0,63 1,86 58,88 39,42 23,10 84,14 51,99 23,68 25,90 77,27 21,84 8,63 5,24 4,06 11,89 377,15

94-95 10,66 8,40 15,03 66,80 19,84 58,50 10,48 18,55 5,96 5,29 3,28 4,85 227,64 1,97 1,55 2,78 12,36 3,67 10,82 1,94 3,43 1,10 0,98 0,61 0,90 42,11 12,63 9,95 17,81 79,16 23,51 69,32 12,42 21,98 7,06 6,27 3,89 5,75 269,75

95-96 3,53 17,18 34,00 30,89 42,05 47,11 32,40 21,08 7,43 7,22 6,34 8,60 257,83 0,65 3,18 6,29 5,71 7,78 8,72 5,99 3,90 1,37 1,34 1,17 1,59 47,70 4,18 20,36 40,29 36,60 49,83 55,83 38,39 24,98 8,80 8,56 7,51 10,19 305,53

96-97 26,85 65,91 72,93 36,73 12,43 6,34 3,94 7,25 11,37 17,41 4,99 6,02 272,17 4,97 12,19 13,49 6,69 2,27 1,15 0,72 1,28 2,07 3,17 0,91 1,10 50,01 31,82 78,10 86,42 43,42 14,70 7,49 4,66 8,53 13,44 20,58 5,90 7,12 322,18

97-98 11,79 21,82 44,28 21,80 10,60 20,64 27,36 17,28 7,72 3,93 1,94 7,34 196,50 2,15 3,98 8,07 4,12 1,93 3,76 9,76 8,43 1,41 0,72 1,59 1,34 47,26 13,94 25,80 52,35 25,92 12,53 24,40 37,12 25,71 9,13 4,65 3,53 8,68 243,76

98-99 34,78 21,51 31,98 30,71 36,17 39,30 37,57 22,74 5,83 3,87 2,71 3,53 270,70 6,34 3,92 5,83 5,60 6,59 7,16 6,85 4,07 1,04 0,71 0,50 0,65 49,26 41,12 25,43 37,81 36,31 42,76 46,46 44,42 26,81 6,87 4,58 3,21 4,18 319,96

99-00 6,62 36,56 49,67 12,04 21,66 10,37 54,83 16,23 4,95 3,42 5,71 5,72 227,78 1,21 6,66 9,05 2,19 3,95 3,89 13,58 3,73 2,03 1,32 0,90 0,86 49,37 7,83 43,22 58,72 14,23 25,61 14,26 68,41 19,96 6,98 4,74 6,61 6,58 277,15

00-01 12,91 33,36 35,42 52,89 43,95 41,72 17,46 21,75 5,98 3,93 2,77 2,41 274,55 5,22 10,33 9,96 18,35 10,26 8,24 3,06 4,95 1,78 1,26 0,86 0,76 75,02 18,13 43,69 45,38 71,24 54,21 49,96 20,52 26,70 7,76 5,19 3,63 3,17 349,57

01-02 3,35 20,22 10,10 16,21 21,78 23,77 16,95 27,99 22,63 3,74 6,47 4,77 177,98 1,61 8,56 4,33 4,17 7,47 4,99 5,57 8,05 8,57 2,54 2,88 2,02 60,77 4,96 28,78 14,43 20,38 29,25 28,76 22,52 36,04 31,20 6,28 9,35 6,79 238,75

02-03 8,15 21,26 59,30 41,94 45,69 24,47 16,80 12,35 4,71 3,30 3,50 2,13 243,60 3,28 4,45 15,53 16,58 15,45 6,97 3,01 4,37 1,63 1,15 1,21 0,95 74,59 11,43 25,71 74,83 58,52 61,14 31,44 19,81 16,72 6,34 4,45 4,71 3,08 318,19

03-04 9,71 39,72 44,20 63,96 12,54 49,73 29,89 39,05 6,52 4,12 2,92 2,30 304,66 2,76 10,55 11,22 18,42 3,53 16,03 6,62 9,21 1,16 0,99 0,62 0,64 81,76 12,47 50,27 55,42 82,38 16,07 65,76 36,51 48,26 7,68 5,11 3,54 2,94 386,42

04-05 5,35 21,64 27,27 33,91 21,12 63,15 46,68 20,13 5,10 3,47 2,45 4,44 254,71 1,97 8,25 10,50 11,70 10,47 18,60 12,42 5,68 2,57 1,26 1,10 1,76 86,28 7,32 29,89 37,77 45,61 31,59 81,75 59,10 25,81 7,67 4,73 3,55 6,20 340,99

05-06 19,37 32,04 40,89 34,32 14,08 65,64 14,79 6,61 3,37 3,29 3,06 2,77 240,23 6,64 10,32 12,53 13,47 7,40 13,74 3,84 2,97 1,89 1,15 0,96 1,14 76,05 26,01 42,36 53,42 47,79 21,48 79,38 18,63 9,58 5,26 4,44 4,02 3,91 316,28

06-07 12,43 14,56 19,65 6,85 57,46 41,56 53,81 22,87 9,75 4,47 7,47 4,80 255,68 3,94 2,93 7,15 4,93 21,24 16,20 17,94 7,80 3,32 2,05 3,65 2,66 93,81 16,37 17,49 26,80 11,78 78,70 57,76 71,75 30,67 13,07 6,52 11,12 7,46 349,49

07-08 5,00 8,48 9,91 6,57 5,62 40,47 43,24 38,50 24,86 5,56 3,35 3,02 194,58 1,61 3,77 3,41 2,74 3,01 13,80 9,95 13,73 7,43 2,59 1,38 1,00 64,42 6,61 12,25 13,32 9,31 8,63 54,27 53,19 52,23 32,29 8,15 4,73 4,02 259,00

08-09 9,49 57,10 70,60 56,15 47,28 58,15 39,34 33,49 10,41 5,08 4,63 4,28 396,00 3,06 11,90 12,45 7,12 7,95 10,72 4,09 4,38 2,11 1,22 1,21 0,97 67,18 12,55 69,00 83,05 63,27 55,23 68,87 43,43 37,87 12,52 6,30 5,84 5,25 463,18

09-10 3,41 39,38 27,67 42,00 34,14 28,63 16,92 47,68 68,33 7,60 3,93 3,04 322,73 0,94 6,08 6,36 9,53 5,88 3,58 2,88 7,96 10,80 1,94 1,18 0,80 57,93 4,35 45,46 34,03 51,53 40,02 32,21 19,80 55,64 79,13 9,54 5,11 3,84 380,66

10-11 10,13 66,35 32,38 20,89 35,44 43,81 17,73 10,05 9,98 11,13 5,45 3,19 266,53 3,37 14,80 6,17 3,74 6,39 8,14 4,20 3,85 4,63 3,52 1,77 1,39 61,97 13,50 81,15 38,55 24,63 41,83 51,95 21,93 13,90 14,61 14,65 7,22 4,58 328,50

11-12 5,80 20,15 27,61 13,75 57,81 18,21 60,46 25,73 6,64 3,55 2,67 2,25 244,63 1,62 4,31 5,16 4,63 15,43 3,56 15,38 3,99 2,84 2,28 1,61 1,49 62,30 7,42 24,46 32,77 18,38 73,24 21,77 75,84 29,72 9,48 5,83 4,28 3,74 306,93

12-13 7,96 11,57 20,60 64,93 60,76 60,78 45,01 52,83 26,87 7,98 4,45 3,42 367,16 3,86 6,38 5,55 19,26 19,15 15,29 10,71 14,86 5,70 2,43 1,72 1,53 106,44 11,82 17,95 26,15 84,19 79,91 76,07 55,72 67,69 32,57 10,41 6,17 4,95 473,60

13-14 3,76 26,61 21,23 49,89 42,44 62,58 49,66 14,70 8,48 3,66 3,53 3,02 289,56 1,89 5,98 4,75 11,1 6,21 10,58 5,65 3,35 2,62 2,28 1,86 1,02 57,29 5,65 32,59 25,98 60,99 48,65 73,16 55,31 18,05 11,10 5,94 5,39 4,04 346,85

14-15 3,42 10,27 53,96 44,19 88,78 87,37 43,41 20,23 5,42 3,61 3,11 3,15 366,92 1,47 3,70 11,20 10,90 19,12 12,10 4,60 3,32 2,46 1,20 0,90 1,19 72,16 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36

15-16 4,58 18,42 7,93 18,21 46,02 76,31 59,41 28,81 15,07 5,87 3,57 5,19 289,39 1,86 5,54 2,84 3,84 9,04 12,43 6,55 4,24 2,71 2,00 1,57 2,42 55,04 6,44 23,96 10,77 22,05 55,06 88,74 65,96 33,05 17,78 7,87 5,14 7,61 344,43

16-17 3,61 20,29 9,09 21,15 34,85 21,48 8,94 8,28 6,33 7,02 3,25 5,27 149,56 1,56 5,65 2,50 6,33 6,15 4,15 2,69 2,49 2,33 2,44 1,54 2,88 40,71 5,17 25,94 11,59 27,48 41,00 25,63 11,63 10,77 8,66 9,46 4,79 8,15 190,27

17-18 2,87 5,65 72,51 36,57 75,82 66,20 75,77 34,96 30,14 12,09 5,15 3,67 421,40 1,50 17,46 12,03 6,89 13,45 8,12 6,21 4,34 4,97 2,93 2,04 1,69 81,63 4,37 23,11 84,54 43,46 89,27 74,32 81,98 39,30 35,11 15,02 7,19 5,36 503,03

18-19 4,40 24,67 12,05 76,52 39,30 20,74 26,90 13,88 8,78 4,96 3,09 5,28 240,56 2,35 5,50 2,72 19,09 5,96 3,34 5,33 3,52 2,31 10,06 4,10 2,43 66,69 6,75 30,17 14,77 95,61 45,26 24,08 32,23 17,39 11,08 15,02 7,19 7,71 307,26

81-82 13,875 5,0018 32,3515 20,523 28,525 39,739 9,523 6,7195 12,086 3,6935 3,1239 2,5187 177,68 2,5669 0,9253 5,985 3,797 5,277 7,3516 1,7618 1,2431 2,236 0,683 0,5779 0,466 32,87 16,44 5,93 38,34 24,32 33,80 47,09 11,28 7,96 14,32 4,38 3,70 2,98 210,55

82-83 18,69 39,213 63,9554 21,075 43,984 33,945 63,671 26,647 10,404 6,3635 27,198 9,2026 364,35 3,4577 7,2545 11,83 3,899 8,137 6,2798 11,779 4,9296 1,925 1,177 5,0317 1,702 67,40 22,15 46,47 75,79 24,97 52,12 40,22 75,45 31,58 12,33 7,54 32,23 10,91 431,75

83-84 4,0762 3,9427 12,5668 47,695 41,278 31,488 45,443 59,408 27,635 5,6515 3,8626 3,4799 286,53 0,7541 0,7294 2,325 8,824 7,636 5,8253 8,407 10,99 5,112 1,046 0,7146 0,644 53,01 4,83 4,67 14,89 56,52 48,91 37,31 53,85 70,40 32,75 6,70 4,58 4,12 339,53

84-85 19,954 23,736 28,8449 27,91 23,834 42,07 31,008 45,248 9,0869 4,7437 3,293 2,6789 262,41 3,6915 4,3912 5,336 5,163 4,409 7,783 5,7364 8,3708 1,681 0,878 0,6092 0,496 48,55 23,65 28,13 34,18 33,07 28,24 49,85 36,74 53,62 10,77 5,62 3,90 3,17 310,95

85-86 2,5543 3,3464 5,696 30,652 40,281 43,646 28,694 28,916 7,5472 3,7202 3,0794 9,4162 207,55 0,4725 0,6191 1,054 5,671 7,452 8,0744 5,3083 5,3495 1,396 0,688 0,5697 1,742 38,40 3,03 3,97 6,75 36,32 47,73 51,72 34,00 34,27 8,94 4,41 3,65 11,16 245,94

86-87 7,2446 8,8822 24,5017 26,842 36,09 28,08 53,053 9,0068 8,3749 5,34 3,738 3,7558 214,91 1,3403 1,6432 4,533 4,966 6,677 5,1947 9,8148 1,6663 1,549 0,988 0,6915 0,695 39,76 8,58 10,53 29,03 31,81 42,77 33,27 62,87 10,67 9,92 6,33 4,43 4,45 254,67
87-88 14,774 27,43 50,9436 22,668 24,911 35,467 66,323 25,338 11,971 9,6743 6,5059 3,3464 299,35 2,7332 5,0745 9,425 4,194 4,609 6,5613 12,27 4,6876 2,215 1,79 1,2036 0,619 55,38 17,51 32,50 60,37 26,86 29,52 42,03 78,59 30,03 14,19 11,46 7,71 3,97 354,73
88-89 4,0228 2,7857 8,0367 8,6775 5,963 23,977 55,732 20,337 12,852 3,9071 3,1951 2,6077 152,09 0,7442 0,5154 1,487 1,605 1,103 4,4357 10,31 3,7623 2,378 0,723 0,5911 0,482 28,14 4,77 3,30 9,52 10,28 7,07 28,41 66,04 24,10 15,23 4,63 3,79 3,09 180,23
89-90 2,3852 16,305 17,1147 8,722 8,2058 5,963 58,037 19,829 7,6362 3,7647 2,9281 2,67 153,56 0,4413 3,0164 3,166 1,614 1,518 1,1032 10,737 3,6684 1,413 0,696 0,5417 0,494 28,41 2,83 19,32 20,28 10,34 9,72 7,07 68,77 23,50 9,05 4,46 3,47 3,16 181,97
90-91 7,5917 16,056 48,772 36,161 14,471 63,484 39,472 63,484 10,983 4,5301 3,1951 5,4913 313,69 1,4045 2,9703 9,023 6,69 2,677 11,744 7,3022 11,744 2,032 0,838 0,5911 1,016 58,03 9,00 19,03 57,79 42,85 17,15 75,23 46,77 75,23 13,01 5,37 3,79 6,51 371,72
91-92 19,002 41,821 13,083 7,298 4,5479 11,846 72,277 29,895 27,75 9,3717 4,1474 4,3343 245,37 3,5153 7,7369 2,42 1,35 0,841 2,1915 13,371 5,5306 5,134 1,734 0,7673 0,802 45,39 22,52 49,56 15,50 8,65 5,39 14,04 85,65 35,43 32,88 11,11 4,91 5,14 290,77
92-93 63,261 33,954 38,448 8,4906 4,7348 35,662 26,024 33,108 15,29 15,593 5,696 6,853 287,11 11,703 6,2814 7,113 1,571 0,876 6,5975 4,8144 6,125 2,829 2,885 1,0538 1,268 53,12 74,96 40,23 45,56 10,06 5,61 42,26 30,84 39,23 18,12 18,48 6,75 8,12 340,23
93-94 29,61 17,346 63,19 39,044 17,782 19,455 58,037 16,403 6,4792 3,9338 3,0527 8,9267 283,26 5,4779 3,209 11,69 7,223 3,29 3,5992 10,737 3,0345 1,199 0,728 0,5647 1,651 52,40 35,09 20,56 74,88 46,27 21,07 23,05 68,77 19,44 7,68 4,66 3,62 10,58 335,66
94-95 9,4874 7,476 13,3767 59,452 17,658 52,065 9,3272 16,51 5,3044 4,7081 2,9192 4,3165 202,60 1,7552 1,3831 2,475 11 3,267 9,632 1,7255 3,0543 0,981 0,871 0,5401 0,799 37,48 11,24 8,86 15,85 70,45 20,92 61,70 11,05 19,56 6,29 5,58 3,46 5,12 240,08
95-96 3,1417 15,29 30,26 27,492 37,425 41,928 28,836 18,761 6,6127 6,4258 5,6426 7,654 229,47 0,5812 2,8287 5,598 5,086 6,924 7,7567 5,3347 3,4708 1,223 1,189 1,0439 1,416 42,45 3,72 18,12 35,86 32,58 44,35 49,68 34,17 22,23 7,84 7,61 6,69 9,07 271,92
96-97 23,897 58,66 64,9077 32,69 11,063 5,6426 3,5066 6,4525 10,119 15,495 4,4411 5,3578 242,23 4,4209 10,852 12,01 5,954 2,02 1,0235 0,6421 1,1392 1,842 2,821 0,8099 0,979 44,51 28,32 69,51 76,92 38,64 13,08 6,67 4,15 7,59 11,96 18,32 5,25 6,34 286,74
97-98 10,493 19,42 39,4092 19,402 9,434 18,37 24,35 15,379 6,8708 3,4977 1,7266 6,5326 174,89 1,9135 3,5422 7,182 3,667 1,718 3,3464 8,6864 7,5027 1,255 0,641 1,4151 1,193 42,06 12,41 22,96 46,59 23,07 11,15 21,72 33,04 22,88 8,13 4,14 3,14 7,73 216,95
98-99 30,954 19,144 28,4622 27,332 32,191 34,977 33,437 20,239 5,1887 3,4443 2,4119 3,1417 240,92 5,6426 3,4888 5,189 4,984 5,865 6,3724 6,0965 3,6223 0,926 0,632 0,4462 0,581 43,85 36,60 22,63 33,65 32,32 38,06 41,35 39,53 23,86 6,11 4,08 2,86 3,72 284,77
99-00 5,8918 32,538 44,2063 10,716 19,277 9,2293 48,799 14,445 4,4055 3,0438 5,0819 5,0908 202,72 1,0769 5,9274 8,055 1,949 3,516 3,4619 12,087 3,3204 1,81 1,172 0,7997 0,765 43,94 6,97 38,47 52,26 12,66 22,79 12,69 60,89 17,77 6,22 4,22 5,88 5,86 246,66
00-01 11,49 29,69 31,5238 47,072 39,116 37,131 15,539 19,358 5,3222 3,4977 2,4653 2,1449 244,35 4,6453 9,1898 8,868 16,33 9,133 7,3366 2,7221 4,4015 1,585 1,12 0,7636 0,673 66,77 16,14 38,88 40,39 63,40 48,25 44,47 18,26 23,76 6,91 4,62 3,23 2,82 311,12
01-02 2,9815 17,996 8,989 14,427 19,384 21,155 15,086 24,911 20,141 3,3286 5,7583 4,2453 158,40 1,4372 7,6189 3,854 3,709 6,65 4,4415 4,9552 7,1621 7,629 2,263 2,5599 1,802 54,08 4,42 25,61 12,84 18,14 26,03 25,60 20,04 32,07 27,77 5,59 8,32 6,05 212,48
02-03 7,2535 18,921 52,777 37,327 40,664 21,778 14,952 10,992 4,1919 2,937 3,115 1,8957 216,80 2,919 3,9625 13,82 14,75 13,75 6,2032 2,6806 3,8902 1,453 1,021 1,0812 0,844 66,38 10,17 22,88 66,60 52,08 54,42 27,98 17,63 14,88 5,65 3,96 4,20 2,74 283,19
03-04 8,6419 35,351 39,338 56,924 11,161 44,26 26,602 34,755 5,8028 3,6668 2,5988 2,047 271,15 2,4599 9,3905 9,987 16,4 3,143 14,263 5,8948 8,1956 1,029 0,884 0,5513 0,574 72,77 11,10 44,74 49,33 73,32 14,30 58,52 32,50 42,95 6,83 4,55 3,15 2,62 343,91
04-05 4,7615 19,26 24,2703 30,18 18,797 56,204 41,545 17,916 4,539 3,0883 2,1805 3,9516 226,69 1,7532 7,3436 9,341 10,41 9,321 16,553 11,054 5,0552 2,287 1,121 0,979 1,566 76,79 6,51 26,60 33,61 40,59 28,12 72,76 52,60 22,97 6,83 4,21 3,16 5,52 303,48
05-06 17,239 28,516 36,3921 30,545 12,531 58,42 13,163 5,8829 2,9993 2,9281 2,7234 2,4653 213,80 5,9096 9,1848 11,15 11,99 6,586 12,229 3,4176 2,6433 1,682 1,024 0,8544 1,015 67,68 23,15 37,70 47,54 42,53 19,12 70,65 16,58 8,53 4,68 3,95 3,58 3,48 281,49
06-07 11,063 12,958 17,4885 6,0965 51,139 36,988 47,891 20,354 8,6775 3,9783 6,6483 4,272 227,56 3,5066 2,6077 6,364 4,388 18,9 14,418 15,967 6,942 2,955 1,825 3,2485 2,367 83,49 14,57 15,57 23,85 10,48 70,04 51,41 63,86 27,30 11,63 5,80 9,90 6,64 311,05
07-08 4,45 7,5472 8,8199 5,8473 5,0018 36,018 38,484 34,265 22,125 4,9484 2,9815 2,6878 173,18 1,4329 3,3553 3,035 2,439 2,679 12,282 8,8555 12,22 6,613 2,305 1,2282 0,89 57,33 5,88 10,90 11,85 8,29 7,68 48,30 47,34 46,48 28,74 7,25 4,21 3,58 230,51
08-09 8,4461 50,819 62,834 49,974 42,079 51,754 35,013 29,806 9,2649 4,5212 4,1207 3,8092 352,44 2,7234 10,591 11,08 6,337 7,076 9,5408 3,6401 3,8982 1,878 1,086 1,0769 0,863 59,79 11,17 61,41 73,91 56,31 49,15 61,29 38,65 33,70 11,14 5,61 5,20 4,67 412,23
09-10 3,0349 35,048 24,6263 37,38 30,385 25,481 15,059 42,435 60,814 6,764 3,4977 2,7056 287,23 0,8366 5,4112 5,66 8,482 5,233 3,1862 2,5632 7,0844 9,612 1,727 1,0502 0,712 51,56 3,87 40,46 30,29 45,86 35,62 28,67 17,62 49,52 70,43 8,49 4,55 3,42 338,79
10-11 9,0157 59,052 28,8182 18,592 31,542 38,991 15,78 8,9445 8,8822 9,9057 4,8505 2,8391 237,21 2,9993 13,172 5,491 3,329 5,687 7,2446 3,738 3,4265 4,121 3,133 1,5753 1,237 55,15 12,02 72,22 34,31 21,92 37,23 46,24 19,52 12,37 13,00 13,04 6,43 4,08 292,37
11-12 5,162 17,934 24,5729 12,238 51,451 16,207 53,809 22,9 5,9096 3,1595 2,3763 2,0025 217,72 1,4418 3,8359 4,592 4,121 13,73 3,1684 13,688 3,5511 2,528 2,029 1,4329 1,326 55,45 6,60 21,77 29,17 16,36 65,18 19,38 67,50 26,45 8,44 5,19 3,81 3,33 273,17
12-13 7,0844 10,297 18,334 57,788 54,076 54,094 40,059 47,019 23,914 7,1022 3,9605 3,0438 326,77 3,4354 5,6782 4,94 17,14 17,04 13,608 9,5319 13,225 5,073 2,163 1,5308 1,362 94,73 10,52 15,98 23,27 74,93 71,12 67,70 49,59 60,24 28,99 9,26 5,49 4,41 421,50
13-14 3,3464 23,683 18,8947 44,402 37,772 55,696 44,197 13,083 7,5472 3,2574 3,1417 2,6878 257,71 1,6821 5,3222 4,228 9,879 5,527 9,4162 5,0285 2,9815 2,332 2,029 1,6554 0,908 50,99 5,03 29,01 23,12 54,28 43,30 65,11 49,23 16,06 9,88 5,29 4,80 3,60 308,70
14-15 3,0438 9,1403 48,0244 39,329 79,014 77,759 38,635 18,005 4,8238 3,2129 2,7679 2,8035 326,56 1,3083 3,293 9,968 9,701 17,02 10,769 4,094 2,9548 2,189 1,068 0,801 1,059 64,22 4,35 12,43 57,99 49,03 96,03 88,53 42,73 20,96 7,01 4,28 3,57 3,86 390,78

15-16 4,0762 16,394 7,0577 16,207 40,958 67,916 52,875 25,641 13,412 5,2243 3,1773 4,6191 257,56 1,6554 4,9306 2,528 3,418 8,046 11,063 5,8295 3,7736 2,412 1,78 1,3973 2,154 48,99 5,73 21,32 9,59 19,62 49,00 78,98 58,70 29,41 15,82 7,00 4,57 6,77 306,54
16-17 3,2129 18,058 8,0901 18,824 31,017 19,117 7,9566 7,3692 5,6337 6,2478 2,8925 4,6903 133,11 1,3884 5,0285 2,225 5,634 5,474 3,6935 2,3941 2,2161 2,074 2,172 1,3706 2,563 36,23 4,60 23,09 10,32 24,46 36,49 22,81 10,35 9,59 7,71 8,42 4,26 7,25 169,34

17-18 2,5543 5,0285 64,5339 32,547 67,48 58,918 67,435 31,114 26,825 10,76 4,5835 3,2663 375,05 1,335 15,539 10,71 6,132 11,97 7,2268 5,5269 3,8626 4,423 2,608 1,8156 1,504 72,65 3,89 20,57 75,24 38,68 79,45 66,14 72,96 34,98 31,25 13,37 6,40 4,77 447,70
18-19 3,9147 21,954 10,7215 68,104 34,977 18,457 23,94 12,351 7,8104 4,4157 2,7507 4,7036 214,10 2,0886 4,8933 2,424 16,99 5,305 2,9761 4,7423 3,1288 2,052 8,952 3,6474 2,16 59,36 6,00 26,85 13,15 85,09 40,28 21,43 28,68 15,48 9,86 13,37 6,40 6,86 273,46

APORTACIONES HISTORICAS

APORTACIONES REDUCIDAS EN 11%

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3) TOTAL
ANUAL

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3) TOTAL
ANUAL

CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3) TOTAL
ANUAL

AÑO
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Escenario 1-1 



Escenario 1

Hipótesis 1

TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

AÑO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 15,59 5,62 36,35 23,06 32,05 44,65 10,70 7,55 13,58 4,15 3,51 2,83 199,64 2,88 1,04 6,72 4,27 5,93 8,26 1,98 1,40 2,51 0,77 0,65 0,52 36,93

82-83 21,00 44,06 71,86 23,68 49,42 38,14 71,54 29,94 11,69 7,15 30,56 10,34 409,38 3,89 8,15 13,29 4,38 9,14 7,06 13,23 5,54 2,16 1,32 5,65 1,91 75,74

83-84 4,58 4,43 14,12 53,59 46,38 35,38 51,06 66,75 31,05 6,35 4,34 3,91 321,94 0,85 0,82 2,61 9,91 8,58 6,55 9,45 12,35 5,74 1,17 0,80 0,72 59,56

84-85 22,42 26,67 32,41 31,36 26,78 47,27 34,84 50,84 10,21 5,33 3,70 3,01 294,84 4,15 4,93 6,00 5,80 4,95 8,74 6,45 9,41 1,89 0,99 0,68 0,56 54,55

85-86 2,87 3,76 6,40 34,44 45,26 49,04 32,24 32,49 8,48 4,18 3,46 10,58 233,20 0,53 0,70 1,18 6,37 8,37 9,07 5,96 6,01 1,57 0,77 0,64 1,96 43,14

86-87 8,14 9,98 27,53 30,16 40,55 31,55 59,61 10,12 9,41 6,00 4,20 4,22 241,47 1,51 1,85 5,09 5,58 7,50 5,84 11,03 1,87 1,74 1,11 0,78 0,78 44,67

87-88 16,60 30,82 57,24 25,47 27,99 39,85 74,52 28,47 13,45 10,87 7,31 3,76 336,35 3,07 5,70 10,59 4,71 5,18 7,37 13,79 5,27 2,49 2,01 1,35 0,70 62,22

88-89 4,52 3,13 9,03 9,75 6,70 26,94 62,62 22,85 14,44 4,39 3,59 2,93 170,89 0,84 0,58 1,67 1,80 1,24 4,98 11,58 4,23 2,67 0,81 0,66 0,54 31,61

89-90 2,68 18,32 19,23 9,80 9,22 6,70 65,21 22,28 8,58 4,23 3,29 3,00 172,54 0,50 3,39 3,56 1,81 1,71 1,24 12,06 4,12 1,59 0,78 0,61 0,56 31,92

90-91 8,53 18,04 54,80 40,63 16,26 71,33 44,35 71,33 12,34 5,09 3,59 6,17 352,46 1,58 3,34 10,14 7,52 3,01 13,20 8,20 13,20 2,28 0,94 0,66 1,14 65,21

91-92 21,35 46,99 14,70 8,20 5,11 13,31 81,21 33,59 31,18 10,53 4,66 4,87 275,70 3,95 8,69 2,72 1,52 0,95 2,46 15,02 6,21 5,77 1,95 0,86 0,90 51,00

92-93 71,08 38,15 43,20 9,54 5,32 40,07 29,24 37,20 17,18 17,52 6,40 7,70 322,60 13,15 7,06 7,99 1,76 0,98 7,41 5,41 6,88 3,18 3,24 1,18 1,42 59,68

93-94 33,27 19,49 71,00 43,87 19,98 21,86 65,21 18,43 7,28 4,42 3,43 10,03 318,27 6,15 3,61 13,14 8,12 3,70 4,04 12,06 3,41 1,35 0,82 0,63 1,86 58,88

94-95 10,66 8,40 15,03 66,80 19,84 58,50 10,48 18,55 5,96 5,29 3,28 4,85 227,64 1,97 1,55 2,78 12,36 3,67 10,82 1,94 3,43 1,10 0,98 0,61 0,90 42,11

95-96 3,53 17,18 34,00 30,89 42,05 47,11 32,40 21,08 7,43 7,22 6,34 8,60 257,83 0,65 3,18 6,29 5,71 7,78 8,72 5,99 3,90 1,37 1,34 1,17 1,59 47,70

96-97 26,85 65,91 72,93 36,73 12,43 6,34 3,94 7,25 11,37 17,41 4,99 6,02 272,17 4,97 12,19 13,49 6,69 2,27 1,15 0,72 1,28 2,07 3,17 0,91 1,10 50,01

97-98 11,79 21,82 44,28 21,80 10,60 20,64 27,36 17,28 7,72 3,93 1,94 7,34 196,50 2,15 3,98 8,07 4,12 1,93 3,76 9,76 8,43 1,41 0,72 1,59 1,34 47,26

98-99 34,78 21,51 31,98 30,71 36,17 39,30 37,57 22,74 5,83 3,87 2,71 3,53 270,70 6,34 3,92 5,83 5,60 6,59 7,16 6,85 4,07 1,04 0,71 0,50 0,65 49,26

99-00 6,62 36,56 49,67 12,04 21,66 10,37 54,83 16,23 4,95 3,42 5,71 5,72 227,78 1,21 6,66 9,05 2,19 3,95 3,89 13,58 3,73 2,03 1,32 0,90 0,86 49,37

00-01 12,91 33,36 35,42 52,89 43,95 41,72 17,46 21,75 5,98 3,93 2,77 2,41 274,55 5,22 10,33 9,96 18,35 10,26 8,24 3,06 4,95 1,78 1,26 0,86 0,76 75,02

01-02 3,35 20,22 10,10 16,21 21,78 23,77 16,95 27,99 22,63 3,74 6,47 4,77 177,98 1,61 8,56 4,33 4,17 7,47 4,99 5,57 8,05 8,57 2,54 2,88 2,02 60,77

02-03 8,15 21,26 59,30 41,94 45,69 24,47 16,80 12,35 4,71 3,30 3,50 2,13 243,60 3,28 4,45 15,53 16,58 15,45 6,97 3,01 4,37 1,63 1,15 1,21 0,95 74,59

03-04 9,71 39,72 44,20 63,96 12,54 49,73 29,89 39,05 6,52 4,12 2,92 2,30 304,66 2,76 10,55 11,22 18,42 3,53 16,03 6,62 9,21 1,16 0,99 0,62 0,64 81,76

04-05 5,35 21,64 27,27 33,91 21,12 63,15 46,68 20,13 5,10 3,47 2,45 4,44 254,71 1,97 8,25 10,50 11,70 10,47 18,60 12,42 5,68 2,57 1,26 1,10 1,76 86,28

05-06 19,37 32,04 40,89 34,32 14,08 65,64 14,79 6,61 3,37 3,29 3,06 2,77 240,23 6,64 10,32 12,53 13,47 7,40 13,74 3,84 2,97 1,89 1,15 0,96 1,14 76,05

06-07 12,43 14,56 19,65 6,85 57,46 41,56 53,81 22,87 9,75 4,47 7,47 4,80 255,68 3,94 2,93 7,15 4,93 21,24 16,20 17,94 7,80 3,32 2,05 3,65 2,66 93,81

07-08 5,00 8,48 9,91 6,57 5,62 40,47 43,24 38,50 24,86 5,56 3,35 3,02 194,58 1,61 3,77 3,41 2,74 3,01 13,80 9,95 13,73 7,43 2,59 1,38 1,00 64,42

08-09 9,49 57,10 70,60 56,15 47,28 58,15 39,34 33,49 10,41 5,08 4,63 4,28 396,00 3,06 11,90 12,45 7,12 7,95 10,72 4,09 4,38 2,11 1,22 1,21 0,97 67,18

09-10 3,41 39,38 27,67 42,00 34,14 28,63 16,92 47,68 68,33 7,60 3,93 3,04 322,73 0,94 6,08 6,36 9,53 5,88 3,58 2,88 7,96 10,80 1,94 1,18 0,80 57,93

10-11 10,13 66,35 32,38 20,89 35,44 43,81 17,73 10,05 9,98 11,13 5,45 3,19 266,53 3,37 14,80 6,17 3,74 6,39 8,14 4,20 3,85 4,63 3,52 1,77 1,39 61,97

11-12 5,80 20,15 27,61 13,75 57,81 18,21 60,46 25,73 6,64 3,55 2,67 2,25 244,63 1,62 4,31 5,16 4,63 15,43 3,56 15,38 3,99 2,84 2,28 1,61 1,49 62,30

12-13 7,96 11,57 20,60 64,93 60,76 60,78 45,01 52,83 26,87 7,98 4,45 3,42 367,16 3,86 6,38 5,55 19,26 19,15 15,29 10,71 14,86 5,70 2,43 1,72 1,53 106,44

13-14 3,76 26,61 21,23 49,89 42,44 62,58 49,66 14,70 8,48 3,66 3,53 3,02 289,56 1,89 5,98 4,75 11,1 6,21 10,58 5,65 3,35 2,62 2,28 1,86 1,02 57,29

14-15 3,42 10,27 53,96 44,19 88,78 87,37 43,41 20,23 5,42 3,61 3,11 3,15 366,92 1,47 3,70 11,20 10,90 19,12 12,10 4,60 3,32 2,46 1,20 0,90 1,19 72,16

15-16 4,58 18,42 7,93 18,21 46,02 76,31 59,41 28,81 15,07 5,87 3,57 5,19 289,39 1,86 5,54 2,84 3,84 9,04 12,43 6,55 4,24 2,71 2,00 1,57 2,42 55,04

16-17 3,61 20,29 9,09 21,15 34,85 21,48 8,94 8,28 6,33 7,02 3,25 5,27 149,56 1,56 5,65 2,50 6,33 6,15 4,15 2,69 2,49 2,33 2,44 1,54 2,88 40,71

17-18 2,87 5,65 72,51 36,57 75,82 66,20 75,77 34,96 30,14 12,09 5,15 3,67 421,40 1,50 17,46 12,03 6,89 13,45 8,12 6,21 4,34 4,97 2,93 2,04 1,69 81,63

18-19 4,40 24,67 12,05 76,52 39,30 20,74 26,90 13,88 8,78 4,96 3,09 5,28 240,56 2,35 5,50 2,72 19,09 5,96 3,34 5,33 3,52 2,31 10,06 4,10 2,43 66,69

MAX 71,08 66,35 72,93 76,52 88,78 87,37 81,21 71,33 68,33 17,52 30,56 10,58 421,40 13,15 17,46 15,53 19,26 21,24 18,60 17,94 14,86 10,80 10,06 5,65 2,88 106,44

MEDIA 12,17 24,54 34,42 32,72 33,12 40,61 40,32 26,71 13,46 6,20 4,79 4,68 273,75 2,92 5,99 7,28 7,71 7,39 8,22 7,78 5,73 3,05 1,85 1,40 1,28 60,60

MIN 2,68 3,13 6,40 6,57 5,11 6,34 3,94 6,61 3,37 3,29 1,94 2,13 149,56 0,50 0,58 1,18 1,52 0,95 1,15 0,72 1,28 1,04 0,71 0,50 0,52 31,61

59,14ESCENARIO 1: Futuro próximo con 150 l/s de perdidas y una demanda estimada de Hm3/año

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS

TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

HIPOTESIS 1: Manteniendo restitución caudal concesional de la piscifactoría en 1000 l/s

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

1/5



Escenario 1

Hipótesis 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VT MAX VT MIN 0,67 1,44 1,44 2,01 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

3,72 0,94 1,67 2,44 2,44 3,01 3,01 3,01 3,01 2,44 2,44 1,67 1,67 1,67

4,473 6,324 6,535 8,062 7,282 8,062 7,802 6,535 6,324 4,47 4,47 4,33

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 18,47 6,66 43,07 27,33 37,98 52,91 12,68 8,95 16,09 4,92 4,16 3,35 236,57 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

82-83 24,89 52,21 85,15 28,06 58,56 45,20 84,77 35,48 13,85 8,47 36,21 12,25 485,12 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

83-84 5,43 5,25 16,73 63,50 54,96 41,93 60,51 79,10 36,79 7,52 5,14 4,63 381,50 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

84-85 26,57 31,60 38,41 37,16 31,73 56,01 41,29 60,25 12,10 6,32 4,38 3,57 349,39 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

85-86 3,40 4,46 7,58 40,81 53,63 58,11 38,20 38,50 10,05 4,95 4,10 12,54 276,34 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

86-87 9,65 11,83 32,62 35,74 48,05 37,39 70,64 11,99 11,15 7,11 4,98 5,00 286,14 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

87-88 19,67 36,52 67,83 30,18 33,17 47,22 88,31 33,74 15,94 12,88 8,66 4,46 398,57 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

88-89 5,36 3,71 10,70 11,55 7,94 31,92 74,20 27,08 17,11 5,20 4,25 3,47 202,50 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

89-90 3,18 21,71 22,79 11,61 10,93 7,94 77,27 26,40 10,17 5,01 3,90 3,56 204,46 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

90-91 10,11 21,38 64,94 48,15 19,27 84,53 52,55 84,53 14,62 6,03 4,25 7,31 417,67 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

91-92 25,30 55,68 17,42 9,72 6,06 15,77 96,23 39,80 36,95 12,48 5,52 5,77 326,70 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

92-93 84,23 45,21 51,19 11,30 6,30 47,48 34,65 44,08 20,36 20,76 7,58 9,12 382,28 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

93-94 39,42 23,10 84,14 51,99 23,68 25,90 77,27 21,84 8,63 5,24 4,06 11,89 377,15 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

94-95 12,63 9,95 17,81 79,16 23,51 69,32 12,42 21,98 7,06 6,27 3,89 5,75 269,75 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

95-96 4,18 20,36 40,29 36,60 49,83 55,83 38,39 24,98 8,80 8,56 7,51 10,19 305,53 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

96-97 31,82 78,10 86,42 43,42 14,70 7,49 4,66 8,53 13,44 20,58 5,90 7,12 322,18 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

97-98 13,94 25,80 52,35 25,92 12,53 24,40 37,12 25,71 9,13 4,65 3,53 8,68 243,76 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

98-99 41,12 25,43 37,81 36,31 42,76 46,46 44,42 26,81 6,87 4,58 3,21 4,18 319,96 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

99-00 7,83 43,22 58,72 14,23 25,61 14,26 68,41 19,96 6,98 4,74 6,61 6,58 277,15 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

00-01 18,13 43,69 45,38 71,24 54,21 49,96 20,52 26,70 7,76 5,19 3,63 3,17 349,57 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

01-02 4,96 28,78 14,43 20,38 29,25 28,76 22,52 36,04 31,20 6,28 9,35 6,79 238,75 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

02-03 11,43 25,71 74,83 58,52 61,14 31,44 19,81 16,72 6,34 4,45 4,71 3,08 318,19 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

03-04 12,47 50,27 55,42 82,38 16,07 65,76 36,51 48,26 7,68 5,11 3,54 2,94 386,42 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

04-05 7,32 29,89 37,77 45,61 31,59 81,75 59,10 25,81 7,67 4,73 3,55 6,20 340,99 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

05-06 26,01 42,36 53,42 47,79 21,48 79,38 18,63 9,58 5,26 4,44 4,02 3,91 316,28 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

06-07 16,37 17,49 26,80 11,78 78,70 57,76 71,75 30,67 13,07 6,52 11,12 7,46 349,49 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

07-08 6,61 12,25 13,32 9,31 8,63 54,27 53,19 52,23 32,29 8,15 4,73 4,02 259,00 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

08-09 12,55 69,00 83,05 63,27 55,23 68,87 43,43 37,87 12,52 6,30 5,84 5,25 463,18 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

09-10 4,35 45,46 34,03 51,53 40,02 32,21 19,80 55,64 79,13 9,54 5,11 3,84 380,66 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

10-11 13,50 81,15 38,55 24,63 41,83 51,95 21,93 13,90 14,61 14,65 7,22 4,58 328,50 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

11-12 7,42 24,46 32,77 18,38 73,24 21,77 75,84 29,72 9,48 5,83 4,28 3,74 306,93 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

12-13 11,82 17,95 26,15 84,19 79,91 76,07 55,72 67,69 32,57 10,41 6,17 4,95 473,60 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

13-14 5,65 32,59 25,98 60,99 48,65 73,16 55,31 18,05 11,10 5,94 5,39 4,04 346,85 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

15-16 6,44 23,96 10,77 22,05 55,06 88,74 65,96 33,05 17,78 7,87 5,14 7,61 344,43 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

16-17 5,17 25,94 11,59 27,48 41,00 25,63 11,63 10,77 8,66 9,46 4,79 8,15 190,27 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

17-18 4,37 23,11 84,54 43,46 89,27 74,32 81,98 39,30 35,11 15,02 7,19 5,36 503,03 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

18-19 6,75 30,17 14,77 95,61 45,26 24,08 32,23 17,39 11,08 15,02 7,19 7,71 307,26 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

MAX 74,67

MAX 84,23 81,15 86,42 95,61 107,90 99,47 96,23 84,53 79,13 20,76 36,21 12,54 503,03 MED 74,67

MEDIA 15,09 30,54 41,70 40,43 40,52 48,83 48,11 32,44 16,51 8,05 6,18 5,96 334,35

MIN 3,18 3,71 7,58 9,31 6,06 7,49 4,66 8,53 5,26 4,44 3,21 2,94 190,27 MIN 74,67

DESV ST 1,45E-14

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL

LIMITE INFERIOR (LI)

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL

LIMITE SUPER. (LS)

Total 

Vol, Hm3/mes

Restituciones (m3/s)

C. Piscifacftoría

RIOSECO
Q ecologico 
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Escenario 1

Hipótesis 1

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 5,02 4,86 5,02 5,02 4,54 5,02 4,86 5,02 4,86 5,02 5,02 4,86 59,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,492 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,86

Total 5,42 5,25 5,42 5,42 5,03 5,42 5,25 5,42 5,25 5,42 5,42 5,25 64,00

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -7,01 -10,53 -5,24 -9,22 -6,38 -5,23 -11,07 -10,56 -9,06 -9,13 -9,25 -9,05 -101,74 8,58 -4,91 31,11 13,84 25,67 39,42 -0,37 -3,01 4,52 -4,98 -5,74 -6,22

82-83 -6,01 -3,42 1,33 -9,11 -3,17 -6,43 0,18 -6,42 -9,41 -8,57 -4,24 -7,67 -62,94 14,99 40,64 73,19 14,57 46,25 31,71 71,72 23,52 2,28 -1,42 26,32 2,67

83-84 -9,05 -10,75 -9,35 -3,57 -3,73 -6,94 -3,61 0,39 -5,83 -8,72 -9,09 -8,85 -79,12 -4,47 -6,32 4,77 50,02 42,65 28,44 47,45 67,14 25,22 -2,37 -4,75 -4,94

84-85 -5,75 -6,64 -5,96 -7,68 -7,36 -4,74 -6,61 -2,55 -9,69 -8,91 -9,21 -9,02 -84,13 16,67 20,03 26,45 23,68 19,42 42,53 28,23 48,29 0,52 -3,58 -5,51 -6,01

85-86 -9,37 -10,88 -10,78 -7,12 -3,94 -4,41 -7,09 -5,95 -10,01 -9,12 -9,26 -7,62 -95,53 -6,50 -7,12 -4,38 27,32 41,32 44,63 25,15 26,54 -1,53 -4,94 -5,80 2,96

86-87 -8,39 -9,73 -6,87 -7,91 -4,81 -7,65 -2,02 -10,09 -9,83 -8,79 -9,12 -8,80 -94,00 -0,25 0,25 20,66 22,25 35,74 23,90 57,59 0,03 -0,42 -2,79 -4,92 -4,58

87-88 -6,83 -5,87 -1,37 -8,77 -7,13 -6,11 0,73 -6,69 -9,09 -7,89 -8,55 -8,88 -76,45 9,77 24,95 55,87 16,70 20,86 33,74 75,25 21,78 4,36 2,98 -1,24 -5,12

88-89 -9,06 -11,00 -10,29 -11,68 -11,07 -8,50 -1,47 -7,73 -8,90 -9,09 -9,23 -9,04 -107,06 -4,54 -7,87 -1,26 -1,93 -4,37 18,44 61,15 15,12 5,54 -4,70 -5,64 -6,11

89-90 -9,40 -8,18 -8,40 -11,67 -10,61 -12,25 -0,99 -7,84 -9,99 -9,11 -9,29 -9,02 -106,75 -6,72 10,14 10,83 -1,87 -1,39 -5,55 64,22 14,44 -1,41 -4,88 -6,00 -6,02

90-91 -8,32 -8,24 -1,82 -5,97 -9,30 -0,29 -4,85 1,24 -9,29 -8,96 -9,23 -8,44 -73,47 0,21 9,80 52,98 34,66 6,96 71,04 39,50 72,57 3,05 -3,87 -5,64 -2,27

91-92 -5,95 -2,88 -9,24 -11,97 -11,37 -11,02 1,97 -5,75 -5,81 -7,95 -9,04 -8,68 -87,67 15,40 44,11 5,46 -3,77 -6,26 2,29 83,18 27,84 25,37 2,58 -4,38 -3,81

92-93 3,25 -4,52 -3,97 -11,72 -11,33 -6,07 -7,64 -5,08 -8,40 -6,66 -8,71 -8,15 -78,99 74,33 33,63 39,23 -2,18 -6,01 34,00 21,60 32,12 8,78 10,86 -2,31 -0,45

93-94 -3,74 -7,97 1,18 -5,37 -8,61 -9,44 -0,99 -8,55 -10,23 -9,08 -9,26 -7,72 -79,79 29,53 11,52 72,18 38,50 11,37 12,42 64,22 9,88 -2,95 -4,66 -5,83 2,31

94-95 -7,93 -10,02 -9,18 -1,13 -8,64 -2,66 -11,11 -8,53 -10,47 -8,92 -9,29 -8,68 -96,56 2,73 -1,62 5,85 65,67 11,20 55,84 -0,63 10,02 -4,51 -3,63 -6,01 -3,83

95-96 -9,24 -8,40 -5,67 -7,77 -4,53 -4,77 -7,06 -8,06 -10,20 -8,56 -8,72 -7,99 -90,98 -5,71 8,78 28,33 23,12 37,52 42,34 25,34 13,02 -2,77 -1,34 -2,38 0,61

96-97 -4,93 0,62 1,53 -6,80 -10,04 -12,34 -12,33 -10,68 -9,50 -6,73 -8,99 -8,48 -88,66 21,92 66,53 74,46 29,93 2,39 -6,00 -8,39 -3,43 1,87 10,68 -4,00 -2,46

97-98 -7,75 -7,59 -3,89 -9,37 -10,38 -9,73 -3,29 -3,53 -10,16 -9,18 -8,31 -8,24 -91,41 4,04 14,23 40,39 12,43 0,22 10,91 24,07 13,75 -2,44 -5,25 -6,37 -0,90

98-99 -3,56 -7,65 -6,13 -7,89 -5,72 -6,33 -6,20 -7,89 -10,53 -9,19 -9,40 -8,93 -89,41 31,22 13,86 25,85 22,82 30,45 32,97 31,37 14,85 -4,70 -5,32 -6,69 -5,40

99-00 -8,69 -4,91 -2,91 -11,30 -8,36 -9,60 0,53 -8,23 -9,54 -8,58 -9,00 -8,72 -89,30 -2,07 31,65 46,76 0,74 13,30 0,77 55,36 8,00 -4,59 -5,16 -3,29 -3,00

00-01 -4,68 -1,25 -2,00 4,86 -2,05 -5,24 -9,99 -7,01 -9,79 -8,64 -9,04 -8,82 -63,66 8,23 32,11 33,42 57,75 41,90 36,48 7,47 14,74 -3,81 -4,71 -6,27 -6,41

01-02 -8,28 -3,01 -7,63 -9,32 -4,84 -8,50 -7,48 -3,91 -3,00 -7,35 -7,02 -7,55 -77,91 -4,93 17,21 2,47 6,89 16,94 15,27 9,47 24,08 19,63 -3,61 -0,55 -2,78

02-03 -6,62 -7,12 3,57 3,09 3,14 -6,52 -10,04 -7,59 -9,94 -8,75 -8,68 -8,63 -64,09 1,53 14,14 62,87 45,03 48,83 17,95 6,76 4,76 -5,23 -5,45 -5,18 -6,50

03-04 -7,13 -1,02 -0,74 4,94 -8,78 2,54 -6,43 -2,75 -10,42 -8,90 -9,28 -8,93 -56,91 2,58 38,70 43,46 68,90 3,76 52,27 23,46 36,30 -3,90 -4,78 -6,36 -6,63

04-05 -7,93 -3,32 -1,46 -1,79 -1,84 5,11 -0,63 -6,28 -9,00 -8,64 -8,80 -7,82 -52,40 -2,58 18,32 25,81 32,12 19,28 68,26 46,05 13,85 -3,90 -5,17 -6,35 -3,38

05-06 -3,26 -1,25 0,57 -0,02 -4,91 0,25 -9,21 -8,99 -9,68 -8,75 -8,94 -8,44 -62,62 16,11 30,79 41,46 34,30 9,17 65,89 5,58 -2,38 -6,31 -5,46 -5,88 -5,67

06-07 -5,96 -8,64 -4,81 -8,56 8,93 2,71 4,89 -4,16 -8,25 -7,85 -6,25 -6,92 -44,86 6,47 5,92 14,84 -1,71 66,39 44,27 58,70 18,71 1,50 -3,38 1,22 -2,12

07-08 -8,29 -7,80 -8,55 -10,75 -9,30 0,31 -3,10 1,77 -4,14 -7,31 -8,52 -8,58 -74,25 -3,29 0,68 1,36 -4,18 -3,68 40,78 40,14 40,27 20,72 -1,75 -5,17 -5,56

08-09 -6,84 0,33 0,49 -6,37 -4,36 -2,77 -8,96 -7,58 -9,46 -8,68 -8,69 -8,61 -71,49 2,65 57,43 71,09 49,78 42,92 55,38 30,38 25,91 0,95 -3,60 -4,06 -4,33

09-10 -8,96 -5,49 -5,60 -3,96 -6,43 -9,91 -10,17 -4,00 -0,77 -7,96 -8,72 -8,78 -80,74 -5,55 33,89 22,07 38,04 27,71 18,72 6,75 43,68 67,56 -0,36 -4,79 -5,74

10-11 -6,53 3,23 -5,79 -9,75 -5,92 -5,35 -8,85 -8,11 -6,94 -6,38 -8,13 -8,19 -76,70 3,60 69,58 26,59 11,14 29,52 38,46 8,88 1,94 3,04 4,75 -2,68 -5,00

11-12 -8,28 -7,26 -6,80 -8,86 3,12 -9,93 2,33 -7,97 -8,73 -7,62 -8,29 -8,09 -76,37 -2,48 12,89 20,81 4,89 60,93 8,28 62,79 17,76 -2,09 -4,07 -5,62 -5,84

12-13 -6,04 -5,19 -6,41 5,77 6,84 1,80 -2,34 2,90 -5,87 -7,47 -8,18 -8,05 -32,23 1,92 6,38 14,19 70,70 67,60 62,58 42,67 55,73 21,00 0,51 -3,73 -4,63

13-14 -8,01 -5,59 -7,21 -2,39 -6,10 -2,91 -7,40 -8,61 -8,95 -7,62 -8,04 -8,56 -81,38 -4,25 21,02 14,02 47,50 36,34 59,67 42,26 6,09 -0,47 -3,96 -4,51 -5,54

14-15 -8,43 -7,87 -0,76 -2,59 6,81 -1,39 -8,45 -8,64 -9,11 -8,70 -9,00 -8,39 -66,51 -5,01 2,40 53,20 41,60 95,59 85,98 34,96 11,59 -3,69 -5,09 -5,89 -5,24

15-16 -8,04 -6,03 -9,12 -9,65 -3,27 -1,06 -6,50 -7,72 -8,86 -7,90 -8,33 -7,16 -83,63 -3,46 12,39 -1,19 8,56 42,75 75,25 52,91 21,09 6,21 -2,03 -4,76 -1,97

16-17 -8,34 -5,92 -9,46 -7,16 -6,16 -9,34 -10,36 -9,47 -9,24 -7,46 -8,36 -6,70 -97,96 -4,73 14,37 -0,37 13,99 28,69 12,14 -1,42 -1,19 -2,91 -0,44 -5,11 -1,43

17-18 -8,40 5,89 0,07 -6,60 1,14 -5,37 -6,84 -7,62 -6,60 -6,97 -7,86 -7,89 -57,04 -5,53 11,54 72,58 29,97 76,96 60,83 68,93 27,34 23,54 5,12 -2,71 -4,22

18-19 -7,55 -6,08 -9,24 5,60 -6,35 -10,14 -7,72 -8,44 -9,27 0,16 -5,80 -7,15 -71,98 -3,15 18,59 2,81 82,12 32,95 10,60 19,18 5,43 -0,49 5,12 -2,71 -1,87

TOT. 
AÑO

APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3
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Escenario 1

Hipótesis 1

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 25,21 20,30 29,31 30,10 30,89 31,69 31,32 28,30 32,82 27,84 22,11 15,88 24,32 19,41 21,47 21,47 23,50 25,53 25,16 22,14 26,66 21,68 15,95 9,72

82-83 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,60 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,33 30,90 32,13 28,25

83-84 26,42 20,10 24,87 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,65 25,89 20,95 23,78 17,46 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 30,90 26,14 21,20

84-85 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,44 23,93 17,91 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,57 26,99 21,48 15,47

85-86 11,42 6,57 6,57 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,49 26,55 20,75 23,71 8,97 6,57 6,57 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,52 23,58 17,78 20,74

86-87 23,46 23,71 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 32,51 32,09 29,30 24,38 19,80 20,49 20,74 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 27,59 27,17 24,38 19,46 14,88

87-88 29,58 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,99 25,87 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,03 26,91

88-89 21,33 13,47 12,21 10,27 6,57 25,01 32,48 33,02 33,02 28,32 22,68 16,58 22,37 14,51 13,25 11,31 6,94 25,38 27,56 30,05 33,27 28,57 22,93 16,83

89-90 9,85 19,99 29,31 27,44 26,05 20,50 32,48 33,02 31,61 26,73 20,73 14,71 10,10 20,24 21,47 19,60 18,21 12,66 27,56 30,05 28,64 23,76 17,76 11,74

90-91 14,92 24,72 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,15 23,51 21,24 11,95 21,75 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,10 29,23 23,59 21,32

91-92 30,10 29,31 29,31 25,54 19,28 21,57 32,48 33,02 33,02 32,23 27,85 24,05 24,32 22,89 21,47 17,70 11,44 13,73 27,56 30,05 33,27 33,27 28,89 25,09

92-93 30,10 29,31 29,31 27,13 21,12 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,92 29,46 24,32 22,89 21,47 19,29 13,28 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 30,96 28,25

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,07 25,41 19,58 21,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,10 22,44 16,61 18,92

94-95 24,62 23,00 28,85 30,10 30,89 31,69 31,06 33,02 28,51 24,88 18,87 15,04 21,65 20,03 21,47 21,47 23,50 25,53 24,90 30,05 25,54 21,91 15,90 12,07

95-96 9,32 18,11 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,25 28,91 26,52 27,14 6,57 15,35 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,28 25,94 23,55 24,17

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 24,89 16,50 13,07 14,94 25,62 21,62 19,17 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 17,50 9,11 6,57 8,44 19,12 15,12 12,66

97-98 23,21 29,31 29,31 30,10 30,32 31,69 32,48 33,02 30,58 25,33 18,96 18,06 16,71 22,89 21,47 21,47 21,69 25,53 27,56 30,05 27,61 22,36 15,99 15,09

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,32 23,00 16,31 10,92 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,35 20,03 13,34 7,95

99-00 8,85 29,31 29,31 30,05 30,89 31,66 32,48 33,02 28,43 23,27 19,98 16,98 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 24,27 27,56 30,05 25,46 20,30 17,01 14,01

00-01 25,21 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,21 24,50 18,23 11,82 22,24 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,24 21,53 15,26 8,85

01-02 6,88 24,09 26,56 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,41 28,85 26,07 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 29,66 29,10 26,32

02-03 27,60 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,79 22,34 17,16 10,66 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,82 19,37 14,19 7,69

03-04 13,23 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,12 24,34 17,98 11,35 10,26 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,15 21,37 15,01 8,38

04-05 8,77 27,09 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,12 23,95 17,60 14,22 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,15 20,98 14,63 11,25

05-06 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 30,10 23,79 18,33 12,45 6,78 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 25,18 18,87 13,41 7,53 6,57

06-07 13,26 19,17 29,31 27,60 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,64 30,86 28,75 13,04 18,96 21,47 19,76 23,50 25,53 27,56 30,05 31,55 28,17 29,39 27,27

07-08 25,46 26,14 27,50 23,32 19,64 31,69 32,48 33,02 33,02 31,27 26,10 20,55 23,99 22,89 21,47 17,29 13,61 25,53 27,56 30,05 33,27 31,52 26,35 20,80

08-09 23,20 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,42 25,36 21,04 23,45 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,00 27,40 23,34 19,01

09-10 15,49 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,44 21,70 13,47 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,91 28,12 22,39

10-11 25,31 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,55 24,55 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 29,50 32,54 33,27 30,59 25,59

11-12 22,08 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,93 26,86 21,24 15,40 23,12 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,96 23,89 18,27 12,43

12-13 17,33 23,70 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 28,50 23,87 14,36 20,73 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 29,54 24,91

13-14 19,63 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,55 28,59 24,08 18,54 20,67 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,58 25,62 21,11 15,57

14-15 13,54 15,93 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,33 24,24 18,35 13,11 10,57 12,96 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,36 21,27 15,38 10,14

15-16 9,66 22,04 20,85 29,41 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,99 26,23 24,27 6,69 19,07 17,88 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,24 26,48 24,52

16-17 19,54 29,31 28,94 30,10 30,89 31,69 30,27 29,08 26,16 25,73 20,62 19,19 19,79 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 24,11 22,92 20,00 19,57 14,46 13,03

17-18 13,66 25,20 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,52 25,30 7,50 19,04 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 30,56 26,34

18-19 22,15 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,53 32,23 29,52 27,66 23,19 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,56 33,27 30,56 28,25

JUN JULDIC ENE FEB MAR ABR MAYSET OCT NOVOCT NOV DIC ENE

VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3

AGO SET

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIOR

FEB MAR ABR JULMAY JUN AGO

VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3
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Escenario 1

Hipótesis 1

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 0,00 2,27 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 10,39 2 1 1 1 0,00 4,72 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 15,37 2 1 1 1 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,04 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 88-89

89-90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 89-90

90-91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 94-95

95-96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,37 1 1 0 0 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 1,50 1 1 0 0 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 98-99

99-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 1,17 1 1 0 0 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 00-01

01-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 4,49 1 1 0 0 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 03-04

04-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 1,30 1 1 0 0 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 4,71 7,96 1 1 0 1 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 14-15

15-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 16-17

17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

7,31 3 2 1 1 19,02 8 7 1 2

456 0,947 0,974 0,974 456 0,816 0,974 0,947

38 19,00 38,00 38,00 38 5,43 38,00 19,00

2 2

6,65 9,09

10,39 15,37

Maximo deficit anual (Hm3) Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Periodo de retorno (T) Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit Máximo nº de meses consecutivos con deficit

Total Total 

OCT NOVDIC ENE FEB MAR ABR MAYOCT NOV

Nº de meses objeto de analisis Garantía (G) Nº de meses objeto de analisis Garantía (G)

Nº de años objeto de analisis

ABR MAY JUN JUL AGO SETJUN JUL AGO SET

Año 
con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda 

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

AÑO

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDADIC ENE FEB MAR

Nº de 
meses 

con fallo
Año con 

fallo

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN
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Escenario 1-2 



Esceneraio 1

Hipótesis 2

TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

AÑO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 15,59 5,62 36,35 23,06 32,05 44,65 10,70 7,55 13,58 4,15 3,51 2,83 199,64 2,88 1,04 6,72 4,27 5,93 8,26 1,98 1,40 2,51 0,77 0,65 0,52 36,93

82-83 21,00 44,06 71,86 23,68 49,42 38,14 71,54 29,94 11,69 7,15 30,56 10,34 409,38 3,89 8,15 13,29 4,38 9,14 7,06 13,23 5,54 2,16 1,32 5,65 1,91 75,74

83-84 4,58 4,43 14,12 53,59 46,38 35,38 51,06 66,75 31,05 6,35 4,34 3,91 321,94 0,85 0,82 2,61 9,91 8,58 6,55 9,45 12,35 5,74 1,17 0,80 0,72 59,56

84-85 22,42 26,67 32,41 31,36 26,78 47,27 34,84 50,84 10,21 5,33 3,70 3,01 294,84 4,15 4,93 6,00 5,80 4,95 8,74 6,45 9,41 1,89 0,99 0,68 0,56 54,55

85-86 2,87 3,76 6,40 34,44 45,26 49,04 32,24 32,49 8,48 4,18 3,46 10,58 233,20 0,53 0,70 1,18 6,37 8,37 9,07 5,96 6,01 1,57 0,77 0,64 1,96 43,14

86-87 8,14 9,98 27,53 30,16 40,55 31,55 59,61 10,12 9,41 6,00 4,20 4,22 241,47 1,51 1,85 5,09 5,58 7,50 5,84 11,03 1,87 1,74 1,11 0,78 0,78 44,67

87-88 16,60 30,82 57,24 25,47 27,99 39,85 74,52 28,47 13,45 10,87 7,31 3,76 336,35 3,07 5,70 10,59 4,71 5,18 7,37 13,79 5,27 2,49 2,01 1,35 0,70 62,22

88-89 4,52 3,13 9,03 9,75 6,70 26,94 62,62 22,85 14,44 4,39 3,59 2,93 170,89 0,84 0,58 1,67 1,80 1,24 4,98 11,58 4,23 2,67 0,81 0,66 0,54 31,61

89-90 2,68 18,32 19,23 9,80 9,22 6,70 65,21 22,28 8,58 4,23 3,29 3,00 172,54 0,50 3,39 3,56 1,81 1,71 1,24 12,06 4,12 1,59 0,78 0,61 0,56 31,92

90-91 8,53 18,04 54,80 40,63 16,26 71,33 44,35 71,33 12,34 5,09 3,59 6,17 352,46 1,58 3,34 10,14 7,52 3,01 13,20 8,20 13,20 2,28 0,94 0,66 1,14 65,21

91-92 21,35 46,99 14,70 8,20 5,11 13,31 81,21 33,59 31,18 10,53 4,66 4,87 275,70 3,95 8,69 2,72 1,52 0,95 2,46 15,02 6,21 5,77 1,95 0,86 0,90 51,00

92-93 71,08 38,15 43,20 9,54 5,32 40,07 29,24 37,20 17,18 17,52 6,40 7,70 322,60 13,15 7,06 7,99 1,76 0,98 7,41 5,41 6,88 3,18 3,24 1,18 1,42 59,68

93-94 33,27 19,49 71,00 43,87 19,98 21,86 65,21 18,43 7,28 4,42 3,43 10,03 318,27 6,15 3,61 13,14 8,12 3,70 4,04 12,06 3,41 1,35 0,82 0,63 1,86 58,88

94-95 10,66 8,40 15,03 66,80 19,84 58,50 10,48 18,55 5,96 5,29 3,28 4,85 227,64 1,97 1,55 2,78 12,36 3,67 10,82 1,94 3,43 1,10 0,98 0,61 0,90 42,11

95-96 3,53 17,18 34,00 30,89 42,05 47,11 32,40 21,08 7,43 7,22 6,34 8,60 257,83 0,65 3,18 6,29 5,71 7,78 8,72 5,99 3,90 1,37 1,34 1,17 1,59 47,70

96-97 26,85 65,91 72,93 36,73 12,43 6,34 3,94 7,25 11,37 17,41 4,99 6,02 272,17 4,97 12,19 13,49 6,69 2,27 1,15 0,72 1,28 2,07 3,17 0,91 1,10 50,01

97-98 11,79 21,82 44,28 21,80 10,60 20,64 27,36 17,28 7,72 3,93 1,94 7,34 196,50 2,15 3,98 8,07 4,12 1,93 3,76 9,76 8,43 1,41 0,72 1,59 1,34 47,26

98-99 34,78 21,51 31,98 30,71 36,17 39,30 37,57 22,74 5,83 3,87 2,71 3,53 270,70 6,34 3,92 5,83 5,60 6,59 7,16 6,85 4,07 1,04 0,71 0,50 0,65 49,26

99-00 6,62 36,56 49,67 12,04 21,66 10,37 54,83 16,23 4,95 3,42 5,71 5,72 220,88 1,21 6,66 9,05 2,19 3,95 3,89 13,58 3,73 2,03 1,32 0,90 0,86 49,37

00-01 12,91 33,36 35,42 52,89 43,95 41,72 17,46 21,75 5,98 3,93 2,77 2,41 274,37 5,22 10,33 9,96 18,35 10,26 8,24 3,06 4,95 1,78 1,26 0,86 0,76 75,02

01-02 3,35 20,22 10,10 16,21 21,78 23,77 16,95 27,99 22,63 3,74 6,47 4,77 177,98 1,61 8,56 4,33 4,17 7,47 4,99 5,57 8,05 8,57 2,54 2,88 2,02 60,77

02-03 8,15 21,26 59,30 41,94 45,69 24,47 16,80 12,35 4,71 3,30 3,50 2,13 243,60 3,28 4,45 15,53 16,58 15,45 6,97 3,01 4,37 1,63 1,15 1,21 0,95 74,59

03-04 9,71 39,72 44,20 63,96 12,54 49,73 29,89 39,05 6,52 4,12 2,92 2,30 304,66 2,76 10,55 11,22 18,42 3,53 16,03 6,62 9,21 1,16 0,99 0,62 0,64 81,76

04-05 5,35 21,64 27,27 33,91 21,12 63,15 46,68 20,13 5,10 3,47 2,45 4,44 254,71 1,97 8,25 10,50 11,70 10,47 18,60 12,42 5,68 2,57 1,26 1,10 1,76 86,28

05-06 19,37 32,04 40,89 34,32 14,08 65,64 14,79 6,61 3,37 3,29 3,06 2,77 240,23 6,64 10,32 12,53 13,47 7,40 13,74 3,84 2,97 1,89 1,15 0,96 1,14 76,05

06-07 12,43 14,56 19,65 6,85 57,46 41,56 53,81 22,87 9,75 4,47 7,47 4,80 255,68 3,94 2,93 7,15 4,93 21,24 16,20 17,94 7,80 3,32 2,05 3,65 2,66 93,81

07-08 5,00 8,48 9,91 6,57 5,62 40,47 43,24 38,50 24,86 5,56 3,35 3,02 194,58 1,61 3,77 3,41 2,74 3,01 13,80 9,95 13,73 7,43 2,59 1,38 1,00 64,42

08-09 9,49 57,10 70,60 56,15 47,28 58,15 39,34 33,49 10,41 5,08 4,63 4,28 396,00 3,06 11,90 12,45 7,12 7,95 10,72 4,09 4,38 2,11 1,22 1,21 0,97 67,18

09-10 3,41 39,38 27,67 42,00 34,14 28,63 16,92 47,68 68,33 7,60 3,93 3,04 322,73 0,94 6,08 6,36 9,53 5,88 3,58 2,88 7,96 10,80 1,94 1,18 0,80 57,93

10-11 10,13 66,35 32,38 20,89 35,44 43,81 17,73 10,05 9,98 11,13 5,45 3,19 266,53 3,37 14,80 6,17 3,74 6,39 8,14 4,20 3,85 4,63 3,52 1,77 1,39 61,97

11-12 5,80 20,15 27,61 13,75 57,81 18,21 60,46 25,73 6,64 3,55 2,67 2,25 244,63 1,62 4,31 5,16 4,63 15,43 3,56 15,38 3,99 2,84 2,28 1,61 1,49 62,30

12-13 7,96 11,57 20,60 64,93 60,76 60,78 45,01 52,83 26,87 7,98 4,45 3,42 367,16 3,86 6,38 5,55 19,26 19,15 15,29 10,71 14,86 5,70 2,43 1,72 1,53 106,44

13-14 3,76 26,61 21,23 49,89 42,44 62,58 49,66 14,70 8,48 3,66 3,53 3,02 289,56 1,89 5,98 4,75 11,1 6,21 10,58 5,65 3,35 2,62 2,28 1,86 1,02 57,29

14-15 3,42 10,27 53,96 44,19 88,78 87,37 43,41 20,23 5,42 3,61 3,11 3,15 366,92 1,47 3,70 11,20 10,90 19,12 12,10 4,60 3,32 2,46 1,20 0,90 1,19 72,16

15-16 4,58 18,42 7,93 18,21 46,02 76,31 59,41 28,81 15,07 5,87 3,57 5,19 289,39 1,86 5,54 2,84 3,84 9,04 12,43 6,55 4,24 2,71 2,00 1,57 2,42 55,04

16-17 3,61 20,29 9,09 21,15 34,85 21,48 8,94 8,28 6,33 7,02 3,25 5,27 149,56 1,56 5,65 2,50 6,33 6,15 4,15 2,69 2,49 2,33 2,44 1,54 2,88 40,71

17-18 2,87 5,65 72,51 36,57 75,82 66,20 75,77 34,96 30,14 12,09 5,15 3,67 421,40 1,50 17,46 12,03 6,89 13,45 8,12 6,21 4,34 4,97 2,93 2,04 1,69 81,63

18-19 4,40 24,67 12,05 76,52 39,30 20,74 26,90 13,88 8,78 4,96 3,09 5,28 240,56 2,35 5,50 2,72 19,09 5,96 3,34 5,33 3,52 2,31 10,06 4,10 2,43 66,69

MAX 71,08 66,35 72,93 76,52 88,78 87,37 81,21 71,33 68,33 17,52 30,56 10,58 421,40 13,15 17,46 15,53 19,26 21,24 18,60 17,94 14,86 10,80 10,06 5,65 2,88 106,44

MEDIA 12,17 24,54 34,42 32,72 33,12 40,61 40,32 26,71 13,46 6,20 4,79 4,68 273,56 2,92 5,99 7,28 7,71 7,39 8,22 7,78 5,73 3,05 1,85 1,40 1,28 60,60

MIN 2,68 3,13 6,40 6,57 5,11 6,34 3,94 6,61 3,37 3,29 1,94 2,13 149,56 0,50 0,58 1,18 1,52 0,95 1,15 0,72 1,28 1,04 0,71 0,50 0,52 31,61

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

HIPOTESIS 2:Sin mantener la restitución del caudal concesional de la piscifactoría 

ESCENARIO 1: Futuro próximo con 150 l/s de perdidas y una demanda estimada de 59,14 Hm3/año
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Esceneraio 1

Hipótesis 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VT MAX VT MIN 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

3,72 0,94 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,67 0,67 0,67

1,800 3,740 3,865 5,397 4,875 5,397 5,223 3,865 3,740 1,800 1,800 1,742

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 18,47 6,66 43,07 27,33 37,98 52,91 12,68 8,95 16,09 4,92 4,16 3,35 236,57 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

82-83 24,89 52,21 85,15 28,06 58,56 45,20 84,77 35,48 13,85 8,47 36,21 12,25 485,12 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

83-84 5,43 5,25 16,73 63,50 54,96 41,93 60,51 79,10 36,79 7,52 5,14 4,63 381,50 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

84-85 26,57 31,60 38,41 37,16 31,73 56,01 41,29 60,25 12,10 6,32 4,38 3,57 349,39 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

85-86 3,40 4,46 7,58 40,81 53,63 58,11 38,20 38,50 10,05 4,95 4,10 12,54 276,34 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

86-87 9,65 11,83 32,62 35,74 48,05 37,39 70,64 11,99 11,15 7,11 4,98 5,00 286,14 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

87-88 19,67 36,52 67,83 30,18 33,17 47,22 88,31 33,74 15,94 12,88 8,66 4,46 398,57 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

88-89 5,36 3,71 10,70 11,55 7,94 31,92 74,20 27,08 17,11 5,20 4,25 3,47 202,50 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

89-90 3,18 21,71 22,79 11,61 10,93 7,94 77,27 26,40 10,17 5,01 3,90 3,56 204,46 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

90-91 10,11 21,38 64,94 48,15 19,27 84,53 52,55 84,53 14,62 6,03 4,25 7,31 417,67 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

91-92 25,30 55,68 17,42 9,72 6,06 15,77 96,23 39,80 36,95 12,48 5,52 5,77 326,70 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

92-93 84,23 45,21 51,19 11,30 6,30 47,48 34,65 44,08 20,36 20,76 7,58 9,12 382,28 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

93-94 39,42 23,10 84,14 51,99 23,68 25,90 77,27 21,84 8,63 5,24 4,06 11,89 377,15 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

94-95 12,63 9,95 17,81 79,16 23,51 69,32 12,42 21,98 7,06 6,27 3,89 5,75 269,75 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

95-96 4,18 20,36 40,29 36,60 49,83 55,83 38,39 24,98 8,80 8,56 7,51 10,19 305,53 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

96-97 31,82 78,10 86,42 43,42 14,70 7,49 4,66 8,53 13,44 20,58 5,90 7,12 322,18 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

97-98 13,94 25,80 52,35 25,92 12,53 24,40 37,12 25,71 9,13 4,65 3,53 8,68 243,76 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

98-99 41,12 25,43 37,81 36,31 42,76 46,46 44,42 26,81 6,87 4,58 3,21 4,18 319,96 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

99-00 7,83 43,22 58,72 14,23 25,61 14,26 68,41 19,96 6,98 4,74 6,61 6,58 277,15 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

00-01 18,13 43,69 45,38 71,24 54,21 49,96 20,52 26,70 7,76 5,19 3,63 3,17 349,57 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

01-02 4,96 28,78 14,43 20,38 29,25 28,76 22,52 36,04 31,20 6,28 9,35 6,79 238,75 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

02-03 11,43 25,71 74,83 58,52 61,14 31,44 19,81 16,72 6,34 4,45 4,71 3,08 318,19 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

03-04 12,47 50,27 55,42 82,38 16,07 65,76 36,51 48,26 7,68 5,11 3,54 2,94 386,42 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

04-05 7,32 29,89 37,77 45,61 31,59 81,75 59,10 25,81 7,67 4,73 3,55 6,20 340,99 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

05-06 26,01 42,36 53,42 47,79 21,48 79,38 18,63 9,58 5,26 4,44 4,02 3,91 316,28 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

06-07 16,37 17,49 26,80 11,78 78,70 57,76 71,75 30,67 13,07 6,52 11,12 7,46 349,49 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

07-08 6,61 12,25 13,32 9,31 8,63 54,27 53,19 52,23 32,29 8,15 4,73 4,02 259,00 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

08-09 12,55 69,00 83,05 63,27 55,23 68,87 43,43 37,87 12,52 6,30 5,84 5,25 463,18 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

09-10 4,35 45,46 34,03 51,53 40,02 32,21 19,80 55,64 79,13 9,54 5,11 3,84 380,66 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

10-11 13,50 81,15 38,55 24,63 41,83 51,95 21,93 13,90 14,61 14,65 7,22 4,58 328,50 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

11-12 7,42 24,46 32,77 18,38 73,24 21,77 75,84 29,72 9,48 5,83 4,28 3,74 306,93 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

12-13 11,82 17,95 26,15 84,19 79,91 76,07 55,72 67,69 32,57 10,41 6,17 4,95 473,60 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

13-14 5,65 32,59 25,98 60,99 48,65 73,16 55,31 18,05 11,10 5,94 5,39 4,04 346,85 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

15-16 6,44 23,96 10,77 22,05 55,06 88,74 65,96 33,05 17,78 7,87 5,14 7,61 344,43 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

16-17 5,17 25,94 11,59 27,48 41,00 25,63 11,63 10,77 8,66 9,46 4,79 8,15 190,27 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

17-18 4,37 23,11 84,54 43,46 89,27 74,32 81,98 39,30 35,11 15,02 7,19 5,36 503,03 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

18-19 6,75 30,17 14,77 95,61 45,26 24,08 32,23 17,39 11,08 15,02 7,19 7,71 307,26 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

MAX 43,24

MAX 84,23 81,15 86,42 95,61 107,90 99,47 96,23 84,53 79,13 20,76 36,21 12,54 503,03 MED 43,24

MEDIA 15,09 30,54 41,70 40,43 40,52 48,83 48,11 32,44 16,51 8,05 6,18 5,96 334,35

MIN 3,18 3,71 7,58 9,31 6,06 7,49 4,66 8,53 5,26 4,44 3,21 2,94 190,27 MIN 43,24

DESV ST 0

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL

LIMITE INFERIOR (LI)

LIMITE SUPER. (LS)

Total 

Vol, Hm3/mes

Restituciones (m3/s)

41,50

C. Piscifacftoría

RIOSECO
Q ecologico 

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL
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Esceneraio 1

Hipótesis 2

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 5,02 4,86 5,02 5,02 4,54 5,02 4,86 5,02 4,86 5,02 5,02 4,86 59,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,492 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,86

Total 5,42 5,25 5,42 5,42 5,03 5,42 5,25 5,42 5,25 5,42 5,42 5,25 64,00

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -4,34 -7,95 -2,56 -6,56 -3,97 -2,56 -8,49 -7,89 -6,48 -6,46 -6,58 -6,47 -70,31 11,25 -2,33 33,79 16,50 28,08 42,09 2,21 -0,34 7,10 -2,31 -3,07 -3,64

82-83 -3,34 -0,84 4,00 -6,44 -0,76 -3,77 2,76 -3,75 -6,83 -5,90 -1,57 -5,08 -31,51 17,66 43,22 75,86 17,24 48,66 34,37 74,30 26,19 4,86 1,25 28,99 5,26

83-84 -6,38 -8,17 -6,68 -0,91 -1,32 -4,28 -1,03 3,06 -3,25 -6,05 -6,42 -6,27 -47,68 -1,80 -3,74 7,44 52,68 45,06 31,10 50,03 69,81 27,80 0,30 -2,08 -2,36

84-85 -3,08 -4,06 -3,29 -5,02 -4,95 -2,08 -4,03 0,12 -7,10 -6,24 -6,54 -6,43 -52,70 19,34 22,61 29,12 26,34 21,83 45,19 30,81 50,96 3,11 -0,91 -2,84 -3,42

85-86 -6,69 -8,29 -8,11 -4,45 -1,53 -1,75 -4,51 -3,28 -7,42 -6,45 -6,58 -5,03 -64,10 -3,82 -4,53 -1,71 29,99 43,73 47,29 27,73 29,21 1,06 -2,27 -3,12 5,55

86-87 -5,72 -7,14 -4,20 -5,24 -2,40 -4,98 0,56 -7,42 -7,25 -6,11 -6,45 -6,21 -62,57 2,42 2,84 23,33 24,92 38,15 26,57 60,17 2,70 2,16 -0,11 -2,25 -1,99

87-88 -4,15 -3,29 1,30 -6,11 -4,73 -3,45 3,31 -4,02 -6,50 -5,21 -5,87 -6,30 -45,02 12,45 27,53 58,54 19,36 23,26 36,40 77,83 24,45 6,95 5,66 1,44 -2,54

88-89 -6,39 -8,41 -7,62 -9,02 -8,66 -5,84 1,11 -5,06 -6,32 -6,41 -6,56 -6,45 -75,63 -1,87 -5,28 1,41 0,73 -1,96 21,10 63,73 17,79 8,12 -2,02 -2,97 -3,52

89-90 -6,73 -5,60 -5,73 -9,01 -8,20 -9,58 1,59 -5,17 -7,40 -6,44 -6,62 -6,44 -75,32 -4,05 12,72 13,50 0,79 1,02 -2,88 66,80 17,11 1,18 -2,21 -3,33 -3,44

90-91 -5,65 -5,65 0,85 -3,31 -6,90 2,37 -2,27 3,91 -6,71 -6,28 -6,56 -5,85 -42,04 2,88 12,39 55,65 37,32 9,36 73,70 42,08 75,24 5,63 -1,19 -2,97 0,32

91-92 -3,27 -0,30 -6,57 -9,30 -8,96 -8,36 4,55 -3,08 -3,22 -5,28 -6,36 -6,09 -56,24 18,08 46,69 8,13 -1,10 -3,85 4,95 85,76 30,51 27,96 5,25 -1,70 -1,22

92-93 5,93 -1,93 -1,30 -9,06 -8,92 -3,41 -5,06 -2,41 -5,81 -3,98 -6,04 -5,57 -47,56 77,01 36,22 41,90 0,48 -3,60 36,66 24,18 34,79 11,37 13,54 0,36 2,13

93-94 -1,07 -5,38 3,85 -2,71 -6,21 -6,78 1,59 -5,88 -7,64 -6,41 -6,59 -5,14 -48,36 32,20 14,11 74,85 41,16 13,77 15,08 66,80 12,55 -0,36 -1,99 -3,16 4,89

94-95 -5,25 -7,44 -6,51 1,54 -6,23 0,00 -8,53 -5,86 -7,89 -6,25 -6,62 -6,09 -65,13 5,41 0,96 8,52 68,34 13,61 58,50 1,95 12,69 -1,93 -0,96 -3,34 -1,24

95-96 -6,57 -5,81 -3,00 -5,11 -2,12 -2,11 -4,48 -5,39 -7,62 -5,89 -6,05 -5,40 -59,54 -3,04 11,37 31,00 25,78 39,93 45,00 27,92 15,69 -0,19 1,33 0,29 3,20

96-97 -2,26 3,20 4,20 -4,13 -7,63 -9,67 -9,75 -8,01 -6,92 -4,05 -6,31 -5,89 -57,23 24,59 69,11 77,13 32,60 4,80 -3,33 -5,81 -0,76 4,45 13,36 -1,32 0,13

97-98 -5,07 -5,01 -1,22 -6,70 -7,97 -7,06 -0,71 -0,86 -7,58 -6,50 -5,63 -5,65 -59,98 6,72 16,81 43,06 15,10 2,63 13,58 26,65 16,42 0,14 -2,57 -3,69 1,69

98-99 -0,88 -5,07 -3,46 -5,22 -3,31 -3,66 -3,62 -5,22 -7,95 -6,51 -6,72 -6,34 -57,98 33,90 16,44 28,52 25,49 32,86 35,64 33,95 17,52 -2,12 -2,64 -4,01 -2,81

99-00 -6,01 -2,33 -0,24 -8,63 -5,95 -6,93 3,11 -5,56 -6,96 -5,91 -6,33 -6,13 -57,87 0,61 34,23 49,43 3,41 15,71 3,44 57,94 10,67 -2,01 -2,49 -0,62 -0,41

00-01 -2,01 1,34 0,67 7,53 0,36 -2,58 -7,41 -4,34 -7,21 -5,97 -6,37 -6,24 -32,22 10,90 34,70 36,09 60,42 44,31 39,14 10,05 17,41 -1,23 -2,04 -3,60 -3,83

01-02 -5,61 -0,43 -4,96 -6,65 -2,43 -5,83 -4,90 -1,24 -0,42 -4,68 -4,35 -4,97 -46,48 -2,26 19,79 5,14 9,56 19,35 17,94 12,05 26,75 22,21 -0,94 2,12 -0,20

02-03 -3,94 -4,54 6,24 5,75 5,55 -3,85 -7,46 -4,92 -7,36 -6,08 -6,01 -6,04 -32,66 4,21 16,72 65,54 47,69 51,24 20,62 9,34 7,43 -2,65 -2,78 -2,51 -3,91

03-04 -4,46 1,56 1,93 7,60 -6,37 5,20 -3,85 -0,08 -7,83 -6,23 -6,61 -6,35 -25,48 5,25 41,28 46,13 71,56 6,17 54,93 26,04 38,97 -1,31 -2,11 -3,69 -4,05

04-05 -5,25 -0,74 1,21 0,88 0,57 7,78 1,95 -3,61 -6,42 -5,96 -6,12 -5,23 -20,97 0,10 20,90 28,48 34,79 21,69 70,93 48,63 16,52 -1,32 -2,49 -3,67 -0,79

05-06 -0,58 1,33 3,24 2,65 -2,50 2,92 -6,63 -6,32 -7,10 -6,07 -6,26 -5,85 -31,19 18,79 33,37 44,13 36,97 11,58 68,56 8,16 0,29 -3,73 -2,78 -3,20 -3,08

06-07 -3,28 -6,06 -2,14 -5,89 11,34 5,38 7,47 -1,49 -5,67 -5,17 -3,57 -4,33 -13,43 9,15 8,50 17,51 0,96 68,80 46,94 61,28 21,38 4,08 -0,70 3,90 0,47

07-08 -5,61 -5,22 -5,88 -8,08 -6,89 2,98 -0,52 4,44 -1,56 -4,63 -5,84 -5,99 -42,82 -0,61 3,26 4,03 -1,51 -1,27 43,45 42,72 42,94 23,30 0,93 -2,49 -2,97

08-09 -4,16 2,91 3,16 -3,70 -1,95 -0,10 -6,38 -4,91 -6,88 -6,00 -6,01 -6,02 -40,06 5,33 60,01 73,76 52,45 45,33 58,05 32,96 28,58 3,53 -0,92 -1,38 -1,74

09-10 -6,28 -2,91 -2,93 -1,29 -4,02 -7,24 -7,59 -1,33 1,81 -5,28 -6,04 -6,19 -49,31 -2,87 36,47 24,74 40,71 30,12 21,39 9,33 46,35 70,14 2,32 -2,11 -3,15

10-11 -3,85 5,81 -3,12 -7,08 -3,51 -2,68 -6,27 -5,44 -4,36 -3,70 -5,45 -5,60 -45,27 6,28 72,16 29,26 13,81 31,93 41,13 11,46 4,61 5,62 7,43 0,00 -2,41

11-12 -5,60 -4,68 -4,13 -6,19 5,53 -7,26 4,91 -5,30 -6,15 -4,94 -5,61 -5,50 -44,94 0,20 15,47 23,48 7,56 63,34 10,95 65,37 20,43 0,49 -1,39 -2,94 -3,25

12-13 -3,36 -2,61 -3,74 8,44 9,25 4,47 0,24 5,57 -3,29 -4,79 -5,50 -5,46 -0,80 4,60 8,96 16,86 73,37 70,01 65,25 45,25 58,40 23,58 3,19 -1,05 -2,04

13-14 -5,33 -3,01 -4,54 0,28 -3,69 -0,24 -4,82 -5,94 -6,37 -4,94 -5,36 -5,97 -49,95 -1,57 23,60 16,69 50,17 38,75 62,34 44,84 8,76 2,11 -1,28 -1,83 -2,95

14-15 -5,75 -5,29 1,91 0,08 9,22 1,28 -5,87 -5,97 -6,53 -6,02 -6,32 -5,80 -35,08 -2,33 4,98 55,87 44,27 98,00 88,65 37,54 14,26 -1,11 -2,41 -3,21 -2,65

15-16 -5,36 -3,45 -6,45 -6,98 -0,86 1,61 -3,92 -5,05 -6,28 -5,22 -5,65 -4,57 -52,20 -0,78 14,97 1,48 11,23 45,16 77,92 55,49 23,76 8,79 0,65 -2,08 0,62

16-17 -5,66 -3,34 -6,79 -4,49 -3,75 -6,67 -7,78 -6,80 -6,66 -4,78 -5,68 -4,11 -66,53 -2,05 16,95 2,30 16,66 31,10 14,81 1,16 1,48 -0,33 2,24 -2,43 1,16

17-18 -5,72 8,47 2,74 -3,93 3,55 -2,70 -4,26 -4,95 -4,02 -4,29 -5,18 -5,30 -25,61 -2,85 14,12 75,25 32,64 79,37 63,50 71,51 30,01 26,12 7,80 -0,03 -1,63

18-19 -4,88 -3,49 -6,57 8,27 -3,94 -7,48 -5,14 -5,77 -6,68 2,83 -3,13 -4,56 -40,55 -0,48 21,18 5,48 84,79 35,36 13,26 21,75 8,10 2,09 7,80 -0,04 0,72

TOT. 
AÑO

APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3

 EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO
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Esceneraio 1

Hipótesis 2

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 27,88 25,55 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 32,14 33,02 30,71 27,65 24,01 24,32 21,99 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 27,22 33,27 30,96 27,90 24,26

82-83 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

83-84 29,09 25,35 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,15 27,79 24,32 20,58 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,19 28,25

84-85 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,11 29,27 25,85 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,16 32,25 29,41 25,99

85-86 22,02 17,49 15,78 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,75 27,62 30,89 22,16 17,63 15,92 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,11 28,84 25,71 28,25

86-87 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,98 27,99 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,21 32,10 29,85 27,86

87-88 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 28,90 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

88-89 27,04 21,76 23,17 23,90 21,93 31,69 32,48 33,02 33,02 31,00 28,03 24,51 24,32 19,04 20,45 21,18 19,22 25,53 27,56 30,05 33,27 31,25 28,28 24,76

89-90 20,46 29,31 29,31 30,10 30,89 28,01 32,48 33,02 33,02 30,81 27,48 24,05 20,71 22,89 21,47 21,47 22,49 19,61 27,56 30,05 31,23 29,02 25,69 22,25

90-91 26,93 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,83 28,86 29,18 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,08 29,11 28,25

91-92 30,10 29,31 29,31 28,21 24,36 29,31 32,48 33,02 33,02 32,23 30,53 29,31 24,32 22,89 21,47 20,37 16,52 21,47 27,56 30,05 33,27 33,27 31,57 28,25

92-93 30,10 29,31 29,31 29,79 26,19 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 17,87 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,66 30,67 27,51 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,69 27,70 24,54 28,25

94-95 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,09 30,14 26,80 25,55 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,48 30,05 28,12 27,17 23,83 22,58

95-96 22,51 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,83 32,23 31,44 30,89 19,54 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,86 31,20 31,48 28,25

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 27,56 21,75 20,99 25,44 32,23 30,91 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 20,17 14,36 13,60 18,05 31,40 30,08 28,25

97-98 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,45 26,75 28,44 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,19 27,62 23,92 25,61

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,90 28,26 24,24 21,43 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,93 25,29 21,27 18,46

99-00 22,04 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,01 28,53 27,91 27,50 19,07 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,04 25,56 24,94 24,53

00-01 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,79 29,75 26,16 22,33 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,82 26,78 23,19 19,36

01-02 20,07 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,08 31,44 30,89 17,10 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,33 32,13 28,25

02-03 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,37 27,60 25,09 21,17 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,40 24,63 22,12 18,20

03-04 26,42 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,71 29,60 25,91 21,86 23,45 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,74 26,63 22,94 18,89

04-05 21,96 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,70 29,21 25,53 24,74 18,99 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,73 26,24 22,56 21,77

05-06 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 32,77 29,04 26,26 23,05 19,97 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 27,85 24,12 21,34 18,13 15,05

06-07 29,12 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,20 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,57 32,13 28,25

07-08 30,10 29,31 29,31 27,80 26,52 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,74 26,76 24,32 22,89 21,47 19,96 18,68 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 30,78 27,80

08-09 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,10 30,71 28,97 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,35 30,96 28,25

09-10 26,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,12 26,96 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,16 28,00

10-11 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 29,03 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

11-12 29,22 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,63 28,68 25,43 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,54 29,15 26,20 22,95

12-13 30,03 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,18 29,13 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

13-14 27,56 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,74 29,90 26,95 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,16 30,88 29,04 26,09

14-15 24,62 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,91 29,50 26,28 23,63 23,76 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,94 26,53 23,31 20,66

15-16 22,85 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,15 30,76 19,88 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,19 28,25

16-17 28,71 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,69 32,23 29,80 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 26,69 28,17 27,84 30,07 27,64 28,25

17-18 28,04 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 29,81 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

18-19 29,33 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,14 33,27 32,13 28,25

FEB MAR ABR MAY JUN JULAGO SET OCT NOV DIC ENE AGO SETOCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIOR

VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3

MAY JUN JUL
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Esceneraio 1

Hipótesis 2

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 88-89

89-90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 89-90

90-91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 94-95

95-96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 98-99

99-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 00-01

01-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 03-04

04-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 14-15

15-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 16-17

17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0

456 1,000 1,000 1,000 456 1,000 1,000 1,000

38 #¡DIV/0! 38 #¡DIV/0!

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

Maximo deficit anual (Hm3) Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Periodo de retorno (T) Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit Máximo nº de meses consecutivos con deficit

Total Total 

Nº de meses objeto de analisis Garantía (G) Nº de meses objeto de analisis Garantía (G)

Nº de años objeto de analisis

MAY JUN JUL AGO SETJUN JUL AGO SET OCT NOV FEB MARDIC ENE ABR

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

Año 
con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda FEB MAR ABR MAY

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con fallo
Año con 

falloDIC ENEOCT NOV

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

AÑO

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)
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Escenario 2

Hipótesis 1

TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

AÑO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 15,59 5,62 36,35 23,06 32,05 44,65 10,70 7,55 13,58 4,15 3,51 2,83 199,64 2,88 1,04 6,72 4,27 5,93 8,26 1,98 1,40 2,51 0,77 0,65 0,52 36,93

82-83 21,00 44,06 71,86 23,68 49,42 38,14 71,54 29,94 11,69 7,15 30,56 10,34 409,38 3,89 8,15 13,29 4,38 9,14 7,06 13,23 5,54 2,16 1,32 5,65 1,91 75,74

83-84 4,58 4,43 14,12 53,59 46,38 35,38 51,06 66,75 31,05 6,35 4,34 3,91 321,94 0,85 0,82 2,61 9,91 8,58 6,55 9,45 12,35 5,74 1,17 0,80 0,72 59,56

84-85 22,42 26,67 32,41 31,36 26,78 47,27 34,84 50,84 10,21 5,33 3,70 3,01 294,84 4,15 4,93 6,00 5,80 4,95 8,74 6,45 9,41 1,89 0,99 0,68 0,56 54,55

85-86 2,87 3,76 6,40 34,44 45,26 49,04 32,24 32,49 8,48 4,18 3,46 10,58 233,20 0,53 0,70 1,18 6,37 8,37 9,07 5,96 6,01 1,57 0,77 0,64 1,96 43,14

86-87 8,14 9,98 27,53 30,16 40,55 31,55 59,61 10,12 9,41 6,00 4,20 4,22 241,47 1,51 1,85 5,09 5,58 7,50 5,84 11,03 1,87 1,74 1,11 0,78 0,78 44,67

87-88 16,60 30,82 57,24 25,47 27,99 39,85 74,52 28,47 13,45 10,87 7,31 3,76 336,35 3,07 5,70 10,59 4,71 5,18 7,37 13,79 5,27 2,49 2,01 1,35 0,70 62,22

88-89 4,52 3,13 9,03 9,75 6,70 26,94 62,62 22,85 14,44 4,39 3,59 2,93 170,89 0,84 0,58 1,67 1,80 1,24 4,98 11,58 4,23 2,67 0,81 0,66 0,54 31,61

89-90 2,68 18,32 19,23 9,80 9,22 6,70 65,21 22,28 8,58 4,23 3,29 3,00 172,54 0,50 3,39 3,56 1,81 1,71 1,24 12,06 4,12 1,59 0,78 0,61 0,56 31,92

90-91 8,53 18,04 54,80 40,63 16,26 71,33 44,35 71,33 12,34 5,09 3,59 6,17 352,46 1,58 3,34 10,14 7,52 3,01 13,20 8,20 13,20 2,28 0,94 0,66 1,14 65,21

91-92 21,35 46,99 14,70 8,20 5,11 13,31 81,21 33,59 31,18 10,53 4,66 4,87 275,70 3,95 8,69 2,72 1,52 0,95 2,46 15,02 6,21 5,77 1,95 0,86 0,90 51,00

92-93 71,08 38,15 43,20 9,54 5,32 40,07 29,24 37,20 17,18 17,52 6,40 7,70 322,60 13,15 7,06 7,99 1,76 0,98 7,41 5,41 6,88 3,18 3,24 1,18 1,42 59,68

93-94 33,27 19,49 71,00 43,87 19,98 21,86 65,21 18,43 7,28 4,42 3,43 10,03 318,27 6,15 3,61 13,14 8,12 3,70 4,04 12,06 3,41 1,35 0,82 0,63 1,86 58,88

94-95 10,66 8,40 15,03 66,80 19,84 58,50 10,48 18,55 5,96 5,29 3,28 4,85 227,64 1,97 1,55 2,78 12,36 3,67 10,82 1,94 3,43 1,10 0,98 0,61 0,90 42,11

95-96 3,53 17,18 34,00 30,89 42,05 47,11 32,40 21,08 7,43 7,22 6,34 8,60 257,83 0,65 3,18 6,29 5,71 7,78 8,72 5,99 3,90 1,37 1,34 1,17 1,59 47,70

96-97 26,85 65,91 72,93 36,73 12,43 6,34 3,94 7,25 11,37 17,41 4,99 6,02 272,17 4,97 12,19 13,49 6,69 2,27 1,15 0,72 1,28 2,07 3,17 0,91 1,10 50,01

97-98 11,79 21,82 44,28 21,80 10,60 20,64 27,36 17,28 7,72 3,93 1,94 7,34 196,50 2,15 3,98 8,07 4,12 1,93 3,76 9,76 8,43 1,41 0,72 1,59 1,34 47,26

98-99 34,78 21,51 31,98 30,71 36,17 39,30 37,57 22,74 5,83 3,87 2,71 3,53 270,70 6,34 3,92 5,83 5,60 6,59 7,16 6,85 4,07 1,04 0,71 0,50 0,65 49,26

99-00 6,62 36,56 49,67 12,04 21,66 10,37 54,83 16,23 4,95 3,42 5,71 5,72 220,88 1,21 6,66 9,05 2,19 3,95 3,89 13,58 3,73 2,03 1,32 0,90 0,86 49,37

00-01 12,91 33,36 35,42 52,89 43,95 41,72 17,46 21,75 5,98 3,93 2,77 2,41 274,37 5,22 10,33 9,96 18,35 10,26 8,24 3,06 4,95 1,78 1,26 0,86 0,76 75,02

01-02 3,35 20,22 10,10 16,21 21,78 23,77 16,95 27,99 22,63 3,74 6,47 4,77 177,98 1,61 8,56 4,33 4,17 7,47 4,99 5,57 8,05 8,57 2,54 2,88 2,02 60,77

02-03 8,15 21,26 59,30 41,94 45,69 24,47 16,80 12,35 4,71 3,30 3,50 2,13 243,60 3,28 4,45 15,53 16,58 15,45 6,97 3,01 4,37 1,63 1,15 1,21 0,95 74,59

03-04 9,71 39,72 44,20 63,96 12,54 49,73 29,89 39,05 6,52 4,12 2,92 2,30 304,66 2,76 10,55 11,22 18,42 3,53 16,03 6,62 9,21 1,16 0,99 0,62 0,64 81,76

04-05 5,35 21,64 27,27 33,91 21,12 63,15 46,68 20,13 5,10 3,47 2,45 4,44 254,71 1,97 8,25 10,50 11,70 10,47 18,60 12,42 5,68 2,57 1,26 1,10 1,76 86,28

05-06 19,37 32,04 40,89 34,32 14,08 65,64 14,79 6,61 3,37 3,29 3,06 2,77 240,23 6,64 10,32 12,53 13,47 7,40 13,74 3,84 2,97 1,89 1,15 0,96 1,14 76,05

06-07 12,43 14,56 19,65 6,85 57,46 41,56 53,81 22,87 9,75 4,47 7,47 4,80 255,68 3,94 2,93 7,15 4,93 21,24 16,20 17,94 7,80 3,32 2,05 3,65 2,66 93,81

07-08 5,00 8,48 9,91 6,57 5,62 40,47 43,24 38,50 24,86 5,56 3,35 3,02 194,58 1,61 3,77 3,41 2,74 3,01 13,80 9,95 13,73 7,43 2,59 1,38 1,00 64,42

08-09 9,49 57,10 70,60 56,15 47,28 58,15 39,34 33,49 10,41 5,08 4,63 4,28 396,00 3,06 11,90 12,45 7,12 7,95 10,72 4,09 4,38 2,11 1,22 1,21 0,97 67,18

09-10 3,41 39,38 27,67 42,00 34,14 28,63 16,92 47,68 68,33 7,60 3,93 3,04 322,73 0,94 6,08 6,36 9,53 5,88 3,58 2,88 7,96 10,80 1,94 1,18 0,80 57,93

10-11 10,13 66,35 32,38 20,89 35,44 43,81 17,73 10,05 9,98 11,13 5,45 3,19 266,53 3,37 14,80 6,17 3,74 6,39 8,14 4,20 3,85 4,63 3,52 1,77 1,39 61,97

11-12 5,80 20,15 27,61 13,75 57,81 18,21 60,46 25,73 6,64 3,55 2,67 2,25 244,63 1,62 4,31 5,16 4,63 15,43 3,56 15,38 3,99 2,84 2,28 1,61 1,49 62,30

12-13 7,96 11,57 20,60 64,93 60,76 60,78 45,01 52,83 26,87 7,98 4,45 3,42 367,16 3,86 6,38 5,55 19,26 19,15 15,29 10,71 14,86 5,70 2,43 1,72 1,53 106,44

13-14 3,76 26,61 21,23 49,89 42,44 62,58 49,66 14,70 8,48 3,66 3,53 3,02 289,56 1,89 5,98 4,75 11,1 6,21 10,58 5,65 3,35 2,62 2,28 1,86 1,02 57,29

14-15 3,42 10,27 53,96 44,19 88,78 87,37 43,41 20,23 5,42 3,61 3,11 3,15 366,92 1,47 3,70 11,20 10,90 19,12 12,10 4,60 3,32 2,46 1,20 0,90 1,19 72,16

15-16 4,58 18,42 7,93 18,21 46,02 76,31 59,41 28,81 15,07 5,87 3,57 5,19 289,39 1,86 5,54 2,84 3,84 9,04 12,43 6,55 4,24 2,71 2,00 1,57 2,42 55,04

16-17 3,61 20,29 9,09 21,15 34,85 21,48 8,94 8,28 6,33 7,02 3,25 5,27 149,56 1,56 5,65 2,50 6,33 6,15 4,15 2,69 2,49 2,33 2,44 1,54 2,88 40,71

17-18 2,87 5,65 72,51 36,57 75,82 66,20 75,77 34,96 30,14 12,09 5,15 3,67 421,40 1,50 17,46 12,03 6,89 13,45 8,12 6,21 4,34 4,97 2,93 2,04 1,69 81,63

18-19 4,40 24,67 12,05 76,52 39,30 20,74 26,90 13,88 8,78 4,96 3,09 5,28 240,56 2,35 5,50 2,72 19,09 5,96 3,34 5,33 3,52 2,31 10,06 4,10 2,43 66,69

MAX 71,08 66,35 72,93 76,52 88,78 87,37 81,21 71,33 68,33 17,52 30,56 10,58 421,40 13,15 17,46 15,53 19,26 21,24 18,60 17,94 14,86 10,80 10,06 5,65 2,88 106,44

MEDIA 12,17 24,54 34,42 32,72 33,12 40,61 40,32 26,71 13,46 6,20 4,79 4,68 273,56 2,92 5,99 7,28 7,71 7,39 8,22 7,78 5,73 3,05 1,85 1,40 1,28 60,60

MIN 2,68 3,13 6,40 6,57 5,11 6,34 3,94 6,61 3,37 3,29 1,94 2,13 149,56 0,50 0,58 1,18 1,52 0,95 1,15 0,72 1,28 1,04 0,71 0,50 0,52 31,61

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS

ESCENARIO 2: Futuro próximo con demanda anual estimada 72,6 Hm3 + 150 l/s de pérdidas

HIPOTESIS 1: Manteniendo restitución caudal concesional de la piscifactoría en 1000 l/s

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

1/5



Escenario 2

Hipótesis 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VT MAX VT MIN 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

3,72 0,94 1,672 2,443 2,443 3,015 3,015 3,015 3,015 2,443 2,443 1,672 1,672 1,672

4,478 6,332 6,543 8,075 7,294 8,075 7,815 6,543 6,332 4,48 4,48 4,33

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 18,47 6,66 43,07 27,33 37,98 52,91 12,68 8,95 16,09 4,92 4,16 3,35 236,57 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

82-83 24,89 52,21 85,15 28,06 58,56 45,20 84,77 35,48 13,85 8,47 36,21 12,25 485,12 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

83-84 5,43 5,25 16,73 63,50 54,96 41,93 60,51 79,10 36,79 7,52 5,14 4,63 381,50 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

84-85 26,57 31,60 38,41 37,16 31,73 56,01 41,29 60,25 12,10 6,32 4,38 3,57 349,39 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

85-86 3,40 4,46 7,58 40,81 53,63 58,11 38,20 38,50 10,05 4,95 4,10 12,54 276,34 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

86-87 9,65 11,83 32,62 35,74 48,05 37,39 70,64 11,99 11,15 7,11 4,98 5,00 286,14 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

87-88 19,67 36,52 67,83 30,18 33,17 47,22 88,31 33,74 15,94 12,88 8,66 4,46 398,57 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

88-89 5,36 3,71 10,70 11,55 7,94 31,92 74,20 27,08 17,11 5,20 4,25 3,47 202,50 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

89-90 3,18 21,71 22,79 11,61 10,93 7,94 77,27 26,40 10,17 5,01 3,90 3,56 204,46 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

90-91 10,11 21,38 64,94 48,15 19,27 84,53 52,55 84,53 14,62 6,03 4,25 7,31 417,67 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

91-92 25,30 55,68 17,42 9,72 6,06 15,77 96,23 39,80 36,95 12,48 5,52 5,77 326,70 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

92-93 84,23 45,21 51,19 11,30 6,30 47,48 34,65 44,08 20,36 20,76 7,58 9,12 382,28 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

93-94 39,42 23,10 84,14 51,99 23,68 25,90 77,27 21,84 8,63 5,24 4,06 11,89 377,15 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

94-95 12,63 9,95 17,81 79,16 23,51 69,32 12,42 21,98 7,06 6,27 3,89 5,75 269,75 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

95-96 4,18 20,36 40,29 36,60 49,83 55,83 38,39 24,98 8,80 8,56 7,51 10,19 305,53 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

96-97 31,82 78,10 86,42 43,42 14,70 7,49 4,66 8,53 13,44 20,58 5,90 7,12 322,18 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

97-98 13,94 25,80 52,35 25,92 12,53 24,40 37,12 25,71 9,13 4,65 3,53 8,68 243,76 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

98-99 41,12 25,43 37,81 36,31 42,76 46,46 44,42 26,81 6,87 4,58 3,21 4,18 319,96 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

99-00 7,83 43,22 58,72 14,23 25,61 14,26 68,41 19,96 6,98 4,74 6,61 6,58 277,15 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

00-01 18,13 43,69 45,38 71,24 54,21 49,96 20,52 26,70 7,76 5,19 3,63 3,17 349,57 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

01-02 4,96 28,78 14,43 20,38 29,25 28,76 22,52 36,04 31,20 6,28 9,35 6,79 238,75 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

02-03 11,43 25,71 74,83 58,52 61,14 31,44 19,81 16,72 6,34 4,45 4,71 3,08 318,19 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

03-04 12,47 50,27 55,42 82,38 16,07 65,76 36,51 48,26 7,68 5,11 3,54 2,94 386,42 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

04-05 7,32 29,89 37,77 45,61 31,59 81,75 59,10 25,81 7,67 4,73 3,55 6,20 340,99 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

05-06 26,01 42,36 53,42 47,79 21,48 79,38 18,63 9,58 5,26 4,44 4,02 3,91 316,28 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

06-07 16,37 17,49 26,80 11,78 78,70 57,76 71,75 30,67 13,07 6,52 11,12 7,46 349,49 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

07-08 6,61 12,25 13,32 9,31 8,63 54,27 53,19 52,23 32,29 8,15 4,73 4,02 259,00 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

08-09 12,55 69,00 83,05 63,27 55,23 68,87 43,43 37,87 12,52 6,30 5,84 5,25 463,18 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

09-10 4,35 45,46 34,03 51,53 40,02 32,21 19,80 55,64 79,13 9,54 5,11 3,84 380,66 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

10-11 13,50 81,15 38,55 24,63 41,83 51,95 21,93 13,90 14,61 14,65 7,22 4,58 328,50 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

11-12 7,42 24,46 32,77 18,38 73,24 21,77 75,84 29,72 9,48 5,83 4,28 3,74 306,93 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

12-13 11,82 17,95 26,15 84,19 79,91 76,07 55,72 67,69 32,57 10,41 6,17 4,95 473,60 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

13-14 5,65 32,59 25,98 60,99 48,65 73,16 55,31 18,05 11,10 5,94 5,39 4,04 346,85 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

15-16 6,44 23,96 10,77 22,05 55,06 88,74 65,96 33,05 17,78 7,87 5,14 7,61 344,43 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

16-17 5,17 25,94 11,59 27,48 41,00 25,63 11,63 10,77 8,66 9,46 4,79 8,15 190,27 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

17-18 4,37 23,11 84,54 43,46 89,27 74,32 81,98 39,30 35,11 15,02 7,19 5,36 503,03 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

18-19 6,75 30,17 14,77 95,61 45,26 24,08 32,23 17,39 11,08 15,02 7,19 7,71 307,26 4,48 6,33 6,54 8,08 7,29 8,08 7,81 6,54 6,33 4,48 4,48 4,33 74,78

MAX 74,78

MAX 84,23 81,15 86,42 95,61 107,90 99,47 96,23 84,53 79,13 20,76 36,21 12,54 503,03 MED 74,78

MEDIA 15,09 30,54 41,70 40,43 40,52 48,83 48,11 32,44 16,51 8,05 6,18 5,96 334,35

MIN 3,18 3,71 7,58 9,31 6,06 7,49 4,66 8,53 5,26 4,44 3,21 2,94 190,27 MIN 74,78

DESV ST 2,89E-14

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL

RIOSECO
Q ecologico 

C. Piscifacftoría

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL

Restituciones (m3/s)

Total 

74,8

LIMITE INFERIOR (LI)

LIMITE SUPER. (LS)

Vol, Hm3/mes
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Escenario 2

Hipótesis 1

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,363 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,73

Total 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -8,62 -11,23 -5,98 -9,36 -6,81 -5,77 -11,72 -11,65 -10,25 -11,02 -11,52 -11,24 -115,18 6,97 -5,61 30,37 13,70 25,24 38,88 -1,02 -4,10 3,33 -6,87 -8,01 -8,41

82-83 -7,62 -4,12 0,59 -9,25 -3,60 -6,98 -0,47 -7,50 -10,60 -10,47 -6,52 -9,85 -76,37 13,38 39,94 72,45 14,43 45,82 31,16 71,07 22,44 1,09 -3,32 24,04 0,49

83-84 -10,66 -11,45 -10,09 -3,71 -4,16 -7,49 -4,26 -0,69 -7,01 -10,61 -11,37 -11,04 -92,55 -6,08 -7,02 4,03 49,88 42,22 27,89 46,80 66,06 24,04 -4,26 -7,03 -7,13

84-85 -7,36 -7,33 -6,71 -7,83 -7,78 -5,29 -7,26 -3,64 -10,87 -10,80 -11,49 -11,21 -97,56 15,06 19,34 25,70 23,53 19,00 41,98 27,58 47,20 -0,66 -5,47 -7,79 -8,20

85-86 -10,98 -11,57 -11,52 -7,26 -4,37 -4,96 -7,74 -7,03 -11,19 -11,02 -11,53 -9,81 -108,97 -8,11 -7,81 -5,12 27,18 40,89 44,08 24,50 25,46 -2,71 -6,84 -8,07 0,77

86-87 -10,00 -10,42 -7,61 -8,05 -5,24 -8,20 -2,68 -11,17 -11,02 -10,68 -11,40 -10,99 -107,44 -1,86 -0,44 19,92 22,11 35,31 23,35 56,93 -1,05 -1,61 -4,68 -7,20 -6,77

87-88 -8,44 -6,57 -2,11 -8,92 -7,56 -6,66 0,08 -7,78 -10,27 -9,78 -10,82 -11,07 -89,89 8,16 24,25 55,13 16,55 20,43 33,19 74,60 20,69 3,18 1,09 -3,51 -7,31

88-89 -10,67 -11,69 -11,03 -11,82 -11,50 -9,05 -2,12 -8,81 -10,09 -10,98 -11,51 -11,22 -120,50 -6,15 -8,56 -2,00 -2,07 -4,80 17,89 60,50 14,04 4,35 -6,59 -7,92 -8,29

89-90 -11,01 -8,88 -9,14 -11,82 -11,03 -12,79 -1,64 -8,92 -11,17 -11,01 -11,57 -11,21 -120,19 -8,33 9,44 10,09 -2,02 -1,81 -6,09 63,57 13,36 -2,59 -6,78 -8,28 -8,21

90-91 -9,93 -8,93 -2,56 -6,11 -9,73 -0,84 -5,50 0,15 -10,48 -10,85 -11,51 -10,62 -86,90 -1,40 9,11 52,24 34,52 6,53 70,49 38,85 71,48 1,86 -5,76 -7,92 -4,45

91-92 -7,56 -3,58 -9,98 -12,11 -11,79 -11,57 1,32 -6,83 -6,99 -9,84 -11,31 -10,86 -101,11 13,79 43,41 4,72 -3,91 -6,68 1,74 82,53 26,76 24,19 0,69 -6,65 -5,99

92-93 1,64 -5,21 -4,71 -11,86 -11,75 -6,62 -8,29 -6,16 -9,58 -8,55 -10,99 -10,34 -92,43 72,72 32,94 38,49 -2,32 -6,43 33,45 20,95 31,04 7,60 8,97 -4,59 -2,64

93-94 -5,35 -8,66 0,43 -5,51 -9,04 -9,99 -1,64 -9,63 -11,41 -10,97 -11,54 -9,91 -93,23 27,92 10,83 71,43 38,36 10,94 11,87 63,57 8,80 -4,13 -6,55 -8,11 0,12

94-95 -9,53 -10,71 -9,92 -1,27 -9,07 -3,21 -11,76 -9,61 -11,66 -10,81 -11,57 -10,87 -110,00 1,13 -2,31 5,11 65,53 10,77 55,29 -1,28 8,94 -5,70 -5,52 -8,29 -6,02

95-96 -10,85 -9,09 -6,41 -7,91 -4,96 -5,32 -7,71 -9,14 -11,38 -10,45 -11,00 -10,17 -104,41 -7,32 8,09 27,59 22,98 37,09 41,79 24,69 11,94 -3,95 -3,23 -4,66 -1,57

96-97 -6,54 -0,08 0,79 -6,94 -10,47 -12,88 -12,98 -11,76 -10,69 -8,62 -11,26 -10,67 -102,10 20,31 65,83 73,72 29,79 1,96 -6,54 -9,04 -4,51 0,68 8,79 -6,27 -4,65

97-98 -9,36 -8,29 -4,63 -9,51 -10,81 -10,27 -3,94 -4,61 -11,35 -11,07 -10,58 -10,43 -104,85 2,43 13,53 39,65 12,29 -0,21 10,37 23,42 12,67 -3,63 -7,14 -8,64 -3,09

98-99 -5,17 -8,35 -6,87 -8,03 -6,15 -6,87 -6,85 -8,97 -11,72 -11,08 -11,67 -11,11 -102,85 29,61 13,16 25,11 22,68 30,02 32,43 30,72 13,77 -5,89 -7,21 -8,96 -7,58

99-00 -10,30 -5,61 -3,65 -11,44 -8,79 -10,14 -0,12 -9,31 -10,72 -10,47 -11,28 -10,91 -102,74 -3,68 30,95 46,02 0,60 12,87 0,23 54,71 6,92 -5,77 -7,05 -5,57 -5,19

00-01 -6,29 -1,94 -2,74 4,72 -2,48 -5,79 -10,64 -8,10 -10,98 -10,53 -11,32 -11,01 -77,09 6,62 31,42 32,68 57,61 41,47 35,93 6,82 13,65 -5,00 -6,60 -8,55 -8,60

01-02 -9,89 -3,71 -8,37 -9,46 -5,27 -9,04 -8,14 -4,99 -4,19 -9,25 -9,30 -9,74 -91,34 -6,54 16,51 1,73 6,75 16,51 14,73 8,81 23,00 18,44 -5,51 -2,83 -4,97

02-03 -8,23 -7,82 2,83 2,95 2,71 -7,06 -10,69 -8,67 -11,13 -10,64 -10,96 -10,82 -77,52 -0,08 13,44 62,13 44,89 48,40 17,41 6,11 3,68 -6,42 -7,34 -7,46 -8,69

03-04 -8,74 -1,72 -1,48 4,79 -9,21 1,99 -7,08 -3,83 -11,60 -10,80 -11,55 -11,12 -70,35 0,97 38,00 42,72 68,75 3,33 51,72 22,81 35,22 -5,08 -6,68 -8,63 -8,82

04-05 -9,54 -4,02 -2,21 -1,93 -2,27 4,57 -1,28 -7,36 -10,19 -10,53 -11,07 -10,01 -65,83 -4,19 17,62 25,06 31,98 18,85 67,72 45,40 12,77 -5,09 -7,06 -8,62 -5,57

05-06 -4,87 -1,95 -0,17 -0,16 -5,34 -0,29 -9,86 -10,07 -10,87 -10,64 -11,21 -10,63 -76,06 14,50 30,09 40,72 34,16 8,74 65,35 4,93 -3,46 -7,50 -7,35 -8,15 -7,86

06-07 -7,57 -9,34 -5,55 -8,70 8,50 2,17 4,24 -5,24 -9,44 -9,74 -8,52 -9,11 -58,30 4,86 5,22 14,10 -1,85 65,96 43,73 58,05 17,63 0,31 -5,27 -1,05 -4,31

07-08 -9,90 -8,50 -9,29 -10,89 -9,73 -0,23 -3,75 0,69 -5,33 -9,20 -10,79 -10,77 -87,69 -4,90 -0,02 0,62 -4,32 -4,11 40,24 39,49 39,19 19,53 -3,64 -7,44 -7,75

08-09 -8,45 -0,37 -0,25 -6,51 -4,79 -3,31 -9,61 -8,66 -10,65 -10,57 -10,96 -10,80 -84,93 1,04 56,73 70,35 49,64 42,49 54,84 29,73 24,83 -0,24 -5,49 -6,33 -6,52

09-10 -10,57 -6,19 -6,34 -4,10 -6,86 -10,45 -10,82 -5,08 -1,96 -9,85 -10,99 -10,97 -94,18 -7,16 33,19 21,33 37,90 27,28 18,18 6,10 42,60 66,37 -2,25 -7,06 -7,93

10-11 -8,14 2,53 -6,53 -9,89 -6,35 -5,89 -9,50 -9,19 -8,13 -8,27 -10,40 -10,38 -90,14 1,99 68,88 25,85 11,00 29,09 37,92 8,23 0,86 1,85 2,86 -4,95 -7,19

11-12 -9,89 -7,96 -7,54 -9,00 2,69 -10,47 1,68 -9,05 -9,92 -9,51 -10,56 -10,28 -89,81 -4,09 12,19 20,07 4,75 60,50 7,74 62,14 16,68 -3,28 -5,96 -7,89 -8,03

12-13 -7,65 -5,89 -7,15 5,63 6,41 1,26 -2,99 1,82 -7,06 -9,36 -10,45 -10,24 -45,67 0,31 5,68 13,45 70,56 67,17 62,04 42,02 54,65 19,81 -1,38 -6,00 -6,82

13-14 -9,62 -6,29 -7,95 -2,53 -6,53 -3,45 -8,05 -9,69 -10,14 -9,51 -10,31 -10,75 -94,82 -5,86 20,32 13,28 47,36 35,91 59,13 41,61 5,01 -1,66 -5,85 -6,78 -7,73

14-15 -10,04 -8,57 -1,50 -2,73 6,38 -1,93 -9,10 -9,72 -10,30 -10,59 -11,27 -10,58 -79,95 -6,62 1,70 52,46 41,46 95,16 85,44 34,31 10,51 -4,88 -6,98 -8,16 -7,43

15-16 -9,65 -6,73 -9,86 -9,79 -3,70 -1,60 -7,15 -8,80 -10,05 -9,79 -10,60 -9,35 -97,07 -5,07 11,69 -1,93 8,42 42,32 74,71 52,26 20,01 5,02 -3,92 -7,03 -4,16

16-17 -9,95 -6,62 -10,20 -7,30 -6,59 -9,88 -11,01 -10,55 -10,43 -9,35 -10,63 -8,89 -111,40 -6,34 13,67 -1,11 13,85 28,26 11,60 -2,07 -2,27 -4,10 -2,33 -7,38 -3,62

17-18 -10,01 5,19 -0,67 -6,74 0,71 -5,91 -7,49 -8,70 -7,79 -8,86 -10,13 -10,08 -70,48 -7,14 10,84 71,84 29,83 76,53 60,29 68,28 26,26 22,35 3,23 -4,98 -6,41

18-19 -9,16 -6,77 -9,98 5,46 -6,78 -10,69 -8,37 -9,53 -10,45 -1,73 -8,08 -9,34 -85,42 -4,76 17,90 2,07 81,98 32,52 10,05 18,52 4,35 -1,68 3,23 -4,99 -4,05

 EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año

TOT. 
AÑO
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Escenario 2

Hipótesis 1

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 23,60 17,99 29,31 30,10 30,89 31,69 30,67 26,57 29,90 23,03 15,02 6,61 23,60 17,99 21,47 21,47 23,50 25,53 24,51 20,41 23,74 16,87 8,86 6,57

82-83 19,99 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,70 31,44 30,89 19,95 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,14 27,83 32,13 28,25

83-84 24,81 17,79 21,82 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 28,76 21,72 14,59 22,17 15,15 19,18 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 29,01 21,97 14,84

84-85 29,65 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,36 26,89 19,10 10,90 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,39 23,92 16,13 7,93

85-86 6,57 6,57 6,57 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,31 23,47 15,40 16,17 6,57 6,57 6,57 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,34 20,50 12,43 13,20

86-87 14,31 13,87 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 31,43 29,82 25,14 17,95 11,18 11,34 10,90 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 26,51 24,90 20,22 13,03 6,57

87-88 19,35 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 28,72 21,41 14,73 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,23 33,27 29,76 22,45

88-89 15,26 6,70 6,57 6,57 6,57 24,46 32,48 33,02 33,02 26,43 18,51 10,22 16,30 7,74 6,57 6,57 6,57 24,46 27,56 30,05 33,27 26,68 18,76 10,47

89-90 6,57 16,01 26,10 24,08 22,27 16,17 32,48 33,02 30,43 23,65 15,38 7,17 6,57 16,01 21,47 19,45 17,64 11,55 27,56 30,05 27,46 20,68 12,41 6,57

90-91 6,57 15,68 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 27,26 19,34 14,89 6,57 15,68 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,91 26,16 18,24 13,78

91-92 28,68 29,31 29,31 25,40 18,72 20,45 32,48 33,02 33,02 32,23 25,58 19,58 24,32 22,89 21,47 17,56 10,88 12,61 27,56 30,05 33,27 33,27 26,62 20,62

92-93 30,10 29,31 29,31 26,99 20,55 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,64 25,00 24,32 22,89 21,47 19,15 12,71 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 28,68 26,04

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,89 22,34 14,23 14,35 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,92 19,37 11,26 11,38

94-95 15,47 13,16 18,27 30,10 30,89 31,69 30,41 33,02 27,32 21,80 13,52 7,50 12,50 10,19 15,30 21,47 23,50 25,53 24,25 30,05 24,35 18,83 10,55 6,57

95-96 6,57 14,66 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,07 25,83 21,17 19,60 6,57 14,66 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,10 22,86 18,20 16,63

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 24,35 15,31 10,79 11,47 20,27 13,99 9,35 24,32 22,89 21,47 21,47 23,43 16,89 7,85 6,57 7,25 16,04 9,77 6,57

97-98 11,78 25,31 29,31 30,10 29,89 31,69 32,48 33,02 29,39 22,25 13,61 10,52 9,00 22,53 21,47 21,47 21,26 25,53 27,56 30,05 26,42 19,28 10,64 7,55

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,13 19,92 10,96 6,57 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,16 16,95 7,99 6,57

99-00 6,57 29,31 29,31 29,91 30,89 31,12 32,48 33,02 27,25 20,19 14,63 9,44 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 23,73 27,56 30,05 24,28 17,22 11,66 6,57

00-01 16,06 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,02 21,42 12,88 6,57 13,19 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,05 18,45 9,91 6,57

01-02 6,57 23,08 24,81 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 27,51 24,69 19,71 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 27,76 24,94 19,96

02-03 19,64 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 26,60 19,26 11,80 6,57 19,89 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 23,63 16,29 8,83 6,57

03-04 7,54 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,94 21,26 12,63 6,57 7,54 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,97 18,29 9,66 6,57

04-05 6,57 24,19 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,93 20,87 12,25 6,68 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,96 17,90 9,28 6,57

05-06 21,19 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 29,02 21,52 14,17 6,57 6,57 21,07 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 24,10 16,60 9,25 6,57 6,57

06-07 11,43 16,65 29,31 27,46 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 27,75 26,70 22,39 11,43 16,65 21,47 19,62 23,50 25,53 27,56 30,05 30,36 25,09 24,04 19,73

07-08 17,50 17,48 18,09 13,78 9,67 31,69 32,48 33,02 33,02 29,38 21,94 14,19 14,84 14,82 15,44 11,12 7,01 25,53 27,56 30,05 33,27 29,63 22,19 14,44

08-09 15,24 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,78 27,29 20,96 14,44 15,49 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,81 24,32 17,99 11,47

09-10 7,29 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,77 23,71 15,78 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,02 23,96 16,03

10-11 17,78 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,28 20,09 18,03 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 28,42 30,27 33,13 28,18 20,99

11-12 16,00 28,19 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,74 23,78 15,89 7,86 16,90 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,77 20,81 12,92 6,57

12-13 8,18 13,86 27,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,64 25,64 18,82 6,88 12,56 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,89 25,89 19,07

13-14 12,97 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,36 25,51 18,73 11,00 13,22 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,39 22,54 15,76 8,03

14-15 6,57 8,27 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,14 21,16 13,00 6,57 6,57 8,27 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,17 18,19 10,03 6,57

15-16 6,57 18,26 16,33 24,75 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,10 22,07 17,91 6,57 18,26 16,33 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 29,35 22,32 18,16

16-17 11,58 25,25 24,13 30,10 30,89 31,69 29,62 27,34 23,25 20,92 13,53 9,92 11,83 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 23,46 21,18 17,09 14,76 7,37 6,57

17-18 6,57 17,41 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,25 20,84 6,57 17,41 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 28,29 21,88

18-19 16,08 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,34 32,23 27,24 23,19 17,12 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,37 31,60 26,62 22,57

OCT NOV DIC ENE

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIORACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes

FEB MAR ABR MAY JUN

VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3

AGO SETJUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
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Escenario 2

Hipótesis 1

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 6,12 8,43 1 1 0 1 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 3,78 7,81 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,71 21,61 3 1 1 1 6,75 7,81 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 27,10 3 1 1 1 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,42 1 1 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,00 1,87 2,07 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 11,31 3 1 1 1 0,00 0,00 0,83 2,07 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 10,62 3 1 1 1 88-89

89-90 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 6,05 1 1 0 1 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 6,80 9,37 2 1 0 1 89-90

90-91 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,04 1 1 0 0 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,93 1 1 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 2,81 1 1 0 0 94-95

95-96 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 8,27 1 1 0 1 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 10,09 1 1 1 1 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 1,45 4,68 6,45 2 1 0 1 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 3,19 4,13 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 6,16 8,49 1 1 0 1 98-99

99-00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 4,75 1 1 0 0 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,77 5,20 2 1 0 1 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 2,29 2,97 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 5,26 7,25 1 1 0 1 00-01

01-02 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,54 8,46 1 1 0 1 6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,54 9,01 1 1 0 1 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 4,47 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 6,42 8,85 1 1 0 1 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2,76 3,57 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 5,73 7,90 1 1 0 1 03-04

04-05 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 5,41 1 1 0 1 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 7,04 9,70 2 1 0 1 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 7,86 8,41 10,87 2 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 7,86 13,33 18,36 2 1 1 1 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 3,10 1 1 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 1,68 2,31 1 1 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,18 4,11 2 1 0 0 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 9,12 12,56 2 1 1 1 14-15

15-16 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 6,55 1 1 0 1 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 6,98 1 1 0 1 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 2,81 3,87 1 1 0 0 16-17

17-18 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,90 1 1 0 0 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 9,83 1 1 0 1 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

83,89 22 16 3 8 138,41 33 23 5 17

456 0,579 0,921 0,789 456 0,395 0,868 0,553

38 2,38 12,67 4,75 38 1,65 7,60 2,24

3 3

16,71 19,68

21,61 27,10

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR

OCT

Nº de años objeto de analisis

AÑO

Total 

SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con fallo

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda MAY JUN JUL AGO SETDIC ENE FEB MAR ABROCT NOV

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Nº de meses objeto de analisis

Nº de años objeto de analisis

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit

Nº de meses objeto de analisis

JUL AGO SET

SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda JUNNOV DIC FEB MAR MAY

Año 
con 
fallo

Total 

Año con 
fallo

Garantía (G)

Periodo de retorno (T) Periodo de retorno (T)

Garantía (G)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit

Maximo deficit anual (Hm3)

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda ABRENE
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Escenario 2

Hipótesis 2

ESCENARIO 2: Futuro próximo con demanda anual estimada 72,6 Hm3 + 150 l/s de perdidas

HIPOTESIS 2:Sin mantener las restitución del caudal concesional de la piscifactoría 
TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

AÑO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 15,59 5,62 36,35 23,06 32,05 44,65 10,70 7,55 13,58 4,15 3,51 2,83 199,64 2,88 1,04 6,72 4,27 5,93 8,26 1,98 1,40 2,51 0,77 0,65 0,52 36,93

82-83 21,00 44,06 71,86 23,68 49,42 38,14 71,54 29,94 11,69 7,15 30,56 10,34 409,38 3,89 8,15 13,29 4,38 9,14 7,06 13,23 5,54 2,16 1,32 5,65 1,91 75,74

83-84 4,58 4,43 14,12 53,59 46,38 35,38 51,06 66,75 31,05 6,35 4,34 3,91 321,94 0,85 0,82 2,61 9,91 8,58 6,55 9,45 12,35 5,74 1,17 0,80 0,72 59,56

84-85 22,42 26,67 32,41 31,36 26,78 47,27 34,84 50,84 10,21 5,33 3,70 3,01 294,84 4,15 4,93 6,00 5,80 4,95 8,74 6,45 9,41 1,89 0,99 0,68 0,56 54,55

85-86 2,87 3,76 6,40 34,44 45,26 49,04 32,24 32,49 8,48 4,18 3,46 10,58 233,20 0,53 0,70 1,18 6,37 8,37 9,07 5,96 6,01 1,57 0,77 0,64 1,96 43,14

86-87 8,14 9,98 27,53 30,16 40,55 31,55 59,61 10,12 9,41 6,00 4,20 4,22 241,47 1,51 1,85 5,09 5,58 7,50 5,84 11,03 1,87 1,74 1,11 0,78 0,78 44,67

87-88 16,60 30,82 57,24 25,47 27,99 39,85 74,52 28,47 13,45 10,87 7,31 3,76 336,35 3,07 5,70 10,59 4,71 5,18 7,37 13,79 5,27 2,49 2,01 1,35 0,70 62,22

88-89 4,52 3,13 9,03 9,75 6,70 26,94 62,62 22,85 14,44 4,39 3,59 2,93 170,89 0,84 0,58 1,67 1,80 1,24 4,98 11,58 4,23 2,67 0,81 0,66 0,54 31,61

89-90 2,68 18,32 19,23 9,80 9,22 6,70 65,21 22,28 8,58 4,23 3,29 3,00 172,54 0,50 3,39 3,56 1,81 1,71 1,24 12,06 4,12 1,59 0,78 0,61 0,56 31,92

90-91 8,53 18,04 54,80 40,63 16,26 71,33 44,35 71,33 12,34 5,09 3,59 6,17 352,46 1,58 3,34 10,14 7,52 3,01 13,20 8,20 13,20 2,28 0,94 0,66 1,14 65,21

91-92 21,35 46,99 14,70 8,20 5,11 13,31 81,21 33,59 31,18 10,53 4,66 4,87 275,70 3,95 8,69 2,72 1,52 0,95 2,46 15,02 6,21 5,77 1,95 0,86 0,90 51,00

92-93 71,08 38,15 43,20 9,54 5,32 40,07 29,24 37,20 17,18 17,52 6,40 7,70 322,60 13,15 7,06 7,99 1,76 0,98 7,41 5,41 6,88 3,18 3,24 1,18 1,42 59,68

93-94 33,27 19,49 71,00 43,87 19,98 21,86 65,21 18,43 7,28 4,42 3,43 10,03 318,27 6,15 3,61 13,14 8,12 3,70 4,04 12,06 3,41 1,35 0,82 0,63 1,86 58,88

94-95 10,66 8,40 15,03 66,80 19,84 58,50 10,48 18,55 5,96 5,29 3,28 4,85 227,64 1,97 1,55 2,78 12,36 3,67 10,82 1,94 3,43 1,10 0,98 0,61 0,90 42,11

95-96 3,53 17,18 34,00 30,89 42,05 47,11 32,40 21,08 7,43 7,22 6,34 8,60 257,83 0,65 3,18 6,29 5,71 7,78 8,72 5,99 3,90 1,37 1,34 1,17 1,59 47,70

96-97 26,85 65,91 72,93 36,73 12,43 6,34 3,94 7,25 11,37 17,41 4,99 6,02 272,17 4,97 12,19 13,49 6,69 2,27 1,15 0,72 1,28 2,07 3,17 0,91 1,10 50,01

97-98 11,79 21,82 44,28 21,80 10,60 20,64 27,36 17,28 7,72 3,93 1,94 7,34 196,50 2,15 3,98 8,07 4,12 1,93 3,76 9,76 8,43 1,41 0,72 1,59 1,34 47,26

98-99 34,78 21,51 31,98 30,71 36,17 39,30 37,57 22,74 5,83 3,87 2,71 3,53 270,70 6,34 3,92 5,83 5,60 6,59 7,16 6,85 4,07 1,04 0,71 0,50 0,65 49,26

99-00 6,62 36,56 49,67 12,04 21,66 10,37 54,83 16,23 4,95 3,42 5,71 5,72 220,88 1,21 6,66 9,05 2,19 3,95 3,89 13,58 3,73 2,03 1,32 0,90 0,86 49,37

00-01 12,91 33,36 35,42 52,89 43,95 41,72 17,46 21,75 5,98 3,93 2,77 2,41 274,37 5,22 10,33 9,96 18,35 10,26 8,24 3,06 4,95 1,78 1,26 0,86 0,76 75,02

01-02 3,35 20,22 10,10 16,21 21,78 23,77 16,95 27,99 22,63 3,74 6,47 4,77 177,98 1,61 8,56 4,33 4,17 7,47 4,99 5,57 8,05 8,57 2,54 2,88 2,02 60,77

02-03 8,15 21,26 59,30 41,94 45,69 24,47 16,80 12,35 4,71 3,30 3,50 2,13 243,60 3,28 4,45 15,53 16,58 15,45 6,97 3,01 4,37 1,63 1,15 1,21 0,95 74,59

03-04 9,71 39,72 44,20 63,96 12,54 49,73 29,89 39,05 6,52 4,12 2,92 2,30 304,66 2,76 10,55 11,22 18,42 3,53 16,03 6,62 9,21 1,16 0,99 0,62 0,64 81,76

04-05 5,35 21,64 27,27 33,91 21,12 63,15 46,68 20,13 5,10 3,47 2,45 4,44 254,71 1,97 8,25 10,50 11,70 10,47 18,60 12,42 5,68 2,57 1,26 1,10 1,76 86,28

05-06 19,37 32,04 40,89 34,32 14,08 65,64 14,79 6,61 3,37 3,29 3,06 2,77 240,23 6,64 10,32 12,53 13,47 7,40 13,74 3,84 2,97 1,89 1,15 0,96 1,14 76,05

06-07 12,43 14,56 19,65 6,85 57,46 41,56 53,81 22,87 9,75 4,47 7,47 4,80 255,68 3,94 2,93 7,15 4,93 21,24 16,20 17,94 7,80 3,32 2,05 3,65 2,66 93,81

07-08 5,00 8,48 9,91 6,57 5,62 40,47 43,24 38,50 24,86 5,56 3,35 3,02 194,58 1,61 3,77 3,41 2,74 3,01 13,80 9,95 13,73 7,43 2,59 1,38 1,00 64,42

08-09 9,49 57,10 70,60 56,15 47,28 58,15 39,34 33,49 10,41 5,08 4,63 4,28 396,00 3,06 11,90 12,45 7,12 7,95 10,72 4,09 4,38 2,11 1,22 1,21 0,97 67,18

09-10 3,41 39,38 27,67 42,00 34,14 28,63 16,92 47,68 68,33 7,60 3,93 3,04 322,73 0,94 6,08 6,36 9,53 5,88 3,58 2,88 7,96 10,80 1,94 1,18 0,80 57,93

10-11 10,13 66,35 32,38 20,89 35,44 43,81 17,73 10,05 9,98 11,13 5,45 3,19 266,53 3,37 14,80 6,17 3,74 6,39 8,14 4,20 3,85 4,63 3,52 1,77 1,39 61,97

11-12 5,80 20,15 27,61 13,75 57,81 18,21 60,46 25,73 6,64 3,55 2,67 2,25 244,63 1,62 4,31 5,16 4,63 15,43 3,56 15,38 3,99 2,84 2,28 1,61 1,49 62,30

12-13 7,96 11,57 20,60 64,93 60,76 60,78 45,01 52,83 26,87 7,98 4,45 3,42 367,16 3,86 6,38 5,55 19,26 19,15 15,29 10,71 14,86 5,70 2,43 1,72 1,53 106,44

13-14 3,76 26,61 21,23 49,89 42,44 62,58 49,66 14,70 8,48 3,66 3,53 3,02 289,56 1,89 5,98 4,75 11,1 6,21 10,58 5,65 3,35 2,62 2,28 1,86 1,02 57,29

14-15 3,42 10,27 53,96 44,19 88,78 87,37 43,41 20,23 5,42 3,61 3,11 3,15 366,92 1,47 3,70 11,20 10,90 19,12 12,10 4,60 3,32 2,46 1,20 0,90 1,19 72,16

15-16 4,58 18,42 7,93 18,21 46,02 76,31 59,41 28,81 15,07 5,87 3,57 5,19 289,39 1,86 5,54 2,84 3,84 9,04 12,43 6,55 4,24 2,71 2,00 1,57 2,42 55,04

16-17 3,61 20,29 9,09 21,15 34,85 21,48 8,94 8,28 6,33 7,02 3,25 5,27 149,56 1,56 5,65 2,50 6,33 6,15 4,15 2,69 2,49 2,33 2,44 1,54 2,88 40,71

17-18 2,87 5,65 72,51 36,57 75,82 66,20 75,77 34,96 30,14 12,09 5,15 3,67 421,40 1,50 17,46 12,03 6,89 13,45 8,12 6,21 4,34 4,97 2,93 2,04 1,69 81,63

18-19 4,40 24,67 12,05 76,52 39,30 20,74 26,90 13,88 8,78 4,96 3,09 5,28 240,56 2,35 5,50 2,72 19,09 5,96 3,34 5,33 3,52 2,31 10,06 4,10 2,43 66,69

MAX 71,08 66,35 72,93 76,52 88,78 87,37 81,21 71,33 68,33 17,52 30,56 10,58 421,40 13,15 17,46 15,53 19,26 21,24 18,60 17,94 14,86 10,80 10,06 5,65 2,88 106,44

MEDIA 12,17 24,54 34,42 32,72 33,12 40,61 40,32 26,71 13,46 6,20 4,79 4,68 273,56 2,92 5,99 7,28 7,71 7,39 8,22 7,78 5,73 3,05 1,85 1,40 1,28 60,60

MIN 2,68 3,13 6,40 6,57 5,11 6,34 3,94 6,61 3,37 3,29 1,94 2,13 149,56 0,50 0,58 1,18 1,52 0,95 1,15 0,72 1,28 1,04 0,71 0,50 0,52 31,61

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS
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Escenario 2

Hipótesis 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VT MAX VT MIN 0,67 1,44 1,44 2,01 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

3,72 0,94 0,67 1,44 1,44 2,01 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

1,795 3,732 3,857 5,384 4,863 5,384 5,21 3,857 3,732 1,79 1,79 1,74

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 18,47 6,66 43,07 27,33 37,98 52,91 12,68 8,95 16,09 4,92 4,16 3,35 236,57 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

82-83 24,89 52,21 85,15 28,06 58,56 45,20 84,77 35,48 13,85 8,47 36,21 12,25 485,12 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

83-84 5,43 5,25 16,73 63,50 54,96 41,93 60,51 79,10 36,79 7,52 5,14 4,63 381,50 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

84-85 26,57 31,60 38,41 37,16 31,73 56,01 41,29 60,25 12,10 6,32 4,38 3,57 349,39 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

85-86 3,40 4,46 7,58 40,81 53,63 58,11 38,20 38,50 10,05 4,95 4,10 12,54 276,34 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

86-87 9,65 11,83 32,62 35,74 48,05 37,39 70,64 11,99 11,15 7,11 4,98 5,00 286,14 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

87-88 19,67 36,52 67,83 30,18 33,17 47,22 88,31 33,74 15,94 12,88 8,66 4,46 398,57 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

88-89 5,36 3,71 10,70 11,55 7,94 31,92 74,20 27,08 17,11 5,20 4,25 3,47 202,50 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

89-90 3,18 21,71 22,79 11,61 10,93 7,94 77,27 26,40 10,17 5,01 3,90 3,56 204,46 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

90-91 10,11 21,38 64,94 48,15 19,27 84,53 52,55 84,53 14,62 6,03 4,25 7,31 417,67 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

91-92 25,30 55,68 17,42 9,72 6,06 15,77 96,23 39,80 36,95 12,48 5,52 5,77 326,70 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

92-93 84,23 45,21 51,19 11,30 6,30 47,48 34,65 44,08 20,36 20,76 7,58 9,12 382,28 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

93-94 39,42 23,10 84,14 51,99 23,68 25,90 77,27 21,84 8,63 5,24 4,06 11,89 377,15 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

94-95 12,63 9,95 17,81 79,16 23,51 69,32 12,42 21,98 7,06 6,27 3,89 5,75 269,75 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

95-96 4,18 20,36 40,29 36,60 49,83 55,83 38,39 24,98 8,80 8,56 7,51 10,19 305,53 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

96-97 31,82 78,10 86,42 43,42 14,70 7,49 4,66 8,53 13,44 20,58 5,90 7,12 322,18 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

97-98 13,94 25,80 52,35 25,92 12,53 24,40 37,12 25,71 9,13 4,65 3,53 8,68 243,76 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

98-99 41,12 25,43 37,81 36,31 42,76 46,46 44,42 26,81 6,87 4,58 3,21 4,18 319,96 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

99-00 7,83 43,22 58,72 14,23 25,61 14,26 68,41 19,96 6,98 4,74 6,61 6,58 277,15 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

00-01 18,13 43,69 45,38 71,24 54,21 49,96 20,52 26,70 7,76 5,19 3,63 3,17 349,57 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

01-02 4,96 28,78 14,43 20,38 29,25 28,76 22,52 36,04 31,20 6,28 9,35 6,79 238,75 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

02-03 11,43 25,71 74,83 58,52 61,14 31,44 19,81 16,72 6,34 4,45 4,71 3,08 318,19 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

03-04 12,47 50,27 55,42 82,38 16,07 65,76 36,51 48,26 7,68 5,11 3,54 2,94 386,42 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

04-05 7,32 29,89 37,77 45,61 31,59 81,75 59,10 25,81 7,67 4,73 3,55 6,20 340,99 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

05-06 26,01 42,36 53,42 47,79 21,48 79,38 18,63 9,58 5,26 4,44 4,02 3,91 316,28 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

06-07 16,37 17,49 26,80 11,78 78,70 57,76 71,75 30,67 13,07 6,52 11,12 7,46 349,49 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

07-08 6,61 12,25 13,32 9,31 8,63 54,27 53,19 52,23 32,29 8,15 4,73 4,02 259,00 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

08-09 12,55 69,00 83,05 63,27 55,23 68,87 43,43 37,87 12,52 6,30 5,84 5,25 463,18 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

09-10 4,35 45,46 34,03 51,53 40,02 32,21 19,80 55,64 79,13 9,54 5,11 3,84 380,66 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

10-11 13,50 81,15 38,55 24,63 41,83 51,95 21,93 13,90 14,61 14,65 7,22 4,58 328,50 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

11-12 7,42 24,46 32,77 18,38 73,24 21,77 75,84 29,72 9,48 5,83 4,28 3,74 306,93 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

12-13 11,82 17,95 26,15 84,19 79,91 76,07 55,72 67,69 32,57 10,41 6,17 4,95 473,60 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

13-14 5,65 32,59 25,98 60,99 48,65 73,16 55,31 18,05 11,10 5,94 5,39 4,04 346,85 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

15-16 6,44 23,96 10,77 22,05 55,06 88,74 65,96 33,05 17,78 7,87 5,14 7,61 344,43 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

16-17 5,17 25,94 11,59 27,48 41,00 25,63 11,63 10,77 8,66 9,46 4,79 8,15 190,27 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

17-18 4,37 23,11 84,54 43,46 89,27 74,32 81,98 39,30 35,11 15,02 7,19 5,36 503,03 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

18-19 6,75 30,17 14,77 95,61 45,26 24,08 32,23 17,39 11,08 15,02 7,19 7,71 307,26 1,79 3,73 3,86 5,38 4,86 5,38 5,21 3,86 3,73 1,79 1,79 1,74 43,14

MAX 43,14

MAX 84,23 81,15 86,42 95,61 107,90 99,47 96,23 84,53 79,13 20,76 36,21 12,54 503,03 MED 43,14

MEDIA 15,09 30,54 41,70 40,43 40,52 48,83 48,11 32,44 16,51 8,05 6,18 5,96 334,35

MIN 3,18 3,71 7,58 9,31 6,06 7,49 4,66 8,53 5,26 4,44 3,21 2,94 190,27 MIN 43,14

DESV ST 7,23E-15

C. Piscifacftoría

RIOSECO
Q ecologico 

Total 

Vol, Hm3/mes

Restituciones (m3/s)

LIMITE SUPER. (LS)

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL

LIMITE INFERIOR (LI)

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL
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Escenario 2

Hipótesis 2

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 6,63 5,55 5,76 5,15 5,08 5,56 5,50 6,10 6,04 6,91 7,29 7,04 72,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,363 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,73

Total 7,03 5,94 6,16 5,55 5,44 5,96 5,89 6,50 6,43 7,31 7,70 7,43 77,33

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -5,94 -8,63 -3,29 -6,67 -4,38 -3,08 -9,12 -8,96 -7,65 -8,34 -8,84 -8,65 -83,54 9,65 -3,01 33,06 16,39 27,67 41,57 1,58 -1,41 5,93 -4,19 -5,33 -5,82

82-83 -4,94 -1,52 3,28 -6,56 -1,16 -4,29 2,14 -4,82 -8,00 -7,78 -3,84 -7,26 -44,73 16,06 42,54 75,14 17,12 48,26 33,85 73,68 25,12 3,69 -0,63 26,72 3,08

83-84 -7,98 -8,85 -7,40 -1,02 -1,73 -4,80 -1,65 1,99 -4,41 -7,93 -8,69 -8,45 -60,91 -3,40 -4,42 6,72 52,57 44,65 30,58 49,41 68,74 26,64 -1,58 -4,35 -4,54

84-85 -4,67 -4,74 -4,02 -5,13 -5,35 -2,60 -4,65 -0,95 -8,27 -8,12 -8,81 -8,61 -65,92 17,75 21,93 28,39 26,23 21,43 44,67 30,19 49,89 1,94 -2,79 -5,11 -5,60

85-86 -8,29 -8,97 -8,83 -4,56 -1,93 -2,27 -5,13 -4,35 -8,59 -8,33 -8,85 -7,21 -77,33 -5,42 -5,21 -2,43 29,88 43,33 46,77 27,11 28,14 -0,11 -4,15 -5,39 3,37

86-87 -7,32 -7,82 -4,92 -5,36 -2,81 -5,50 -0,07 -8,48 -8,42 -7,99 -8,71 -8,39 -75,80 0,82 2,16 22,61 24,80 37,74 26,05 59,54 1,64 0,99 -1,99 -4,51 -4,17

87-88 -5,75 -3,97 0,57 -6,22 -5,13 -3,97 2,69 -5,09 -7,67 -7,09 -8,14 -8,47 -58,24 10,85 26,85 57,81 19,25 22,86 35,88 77,21 23,38 5,78 3,78 -0,83 -4,71

88-89 -7,99 -9,09 -8,34 -9,13 -9,07 -6,36 0,49 -6,13 -7,49 -8,29 -8,83 -8,63 -88,85 -3,47 -5,96 0,69 0,62 -2,37 20,58 63,11 16,72 6,95 -3,90 -5,24 -5,70

89-90 -8,33 -6,28 -6,46 -9,12 -8,60 -10,10 0,97 -6,23 -8,57 -8,32 -8,88 -8,61 -88,55 -5,65 12,04 12,77 0,68 0,62 -3,40 66,18 16,05 0,01 -4,09 -5,59 -5,61

90-91 -7,24 -6,33 0,12 -3,42 -7,30 1,85 -2,89 2,84 -7,88 -8,16 -8,83 -8,03 -55,26 1,29 11,71 54,92 37,21 8,96 73,18 41,46 74,17 4,46 -3,07 -5,24 -1,86

91-92 -4,87 -0,98 -7,30 -9,42 -9,36 -8,88 3,93 -4,14 -4,39 -7,16 -8,63 -8,27 -69,46 16,48 46,01 7,40 -1,22 -4,25 4,43 85,14 29,45 26,79 3,37 -3,97 -3,40

92-93 4,33 -2,61 -2,02 -9,17 -9,32 -3,93 -5,69 -3,47 -6,98 -5,86 -8,31 -7,74 -60,79 75,41 35,54 41,18 0,37 -4,00 36,14 23,55 33,73 10,20 11,66 -1,91 -0,04

93-94 -2,67 -6,06 3,12 -2,82 -6,61 -7,30 0,97 -6,95 -8,81 -8,29 -8,86 -7,31 -61,59 30,60 13,43 74,12 41,05 13,37 14,56 66,18 11,48 -1,53 -3,87 -5,43 2,72

94-95 -6,85 -8,12 -7,23 1,42 -6,64 -0,52 -9,16 -6,92 -9,06 -8,13 -8,88 -8,27 -78,36 3,81 0,28 7,80 68,22 13,20 57,98 1,32 11,63 -3,10 -2,84 -5,60 -3,42

95-96 -8,17 -6,49 -3,73 -5,22 -2,53 -2,63 -5,10 -6,46 -8,78 -7,77 -8,32 -7,58 -72,77 -4,64 10,69 30,27 25,67 39,52 44,48 27,30 14,62 -1,35 -0,55 -1,98 1,02

96-97 -3,86 2,52 3,48 -4,25 -8,04 -10,19 -10,38 -9,08 -8,09 -5,93 -8,58 -8,07 -70,45 22,99 68,43 76,41 32,48 4,39 -3,85 -6,44 -1,83 3,28 11,48 -3,59 -2,05

97-98 -6,67 -5,69 -1,95 -6,82 -8,38 -7,58 -1,34 -1,93 -8,75 -8,38 -7,90 -7,83 -73,21 5,12 16,13 42,33 14,98 2,22 13,06 26,02 15,35 -1,03 -4,45 -5,96 -0,49

98-99 -2,48 -5,75 -4,19 -5,34 -3,72 -4,18 -4,25 -6,29 -9,12 -8,39 -8,99 -8,52 -71,20 32,30 15,76 27,79 25,37 32,45 35,12 33,32 16,45 -3,29 -4,52 -6,28 -4,99

99-00 -7,61 -3,01 -0,97 -8,75 -6,36 -7,45 2,48 -6,62 -8,12 -7,79 -8,59 -8,31 -71,10 -0,99 33,55 48,70 3,29 15,30 2,92 57,31 9,61 -3,17 -4,37 -2,88 -2,59

00-01 -3,60 0,66 -0,05 7,41 -0,05 -3,10 -8,04 -5,41 -8,38 -7,85 -8,63 -8,41 -45,45 9,31 34,02 35,37 60,30 43,90 38,62 9,42 16,34 -2,40 -3,92 -5,86 -6,00

01-02 -7,21 -1,11 -5,69 -6,77 -2,84 -6,35 -5,53 -2,31 -1,59 -6,56 -6,61 -7,14 -59,70 -3,86 19,11 4,41 9,44 18,94 17,42 11,42 25,68 21,04 -2,82 -0,14 -2,37

02-03 -5,54 -5,22 5,51 5,64 5,15 -4,37 -8,09 -5,98 -8,53 -7,96 -8,28 -8,22 -45,88 2,61 16,04 64,81 47,58 50,84 20,10 8,71 6,37 -3,82 -4,66 -4,78 -6,09

03-04 -6,06 0,88 1,21 7,49 -6,78 4,68 -4,47 -1,15 -9,00 -8,11 -8,87 -8,52 -38,71 3,65 40,60 45,41 71,45 5,76 54,41 25,42 37,90 -2,48 -3,99 -5,95 -6,22

04-05 -6,85 -1,42 0,48 0,76 0,17 7,26 1,32 -4,68 -7,59 -7,84 -8,39 -7,41 -34,19 -1,50 20,22 27,75 34,67 21,29 70,41 48,00 15,45 -2,49 -4,37 -5,94 -2,97

05-06 -2,18 0,65 2,51 2,53 -2,91 2,40 -7,26 -7,39 -8,27 -7,95 -8,53 -8,03 -44,42 17,19 32,69 43,40 36,85 11,17 68,04 7,53 -0,78 -4,90 -4,66 -5,47 -5,26

06-07 -4,88 -6,74 -2,87 -6,01 10,93 4,86 6,84 -2,56 -6,84 -7,05 -5,84 -6,51 -26,66 7,55 7,82 16,78 0,84 68,39 46,42 60,65 20,31 2,91 -2,58 1,63 -1,71

07-08 -7,21 -5,90 -6,61 -8,20 -7,30 2,46 -1,15 3,37 -2,73 -6,51 -8,11 -8,17 -56,05 -2,21 2,58 3,30 -1,63 -1,68 42,93 42,09 41,87 22,13 -0,95 -4,76 -5,15

08-09 -5,76 2,23 2,43 -3,82 -2,36 -0,62 -7,01 -5,98 -8,05 -7,88 -8,28 -8,20 -53,29 3,73 59,33 73,03 52,33 44,92 57,53 32,33 27,51 2,36 -2,80 -3,65 -3,92

09-10 -7,88 -3,59 -3,66 -1,41 -4,43 -7,76 -8,22 -2,40 0,64 -7,16 -8,31 -8,37 -62,54 -4,47 35,79 24,01 40,59 29,71 20,87 8,70 45,28 68,97 0,44 -4,38 -5,33

10-11 -5,45 5,13 -3,85 -7,20 -3,92 -3,20 -6,90 -6,51 -5,53 -5,58 -7,72 -7,78 -58,50 4,68 71,48 28,53 13,69 31,52 40,61 10,83 3,54 4,45 5,55 -2,27 -4,59

11-12 -7,20 -5,36 -4,86 -6,31 5,12 -7,78 4,28 -6,37 -7,32 -6,82 -7,88 -7,68 -58,17 -1,40 14,79 22,75 7,44 62,93 10,43 64,74 19,36 -0,68 -3,27 -5,21 -5,43

12-13 -4,96 -3,29 -4,47 8,32 8,84 3,95 -0,39 4,50 -4,46 -6,67 -7,77 -7,64 -14,03 3,00 8,28 16,13 73,25 69,60 64,73 44,62 57,33 22,41 1,31 -3,32 -4,22

13-14 -6,93 -3,69 -5,27 0,16 -4,10 -0,76 -5,45 -7,01 -7,54 -6,82 -7,63 -8,15 -63,18 -3,17 22,92 15,96 50,05 38,34 61,82 44,21 7,69 0,94 -3,16 -4,10 -5,13

14-15 -7,35 -5,97 1,18 -0,04 8,81 0,76 -6,50 -7,04 -7,70 -7,90 -8,59 -7,98 -48,31 -3,93 4,30 55,14 44,15 97,59 88,13 36,91 13,19 -2,28 -4,29 -5,48 -4,83

15-16 -6,96 -4,13 -7,18 -7,10 -1,27 1,09 -4,55 -6,12 -7,45 -7,10 -7,92 -6,75 -65,43 -2,38 14,29 0,75 11,11 44,75 77,40 54,86 22,69 7,62 -1,23 -4,35 -1,56

16-17 -7,26 -4,02 -7,52 -4,61 -4,16 -7,19 -8,41 -7,87 -7,83 -6,66 -7,95 -6,29 -79,76 -3,65 16,27 1,57 16,54 30,69 14,29 0,53 0,41 -1,50 0,36 -4,70 -1,02

17-18 -7,32 7,79 2,01 -4,05 3,14 -3,22 -4,89 -6,02 -5,19 -6,17 -7,45 -7,48 -38,84 -4,45 13,44 74,52 32,52 78,96 62,98 70,88 28,94 24,95 5,92 -2,30 -3,81

18-19 -6,48 -4,17 -7,29 8,15 -4,35 -8,00 -5,77 -6,84 -7,85 0,95 -5,39 -6,74 -53,78 -2,08 20,50 4,75 84,67 34,95 12,74 21,13 7,04 0,92 5,91 -2,30 -1,46

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES
 EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO TOT. 

AÑO

APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO
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Escenario 2

Hipótesis 2

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 26,29 23,28 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 31,07 33,02 28,83 23,50 17,69 24,32 21,31 21,47 21,47 23,50 25,53 27,11 25,70 31,64 27,45 22,12 16,30

82-83 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,64 32,13 28,25

83-84 27,49 23,08 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,44 27,09 22,56 24,32 19,90 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,69 27,34 22,81

84-85 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,23 25,13 19,52 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,99 29,20 24,10 18,49

85-86 14,10 8,89 6,57 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,91 28,76 23,37 26,74 13,07 7,86 6,57 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,94 25,79 20,40 23,77

86-87 27,56 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,03 26,51 22,34 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 29,20 30,19 28,19 23,68 19,51

87-88 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,40 26,69 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 27,42

88-89 23,22 17,26 17,95 18,56 16,20 31,69 32,48 33,02 33,02 29,12 23,88 18,18 23,95 17,99 18,68 19,29 16,93 25,53 27,56 30,05 33,27 29,37 24,13 18,43

89-90 12,54 24,58 29,31 29,99 30,61 27,20 32,48 33,02 33,02 28,93 23,34 17,72 12,79 22,89 21,47 21,47 22,09 18,69 27,56 30,05 30,06 25,97 20,37 14,76

90-91 19,01 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,95 24,71 22,85 16,05 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 30,20 24,96 23,10

91-92 30,10 29,31 29,31 28,09 23,84 28,27 32,48 33,02 33,02 32,23 28,26 24,86 24,32 22,89 21,47 20,25 16,00 20,43 27,56 30,05 33,27 33,27 29,30 25,90

92-93 30,10 29,31 29,31 29,68 25,68 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,32 30,28 24,32 22,89 21,47 21,47 17,47 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,36 28,25

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,49 27,62 22,19 24,91 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,52 24,65 19,22 21,94

94-95 28,72 29,01 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,92 27,09 21,48 18,06 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 26,85 30,05 26,95 24,12 18,51 15,09

95-96 13,42 24,11 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,67 31,12 29,14 30,16 10,45 21,14 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,70 28,15 26,17 27,19

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 27,04 20,60 18,78 22,06 32,23 28,64 26,59 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 19,65 13,21 11,39 14,67 26,14 22,55 20,50

97-98 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,99 27,54 21,58 21,09 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,02 24,57 18,61 18,12

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,73 25,21 18,93 13,94 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,76 22,24 15,96 10,97

99-00 12,95 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,85 25,48 22,60 20,01 9,98 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,88 22,51 19,63 17,04

00-01 29,31 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,62 26,70 20,84 14,84 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,65 23,73 17,87 11,87

01-02 10,98 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,20 30,05 27,68 8,01 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 30,45 30,30 27,93

02-03 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,20 24,55 19,77 13,68 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,23 21,58 16,80 10,71

03-04 17,33 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,54 26,55 20,60 14,37 14,36 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,57 23,58 17,63 11,40

04-05 12,87 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,53 26,16 20,22 17,25 9,90 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,56 23,19 17,25 14,28

05-06 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 31,70 26,81 22,14 16,67 11,41 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 26,78 21,89 17,22 11,75 6,57

06-07 18,96 26,78 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,44 31,44 29,73 14,12 21,94 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,96 30,38 32,01 28,25

07-08 27,52 29,31 29,31 27,68 26,01 31,69 32,48 33,02 33,02 32,07 27,30 22,16 24,32 22,89 21,47 19,84 18,17 25,53 27,56 30,05 33,27 32,32 27,55 22,41

08-09 25,88 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,22 26,56 22,65 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,41 29,61 25,96 22,04

09-10 18,17 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,85 22,52 17,56 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 28,89 23,56

10-11 27,20 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,96 25,37 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,00 26,41

11-12 23,97 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,34 29,07 23,86 18,43 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,37 26,10 20,89 15,46

12-13 21,42 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 28,91 24,69 18,45 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 29,95 25,73

13-14 21,52 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 29,86 25,75 20,63 22,56 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,99 27,83 23,73 18,60

14-15 16,69 20,99 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,74 26,45 20,97 16,14 14,66 18,97 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,77 23,48 18,00 13,17

15-16 13,75 28,05 28,80 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,79 27,43 25,88 10,78 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 32,04 27,68 26,13

16-17 22,22 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,22 32,64 31,14 31,49 26,79 25,77 22,47 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 26,06 26,48 24,98 25,33 20,63 19,61

17-18 21,32 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,93 26,12 15,16 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 30,97 27,16

18-19 24,04 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,93 28,47 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,97 33,27 30,97 28,25

VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3 VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3

FEB MAR ABR MAY JUL AGO SET OCT NOV JUN JUL AGODIC ENE FEB MAR ABR MAYJUN

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIOR

OCT NOV DIC ENE SET
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Escenario 2

Hipótesis 2

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 1 1 0 0 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,57 1 1 0 0 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 88-89

89-90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 89-90

90-91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 94-95

95-96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 98-99

99-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 00-01

01-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 03-04

04-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,11 1 1 0 0 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 14-15

15-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 16-17

17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

0,11 1 1 0 0 1,22 2 2 0 0

456 0,974 1,000 1,000 456 0,947 1,000 1,000

38 38,00 38 19,00

1 1

0,11 1,14

0,15 1,57

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

AÑO

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Nº de 
meses 

con fallo
Año con 

fallo

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDADIC ENE FEB MAR

Año 
con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda 

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)OCT NOV ABR MAY JUN JUL AGO SETJUN JUL AGO SET OCT NOV

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

Total Total 

Nº de meses objeto de analisis Garantía (G) Nº de meses objeto de analisis Garantía (G)

Nº de años objeto de analisis

Maximo deficit anual (Hm3) Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Periodo de retorno (T) Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit Máximo nº de meses consecutivos con deficit
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Escenario 3

Hipótesis 1

TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 13,88 5,00 32,35 20,52 28,52 39,74 9,52 6,72 12,09 3,69 3,12 2,52 177,68 2,57 0,93 5,99 3,80 5,28 7,35 1,76 1,24 2,24 0,68 0,58 0,47 32,87

82-83 18,69 39,21 63,96 21,08 43,98 33,94 63,67 26,65 10,40 6,36 27,20 9,20 364,35 3,46 7,25 11,83 3,90 8,14 6,28 11,78 4,93 1,92 1,18 5,03 1,70 67,40

83-84 4,08 3,94 12,57 47,70 41,28 31,49 45,44 59,41 27,63 5,65 3,86 3,48 286,53 0,75 0,73 2,32 8,82 7,64 5,83 8,41 10,99 5,11 1,05 0,71 0,64 53,01

84-85 19,95 23,74 28,84 27,91 23,83 42,07 31,01 45,25 9,09 4,74 3,29 2,68 262,41 3,69 4,39 5,34 5,16 4,41 7,78 5,74 8,37 1,68 0,88 0,61 0,50 48,55

85-86 2,55 3,35 5,70 30,65 40,28 43,65 28,69 28,92 7,55 3,72 3,08 9,42 207,55 0,47 0,62 1,05 5,67 7,45 8,07 5,31 5,35 1,40 0,69 0,57 1,74 38,40

86-87 7,24 8,88 24,50 26,84 36,09 28,08 53,05 9,01 8,37 5,34 3,74 3,76 214,91 1,34 1,64 4,53 4,97 6,68 5,19 9,81 1,67 1,55 0,99 0,69 0,69 39,76

87-88 14,77 27,43 50,94 22,67 24,91 35,47 66,32 25,34 11,97 9,67 6,51 3,35 299,35 2,73 5,07 9,42 4,19 4,61 6,56 12,27 4,69 2,21 1,79 1,20 0,62 55,38

88-89 4,02 2,79 8,04 8,68 5,96 23,98 55,73 20,34 12,85 3,91 3,20 2,61 152,09 0,74 0,52 1,49 1,61 1,10 4,44 10,31 3,76 2,38 0,72 0,59 0,48 28,14

89-90 2,39 16,30 17,11 8,72 8,21 5,96 58,04 19,83 7,64 3,76 2,93 2,67 153,56 0,44 3,02 3,17 1,61 1,52 1,10 10,74 3,67 1,41 0,70 0,54 0,49 28,41

90-91 7,59 16,06 48,77 36,16 14,47 63,48 39,47 63,48 10,98 4,53 3,20 5,49 313,69 1,40 2,97 9,02 6,69 2,68 11,74 7,30 11,74 2,03 0,84 0,59 1,02 58,03

91-92 19,00 41,82 13,08 7,30 4,55 11,85 72,28 29,90 27,75 9,37 4,15 4,33 245,37 3,52 7,74 2,42 1,35 0,84 2,19 13,37 5,53 5,13 1,73 0,77 0,80 45,39

92-93 63,26 33,95 38,45 8,49 4,73 35,66 26,02 33,11 15,29 15,59 5,70 6,85 287,11 11,70 6,28 7,11 1,57 0,88 6,60 4,81 6,12 2,83 2,88 1,05 1,27 53,12

93-94 29,61 17,35 63,19 39,04 17,78 19,46 58,04 16,40 6,48 3,93 3,05 8,93 283,26 5,48 3,21 11,69 7,22 3,29 3,60 10,74 3,03 1,20 0,73 0,56 1,65 52,40

94-95 9,49 7,48 13,38 59,45 17,66 52,07 9,33 16,51 5,30 4,71 2,92 4,32 202,60 1,76 1,38 2,47 11,00 3,27 9,63 1,73 3,05 0,98 0,87 0,54 0,80 37,48

95-96 3,14 15,29 30,26 27,49 37,42 41,93 28,84 18,76 6,61 6,43 5,64 7,65 229,47 0,58 2,83 5,60 5,09 6,92 7,76 5,33 3,47 1,22 1,19 1,04 1,42 42,45

96-97 23,90 58,66 64,91 32,69 11,06 5,64 3,51 6,45 10,12 15,49 4,44 5,36 242,23 4,42 10,85 12,01 5,95 2,02 1,02 0,64 1,14 1,84 2,82 0,81 0,98 44,51

97-98 10,49 19,42 39,41 19,40 9,43 18,37 24,35 15,38 6,87 3,50 1,73 6,53 174,89 1,91 3,54 7,18 3,67 1,72 3,35 8,69 7,50 1,25 0,64 1,42 1,19 42,06

98-99 30,95 19,14 28,46 27,33 32,19 34,98 33,44 20,24 5,19 3,44 2,41 3,14 240,92 5,64 3,49 5,19 4,98 5,87 6,37 6,10 3,62 0,93 0,63 0,45 0,58 43,85

99-00 5,89 32,54 44,21 10,72 19,28 9,23 48,80 14,44 4,41 3,04 5,08 5,09 202,72 1,08 5,93 8,05 1,95 3,52 3,46 12,09 3,32 1,81 1,17 0,80 0,77 43,94

00-01 11,49 29,69 31,52 47,07 39,12 37,13 15,54 19,36 5,32 3,50 2,47 2,14 244,35 4,65 9,19 8,87 16,33 9,13 7,34 2,72 4,40 1,58 1,12 0,76 0,67 66,77

01-02 2,98 18,00 8,99 14,43 19,38 21,16 15,09 24,91 20,14 3,33 5,76 4,25 158,40 1,44 7,62 3,85 3,71 6,65 4,44 4,96 7,16 7,63 2,26 2,56 1,80 54,08

02-03 7,25 18,92 52,78 37,33 40,66 21,78 14,95 10,99 4,19 2,94 3,12 1,90 216,80 2,92 3,96 13,82 14,75 13,75 6,20 2,68 3,89 1,45 1,02 1,08 0,84 66,38

03-04 8,64 35,35 39,34 56,92 11,16 44,26 26,60 34,75 5,80 3,67 2,60 2,05 271,15 2,46 9,39 9,99 16,40 3,14 14,26 5,89 8,20 1,03 0,88 0,55 0,57 72,77

04-05 4,76 19,26 24,27 30,18 18,80 56,20 41,55 17,92 4,54 3,09 2,18 3,95 226,69 1,75 7,34 9,34 10,41 9,32 16,55 11,05 5,06 2,29 1,12 0,98 1,57 76,79

05-06 17,24 28,52 36,39 30,54 12,53 58,42 13,16 5,88 3,00 2,93 2,72 2,47 213,80 5,91 9,18 11,15 11,99 6,59 12,23 3,42 2,64 1,68 1,02 0,85 1,01 67,68

06-07 11,06 12,96 17,49 6,10 51,14 36,99 47,89 20,35 8,68 3,98 6,65 4,27 227,56 3,51 2,61 6,36 4,39 18,90 14,42 15,97 6,94 2,95 1,82 3,25 2,37 83,49

07-08 4,45 7,55 8,82 5,85 5,00 36,02 38,48 34,27 22,13 4,95 2,98 2,69 173,18 1,43 3,36 3,03 2,44 2,68 12,28 8,86 12,22 6,61 2,31 1,23 0,89 57,33

08-09 8,45 50,82 62,83 49,97 42,08 51,75 35,01 29,81 9,26 4,52 4,12 3,81 352,44 2,72 10,59 11,08 6,34 7,08 9,54 3,64 3,90 1,88 1,09 1,08 0,86 59,79

09-10 3,03 35,05 24,63 37,38 30,38 25,48 15,06 42,44 60,81 6,76 3,50 2,71 287,23 0,84 5,41 5,66 8,48 5,23 3,19 2,56 7,08 9,61 1,73 1,05 0,71 51,56

10-11 9,02 59,05 28,82 18,59 31,54 38,99 15,78 8,94 8,88 9,91 4,85 2,84 237,21 3,00 13,17 5,49 3,33 5,69 7,24 3,74 3,43 4,12 3,13 1,58 1,24 55,15

11-12 5,16 17,93 24,57 12,24 51,45 16,21 53,81 22,90 5,91 3,16 2,38 2,00 217,72 1,44 3,84 4,59 4,12 13,73 3,17 13,69 3,55 2,53 2,03 1,43 1,33 55,45

12-13 7,08 10,30 18,33 57,79 54,08 54,09 40,06 47,02 23,91 7,10 3,96 3,04 326,77 3,44 5,68 4,94 17,14 17,04 13,61 9,53 13,23 5,07 2,16 1,53 1,36 94,73

13-14 3,35 23,68 18,89 44,40 37,77 55,70 44,20 13,08 7,55 3,26 3,14 2,69 257,71 1,68 5,32 4,23 9,88 5,53 9,42 5,03 2,98 2,33 2,03 1,66 0,91 50,99

14-15 3,04 9,14 48,02 39,33 79,01 77,76 38,63 18,00 4,82 3,21 2,77 2,80 326,56 1,31 3,29 9,97 9,70 17,02 10,77 4,09 2,95 2,19 1,07 0,80 1,06 64,22

15-16 4,08 16,39 7,06 16,21 40,96 67,92 52,87 25,64 13,41 5,22 3,18 4,62 257,56 1,66 4,93 2,53 3,42 8,05 11,06 5,83 3,77 2,41 1,78 1,40 2,15 48,99

16-17 3,21 18,06 8,09 18,82 31,02 19,12 7,96 7,37 5,63 6,25 2,89 4,69 133,11 1,39 5,03 2,23 5,63 5,47 3,69 2,39 2,22 2,07 2,17 1,37 2,56 36,23

17-18 2,55 5,03 64,53 32,55 67,48 58,92 67,44 31,11 26,82 10,76 4,58 3,27 375,05 1,34 15,54 10,71 6,13 11,97 7,23 5,53 3,86 4,42 2,61 1,82 1,50 72,65

18-19 3,91 21,95 10,72 68,10 34,98 18,46 23,94 12,35 7,81 4,42 2,75 4,70 214,10 2,09 4,89 2,42 16,99 5,31 2,98 4,74 3,13 2,05 8,95 3,65 2,16 59,36

MAX 63,26 59,05 64,91 68,10 79,01 77,76 72,28 63,48 60,81 15,59 27,20 9,42 375,05 11,70 15,54 13,82 17,14 18,90 16,55 15,97 13,23 9,61 8,95 5,03 2,56 94,73

MEDIA 10,83 21,84 30,64 29,12 29,48 36,14 35,88 23,77 11,98 5,52 4,26 4,16 243,63 2,60 5,34 6,48 6,86 6,58 7,31 6,93 5,10 2,71 1,64 1,24 1,14 53,94

MIN 2,39 2,79 5,70 5,85 4,55 5,64 3,51 5,88 3,00 2,93 1,73 1,90 133,11 0,44 0,52 1,05 1,35 0,84 1,02 0,64 1,14 0,93 0,63 0,45 0,47 28,14

HIPOTESIS 1: Manteniendo restitución caudal concesional de la piscifactoría en 1000 l/s

ESCENARIO 3: Futuro próximo con 150 l/s de pérdidas y una demanda estimada de 72,6 Hm3/año y reducción del 11% de aportaciones por cambio climático

TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

AÑO

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS
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Escenario 3

Hipótesis 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VT MAX VT MIN 0,67 1,44 1,44 2,01 2,01 2,01 2,01 1,44 1,44 0,67 0,67 0,67

3,72 0,94 1,67 2,44 2,44 3,01 3,01 3,01 3,01 2,44 2,44 1,67 1,67 1,67

4,473 6,324 6,535 8,062 7,282 8,062 7,802 6,535 6,324 4,47 4,47 4,33

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 16,44 5,93 38,34 24,32 33,80 47,09 11,28 7,96 14,32 4,38 3,70 2,98 210,55 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

82-83 22,15 46,47 75,79 24,97 52,12 40,22 75,45 31,58 12,33 7,54 32,23 10,91 431,75 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

83-84 4,83 4,67 14,89 56,52 48,91 37,31 53,85 70,40 32,75 6,70 4,58 4,12 339,53 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

84-85 23,65 28,13 34,18 33,07 28,24 49,85 36,74 53,62 10,77 5,62 3,90 3,17 310,95 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

85-86 3,03 3,97 6,75 36,32 47,73 51,72 34,00 34,27 8,94 4,41 3,65 11,16 245,94 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

86-87 8,58 10,53 29,03 31,81 42,77 33,27 62,87 10,67 9,92 6,33 4,43 4,45 254,67 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

87-88 17,51 32,50 60,37 26,86 29,52 42,03 78,59 30,03 14,19 11,46 7,71 3,97 354,73 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

88-89 4,77 3,30 9,52 10,28 7,07 28,41 66,04 24,10 15,23 4,63 3,79 3,09 180,23 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

89-90 2,83 19,32 20,28 10,34 9,72 7,07 68,77 23,50 9,05 4,46 3,47 3,16 181,97 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

90-91 9,00 19,03 57,79 42,85 17,15 75,23 46,77 75,23 13,01 5,37 3,79 6,51 371,72 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

91-92 22,52 49,56 15,50 8,65 5,39 14,04 85,65 35,43 32,88 11,11 4,91 5,14 290,77 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

92-93 74,96 40,23 45,56 10,06 5,61 42,26 30,84 39,23 18,12 18,48 6,75 8,12 340,23 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

93-94 35,09 20,56 74,88 46,27 21,07 23,05 68,77 19,44 7,68 4,66 3,62 10,58 335,66 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

94-95 11,24 8,86 15,85 70,45 20,92 61,70 11,05 19,56 6,29 5,58 3,46 5,12 240,08 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

95-96 3,72 18,12 35,86 32,58 44,35 49,68 34,17 22,23 7,84 7,61 6,69 9,07 271,92 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

96-97 28,32 69,51 76,92 38,64 13,08 6,67 4,15 7,59 11,96 18,32 5,25 6,34 286,74 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

97-98 12,41 22,96 46,59 23,07 11,15 21,72 33,04 22,88 8,13 4,14 3,14 7,73 216,95 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

98-99 36,60 22,63 33,65 32,32 38,06 41,35 39,53 23,86 6,11 4,08 2,86 3,72 284,77 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

99-00 6,97 38,47 52,26 12,66 22,79 12,69 60,89 17,77 6,22 4,22 5,88 5,86 246,66 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

00-01 16,14 38,88 40,39 63,40 48,25 44,47 18,26 23,76 6,91 4,62 3,23 2,82 311,12 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

01-02 4,42 25,61 12,84 18,14 26,03 25,60 20,04 32,07 27,77 5,59 8,32 6,05 212,48 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

02-03 10,17 22,88 66,60 52,08 54,42 27,98 17,63 14,88 5,65 3,96 4,20 2,74 283,19 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

03-04 11,10 44,74 49,33 73,32 14,30 58,52 32,50 42,95 6,83 4,55 3,15 2,62 343,91 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

04-05 6,51 26,60 33,61 40,59 28,12 72,76 52,60 22,97 6,83 4,21 3,16 5,52 303,48 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

05-06 23,15 37,70 47,54 42,53 19,12 70,65 16,58 8,53 4,68 3,95 3,58 3,48 281,49 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

06-07 14,57 15,57 23,85 10,48 70,04 51,41 63,86 27,30 11,63 5,80 9,90 6,64 311,05 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

07-08 5,88 10,90 11,85 8,29 7,68 48,30 47,34 46,48 28,74 7,25 4,21 3,58 230,51 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

08-09 11,17 61,41 73,91 56,31 49,15 61,29 38,65 33,70 11,14 5,61 5,20 4,67 412,23 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

09-10 3,87 40,46 30,29 45,86 35,62 28,67 17,62 49,52 70,43 8,49 4,55 3,42 338,79 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

10-11 12,02 72,22 34,31 21,92 37,23 46,24 19,52 12,37 13,00 13,04 6,43 4,08 292,37 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

11-12 6,60 21,77 29,17 16,36 65,18 19,38 67,50 26,45 8,44 5,19 3,81 3,33 273,17 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

12-13 10,52 15,98 23,27 74,93 71,12 67,70 49,59 60,24 28,99 9,26 5,49 4,41 421,50 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

13-14 5,03 29,01 23,12 54,28 43,30 65,11 49,23 16,06 9,88 5,29 4,80 3,60 308,70 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

15-16 5,73 21,32 9,59 19,62 49,00 78,98 58,70 29,41 15,82 7,00 4,57 6,77 306,54 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

16-17 4,60 23,09 10,32 24,46 36,49 22,81 10,35 9,59 7,71 8,42 4,26 7,25 169,34 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

17-18 3,89 20,57 75,24 38,68 79,45 66,14 72,96 34,98 31,25 13,37 6,40 4,77 447,70 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

18-19 6,00 26,85 13,15 85,09 40,28 21,43 28,68 15,48 9,86 13,37 6,40 6,86 273,46 4,47 6,32 6,54 8,06 7,28 8,06 7,80 6,54 6,32 4,47 4,47 4,33 74,67

MAX 74,67

MAX 74,96 72,22 76,92 85,09 107,90 99,47 85,65 75,23 70,43 18,48 32,23 11,16 447,70 MED 74,67

MEDIA 13,44 27,22 37,30 36,14 36,37 43,74 42,95 28,94 14,71 7,18 5,51 5,32 298,85

MIN 2,83 3,30 6,75 8,29 5,39 6,67 4,15 7,59 4,68 3,95 2,86 2,62 169,34 MIN 74,67

DESV ST 1,45E-14

Restituciones (m3/s)

C. Piscifacftoría

RIOSECO
Q ecologico 

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL

LIMITE SUPER. (LS)

Total 

Vol, Hm3/mes

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL

LIMITE INFERIOR (LI)
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Escenario 3

Hipótesis 1

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 6,17 5,97 6,17 6,17 5,57 6,17 5,97 6,17 5,97 6,17 6,17 5,97 72,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,492 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,86

Total 6,57 6,36 6,57 6,57 6,06 6,57 6,36 6,57 6,36 6,57 6,57 6,36 77,46

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -8,47 -11,76 -7,12 -10,83 -8,07 -7,28 -12,40 -11,86 -10,44 -10,36 -10,46 -10,22 -119,26 5,40 -6,75 25,23 9,69 20,46 32,46 -2,87 -5,14 1,64 -6,66 -7,34 -7,70

82-83 -7,58 -5,43 -1,27 -10,73 -5,21 -8,35 -2,38 -8,17 -10,76 -9,86 -6,01 -8,98 -84,73 11,11 33,79 62,68 10,34 38,78 25,59 61,29 18,47 -0,35 -3,50 21,19 0,22

83-84 -10,29 -11,95 -10,78 -5,81 -5,71 -8,80 -5,75 -2,11 -7,57 -10,00 -10,33 -10,04 -99,13 -6,21 -8,01 1,79 41,89 35,57 22,68 39,69 57,29 20,07 -4,34 -6,46 -6,56

84-85 -7,35 -8,29 -7,77 -9,47 -8,93 -6,85 -8,42 -4,73 -11,00 -10,16 -10,43 -10,19 -103,59 12,60 15,45 21,08 18,44 14,90 35,22 22,59 40,52 -1,91 -5,42 -7,14 -7,51

85-86 -10,57 -12,06 -12,05 -8,96 -5,89 -6,56 -8,85 -7,75 -11,28 -10,35 -10,47 -8,94 -113,74 -8,01 -8,71 -6,35 21,69 34,39 37,09 19,84 21,16 -3,74 -6,63 -7,39 0,47

86-87 -9,70 -11,04 -8,57 -9,66 -6,67 -9,44 -4,34 -11,44 -11,13 -10,05 -10,35 -9,99 -112,38 -2,46 -2,15 15,93 17,18 29,42 18,64 48,71 -2,43 -2,76 -4,71 -6,61 -6,23

87-88 -8,31 -7,61 -3,68 -10,44 -8,74 -8,07 -1,89 -8,42 -10,47 -9,25 -9,84 -10,07 -96,75 6,47 19,82 47,27 12,23 16,18 27,40 64,43 16,92 1,50 0,42 -3,33 -6,72

88-89 -10,30 -12,17 -11,62 -13,02 -12,24 -10,19 -3,85 -9,34 -10,30 -10,32 -10,45 -10,20 -124,00 -6,27 -9,38 -3,58 -4,35 -6,28 13,78 51,88 11,00 2,55 -6,41 -7,25 -7,59

89-90 -10,60 -9,66 -9,94 -13,02 -11,83 -13,53 -3,42 -9,43 -11,27 -10,34 -10,50 -10,19 -123,73 -8,21 6,64 7,18 -4,29 -3,62 -7,56 54,62 10,39 -3,63 -6,58 -7,57 -7,52

90-91 -9,64 -9,71 -4,08 -7,94 -10,67 -2,89 -6,86 -1,36 -10,65 -10,20 -10,45 -9,67 -94,10 -2,04 6,35 44,69 28,22 3,81 60,60 32,62 62,13 0,33 -5,67 -7,25 -4,18

91-92 -7,53 -4,94 -10,68 -13,28 -12,50 -12,44 -0,79 -7,57 -7,55 -9,31 -10,27 -9,88 -106,74 11,48 36,88 2,40 -5,98 -7,95 -0,59 71,49 22,32 20,20 0,06 -6,13 -5,55

92-93 0,66 -6,40 -5,99 -13,06 -12,47 -8,03 -9,34 -6,98 -9,85 -8,16 -9,99 -9,42 -99,02 63,92 27,55 32,46 -4,57 -7,73 27,63 16,68 26,13 5,44 7,44 -4,29 -2,56

93-94 -5,56 -9,47 -1,41 -7,41 -10,05 -11,03 -3,42 -10,07 -11,48 -10,31 -10,48 -9,03 -99,73 24,05 7,87 61,78 31,64 7,73 8,42 54,62 6,33 -5,00 -6,38 -7,42 -0,11

94-95 -9,29 -11,30 -10,63 -3,63 -10,08 -5,00 -12,43 -10,05 -11,70 -10,17 -10,50 -9,89 -114,65 0,20 -3,82 2,75 55,82 7,58 47,07 -3,11 6,46 -6,39 -5,46 -7,58 -5,57

95-96 -10,46 -9,85 -7,50 -9,54 -6,42 -6,87 -8,82 -9,63 -11,46 -9,85 -10,00 -9,27 -109,68 -7,32 5,44 22,76 17,95 31,00 35,05 20,01 9,13 -4,84 -3,43 -4,35 -1,61

96-97 -6,62 -1,83 -1,10 -8,68 -11,32 -13,61 -13,52 -11,96 -10,84 -8,22 -10,23 -9,71 -107,62 17,28 56,83 63,81 24,01 -0,26 -7,96 -10,01 -5,51 -0,72 7,28 -5,79 -4,35

97-98 -9,13 -9,14 -5,92 -10,96 -11,63 -11,28 -5,47 -5,60 -11,43 -10,40 -9,63 -9,49 -110,07 1,37 10,28 33,49 8,44 -2,19 7,09 18,88 9,78 -4,55 -6,90 -7,90 -2,96

98-99 -5,40 -9,19 -7,91 -9,65 -7,48 -8,26 -8,06 -9,48 -11,75 -10,41 -10,59 -10,10 -108,29 25,56 9,95 20,55 17,69 24,71 26,72 25,38 10,76 -6,57 -6,96 -8,18 -6,96

99-00 -9,96 -6,75 -5,05 -12,68 -9,83 -11,17 -2,07 -9,78 -10,87 -9,87 -10,24 -9,92 -108,20 -4,07 25,79 39,16 -1,97 9,45 -1,94 46,73 4,66 -6,46 -6,83 -5,16 -4,83

00-01 -6,40 -3,49 -4,23 1,70 -4,21 -7,29 -11,44 -8,70 -11,10 -9,92 -10,28 -10,01 -85,37 5,09 26,20 27,29 48,77 34,90 29,84 4,10 10,66 -5,77 -6,42 -7,81 -7,87

01-02 -9,60 -5,06 -9,25 -10,92 -6,69 -10,19 -9,20 -5,94 -5,05 -8,78 -8,48 -8,88 -98,05 -6,62 12,93 -0,26 3,51 12,69 10,97 5,88 18,97 15,09 -5,45 -2,72 -4,64

02-03 -8,12 -8,72 0,72 0,12 0,41 -8,43 -11,48 -9,21 -11,23 -10,02 -9,96 -9,84 -85,75 -0,87 10,20 53,49 37,45 41,07 13,35 3,47 1,78 -7,04 -7,08 -6,84 -7,94

03-04 -8,58 -3,29 -3,12 1,77 -10,20 -0,37 -8,26 -4,91 -11,65 -10,16 -10,49 -10,11 -79,37 0,06 32,06 36,22 58,69 0,96 43,89 18,34 29,85 -5,85 -6,49 -7,89 -8,06

04-05 -9,29 -5,34 -3,76 -4,22 -4,02 1,92 -3,10 -8,05 -10,39 -9,92 -10,06 -9,12 -75,35 -4,53 13,92 20,51 25,96 14,77 58,13 38,44 9,87 -5,85 -6,83 -7,88 -5,17

05-06 -5,13 -3,50 -1,95 -2,64 -6,76 -2,40 -10,74 -10,46 -11,00 -10,02 -10,19 -9,67 -84,45 12,11 25,02 34,44 27,90 5,77 56,02 2,42 -4,58 -8,00 -7,09 -7,46 -7,20

06-07 -7,53 -10,07 -6,74 -10,24 5,56 -0,21 1,81 -6,16 -9,73 -9,22 -7,79 -8,32 -68,64 3,53 2,89 10,75 -4,15 56,70 36,78 49,70 14,19 -1,05 -5,24 -1,14 -4,05

07-08 -9,61 -9,33 -10,07 -12,19 -10,66 -2,35 -5,30 -0,88 -6,07 -8,74 -9,81 -9,79 -94,80 -5,16 -1,78 -1,25 -6,34 -5,66 33,67 33,18 33,38 16,06 -3,79 -6,83 -7,11

08-09 -8,32 -2,09 -2,02 -8,29 -6,27 -5,09 -10,52 -9,20 -10,80 -9,95 -9,96 -9,82 -92,34 0,13 48,73 60,81 41,68 35,81 46,66 24,49 20,60 -1,54 -5,43 -5,84 -6,01

09-10 -10,20 -7,27 -7,44 -6,15 -8,11 -11,44 -11,59 -6,02 -3,07 -9,31 -9,99 -9,97 -100,58 -7,17 27,78 17,18 31,23 22,27 14,04 3,46 36,42 57,75 -2,55 -6,49 -7,27

10-11 -8,04 0,49 -7,61 -11,30 -7,66 -7,39 -10,42 -9,68 -8,56 -7,91 -9,47 -9,45 -96,98 0,97 59,54 21,21 7,29 23,89 31,61 5,36 -0,73 0,32 2,00 -4,61 -6,61

11-12 -9,60 -8,84 -8,51 -10,51 0,39 -11,46 -0,47 -9,55 -10,15 -9,01 -9,61 -9,36 -96,69 -4,44 9,09 16,06 1,73 51,84 4,75 53,34 13,35 -4,24 -5,85 -7,23 -7,36

12-13 -7,61 -7,00 -8,16 2,51 3,70 -1,02 -4,63 0,12 -7,61 -8,88 -9,51 -9,32 -57,40 -0,52 3,30 10,17 60,30 57,78 53,07 35,43 47,14 16,31 -1,78 -5,55 -6,28

13-14 -9,36 -7,36 -8,88 -4,75 -7,82 -5,21 -9,13 -10,12 -10,35 -9,01 -9,39 -9,78 -101,15 -6,01 16,32 10,02 39,65 29,95 50,48 35,07 2,96 -2,80 -5,75 -6,24 -7,09

14-15 -9,73 -9,39 -3,14 -4,93 3,67 -3,86 -10,06 -10,15 -10,49 -9,97 -10,24 -9,63 -87,91 -6,69 -0,25 44,89 34,40 82,69 73,90 28,57 7,86 -5,67 -6,76 -7,47 -6,82

15-16 -9,39 -7,75 -10,58 -11,21 -5,30 -3,57 -8,33 -9,33 -10,27 -9,26 -9,64 -8,53 -103,15 -5,31 8,64 -3,52 4,99 35,66 64,35 44,55 16,31 3,14 -4,04 -6,47 -3,91

16-17 -9,65 -7,65 -10,88 -9,00 -7,87 -10,94 -11,76 -10,89 -10,61 -8,87 -9,67 -8,12 -115,90 -6,44 10,41 -2,79 9,83 23,15 8,18 -3,81 -3,52 -4,97 -2,62 -6,78 -3,43

17-18 -9,71 2,86 -2,40 -8,50 -1,37 -7,40 -8,63 -9,24 -8,26 -8,43 -9,23 -9,18 -79,48 -7,15 7,89 62,14 24,05 66,11 51,52 58,80 21,87 18,57 2,33 -4,64 -5,91

18-19 -8,95 -7,79 -10,68 2,36 -8,04 -11,65 -9,42 -9,97 -10,63 -2,09 -7,39 -8,52 -92,78 -5,04 14,17 0,04 70,46 26,94 6,80 14,52 2,38 -2,82 2,33 -4,64 -3,82

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3

 EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES

TOT. 
AÑO

APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO
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Escenario 3

Hipótesis 1

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 22,04 15,28 29,31 30,10 30,89 31,69 28,82 23,68 25,32 18,65 11,32 6,57 22,04 15,28 21,47 21,47 23,50 25,53 22,66 17,52 19,16 12,49 6,57 6,57

82-83 17,68 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,67 29,17 31,44 30,89 17,68 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,70 26,20 32,13 28,25

83-84 24,68 16,67 18,46 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 28,68 22,21 15,65 22,04 14,03 15,82 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 28,93 22,46 15,90

84-85 28,26 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,11 25,69 18,55 11,04 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,14 22,72 15,58 8,07

85-86 6,57 6,57 6,57 28,26 30,89 31,69 32,48 33,02 29,28 22,65 15,26 15,73 6,57 6,57 6,57 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,31 19,68 12,29 12,76

86-87 13,28 11,12 27,05 30,10 30,89 31,69 32,48 30,05 27,29 22,58 15,97 9,74 10,31 8,15 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 25,13 22,37 17,66 11,05 6,57

87-88 16,20 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 28,90 22,18 13,04 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,55 31,98 28,65 21,93

88-89 15,91 6,57 6,57 6,57 6,57 20,35 32,48 33,02 33,02 26,61 19,35 11,76 15,65 6,57 6,57 6,57 6,57 20,35 27,56 30,05 32,60 26,19 18,93 11,34

89-90 6,57 13,21 20,39 16,09 12,47 6,57 32,48 33,02 29,39 22,81 15,24 7,72 6,57 13,21 20,39 16,09 12,47 6,57 27,56 30,05 26,42 19,84 12,27 6,57

90-91 6,57 12,92 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 27,35 20,09 15,92 6,57 12,92 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,38 24,71 17,46 13,28

91-92 27,39 29,31 29,31 23,33 15,37 14,78 32,48 33,02 33,02 32,23 26,10 20,56 24,32 22,89 21,47 15,49 7,53 6,94 27,56 30,05 33,27 33,27 27,14 21,60

92-93 30,10 29,31 29,31 24,74 17,01 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,94 25,38 24,32 22,89 21,47 16,90 9,17 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 28,98 26,42

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,02 21,64 14,22 14,11 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,05 18,67 11,25 11,14

94-95 14,31 10,49 13,24 30,10 30,89 31,69 28,58 33,02 26,63 21,16 13,58 8,01 11,34 7,52 10,27 21,47 23,50 25,53 22,42 28,89 22,49 17,03 9,45 6,57

95-96 6,57 12,01 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,18 24,75 20,40 18,78 6,57 12,01 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,21 21,78 17,43 15,81

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 29,84 21,88 11,87 6,57 6,57 13,85 8,06 6,57 24,32 22,89 21,47 21,47 21,21 13,25 6,57 6,57 6,57 13,85 8,06 6,57

97-98 7,94 18,22 29,31 30,10 27,91 31,69 32,48 33,02 28,47 21,56 13,66 10,70 7,94 18,22 21,47 21,47 19,28 25,53 27,56 30,05 25,50 18,59 10,69 7,73

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 26,45 19,49 11,31 6,57 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 23,48 16,52 8,34 6,57

99-00 6,57 29,31 29,31 27,34 30,89 28,95 32,48 33,02 26,56 19,73 14,57 9,74 6,57 22,89 21,47 19,50 23,50 21,56 27,56 30,05 23,59 16,76 11,60 6,77

00-01 14,84 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,25 20,82 13,01 6,57 11,87 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,28 17,85 10,04 6,57

01-02 6,57 19,50 19,24 22,75 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 27,57 24,85 20,21 6,57 19,50 19,24 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 27,82 25,10 20,46

02-03 19,34 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 25,98 18,90 12,06 6,57 19,59 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 29,34 22,30 15,22 8,38 6,57

03-04 6,63 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,17 20,68 12,79 6,57 6,63 22,89 21,47 21,47 22,43 25,53 27,56 30,05 24,20 17,71 9,82 6,57

04-05 6,57 20,49 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,17 20,33 12,45 7,29 6,57 20,49 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,20 17,36 9,48 6,57

05-06 19,40 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 27,90 19,90 12,81 6,57 6,57 18,68 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 22,98 14,98 7,89 6,57 6,57

06-07 10,10 12,98 23,73 19,59 30,89 31,69 32,48 33,02 31,97 26,73 25,59 21,54 10,10 12,98 21,47 17,32 23,50 25,53 27,56 30,05 29,00 23,76 22,62 18,57

07-08 16,39 14,61 13,36 7,02 6,57 31,69 32,48 33,02 33,02 29,23 22,40 15,30 13,42 11,64 10,39 6,57 6,57 25,53 27,56 30,05 33,27 29,48 22,65 15,55

08-09 15,42 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,48 26,05 20,21 14,19 15,67 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,51 23,08 17,24 11,22

09-10 7,02 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,47 23,98 16,71 6,57 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 30,72 24,23 16,96

10-11 17,68 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 31,75 32,07 32,23 27,62 21,01 17,93 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 26,83 27,15 29,15 24,53 17,92

11-12 16,57 25,66 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,78 22,92 15,69 8,34 13,49 22,58 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,81 19,95 12,72 6,57

12-13 7,82 11,11 21,28 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,24 25,69 19,42 6,57 9,87 20,04 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,49 25,94 19,67

13-14 13,40 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,22 24,46 18,22 11,13 13,65 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,25 21,49 15,25 8,16

14-15 6,57 6,57 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 27,35 20,59 13,12 6,57 6,57 6,57 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 24,38 17,62 10,15 6,57

15-16 6,57 15,21 11,70 16,69 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 28,98 22,52 18,61 6,57 15,21 11,70 16,69 23,50 25,53 27,56 30,05 33,19 29,16 22,69 18,78

16-17 12,17 22,57 19,78 29,61 30,89 31,69 27,88 24,37 19,39 16,77 9,99 6,57 12,34 22,75 19,96 21,47 23,50 25,53 21,72 18,21 13,23 10,61 6,57 6,57

17-18 6,57 14,46 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 27,59 21,67 6,57 14,46 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 28,63 22,71

18-19 16,64 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,20 32,23 27,59 23,77 17,68 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 29,94 27,12 29,45 24,80 20,98

VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3 VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIOR

OCT NOV DIC ENE JULAGO SET OCT NOV DIC ENEFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETFEB MAR ABR MAY JUN
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Escenario 3

Hipótesis 1

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 2,95 3,81 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 7,70 9,11 12,55 2 1 1 1 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 3,54 8,71 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,61 24,03 3 1 1 1 6,51 8,71 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,58 29,73 3 1 1 1 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 2,42 1 1 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,04 3,58 4,35 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 18,39 4 1 1 1 0,00 0,30 3,58 4,35 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 19,97 4 1 1 1 88-89

89-90 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 6,05 2 1 0 1 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 6,93 9,54 3 1 0 1 89-90

90-91 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,16 1 1 0 0 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,82 1 1 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 2,69 3,71 1 1 0 0 94-95

95-96 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 7,58 1 1 0 1 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 10,08 1 1 1 1 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,72 0,00 0,00 2,86 3,80 4,90 3 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 5,51 0,72 0,00 0,00 2,86 12,43 17,12 4 1 1 1 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,22 2,87 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 5,19 7,16 1 1 0 1 98-99

99-00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 5,26 1 1 0 1 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 5,61 1 1 0 1 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 1,84 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 6,05 1 1 0 1 00-01

01-02 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 8,55 1 1 0 1 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 9,12 1 1 0 1 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 3,17 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 6,14 8,45 1 1 0 1 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84 2,38 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 4,81 6,63 1 1 0 1 03-04

04-05 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 5,84 1 1 0 1 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 6,78 9,34 2 1 0 1 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 7,20 8,42 10,87 2 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 7,20 13,34 18,38 2 1 1 1 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 6,73 1 1 0 1 0,00 0,00 0,00 2,52 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 11,28 2 1 1 1 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 3,47 1 1 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 1,66 1 1 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,72 1 1 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 2,13 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 2,64 3,41 3 1 0 0 5,10 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 8,58 11,82 3 1 1 1 14-15

15-16 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 6,85 1 1 0 1 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 7,31 1 1 0 1 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 3,43 6,17 8,50 2 1 0 1 16-17

17-18 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 9,23 1 1 0 1 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 9,85 1 1 0 1 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

102,99 31 20 3 11 169,35 42 25 8 19

456 0,474 0,921 0,711 456 0,342 0,789 0,500

38 1,90 12,67 3,45 38 1,52 4,75 2,00

4 4

18,61 21,58

24,03 29,73

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

AÑO

MAR

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

Año 
con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda FEB MAR ABR MAY

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con fallo
Año con 

falloDIC ENE

Nº de meses objeto de analisis Garantía (G) Nº de meses objeto de analisis Garantía (G)

Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

ABR MAY JUN JUL AGO SETJUN JUL AGO SET OCT NOVOCT NOV DIC ENE FEB

Maximo deficit anual (Hm3) Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit Máximo nº de meses consecutivos con deficit

Total Total 
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Escenario 3

Hipótesis 2

TANES

Haz de explotacion  y resguardos en prevision avenidas (Hm3) VT MAX VT MIN

Curva Superior
30,89 30,1 29,31 29,31 30,1 30,89 31,69 32,48 33,27 33,27 32,48 31,69 33,27 6,57

Curva Inferior 
(HC) 24,32 22,89 21,47 21,47 23,5 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

2,38

RSGDO
 1º MES 2,38 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58

RSGDO de 
calculo 3,17 3,96 3,96 3,17 2,38 1,58 0,79 0 0 0,79 1,58 2,38

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 13,88 5,00 32,35 20,52 28,52 39,74 9,52 6,72 12,09 3,69 3,12 2,52 177,68 2,57 0,93 5,99 3,80 5,28 7,35 1,76 1,24 2,24 0,68 0,58 0,47 32,87

82-83 18,69 39,21 63,96 21,08 43,98 33,94 63,67 26,65 10,40 6,36 27,20 9,20 364,35 3,46 7,25 11,83 3,90 8,14 6,28 11,78 4,93 1,92 1,18 5,03 1,70 67,40

83-84 4,08 3,94 12,57 47,70 41,28 31,49 45,44 59,41 27,63 5,65 3,86 3,48 286,53 0,75 0,73 2,32 8,82 7,64 5,83 8,41 10,99 5,11 1,05 0,71 0,64 53,01

84-85 19,95 23,74 28,84 27,91 23,83 42,07 31,01 45,25 9,09 4,74 3,29 2,68 262,41 3,69 4,39 5,34 5,16 4,41 7,78 5,74 8,37 1,68 0,88 0,61 0,50 48,55

85-86 2,55 3,35 5,70 30,65 40,28 43,65 28,69 28,92 7,55 3,72 3,08 9,42 207,55 0,47 0,62 1,05 5,67 7,45 8,07 5,31 5,35 1,40 0,69 0,57 1,74 38,40

86-87 7,24 8,88 24,50 26,84 36,09 28,08 53,05 9,01 8,37 5,34 3,74 3,76 214,91 1,34 1,64 4,53 4,97 6,68 5,19 9,81 1,67 1,55 0,99 0,69 0,69 39,76

87-88 14,77 27,43 50,94 22,67 24,91 35,47 66,32 25,34 11,97 9,67 6,51 3,35 299,35 2,73 5,07 9,42 4,19 4,61 6,56 12,27 4,69 2,21 1,79 1,20 0,62 55,38

88-89 4,02 2,79 8,04 8,68 5,96 23,98 55,73 20,34 12,85 3,91 3,20 2,61 152,09 0,74 0,52 1,49 1,61 1,10 4,44 10,31 3,76 2,38 0,72 0,59 0,48 28,14

89-90 2,39 16,30 17,11 8,72 8,21 5,96 58,04 19,83 7,64 3,76 2,93 2,67 153,56 0,44 3,02 3,17 1,61 1,52 1,10 10,74 3,67 1,41 0,70 0,54 0,49 28,41

90-91 7,59 16,06 48,77 36,16 14,47 63,48 39,47 63,48 10,98 4,53 3,20 5,49 313,69 1,40 2,97 9,02 6,69 2,68 11,74 7,30 11,74 2,03 0,84 0,59 1,02 58,03

91-92 19,00 41,82 13,08 7,30 4,55 11,85 72,28 29,90 27,75 9,37 4,15 4,33 245,37 3,52 7,74 2,42 1,35 0,84 2,19 13,37 5,53 5,13 1,73 0,77 0,80 45,39

92-93 63,26 33,95 38,45 8,49 4,73 35,66 26,02 33,11 15,29 15,59 5,70 6,85 287,11 11,70 6,28 7,11 1,57 0,88 6,60 4,81 6,12 2,83 2,88 1,05 1,27 53,12

93-94 29,61 17,35 63,19 39,04 17,78 19,46 58,04 16,40 6,48 3,93 3,05 8,93 283,26 5,48 3,21 11,69 7,22 3,29 3,60 10,74 3,03 1,20 0,73 0,56 1,65 52,40

94-95 9,49 7,48 13,38 59,45 17,66 52,07 9,33 16,51 5,30 4,71 2,92 4,32 202,60 1,76 1,38 2,47 11,00 3,27 9,63 1,73 3,05 0,98 0,87 0,54 0,80 37,48

95-96 3,14 15,29 30,26 27,49 37,42 41,93 28,84 18,76 6,61 6,43 5,64 7,65 229,47 0,58 2,83 5,60 5,09 6,92 7,76 5,33 3,47 1,22 1,19 1,04 1,42 42,45

96-97 23,90 58,66 64,91 32,69 11,06 5,64 3,51 6,45 10,12 15,49 4,44 5,36 242,23 4,42 10,85 12,01 5,95 2,02 1,02 0,64 1,14 1,84 2,82 0,81 0,98 44,51

97-98 10,49 19,42 39,41 19,40 9,43 18,37 24,35 15,38 6,87 3,50 1,73 6,53 174,89 1,91 3,54 7,18 3,67 1,72 3,35 8,69 7,50 1,25 0,64 1,42 1,19 42,06

98-99 30,95 19,14 28,46 27,33 32,19 34,98 33,44 20,24 5,19 3,44 2,41 3,14 240,92 5,64 3,49 5,19 4,98 5,87 6,37 6,10 3,62 0,93 0,63 0,45 0,58 43,85

99-00 5,89 32,54 44,21 10,72 19,28 9,23 48,80 14,44 4,41 3,04 5,08 5,09 202,72 1,08 5,93 8,05 1,95 3,52 3,46 12,09 3,32 1,81 1,17 0,80 0,77 43,94

00-01 11,49 29,69 31,52 47,07 39,12 37,13 15,54 19,36 5,32 3,50 2,47 2,14 244,35 4,65 9,19 8,87 16,33 9,13 7,34 2,72 4,40 1,58 1,12 0,76 0,67 66,77

01-02 2,98 18,00 8,99 14,43 19,38 21,16 15,09 24,91 20,14 3,33 5,76 4,25 158,40 1,44 7,62 3,85 3,71 6,65 4,44 4,96 7,16 7,63 2,26 2,56 1,80 54,08

02-03 7,25 18,92 52,78 37,33 40,66 21,78 14,95 10,99 4,19 2,94 3,12 1,90 216,80 2,92 3,96 13,82 14,75 13,75 6,20 2,68 3,89 1,45 1,02 1,08 0,84 66,38

03-04 8,64 35,35 39,34 56,92 11,16 44,26 26,60 34,75 5,80 3,67 2,60 2,05 271,15 2,46 9,39 9,99 16,40 3,14 14,26 5,89 8,20 1,03 0,88 0,55 0,57 72,77

04-05 4,76 19,26 24,27 30,18 18,80 56,20 41,55 17,92 4,54 3,09 2,18 3,95 226,69 1,75 7,34 9,34 10,41 9,32 16,55 11,05 5,06 2,29 1,12 0,98 1,57 76,79

05-06 17,24 28,52 36,39 30,54 12,53 58,42 13,16 5,88 3,00 2,93 2,72 2,47 213,80 5,91 9,18 11,15 11,99 6,59 12,23 3,42 2,64 1,68 1,02 0,85 1,01 67,68

06-07 11,06 12,96 17,49 6,10 51,14 36,99 47,89 20,35 8,68 3,98 6,65 4,27 227,56 3,51 2,61 6,36 4,39 18,90 14,42 15,97 6,94 2,95 1,82 3,25 2,37 83,49

07-08 4,45 7,55 8,82 5,85 5,00 36,02 38,48 34,27 22,13 4,95 2,98 2,69 173,18 1,43 3,36 3,03 2,44 2,68 12,28 8,86 12,22 6,61 2,31 1,23 0,89 57,33

08-09 8,45 50,82 62,83 49,97 42,08 51,75 35,01 29,81 9,26 4,52 4,12 3,81 352,44 2,72 10,59 11,08 6,34 7,08 9,54 3,64 3,90 1,88 1,09 1,08 0,86 59,79

09-10 3,03 35,05 24,63 37,38 30,38 25,48 15,06 42,44 60,81 6,76 3,50 2,71 287,23 0,84 5,41 5,66 8,48 5,23 3,19 2,56 7,08 9,61 1,73 1,05 0,71 51,56

10-11 9,02 59,05 28,82 18,59 31,54 38,99 15,78 8,94 8,88 9,91 4,85 2,84 237,21 3,00 13,17 5,49 3,33 5,69 7,24 3,74 3,43 4,12 3,13 1,58 1,24 55,15

11-12 5,16 17,93 24,57 12,24 51,45 16,21 53,81 22,90 5,91 3,16 2,38 2,00 217,72 1,44 3,84 4,59 4,12 13,73 3,17 13,69 3,55 2,53 2,03 1,43 1,33 55,45

12-13 7,08 10,30 18,33 57,79 54,08 54,09 40,06 47,02 23,91 7,10 3,96 3,04 326,77 3,44 5,68 4,94 17,14 17,04 13,61 9,53 13,23 5,07 2,16 1,53 1,36 94,73

13-14 3,35 23,68 18,89 44,40 37,77 55,70 44,20 13,08 7,55 3,26 3,14 2,69 257,71 1,68 5,32 4,23 9,88 5,53 9,42 5,03 2,98 2,33 2,03 1,66 0,91 50,99

14-15 3,04 9,14 48,02 39,33 79,01 77,76 38,63 18,00 4,82 3,21 2,77 2,80 326,56 1,31 3,29 9,97 9,70 17,02 10,77 4,09 2,95 2,19 1,07 0,80 1,06 64,22

15-16 4,08 16,39 7,06 16,21 40,96 67,92 52,87 25,64 13,41 5,22 3,18 4,62 257,56 1,66 4,93 2,53 3,42 8,05 11,06 5,83 3,77 2,41 1,78 1,40 2,15 48,99

16-17 3,21 18,06 8,09 18,82 31,02 19,12 7,96 7,37 5,63 6,25 2,89 4,69 133,11 1,39 5,03 2,23 5,63 5,47 3,69 2,39 2,22 2,07 2,17 1,37 2,56 36,23

17-18 2,55 5,03 64,53 32,55 67,48 58,92 67,44 31,11 26,82 10,76 4,58 3,27 375,05 1,34 15,54 10,71 6,13 11,97 7,23 5,53 3,86 4,42 2,61 1,82 1,50 72,65

18-19 3,91 21,95 10,72 68,10 34,98 18,46 23,94 12,35 7,81 4,42 2,75 4,70 214,10 2,09 4,89 2,42 16,99 5,31 2,98 4,74 3,13 2,05 8,95 3,65 2,16 59,36

MAX 63,26 59,05 64,91 68,10 79,01 77,76 72,28 63,48 60,81 15,59 27,20 9,42 375,05 11,70 15,54 13,82 17,14 18,90 16,55 15,97 13,23 9,61 8,95 5,03 2,56 94,73

MEDIA 10,83 21,84 30,64 29,12 29,48 36,14 35,88 23,77 11,98 5,52 4,26 4,16 243,63 2,60 5,34 6,48 6,86 6,58 7,31 6,93 5,10 2,71 1,64 1,24 1,14 53,94

MIN 2,39 2,79 5,70 5,85 4,55 5,64 3,51 5,88 3,00 2,93 1,73 1,90 133,11 0,44 0,52 1,05 1,35 0,84 1,02 0,64 1,14 0,93 0,63 0,45 0,47 28,14

HIPOTESIS 2: Sin mantener la  restitución del caudal concesional de la piscifactoría 

ESCENARIO 3: Futuro próximo con 150 l/s de pérdidas y una demanda estimada de 72,6 Hm3/año y reducción del 11% de aportaciones por cambio climático

AÑO
TANES:  APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL CUENCA INTERMEDIA: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)

TOTAL
ANUAL

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN QUE SE HAN REGISTRADO LOS MÁXIMOS CONSUMOS HISTORICOS
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Escenario 3

Hipótesis 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VT MAX VT MIN 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

3,72 0,94 0,672 1,443 1,443 2,015 2,015 2,015 2,015 1,443 1,443 0,672 0,672 0,672

1,800 3,740 3,865 5,397 4,875 5,397 5,223 3,865 3,740 1,800 1,800 1,742 43,2

10,37

4,3

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 16,44 5,93 38,34 24,32 33,80 47,09 11,28 7,96 14,32 4,38 3,70 2,98 210,55 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

82-83 22,15 46,47 75,79 24,97 52,12 40,22 75,45 31,58 12,33 7,54 32,23 10,91 431,75 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

83-84 4,83 4,67 14,89 56,52 48,91 37,31 53,85 70,40 32,75 6,70 4,58 4,12 339,53 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

84-85 23,65 28,13 34,18 33,07 28,24 49,85 36,74 53,62 10,77 5,62 3,90 3,17 310,95 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

85-86 3,03 3,97 6,75 36,32 47,73 51,72 34,00 34,27 8,94 4,41 3,65 11,16 245,94 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

86-87 8,58 10,53 29,03 31,81 42,77 33,27 62,87 10,67 9,92 6,33 4,43 4,45 254,67 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

87-88 17,51 32,50 60,37 26,86 29,52 42,03 78,59 30,03 14,19 11,46 7,71 3,97 354,73 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

88-89 4,77 3,30 9,52 10,28 7,07 28,41 66,04 24,10 15,23 4,63 3,79 3,09 180,23 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

89-90 2,83 19,32 20,28 10,34 9,72 7,07 68,77 23,50 9,05 4,46 3,47 3,16 181,97 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

90-91 9,00 19,03 57,79 42,85 17,15 75,23 46,77 75,23 13,01 5,37 3,79 6,51 371,72 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

91-92 22,52 49,56 15,50 8,65 5,39 14,04 85,65 35,43 32,88 11,11 4,91 5,14 290,77 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

92-93 74,96 40,23 45,56 10,06 5,61 42,26 30,84 39,23 18,12 18,48 6,75 8,12 340,23 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

93-94 35,09 20,56 74,88 46,27 21,07 23,05 68,77 19,44 7,68 4,66 3,62 10,58 335,66 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

94-95 11,24 8,86 15,85 70,45 20,92 61,70 11,05 19,56 6,29 5,58 3,46 5,12 240,08 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

95-96 3,72 18,12 35,86 32,58 44,35 49,68 34,17 22,23 7,84 7,61 6,69 9,07 271,92 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

96-97 28,32 69,51 76,92 38,64 13,08 6,67 4,15 7,59 11,96 18,32 5,25 6,34 286,74 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

97-98 12,41 22,96 46,59 23,07 11,15 21,72 33,04 22,88 8,13 4,14 3,14 7,73 216,95 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

98-99 36,60 22,63 33,65 32,32 38,06 41,35 39,53 23,86 6,11 4,08 2,86 3,72 284,77 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

99-00 6,97 38,47 52,26 12,66 22,79 12,69 60,89 17,77 6,22 4,22 5,88 5,86 246,66 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

00-01 16,14 38,88 40,39 63,40 48,25 44,47 18,26 23,76 6,91 4,62 3,23 2,82 311,12 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

01-02 4,42 25,61 12,84 18,14 26,03 25,60 20,04 32,07 27,77 5,59 8,32 6,05 212,48 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

02-03 10,17 22,88 66,60 52,08 54,42 27,98 17,63 14,88 5,65 3,96 4,20 2,74 283,19 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

03-04 11,10 44,74 49,33 73,32 14,30 58,52 32,50 42,95 6,83 4,55 3,15 2,62 343,91 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

04-05 6,51 26,60 33,61 40,59 28,12 72,76 52,60 22,97 6,83 4,21 3,16 5,52 303,48 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

05-06 23,15 37,70 47,54 42,53 19,12 70,65 16,58 8,53 4,68 3,95 3,58 3,48 281,49 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

06-07 14,57 15,57 23,85 10,48 70,04 51,41 63,86 27,30 11,63 5,80 9,90 6,64 311,05 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

07-08 5,88 10,90 11,85 8,29 7,68 48,30 47,34 46,48 28,74 7,25 4,21 3,58 230,51 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

08-09 11,17 61,41 73,91 56,31 49,15 61,29 38,65 33,70 11,14 5,61 5,20 4,67 412,23 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

09-10 3,87 40,46 30,29 45,86 35,62 28,67 17,62 49,52 70,43 8,49 4,55 3,42 338,79 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

10-11 12,02 72,22 34,31 21,92 37,23 46,24 19,52 12,37 13,00 13,04 6,43 4,08 292,37 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

11-12 6,60 21,77 29,17 16,36 65,18 19,38 67,50 26,45 8,44 5,19 3,81 3,33 273,17 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

12-13 10,52 15,98 23,27 74,93 71,12 67,70 49,59 60,24 28,99 9,26 5,49 4,41 421,50 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

13-14 5,03 29,01 23,12 54,28 43,30 65,11 49,23 16,06 9,88 5,29 4,80 3,60 308,70 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

14-15 4,89 13,97 65,16 55,09 107,90 99,47 48,13 23,63 7,88 4,86 4,04 4,34 439,36 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

15-16 5,73 21,32 9,59 19,62 49,00 78,98 58,70 29,41 15,82 7,00 4,57 6,77 306,54 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

16-17 4,60 23,09 10,32 24,46 36,49 22,81 10,35 9,59 7,71 8,42 4,26 7,25 169,34 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

17-18 3,89 20,57 75,24 38,68 79,45 66,14 72,96 34,98 31,25 13,37 6,40 4,77 447,70 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

18-19 6,00 26,85 13,15 85,09 40,28 21,43 28,68 15,48 9,86 13,37 6,40 6,86 273,46 1,80 3,74 3,86 5,40 4,87 5,40 5,22 3,86 3,74 1,80 1,80 1,74 43,24

MAX 43,24

MAX 74,96 72,22 76,92 85,09 107,90 99,47 85,65 75,23 70,43 18,48 32,23 11,16 447,70 MED 43,24

MEDIA 13,44 27,22 37,30 36,14 36,37 43,74 42,95 28,94 14,71 7,18 5,51 5,32 298,85

MIN 2,83 3,30 6,75 8,29 5,39 6,67 4,15 7,59 4,68 3,95 2,86 2,62 169,34 MIN 43,24

DESV ST 0

Restituciones (m3/s)

C. Piscifacftoría

RIOSECO
Q ecologico 

LIMITE INFERIOR (LI)

VOLUMENES MENSUALES RESTITUIDOS , QSERV, (HM3) TOTAL
ANUAL

LIMITE SUPER. (LS)

Total 

Vol, Hm3/mes

RIOSECO: APORTACIONES MENSUALES (Hm3)
TOTAL
ANUAL
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Escenario 3

Hipótesis 2

SUMAS

SERVIDO 
CONSORCIO 6,17 5,97 6,17 6,17 5,57 6,17 5,97 6,17 5,97 6,17 6,17 5,97 72,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

PERDIDAS 150 LS/S 0,402 0,389 0,402 0,402 0,492 0,402 0,389 0,402 0,389 0,402 0,402 0,389 4,86

Total 6,57 6,36 6,57 6,57 6,06 6,57 6,36 6,57 6,36 6,57 6,57 6,36 77,46

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

81-82 -5,80 -9,17 -4,45 -8,17 -5,66 -4,61 -9,82 -9,19 -7,86 -7,68 -7,79 -7,63 -87,83 8,07 -4,17 27,90 12,36 22,87 35,13 -0,29 -2,47 4,23 -3,99 -4,67 -5,11

82-83 -4,91 -2,84 1,40 -8,07 -2,80 -5,69 0,20 -5,50 -8,17 -7,19 -3,34 -6,40 -53,30 13,78 36,37 65,35 13,01 41,18 28,26 63,87 21,14 2,23 -0,83 23,86 2,81

83-84 -7,61 -9,37 -8,11 -3,14 -3,30 -6,14 -3,17 0,56 -4,98 -7,32 -7,65 -7,45 -67,70 -3,54 -5,42 4,46 44,55 37,98 25,35 42,27 59,97 22,65 -1,67 -3,79 -3,97

84-85 -4,68 -5,70 -5,10 -6,80 -6,53 -4,18 -5,84 -2,06 -8,42 -7,49 -7,76 -7,60 -72,16 15,28 18,03 23,75 21,11 17,31 37,89 25,17 43,19 0,67 -2,75 -4,47 -4,92

85-86 -7,90 -9,48 -9,38 -6,29 -3,48 -3,89 -6,27 -5,08 -8,70 -7,68 -7,80 -6,36 -82,31 -5,34 -6,13 -3,68 24,36 36,80 39,76 22,42 23,83 -1,15 -3,96 -4,72 3,06

86-87 -7,03 -8,45 -5,90 -7,00 -4,26 -6,77 -1,76 -8,77 -8,55 -7,38 -7,68 -7,40 -80,95 0,22 0,43 18,60 19,84 31,83 21,31 51,29 0,24 -0,17 -2,04 -3,94 -3,65

87-88 -5,63 -5,02 -1,01 -7,77 -6,33 -5,40 0,69 -5,75 -7,88 -6,58 -7,16 -7,48 -65,32 9,14 22,41 49,94 14,90 18,58 30,06 67,01 19,59 4,09 3,10 -0,66 -4,13

88-89 -7,62 -9,58 -8,95 -10,36 -9,83 -7,53 -1,27 -6,67 -7,72 -7,64 -7,78 -7,62 -92,57 -3,60 -6,80 -0,91 -1,68 -3,87 16,45 54,46 13,67 5,13 -3,74 -4,58 -5,01

89-90 -7,93 -7,08 -7,27 -10,35 -9,42 -10,86 -0,84 -6,76 -8,68 -7,67 -7,83 -7,60 -92,29 -5,54 9,23 9,85 -1,63 -1,21 -4,90 57,19 13,06 -1,05 -3,91 -4,90 -4,93

90-91 -6,96 -7,13 -1,41 -5,28 -8,26 -0,22 -4,28 1,31 -8,06 -7,53 -7,78 -7,08 -62,67 0,63 8,93 47,36 30,89 6,21 63,26 35,19 64,80 2,92 -3,00 -4,58 -1,59

91-92 -4,85 -2,36 -8,01 -10,61 -10,10 -9,77 1,79 -4,90 -4,96 -6,63 -7,60 -7,30 -75,31 14,15 39,46 5,07 -3,32 -5,55 2,07 74,07 24,99 22,79 2,74 -3,45 -2,96

92-93 3,34 -3,81 -3,32 -10,39 -10,06 -5,37 -6,76 -4,31 -7,27 -5,48 -7,31 -6,83 -67,59 66,60 30,14 35,13 -1,90 -5,33 30,30 19,26 28,80 8,02 10,11 -1,62 0,02

93-94 -2,89 -6,89 1,26 -4,74 -7,65 -8,37 -0,84 -7,40 -8,90 -7,64 -7,80 -6,45 -68,30 26,72 10,46 64,45 34,30 10,14 11,09 57,19 9,00 -2,42 -3,71 -4,75 2,48

94-95 -6,61 -8,71 -7,96 -0,97 -7,67 -2,33 -9,85 -7,38 -9,11 -7,50 -7,83 -7,30 -83,22 2,87 -1,24 5,42 58,49 9,99 49,73 -0,53 9,13 -3,81 -2,79 -4,91 -2,98

95-96 -7,79 -7,27 -4,83 -6,88 -4,01 -4,21 -6,24 -6,96 -8,87 -7,18 -7,32 -6,68 -78,25 -4,64 8,02 25,43 20,61 33,41 37,72 22,59 11,80 -2,26 -0,75 -1,68 0,97

96-97 -3,95 0,76 1,58 -6,01 -8,92 -10,94 -10,94 -9,29 -8,25 -5,55 -7,56 -7,12 -76,19 19,95 59,42 66,48 26,68 2,15 -5,30 -7,43 -2,84 1,87 9,95 -3,12 -1,76

97-98 -6,45 -6,55 -3,25 -8,30 -9,22 -8,62 -2,89 -2,93 -8,84 -7,73 -6,95 -6,91 -78,64 4,04 12,87 36,16 11,10 0,22 9,75 21,46 12,45 -1,97 -4,23 -5,23 -0,37

98-99 -2,73 -6,61 -5,24 -6,98 -5,07 -5,59 -5,48 -6,81 -9,17 -7,74 -7,92 -7,52 -76,86 28,23 12,54 23,22 20,35 27,12 29,38 27,95 13,43 -3,98 -4,29 -5,51 -4,37

99-00 -7,29 -4,17 -2,38 -10,02 -7,42 -8,50 0,51 -7,11 -8,29 -7,20 -7,57 -7,33 -76,76 -1,40 28,37 41,83 0,70 11,86 0,73 49,31 7,33 -3,88 -4,15 -2,49 -2,24

00-01 -3,72 -0,91 -1,56 4,36 -1,80 -4,63 -8,86 -6,03 -8,51 -7,25 -7,60 -7,42 -53,94 7,77 28,78 29,96 51,44 37,31 32,50 6,68 13,33 -3,19 -3,75 -5,14 -5,28

01-02 -6,93 -2,48 -6,58 -8,26 -4,29 -7,52 -6,62 -3,27 -2,47 -6,10 -5,81 -6,30 -66,62 -3,95 15,52 2,41 6,17 15,10 13,63 8,46 21,64 17,67 -2,78 -0,05 -2,05

02-03 -5,45 -6,13 3,39 2,79 2,82 -5,76 -8,90 -6,54 -8,64 -7,35 -7,29 -7,25 -54,32 1,80 12,79 56,16 40,11 43,48 16,02 6,05 4,45 -4,45 -4,41 -4,17 -5,36

03-04 -5,91 -0,71 -0,45 4,43 -7,79 2,30 -5,68 -2,24 -9,07 -7,48 -7,82 -7,52 -47,94 2,73 34,65 38,89 61,36 3,37 46,56 20,92 32,52 -3,26 -3,82 -5,22 -5,48

04-05 -6,61 -2,75 -1,09 -1,55 -1,62 4,59 -0,53 -5,38 -7,81 -7,25 -7,39 -6,53 -43,92 -1,85 16,51 23,18 28,63 17,18 60,79 41,02 12,54 -3,27 -4,16 -5,21 -2,58

05-06 -2,46 -0,91 0,72 0,02 -4,35 0,26 -8,16 -7,79 -8,41 -7,34 -7,51 -7,08 -53,02 14,78 27,60 37,11 30,57 8,18 58,68 5,00 -1,91 -5,41 -4,42 -4,79 -4,62

06-07 -4,86 -7,49 -4,07 -7,58 7,97 2,45 4,39 -3,49 -7,14 -6,54 -5,12 -5,73 -37,21 6,20 5,47 13,42 -1,48 59,11 39,44 52,28 16,86 1,54 -2,56 1,53 -1,46

07-08 -6,93 -6,74 -7,40 -9,53 -8,26 0,32 -2,72 1,79 -3,48 -6,06 -7,14 -7,21 -63,37 -2,48 0,81 1,42 -3,68 -3,26 36,34 35,76 36,05 18,64 -1,11 -4,16 -4,52

08-09 -5,64 0,49 0,65 -5,63 -3,86 -2,42 -7,94 -6,53 -8,22 -7,28 -7,29 -7,23 -60,91 2,80 51,31 63,48 44,35 38,22 49,33 27,07 23,27 1,05 -2,76 -3,17 -3,43

09-10 -7,53 -4,68 -4,77 -3,48 -5,70 -8,78 -9,02 -3,35 -0,48 -6,64 -7,32 -7,39 -69,15 -4,50 30,36 19,85 33,90 24,68 16,70 6,04 39,09 60,33 0,12 -3,82 -4,68

10-11 -5,37 3,08 -4,94 -8,64 -5,25 -4,72 -7,84 -7,01 -5,98 -5,23 -6,79 -6,86 -65,55 3,65 62,13 23,88 9,96 26,29 34,27 7,94 1,94 2,91 4,67 -1,94 -4,02

11-12 -6,93 -6,26 -5,84 -7,84 2,80 -8,80 2,11 -6,88 -7,57 -6,34 -6,93 -6,77 -65,26 -1,76 11,67 18,73 4,39 54,25 7,41 55,92 16,02 -1,66 -3,18 -4,56 -4,77

12-13 -4,93 -4,42 -5,49 5,18 6,11 1,64 -2,05 2,79 -5,02 -6,20 -6,84 -6,74 -25,97 2,15 5,88 12,84 62,96 60,18 55,74 38,01 49,81 18,89 0,90 -2,88 -3,69

13-14 -6,69 -4,77 -6,21 -2,09 -5,41 -2,55 -6,55 -7,45 -7,76 -6,34 -6,71 -7,19 -69,72 -3,34 18,91 12,69 42,32 32,36 53,15 37,65 5,63 -0,22 -3,08 -3,57 -4,50

14-15 -7,06 -6,80 -0,46 -2,26 6,08 -1,20 -7,48 -7,48 -7,91 -7,30 -7,57 -7,04 -56,48 -4,02 2,34 47,56 37,07 85,09 76,56 31,15 10,53 -3,08 -4,09 -4,80 -4,24

15-16 -6,71 -5,17 -7,91 -8,55 -2,89 -0,90 -5,75 -6,66 -7,68 -6,59 -6,97 -5,94 -71,72 -2,64 11,23 -0,85 7,66 38,07 67,01 47,13 18,98 5,73 -1,36 -3,79 -1,32

16-17 -6,98 -5,07 -8,21 -6,33 -5,46 -8,27 -9,18 -8,22 -8,02 -6,20 -7,00 -5,53 -84,47 -3,77 12,99 -0,12 12,49 25,55 10,85 -1,23 -0,85 -2,39 0,05 -4,10 -0,84

17-18 -7,03 5,44 0,27 -5,83 1,03 -4,74 -6,05 -6,57 -5,67 -5,76 -6,55 -6,59 -48,05 -4,48 10,47 64,81 26,71 68,51 54,18 61,38 24,54 21,15 5,00 -1,97 -3,33

18-19 -6,28 -5,20 -8,01 5,02 -5,63 -8,99 -6,84 -7,30 -8,04 0,58 -4,72 -5,94 -61,35 -2,36 16,75 2,71 73,13 29,35 9,47 17,10 5,05 -0,23 5,00 -1,97 -1,23

VOLUMENES CAPTADOS 72,60 Hm3/año VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN TANES, HM3

VOLUMEN DE EMBALSE  NOMINAL RESERVADO BOMBEO EN RIOSECO, HM3

APORTACIONES teoricas ACUMULABLES EN TANES
 EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO: AP INTERMEDIA-QSERV-QDERIVADO TOT. 

AÑO

APORTACIONES TANES+EXCEDENTE/DEFICIT EN RIOSECO
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Escenario 3

Hipótesis 2

30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,25

VT MAX 33,27 VT MIN 6,57 VR MAX 3,72 VR MIN 0,94 V INIC 16,635

81-82 24,71 20,54 29,31 30,10 30,89 31,69 31,40 28,93 33,02 29,03 24,36 19,25 24,32 20,15 21,47 21,47 23,50 25,53 25,24 22,77 26,99 23,00 18,34 13,22

82-83 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,19 31,44 30,89 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,28 31,46 32,13 28,25

83-84 27,35 21,93 26,39 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,35 27,56 23,58 24,32 18,90 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,60 27,81 23,83

84-85 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,27 25,81 20,88 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 30,72 27,98 23,51 18,59

85-86 15,54 9,41 6,57 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,87 27,91 23,19 26,25 13,25 7,12 6,57 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,90 24,94 20,22 23,28

86-87 26,47 26,90 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 32,72 32,55 30,51 26,57 22,92 23,50 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 27,80 27,63 25,59 21,65 18,00

87-88 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 31,44 27,31 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 32,13 28,00

88-89 23,71 16,91 16,00 14,32 10,45 26,90 32,48 33,02 33,02 29,28 24,70 19,69 24,32 17,52 16,62 14,93 11,06 25,53 27,56 30,05 33,27 29,53 24,95 19,94

89-90 14,15 23,38 29,31 27,68 26,47 21,57 32,48 33,02 31,97 28,07 23,17 18,23 14,40 22,89 21,47 19,84 18,63 13,73 27,56 30,05 29,00 25,10 20,20 15,26

90-91 18,86 27,79 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,02 25,44 23,85 15,89 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 32,97 29,97 25,39 23,80

91-92 30,10 29,31 29,31 25,99 20,45 22,52 32,48 33,02 33,02 32,23 28,78 25,82 24,32 22,89 21,47 18,15 12,61 14,68 27,56 30,05 33,27 33,27 29,82 26,86

92-93 30,10 29,31 29,31 27,41 22,08 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,61 30,64 24,32 22,89 21,47 19,57 14,24 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,65 28,25

93-94 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,60 26,90 22,15 24,63 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,63 23,93 19,18 21,66

94-95 27,50 26,26 29,31 30,10 30,89 31,69 31,16 33,02 29,21 26,42 21,51 18,53 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 25,00 30,05 26,24 23,45 18,54 15,56

95-96 13,89 21,91 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 30,76 30,01 28,33 29,30 10,92 18,94 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 27,79 27,04 25,36 26,33

96-97 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 25,59 18,16 15,32 17,19 27,13 24,02 22,26 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 18,20 10,77 7,93 9,80 19,74 16,63 14,87

97-98 26,30 29,31 29,31 30,10 30,32 31,69 32,48 33,02 31,05 26,82 21,59 21,22 18,91 22,89 21,47 21,47 21,69 25,53 27,56 30,05 28,08 23,85 18,62 18,25

98-99 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,04 24,75 19,24 14,86 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,07 21,78 16,27 11,89

99-00 13,46 29,31 29,31 30,01 30,89 31,62 32,48 33,02 29,14 24,99 22,50 20,26 10,49 22,89 21,47 21,47 23,50 24,23 27,56 30,05 26,17 22,02 19,53 17,29

00-01 28,03 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,83 26,08 20,94 15,66 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,86 23,11 17,97 12,69

01-02 11,71 27,23 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,24 30,19 28,14 8,74 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 30,49 30,44 28,25

02-03 29,95 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 28,57 24,16 19,99 14,63 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 25,60 21,19 17,02 11,66

03-04 17,36 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,76 25,94 20,72 15,24 14,39 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,79 22,97 17,75 12,27

04-05 13,39 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,75 25,59 20,38 17,80 10,42 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,78 22,62 17,41 14,83

05-06 30,10 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 30,57 25,16 20,74 15,95 11,33 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 25,65 20,24 15,82 11,03 6,57

06-07 17,54 23,01 29,31 27,83 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,46 31,44 29,98 12,77 18,24 21,47 19,99 23,50 25,53 27,56 30,05 31,59 29,02 30,55 28,25

07-08 27,50 28,30 29,31 25,63 22,38 31,69 32,48 33,02 33,02 31,91 27,75 23,23 24,32 22,89 21,47 17,79 14,54 25,53 27,56 30,05 33,27 32,16 28,00 23,48

08-09 26,03 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 30,26 27,09 23,66 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 31,10 28,34 25,17 21,74

09-10 19,17 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 28,41 23,73 17,24 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 29,45 24,77

10-11 27,38 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,29 26,27 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 29,50 32,41 33,27 31,33 27,31

11-12 24,50 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 31,36 28,18 23,62 18,85 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 28,39 25,21 20,65 15,88

12-13 21,01 26,89 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 29,35 25,66 18,04 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 30,39 26,70

13-14 22,32 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,80 29,72 26,15 21,65 23,36 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,83 26,75 23,18 18,68

14-15 17,63 19,97 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 29,94 25,85 21,05 16,82 14,66 17,00 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 26,97 22,88 18,08 13,85

15-16 14,18 25,41 24,56 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 31,66 27,86 26,54 11,21 22,44 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 31,91 28,11 26,79

16-17 22,77 29,31 29,19 30,10 30,89 31,69 30,46 29,61 27,23 27,28 23,17 22,33 23,02 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 24,30 23,45 21,07 21,12 17,01 16,17

17-18 17,85 28,32 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 33,02 32,23 30,26 26,93 11,69 22,16 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 33,27 33,27 31,30 27,97

18-19 24,57 29,31 29,31 30,10 30,89 31,69 32,48 33,02 32,79 32,23 30,26 29,03 24,32 22,89 21,47 21,47 23,50 25,53 27,56 30,05 29,82 33,27 31,30 28,25

VOLUMEN TOTAL MAXIMO DE EMBALSE  a fin de mes EN TANES, HM3 VOLUMEN DE EMBALSE  limite inferior huso a fin de mes EN TANES, HM3

ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL posible a fin de mes ACUMULACION DE APORTACIONES EN TANES, VOL a fin de mes AJUSTANDO A CURVA INFERIOR

OCT NOV DIC JUL AGO SET OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN SETENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
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Escenario 3

Hipótesis 2

81-82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 81-82

82-83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 82-83

83-84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 83-84

84-85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 84-85

85-86 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 1,08 1 1 0 0 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 4,32 1 1 0 0 85-86

86-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 86-87

87-88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 87-88

88-89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 88-89

89-90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 89-90

90-91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 90-91

91-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 91-92

92-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 92-93

93-94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 93-94

94-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 94-95

95-96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 95-96

96-97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 96-97

97-98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 97-98

98-99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 98-99

99-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 99-00

00-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 00-01

01-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01-02

02-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 02-03

03-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 03-04

04-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 04-05

05-06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,21 1 1 0 0 05-06

06-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 06-07

07-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 07-08

08-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 08-09

09-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 09-10

10-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 10-11

11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 11-12

12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 12-13

13-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 13-14

14-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 14-15

15-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 15-16

16-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 16-17

17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 17-18

18-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 18-19

0,84 1 1 0 0 3,29 2 2 0 0

456 0,974 1,000 1,000 456 0,947 1,000 1,000

38 38,00 38 19,00

1 1

0,84 3,14

1,08 4,32

CRITERIO GARANTIA SIN AJUSTAR A 
CURVA EXPLOTACIÓN

CRITERIO GARANTIA AJUSTANDO A CURV 
INFERIOR

AÑO

ENE FEB

DEFICIT TEORICO SIN AJUSTAR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con 
fallo

Año 
con 
fallo

Años con 
deficit > 

10% de la 
demanda ENE FEB MAR ABR

Años con 
deficit > 10% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 5% 

de la 
demanda 

Años con 
deficit > 
5% de la 
demanda 

DEFICIT TEORICO AJUSTANDO C INFERIOR
SUMA DE 
DEFICIT 
(Hm3)

% DE 
DEFICIT 
SOBRE 

DEMANDA

Nº de 
meses 

con fallo
Año con 

falloNOV DICOCT NOV DIC SET

Total Total 

Nº de meses objeto de analisis Garantía (G) Nº de meses objeto de analisis Garantía (G)

Nº de años objeto de analisis

MAR ABR MAY JUN JUL AGOMAY JUN JUL AGO SET OCT

Maximo deficit anual (Hm3) Maximo deficit anual (Hm3)

Máximo % de defict sobre demanda consuntiva Máximo % de defict sobre demanda consuntiva

Periodo de retorno (T) Nº de años objeto de analisis Periodo de retorno (T)

Máximo nº de meses consecutivos con deficit Máximo nº de meses consecutivos con deficit
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Cálculos auxiliares de las actuaciones planteadas 



 

 

Cálculos auxiliares de las actuaciones planteadas 

Se incluye en el presente anejo los cálculos correspondientes a: 

• movimiento de tierras 

• volumen del depósito de cabecera 

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A partir de las mediciones de los perfiles definidos en el punto 9 Planos, se 

obtienen los siguientes volúmenes, de tierras: 

perfil 
distancia 

terraplén 

área volumen 

m m2 m3 

1   342,00   

2 35,18 316,00 11.574,22 

3 30,00 293,00 9.135,00 

4 49,18 1.600,00 46.548,87 

5 20,00 1.433,00 30.330,00 

6 50,00 1.182,00 65.375,00 

7 50,00 570,00 43.800,00 

8 50,00 0,00 14.250,00 

  total 221.013,09 

 

1.2 VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE CABECERA 

En las páginas siguientes se recogen los cálculos correspondientes al volumen 

del depósito de cabecera definido en la propuesta de inversiones. 



conexiones ramal Sur consumos mensuales ramal Sur

c01 Laviana

c02 San Martín del Rey Aurelio y Sotrondio

c03 El Entrego

c32 Aguas de Langreo

c28 Langreo-Ciaño

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 valores mediosvalores máx

ene 0 78.000 23.500 13.800 127.700 28.400 25.200 209.400 8.600 109.800 118.800 308.100 155.700 220.500 237.300 87.200 61.100 63.500 151.600 133.100 95.900 107.486 308.100

feb 0 15.400 27.500 12.950 120.300 217.000 64.300 192.900 97.700 47.600 135.200 281.200 141.600 168.600 108.100 37.200 57.200 51.400 62.700 116.800 132.800 99.450 281.200

mar 0 440.000 37.000 7.700 385.200 77.900 101.500 238.300 27.900 59.300 142.400 316.100 195.400 186.700 80.100 55.800 17.400 57.700 80.700 106.100 138.900 131.052 440.000

abr 0 28.000 52.400 34.630 148.300 90.200 20.000 235.900 57.000 42.900 133.200 125.000 146.900 127.100 99.300 95.500 5.100 45.200 123.500 167.100 106.900 89.720 235.900

may 0 28.300 11.900 54.860 33.700 221.600 9.600 172.000 81.100 101.000 290.500 132.200 23.200 232.000 8.100 80.600 28.000 82.800 188.900 154.400 109.600 97.350 290.500

jun 0 149.700 61.800 133.300 71.000 53.300 54.100 144.400 134.400 169.100 242.200 97.600 236.600 275.700 51.900 95.000 17.900 85.800 122.700 152.200 425.400 132.100 425.400

jul 0 189.900 139.000 97.900 97.400 93.200 107.500 175.300 254.400 145.800 148.400 139.200 120.200 255.600 110.500 49.300 108.800 110.700 171.400 165.500 165.900 135.519 255.600

ago 59.290 208.800 234.700 180.010 95.800 215.700 150.200 207.000 194.500 117.000 100.500 164.700 119.800 242.500 172.400 85.500 161.500 130.800 207.700 176.100 212.700 163.676 242.500

sep 149.300 171.500 252.500 210.100 24.800 257.500 129.100 186.700 196.800 13.700 145.500 196.700 169.800 284.700 187.900 85.400 136.900 136.500 230.800 193.700 237.900 171.324 284.700

oct 32.500 201.200 154.650 197.800 93.000 182.700 133.100 211.100 149.700 73.700 181.800 269.000 147.700 256.200 146.800 141.100 161.200 180.900 191.200 194.800 250.800 169.093 269.000

nov 43.000 63.200 23.600 122.000 57.200 131.300 227.550 92.700 171.400 35.200 245.900 214.700 130.000 194.300 117.700 149.000 127.400 179.300 208.500 193.100 175.700 138.226 245.900

dic 25.300 23.500 35.250 140.600 11.200 74.700 249.200 49.000 127.200 45.900 312.900 249.900 92.700 160.200 136.000 50.400 107.400 234.600 215.300 210.100 194.400 130.750 312.900

valores medios 61.878 133.125 87.817 100.471 105.467 136.958 105.946 176.225 125.058 80.083 183.108 207.867 139.967 217.008 121.342 84.333 82.492 113.267 162.917 163.583 187.242 132.198

valores máx 149.300 440.000 252.500 210.100 385.200 257.500 249.200 238.300 254.400 169.100 312.900 316.100 236.600 284.700 237.300 149.000 161.500 234.600 230.800 210.100 425.400 257.362

mes valor máx 9 3 9 9 3 9 12 3 7 6 12 3 6 9 1 11 10 12 9 12 6



ramal Sur

año mes (m
3
) mes

1998 149.300 9

1999 440.000 3

2000 252.500 9

2001 210.100 9

2002 385.200 3

2003 257.500 9

2004 249.200 12

2005 238.300 3

2006 254.400 7

2007 169.100 6

2008 312.900 12

2009 316.100 3

2010 236.600 6

2011 284.700 9

2012 237.300 1

2013 149.000 11

2014 161.500 10

2015 234.600 12

2016 230.800 9

2017 210.100 12

2018 425.400 6

máximos consumos 

mensuales

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1995 2000 2005 2010 2015 2020



ramal Sur distribución de Gumbel

año consumo nº orden probabilidad Y

1999 440.000 1 0,0455 -1,13

2018 425.400 2 0,0909 -0,87

2002 385.200 3 0,1364 -0,69

2009 316.100 4 0,1818 -0,53

2008 312.900 5 0,2273 -0,39

2011 284.700 6 0,2727 -0,26

2003 257.500 7 0,3182 -0,14

2006 254.400 8 0,3636 -0,01

2000 252.500 9 0,4091 0,11

2004 249.200 10 0,4545 0,24

2005 238.300 11 0,5000 0,37

2012 237.300 12 0,5455 0,50

2010 236.600 13 0,5909 0,64

2015 234.600 14 0,6364 0,79

2016 230.800 15 0,6818 0,96

2001 210.100 16 0,7273 1,14

2017 210.100 17 0,7727 1,36

2007 169.100 18 0,8182 1,61

2014 161.500 19 0,8636 1,92

1998 149.300 20 0,9091 2,35

2013 149.000 21 0,9545 3,07



ramal Sur distribución de Gumbel

X Y

media 257.362 0,5252

varianza 6.314.493.787 1,1436

desv tipica 79.464 1,0694

coeficiente de correlación = 0,976692231

a = 1,0694 / 79463,7892 = 1,35E-05

n = 257361,9048 - 0,5252 x 79463,7892 / 1,0694 = 218.333,35

ln(-ln(1-1/T))

a

T 1/T 1-1/T ln(-ln(1-1/T)) consumo (m
3
)

2 0,556 0,444 -0,210 233.906

5 0,200 0,800 -1,500 329.792

10 0,100 0,900 -2,250 385.555

15 0,067 0,933 -2,674 417.016

20 0,050 0,950 -2,970 439.044

25 0,040 0,960 -3,199 456.012

50 0,020 0,980 -3,902 508.280

100 0,010 0,990 -4,600 560.163

200 0,005 0,995 -5,296 611.857

500 0,002 0,998 -6,214 680.057

cmes (m
3
) = n-

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
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datos



ramal Sur test de bondad de Kolmogórof-Smirnof

distribución de Gumbel

año cm máx F
*

i Fi D
+

i D
-
i

1999 440.000 0,04545 0,04938 0,00392

2018 425.400 0,09091 0,05977 0,03114 0,01432

2002 385.200 0,13636 0,10045 0,03591 0,00954

2009 316.100 0,18182 0,23531 0,05350 0,09895

2008 312.900 0,22727 0,24429 0,01702 0,06247

2011 284.700 0,27273 0,33593 0,06321 0,10866

2003 257.500 0,31818 0,44585 0,12767 0,17313

2006 254.400 0,36364 0,45961 0,09598 0,14143

2000 252.500 0,40909 0,46816 0,05907 0,10452

2004 249.200 0,45455 0,48319 0,02865 0,07410

2005 238.300 0,50000 0,53437 0,03437 0,07983

2012 237.300 0,54545 0,53917 0,00628 0,03917

2010 236.600 0,59091 0,54254 0,04837 0,00292

2015 234.600 0,63636 0,55219 0,08417 0,03871

2016 230.800 0,68182 0,57068 0,11114 0,06569

2001 210.100 0,72727 0,67280 0,05448 0,00902

2017 210.100 0,77273 0,67280 0,09993 0,05448

2007 169.100 0,81818 0,85626 0,03808 0,08353

2014 161.500 0,86364 0,88336 0,01972 0,06517

1998 149.300 0,90909 0,92050 0,01141 0,05686

2013 149.000 0,95455 0,92131 0,03323 0,05767

valor muestral

Dn
+
= máx (D

+
i) = máx (|F*i - F i|) = 0,12767

Dn
-
= máx (D

-
i) = máx (|F*i-1 - Fi|) = 0,17313

Dn= máx (Dn
+
, Dn

-
) = 0,17313

valor crítico

 cα 

 k(n) 

nivel de confianza 99%

α = 0,01

 cα = 1,628

k(n)= √n+0,12+0,11/√n

n = 21

 k(n) = 5,2067

1,6280

5,2067

0,17313 < 0,31267

1) el valor muestral es menor que el valor crítico (0,01; 21)

2) el ajuste se considera adecuado

 Dα= 

 Dα= Dα = 0,31267
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determinación del volumen del depósito

T período de retorno 2 años

1/T probabilidad de ser superada en un año (P = 1/T) 0,5

1-1/T probabilidad de que el valor no sea superado en 1 año 0,5

consumo mensual 233.906 m
3
/mes

consumo medio diario 7.797 m
3
/día

coeficiente día punta 1,2

consumo máximo diario 9.356 m
3
/día

reserva 2 días

volumen depósito 18.713 m
3

dimensiones depósito

longitud 40,0 m

ancho 80,0 m

h lámina agua 5,8 m
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